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4. Änderungsgenehmigung 

zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen 

im Standort-Zwischenlager in Brokdorf 

der BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH 

A. GENEHMIGUNG 

Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 1 bis 4 des 

Gesetzes über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz ge-

gen ihre Gefahren (Atomgesetz – AtG) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), das zuletzt durch die Bekanntmachung 

vom 3. Januar 2022 (BGBl. I S. 14) geändert worden ist, wird auf Antrag der 

BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH die  

Genehmigung zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen im Standort- 

Zwischenlager in Brokdorf der Kernkraftwerk Brokdorf GmbH & Co. oHG 

und der E.ON Kernkraft GmbH, Az.: GZ-V 2 – 8547 510, vom 28.11.2003 

in der Fassung der 

3. Änderungsgenehmigung zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen im 

Standort-Zwischenlager in Brokdorf der Kernkraftwerk Brokdorf GmbH & 

Co. oHG und der E.ON Kernkraft GmbH, Az.: SE 1.3 – 85475 13, vom 

29.08.2012 

wie folgt geändert: 
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1. Gestattet wird im Standort-Zwischenlager Brokdorf auch die Aufbewahrung 

der Kernbrennstoffe mit den gemäß Antrag vom 16.08.2010 

beantragten Maßnahmen zur Erweiterung des Schutzes des Standort-Zwi-

schenlagers gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen 

Dritter (SEWD). 

2. Die Wärmeleistung für zwei benachbarte Behälterreihen (10 Behälter) be-

trägt auf den Abstellpositionen 1 bis 75 (Reihen 1 bis 15) maximal 351 kW. 

Dabei beträgt die maximale Wärmeleistung in einer Behälterreihe jeweils 

auf der 1. und 2. Abstellposition 37,5 kW, auf der 3. Abstellposition 35 kW, 

auf der 4. Abstellposition 34 kW und auf der 5. Abstellposition 31,5 kW. 

Für die Behälterreihen 16 bis 20 im Bereich der Achse D/11-12 werden die 

Wärmeleistungen wie folgt begrenzt: 

- Behälterreihe 20 (1. Stellplatzreihe von Achse 12 aus gesehen) auf  

maximal 27 kW (Stellplätze 96, 97, 98) und maximal 25 kW (Stellplätze 

99, 100) 

- Behälterreihe 19 (2. Stellplatzreihe von Achse 12 aus gesehen) auf  

maximal 30 kW (Stellplätze 91, 92, 93) und maximal 27 kW (Stellplätze 

94, 95), 

- Behälterreihe 18 (3. Stellplatzreihe von Achse 12 aus gesehen) auf  

maximal 35 kW (Stellplätze 86, 87, 88) und maximal 27 kW (Stellplätze 

89, 90), 

- Behälterreihe 17 (4. Stellplatzreihe von Achse 12 aus gesehen) auf  

maximal 37,5 kW (Stellplätze 81, 82), maximal 35 kW (Stellplatz 83) und 

maximal 27 kW (Stellplätze 84, 85), 

- Behälterreihe 16 (5. Stellplatzreihe von Achse 12 aus gesehen) auf  

maximal 37,5 kW (Stellplätze 76, 77), maximal 35 kW (Stellplatz 78) und 

maximal 30 kW (Stellplätze 79, 80). 

3. Die maximale Wärmeleistung der im Standort-Zwischenlager Brokdorf auf-

bewahrten Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/19 wird 

auf 3,4 MW begrenzt. 

4. Die Abschnitte B. Nr. 1 und C. werden gemäß den Abschnitten B. Nr. 1 und 

C. dieser Änderungsgenehmigung geändert. 

 

Das gesonderte Schreiben des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen 

Entsorgung vom 07.07.2022, Az.: G 2-85477/9-VS-Vertr., ist Bestandteil dieser 

4. Änderungsgenehmigung. 

Im Übrigen bleibt die Genehmigung vom 28.11.2003 in der Fassung der 

3. Änderungsgenehmigung vom 29.08.2012 unberührt. 
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B. GENEHMIGUNGSUNTERLAGEN 

Dieser Änderungsgenehmigung liegen folgende Unterlagen zugrunde: 

1. Die in der Anlage 1 genannten Antragsschreiben und zugehörigen 

Antragsunterlagen, die Bestandteil dieser Genehmigung sind. 

2. Die in der Anlage 2 genannten Gutachten und gutachtlichen Stellungnah-

men. 

3. Die in der Anlage 3 genannten sonstigen entscheidungserheblichen 

Unterlagen. 
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C. NEBENBESTIMMUNGEN UND HINWEIS 

Mit dieser Änderungsgenehmigung werden folgende weitere Nebenbestimmun-

gen erlassen: 

54. Im Rahmen der weiteren Planung sind mögliche Kollisionspunkte der Grün-

dung der Zaunanlage beziehungsweise des Durchfahrschutzes mit im Erd-

reich verlegten Leitungen zu identifizieren. Eine gegebenenfalls erforderli-

che Anpassung von erdverlegten Rohrleitungen oder Kabeltrassen ist der 

atomrechtlichen Aufsichtsbehörde vor Baubeginn zur Prüfung vorzulegen. 

55. Das in der Anlage 1 Nr. 23a dieser Änderungsgenehmigung aufgenomme-

nen revidierte Brandschutzkonzept, welches in vorheriger Fassung bereits 

der Aufbewahrungsgenehmigung vom 28.11.2003 zugrunde lag, ist im 

Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen zur Erweiterung des Schutzes 

gegen SEWD der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde zur Prüfung vorzule-

gen, ob die in dem Brandschutzkonzept vorgenommenen Anpassungen, 

die keinen Bezug zum Änderungsantrag haben, den Zustand der Anlage 

zum Zeitpunkt der Erteilung dieser Änderungsgenehmigung wiedergeben. 

56. Die in der Antragsunterlage „Technischer Bericht Überarbeitungsbedarf an 

Betriebshandbuch und Prüfhandbuch für das Standortzwischenlager des 

Kernkraftwerks Brokdorf“ (Anlage 1 Nr. 148) zusammengefassten redakti-

onellen Änderungen des Betriebs- und Prüfhandbuchs sind entsprechend 

den Regelungen der bestehenden Änderungsordnung für das Standort-

Zwischenlager Brokdorf der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde im Rahmen 

der Umsetzung der Maßnahmen zur Erweiterung des Schutzes gegen 

SEWD vorzulegen. Außerdem sind die geänderten maximal zulässigen 

Wärmeleistungen für die einzelnen Abstellpositionen des Standort-Zwi-

schenlagers Brokdorf in das Betriebshandbuch aufzunehmen. 

 

 

Hinweis: 

Diese Änderungsgenehmigung ersetzt nicht die Entscheidungen anderer Be-

hörden, die für das beantragte Vorhaben auf Grund anderer öffentlich-rechtli-

cher Vorschriften erforderlich sind. 

Dieses gilt insbesondere für die Genehmigung der baulichen Ertüchtigungs-

maßnahmen für das Standort-Zwischenlager Brokdorf aufgrund der Landes-

bauordnung für das Land Schleswig-Holstein. 
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D. VERANTWORTLICHE PERSONEN 

Keine Änderung im Rahmen dieser Genehmigung. 
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E. DECKUNGSVORSORGE 

Keine Änderung im Rahmen dieser Genehmigung. 
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F. KOSTEN 

Aufgrund des § 21 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 AtG in Verbindung mit den §§ 1 und 

2 Abs. 1 Nr. 5 der Kostenverordnung zum Atomgesetz und zum Strahlenschutz-

gesetz (AtSKostV) vom 17. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1457), die zuletzt durch 

Artikel 5 des Gesetzes vom 20. Mai 2021 (BGBl. I S. 1194) geändert worden 

ist, werden für diesen Bescheid Kosten (Gebühren und Auslagen) erhoben. 

Die Kosten hat gemäß § 1 Satz 2 AtSKostV in Verbindung mit § 13 Abs. 1 Nr. 1 

des Verwaltungskostengesetzes (VwKostG) vom 23. Juni 1970 (BGBl. I 

S. 821), in der bis zum 14. August 2013 geltenden Fassung vom 5. Dezem-

ber 2012 (BGBl. I S. 2415), die BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH 

zu tragen. 

Die Kostenfestsetzung erfolgt durch gesonderte Bescheide. 
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G. BEGRÜNDUNG 

G.I. Sachverhalt 

1. Gegenstand dieser Änderungsgenehmigung 

Mit Bescheid vom 28.11.2003 hat das Bundesamt für Strahlenschutz als damals 

zuständige Genehmigungsbehörde der Kernkraftwerk Brokdorf GmbH & Co. 

oHG und der E.ON Kernkraft GmbH (nunmehr firmierend als PreussenElektra 

GmbH) die Genehmigung zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen im Stand-

ort-Zwischenlager Brokdorf erteilt. Zum 01.01.2019 wurde das Standort-Zwi-

schenlager Brokdorf1 von den bisherigen Betreibern auf die BGZ Gesellschaft 

für Zwischenlagerung mbH als Genehmigungsinhaberin übertragen. 

Mit den Bescheiden vom 24.05.2007, 19.07.2012 und 29.08.2012 hat das Bun-

desamt für Strahlenschutz die Aufbewahrungsgenehmigung vom 28.11.2003 

jeweils geändert. 

Der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen 

Dritter wurde dabei im Einzelnen durch ein gesondertes Schreiben des Bundes-

amtes für Strahlenschutz zur Anlagensicherung geregelt und begründet, wel-

ches Bestandteil der Aufbewahrungsgenehmigung vom 28.11.2003 ist. Das 

Schreiben zur Anlagensicherung wurde durch ein weiteres Schreiben des Bun-

desamtes für Strahlenschutz zur Anlagensicherung geändert, das Bestandteil 

der 3. Änderungsgenehmigung ist. 

Gegenstand dieser 4. Änderungsgenehmigung sind Maßnahmen zur Erweite-

rung des Schutzes des Standort-Zwischenlagers Brokdorf gegen SEWD auf der 

Basis des grundlegend geänderten Sicherungskonzepts der Genehmigungsin-

haberin. Damit verbunden ist die Änderung des Schreibens des Bundesamtes 

für Strahlenschutz zur Anlagensicherung vom 28.11.2003, Az. SK-6-85477/2-

VS-Vertr. 

2. Beschreibung der Änderung 

Mit der am 28.11.2003 erteilten Genehmigung wurde die Aufbewahrung von 

Kernbrennstoffen in Transport- und Lagerbehältern der Bauart CASTOR® V/19 

genehmigt. Gleichzeitig wurden im Schreiben des Bundesamtes für Strahlen-

schutz zur Anlagensicherung vom 28.11.2003 die baulichen, technischen, per-

sonellen und organisatorischen Sicherungsvorkehrungen geregelt. 

Mit dieser 4. Änderungsgenehmigung werden zusätzlich zu den bestehenden 

Sicherungsvorkehrungen weitere Sicherungsvorkehrungen sowie die Änderun-

gen bestehender Sicherungsvorkehrungen genehmigt. Die wesentlichen bauli-

chen Maßnahmen zur Erweiterung der Anlagensicherung werden im zusam-

menfassenden Nachweisbericht (Anlage 1 Nr. 143) beschrieben. Detaillierte 

Angaben zur Erweiterung der Anlagensicherung werden im Anlagensiche-

rungsbericht beschrieben, der aufgrund seines Inhaltes als Verschlusssache 

des Geheimhaltungsgrades VERTRAULICH (VS-V) eingestuft wird, weil die 

Kenntnisnahme durch Unbefugte für die Interessen der Bundesrepublik 

Deutschland oder eines ihrer Länder schädlich sein kann. 

                                                
1 Von der BGZ auch bezeichnet als Brennelemente-Zwischenlager Brokdorf (BZF). 
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Antragsgemäß soll das Standort-Zwischenlager Brokdorf durch eine zusätzli-

che Stahlbetonwand vor dem Betriebsgebäude sowie durch zusätzliche Maß-

nahmen an den Zuluftöffnungen anlagensicherungstechnisch erweitert werden. 

Zusätzlich soll das Standort-Zwischenlager Brokdorf eine eigenständige äußere 

Umschließung (Detektionszaunanlage) erhalten und der vorhandene Durch-

fahrschutz soll entsprechend angepasst werden. Im Einzelnen sind folgende 

Maßnahmen vorgesehen: 

Vor den Außenwänden des Betriebsgebäudes soll eine zusätzliche Stahlbeton-

wand mit einer Wandstärke von mindestens 85 cm und einer Höhe von mindes-

tens 10 m über Geländeoberkante angeordnet werden. Der Abstand der zu-

sätzlichen Stahlbetonwand zum bestehenden Betriebsgebäude soll im Bereich 

der Achsen 13-15 ca. 1,55 m und im Bereich der Achsen D-E ca. 3,40 m betra-

gen. Die zusätzliche Stahlbetonwand soll in den Achsbereichen D/11-12 und 

D/15 an den Bestand anschließen. In die neue Stahlbetonwand sollen ein 

Transporttor (20UY70) und eine Zugangstür (20UY71) integriert werden. Auf 

der Ostseite soll vor der neuen Stahlbetonwand für den Personenzugang eine 

Drehkreuzanlage als Gitter-/Glaskonstruktion mit einer Flucht- und Transporttür 

errichtet werden. 

Die zwischen der Stahlbetonwand und dem Betriebsgebäude entstehenden 

neuen Raumbereiche werden nach oben mit einer Stahlbetondecke abge-

schlossen. Der zwischen der vorgesetzten Stahlbetonwand und dem Betriebs-

gebäude entstehende Flur soll ein Glasdach auf einer Stahlkonstruktion erhal-

ten. Die neue Stahlbetonwand soll entkoppelt vom bestehenden Betriebsge-

bäude und von im Boden befindlichen Störkanten errichtet werden. Die Grün-

dung der Stahlbetonwand soll auf Bohrpfählen erfolgen. 

Die bauliche Auslegung der zusätzlichen Stahlbetonwand einschließlich Trans-

porttor und Zugangstür soll für ständige Einwirkungen (Eigengewicht, Ausbau-

lasten) und veränderliche Einwirkungen (Wind- und Schneelast, Temperatur) 

gemäß der DIN EN 1991-1 erfolgen. Die Stahlbetonwand soll nicht gegen Hoch-

wasser, Bemessungserdbeben und Explosionsdruckwelle ausgelegt werden. 

An der nordwestlichen Längswand des Lagerbereichs sollen in den Zuluftöff-

nungen die Wetterschutzgitter ausgebaut und im Bereich der Achse D/1-11 

zehn neue Objektschutzgitter eingebaut werden. Die Zuluftöffnung im Bereich 

der Achse D/11-12 soll dauerhaft mit Stahlbeton verschlossen werden. Zur Ge-

währleistung der sicheren Wärmeabfuhr aus dem Standort-Zwischenlager 

Brokdorf soll die Wärmeleistung von Behältern in Abhängigkeit von der jeweili-

gen Aufstellposition auf Werte von maximal 25 kW bis maximal 37,5 kW be-

grenzt werden. Dadurch verringert sich die maximale Wärmeleistung für zwei 

benachbarte Behälterreihen (10 Behälter) auf den Abstellpositionen 1 bis 75 

von bisher 375 kW auf nunmehr 351 kW (Reihen 1 bis 15). Dabei beträgt die 

maximale Wärmeleistung in einer Behälterreihe jeweils auf der 1. und 2. Ab-

stellposition 37,5 kW, auf der 3. Abstellposition 35 kW, auf der 4. Abstellposition 

34 kW und auf der 5. Abstellposition 31,5 kW. 

Für die Behälterreihen 16 bis 20 im Bereich der Achse D/11-12 werden die Wär-

meleistungen wie folgt begrenzt: 

- Behälterreihe 20 (1. Stellplatzreihe von Achse 12 aus gesehen) auf maximal 

27 kW (Stellplätze 96, 97, 98) und maximal 25 kW (Stellplätze 99, 100) 
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- Behälterreihe 19 (2. Stellplatzreihe von Achse 12 aus gesehen) auf maximal 

30 kW (Stellplätze 91, 92, 93) und maximal 27 kW (Stellplätze 94, 95), 

- Behälterreihe 18 (3. Stellplatzreihe von Achse 12 aus gesehen) auf maximal 

35 kW (Stellplätze 86, 87, 88) und maximal 27 kW (Stellplätze 89, 90), 

- Behälterreihe 17 (4. Stellplatzreihe von Achse 12 aus gesehen) auf maximal 

37,5 kW (Stellplätze 81, 82), maximal 35 kW (Stellplatz 83) und maximal 

27 kW (Stellplätze 84, 85), 

- Behälterreihe 16 (5. Stellplatzreihe von Achse 12 aus gesehen) auf maximal 

37,5 kW (Stellplätze 76, 77), maximal 35 kW (Stellplatz 78) und maximal 

30 kW (Stellplätze 79, 80). 

Die gesamte Wärmeleistung des Standort-Zwischenlagers Brokdorf wird somit 

von bislang 3,75 MW auf nunmehr 3,4 MW reduziert. 

Die neue Stahlbetonwand soll einen Fundamenterder erhalten. Zusätzlich zu 

dem Fundamenterder soll ein Teil der Bohrpfähle zur Bauwerksgründung mit-

tels Bandeisen als Erder genutzt und mit dem Fundamenterder verbunden wer-

den. Der Fundamenterder soll über Trennstellen mit dem neu zu installierenden 

Ringerdersegment und dem in der neuen Stahlbetonwand verlegten Erdungs-

ringleiter verbunden werden. Auf den Dächern der neuen Gebäudebereiche 

(Höhenkote ca. 10 m bis 12 m) sollen Blitzfangeinrichtungen mit einer Maschen-

weite von maximal 5 m verlegt werden. Die Anordnung der Maschen sowie der 

Blitzfangstangen sollen dem Dachaufbau angepasst werden. Die mit der neuen 

Stahlbetonwand und den Dächern verbundenen zusätzlichen Erdungs- und 

Blitzschutzmaßnahmen sollen außerdem in das für das Lagergebäude bereits 

realisierte Erdungs- und Blitzschutzkonzept integriert werden. 

Um das Standort-Zwischenlager Brokdorf soll außerdem ein Durchfahrschutz 

sowie ein neues Wach- und Zugangsgebäude mit LKW-Schleuse an der vorge-

sehenen äußeren Umschließung errichtet werden. Die Umsetzung dieser Maß-

nahmen erfolgt im Rahmen des atomrechtlichen Aufsichtsverfahrens. 

Die mit dieser 4. Änderungsgenehmigung vorgenommene Änderung der Maß-

nahmen zur Anlagensicherung ist im Einzelnen im Schreiben des Bundesamtes 

für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung zur Anlagensicherung vom 

07.07.2022, Az.: G 2-85477/9-VS-Vertr. dargestellt, welches Bestandteil dieser 

Genehmigung ist. 

3. Ablauf des Genehmigungsverfahrens 

3.1. Genehmigungsantrag 

Die E.ON Kernkraft GmbH hat mit Schreiben vom 16.08.2010 beim damals zu-

ständigen Bundesamt für Strahlenschutz einen Antrag auf Änderung der Ge-

nehmigung zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen im Standort-Zwischenla-

ger Brokdorf gestellt. Mit Schreiben vom 24.10.2011 ist die Kernkraftwerk Brok-

dorf GmbH & Co. oHG dem Antrag beigetreten. Mit Schreiben vom 04.07.2016 

hat die E.ON Kernkraft GmbH mitgeteilt, dass sie nunmehr unter der Firma 

PreussenElektra GmbH tätig ist. 

Zum 30.07.2016 wurde die Zuständigkeit für die Genehmigung der Aufbewah-

rung von Kernbrennstoffen nach § 6 AtG dem Bundesamt für kerntechnische 

Entsorgungssicherheit übertragen. Zum 01.01.2020 wurde das Bundesamt für 
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kerntechnische Entsorgungssicherheit in Bundesamt für die Sicherheit der nuk-

learen Entsorgung umbenannt. 

Die beantragten baulichen Maßnahmen sind genehmigungsbedürftige Bau-

maßnahmen nach der Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein 

(LBO) vom 22. Januar 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 6), die zuletzt durch Artikel 4 

des Gesetzes vom 06.12.2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1422) geändert worden ist. 

Die Betreiberin hat deshalb am 15.02.2017 einen entsprechenden Antrag auf 

Erteilung einer Baugenehmigung zur Errichtung von Stahlbetonwänden um das 

bestehende Betriebs- und Sozialgebäude und zum Austausch von Lüftungsgit-

tern am Lagergebäude bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde des Kreises 

Steinburg gestellt. Für die übrigen baulichen Maßnahmen beabsichtigt die Be-

treiberin, weitere Bauanträge zu stellen. 

Im Rahmen der Umsetzung des „Gesetzes zur Regelung des Übergangs der 

Finanzierungs- und Handlungspflichten für die Entsorgung radioaktiver Abfälle 

der Betreiber von Kernkraftwerken (Entsorgungsübergangsgesetz –  

EntsorgÜG)“ wurde nach § 3 Abs. 1 Satz 1 zum 01.01.2019 das Standort-Zwi-

schenlager Brokdorf von den bisherigen Betreibern Kernkraftwerk Brokdorf 

GmbH & Co. oHG und PreussenElektra GmbH auf die BGZ Gesellschaft für 

Zwischenlagerung mbH (BGZ) übertragen. Das damalige Bundesministerium 

für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) hat die BGZ seit dem 

01.08.2017 als Dritten im Sinne des § 2 Abs. 1 EntsorgÜG mit der Wahrneh-

mung der Zwischenlagerung beauftragt. Alleiniger Gesellschafter der BGZ ist 

die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das BMU. Damit gelten ge-

mäß § 3 Abs. 1 Satz 2, 1. Halbsatz EntsorgÜG die in Bezug auf den bisherigen 

Betreiber erteilten Genehmigungen für und gegen die BGZ. 

Die BGZ hat mit Schreiben vom 07.01.2019 mitgeteilt, dass sie das Änderungs-

genehmigungsverfahren fortführen will und sich die bisher eingereichten An-

tragsunterlagen zu eigen macht. Mit Bescheid vom 30.09.2020 hat das Bundes-

amt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2, 

2. Halbsatz EntsorgÜG festgestellt, dass die BGZ die Fortführung des Betriebes 

des Standort-Zwischenlagers Brokdorf gewährleistet. 

3.2. Umweltverträglichkeitsprüfung, Öffentlichkeitsbeteiligung 

Im Rahmen der allgemeinen Vorprüfung im Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

und Abs. 4 in Verbindung mit § 7 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-

prüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 

(BGBl. I S. 540), das durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. September 2021 

(BGBl. I S. 4147) geändert worden ist, wurde festgestellt, dass eine Umweltver-

träglichkeitsprüfung nicht durchzuführen war. Das Ergebnis der Vorprüfung 

wurde am 21.12.2018 im UVP-Portal des Bundes (www.uvp-portal.de) öffent-

lich bekannt gemacht. 

Eine Beteiligung der Öffentlichkeit wurde im Rahmen des Verwaltungsverfah-

rens dieser Änderungsgenehmigung nicht durchgeführt. 

3.3. Natura 2000 

Die Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung für Gebiete des europäi-

schen ökologischen Netzes „Natura 2000“ gemäß § 34 Abs. 1 des Gesetzes 

über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 

BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des 

http://www.uvp-portal.de/
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Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908) geändert worden ist, war nicht 

erforderlich. 

3.4. Begutachtung durch die nach § 20 AtG hinzugezogenen 

Sachverständigen 

Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung hat im Genehmi-

gungsverfahren zur Erteilung dieser Änderungsgenehmigung die TÜV SÜD In-

dustrie Service GmbH als Sachverständige nach § 20 AtG hinzugezogen. 

Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH wurde mit der sicherheits- und strahlen-

schutztechnischen Begutachtung der beantragten Erweiterung des baulichen 

Schutzes des Standort-Zwischenlagers Brokdorf gegen SEWD beauftragt. Das 

entsprechende Gutachten wurde im März 2022 vorgelegt. 

Die Begutachtung der Maßnahmen zur Anlagensicherung wurde ebenfalls von 

der TÜV SÜD Industrie Service GmbH durchgeführt. Das entsprechende Gut-

achten wurde im Juli 2022 vorgelegt. 

Die Prüfung des nach der SEWD-Richtlinie IT erforderlichen IT-Sicherheitskon-

zeptes für informationstechnische Systeme erfolgte ebenfalls durch die TÜV 

SÜD Industrie Service GmbH. Das entsprechende Gutachten wurde im Juli 

2022 vorgelegt. 

3.5. Behördenbeteiligung 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden folgende Behörden, deren 

Zuständigkeiten durch diese Änderungsgenehmigung berührt sind, beteiligt: 

- das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digi-

talisierung des Landes Schleswig-Holstein als atomrechtliche Aufsichtsbe-

hörde gemäß §§ 19, 24 AtG, 

- das Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung 

des Landes Schleswig-Holstein im Rahmen seiner Zuständigkeit für Belange 

der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 

- das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digi-

talisierung des Landes Schleswig-Holstein als oberste Naturschutzbehörde 

und der Kreis Steinburg als untere Naturschutzbehörde gemäß § 2 des Ge-

setzes zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG) vom 

24. Februar 2010 (GVOBl. S. 310), das zuletzt durch Gesetz vom 02. Februar 

2022 (GVOBl. S. 91) geändert worden ist. 

3.6. Verfahren nach Art. 37 des Vertrages zur Gründung der 

Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM) 

Im Rahmen dieser 4. Änderungsgenehmigung war eine Übermittlung der in 

Art. 37 EURATOM genannten Allgemeinen Angaben an die Kommission nicht 

erforderlich. 

Das Standort-Zwischenlager Brokdorf liegt in unmittelbarer Nähe zum Standort 

des Kernkraftwerks Brokdorf. Gemäß Ziffer 1.6. der Empfehlung der Kommis-

sion (2010/635/EURATOM) vom 11. Oktober 2010 über die Anwendung des 

Artikels 37 des EURATOM-Vertrags (ABl. L 279/36 vom 23.10.2010) ist die Vor-
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lage der Allgemeinen Angaben für die hier behandelte „Lagerung von bestrahl-

tem Kernbrennstoff in für den Transport oder die Lagerung zugelassenen Be-

hältern an bestehenden kerntechnischen Standorten“ nicht mehr vorgesehen. 

3.7. Anhörung der Antragstellerin 

Die Antragstellerin wurde mit Schreiben vom 27.06.2022 gemäß § 28 Abs. 1 

des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 24 Absatz 

3 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2154) geändert worden ist, zum 

Genehmigungsbescheid angehört und hat mit Schreiben vom 04.07.2022 Stel-

lung genommen. 

Zu dem gesonderten Schreiben des Bundesamtes für die Sicherheit der nukle-

aren Entsorgung zur Anlagensicherung wurde die Antragstellerin mit Schreiben 

vom 27.06.2022 angehört und hat mit Schreiben vom 04.07.2022 Stellung ge-

nommen. 

 

G.II. Rechtliche und technische Würdigung 

1. Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage dieser Genehmigung ist § 6 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 und Abs. 2 

Nr. 1 bis 4 AtG. 

Die wesentliche Veränderung der genehmigten Aufbewahrung von bestrahlten 

Kernbrennstoffen im Standort-Zwischenlager Brokdorf bedarf der Genehmi-

gung durch das gemäß § 23d Satz 1 Nr. 7 AtG zuständige Bundesamt für die 

Sicherheit der nuklearen Entsorgung. 

2. Verfahren 

Die für die Durchführung dieses Genehmigungsverfahrens geltenden Vorschrif-

ten ergeben sich aus dem Atomgesetz, dem Strahlenschutzgesetz, der Strah-

lenschutzverordnung, dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, 

dem Bundesnaturschutzgesetz und dem Verwaltungsverfahrensgesetz. 

2.1. Umweltverträglichkeitsprüfung 

Im Rahmen des Verfahrens zur Erteilung dieser 4. Änderungsgenehmigung 

bestand keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-

fung (UVP). 

Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UVPG besteht die Verpflichtung zur Durchfüh-

rung einer UVP für die Änderung eines Vorhabens, für das als solches bereits 

eine UVP durchgeführt worden ist, unter anderem, wenn eine allgemeine  

Vorprüfung im Sinne des § 7 UVPG ergibt, dass die Änderung zusätzliche  

erhebliche nachteilige oder andere erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 

hervorrufen kann. 

Eine solche Vorprüfung ist unter Berücksichtigung der Anlage 3 zum UVPG 

durchgeführt worden. Die aus der Erweiterung des baulichen Schutzes gegen 

SEWD resultierenden Änderungen der Merkmale des Vorhabens sowie deren 

mögliche Auswirkungen auf die Umwelt sind in einer gesonderten Unterlage 
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(Anlage 2 Nr. 4) zusammenfassend beschrieben und bewertet worden. Diese 

Prüfung unter Einbeziehung aller betroffenen Umweltbehörden hat ergeben, 

dass weder durch die beantragte Erweiterung des baulichen Schutzes gegen 

SEWD allein noch bei Berücksichtigung aller früheren Änderungen der geneh-

migten Aufbewahrung von Kernbrennstoffen im Standort-Zwischenlager Brok-

dorf erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu besorgen sind. 

2.2. Prognose der Auswirkungen auf Schutzgebiete des europäischen 

ökologischen Netzes „Natura 2000“ 

Eine Prüfung der Auswirkungen durch die beantragte Änderung auf die Schutz-

gebiete des Netzes „Natura 2000“ ist nicht erforderlich. 

Gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung oder Durch-

führung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-

Gebiets zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen 

Projekten oder Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen, 

und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebietes dienen. Ein Änderungsvor-

haben nach § 6 Abs. 1 Satz 2 AtG ist grundsätzlich als ein solches Projekt ein-

zuordnen. Dementsprechend ist zunächst eine Prognose über die Möglichkeit 

vorhabensbedingter Beeinträchtigungen zu erstellen (sog. FFH-Vorprüfung). 

Das Standort-Zwischenlager Brokdorf liegt nicht innerhalb eines Gebiets von 

gemeinschaftlicher Bedeutung (sog. Fauna-Flora-Habitat-Gebiet oder FFH-Ge-

biet) oder eines Europäischen Vogelschutzgebiets. Das nächstgelegene Na-

tura 2000-Gebiet ist das FFH-Gebiet „Schleswig-Holsteinisches Elbästuar und 

angrenzende Flächen“ (Gebiets-Nr. 2323-392) mit einem minimalen Abstand 

von ca. 200 m zum Standort-Zwischenlager Brokdorf. Darüber hinaus befinden 

sich in einer minimalen Entfernung von ca. 1.4 km zum Standort-Zwischenlager 

Brokdorf das FFH-Gebiet „Unterelbe“ (Gebiets-Nr. 2018-331) sowie ca. 1.5 km 

in südöstlicher Richtung das Vogelschutzgebiet „Unterelbe bis Wedel“ (Gebiets-

Nr. 2323-401). Die durch die bauliche Erweiterung des Standort-Zwischenla-

gers Brokdorf bedingten Auswirkungen sind temporär, die anlagebedingten 

Auswirkungen betreffen keine für das Netz „Natura 2000“ relevante Flächen. 

Zusätzliche betriebsbedingte Umweltauswirkungen können anhand ihres räum-

lichen Einwirkungsbereichs und der aus dem Vorhaben resultierenden Wir-

kungsbeziehungen ausgeschlossen werden, so dass insgesamt keine erhebli-

chen Beeinträchtigungen der genannten Gebiete zu prognostizieren sind (An-

lage 2 Nr. 5). 

Das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitali-

sierung des Landes Schleswig-Holstein sowie der Kreis Steinburg, mit denen 

als zuständige Naturschutzbehörden mit Schreiben vom 27.11.2018 bezie-

hungsweise 03.12.2018 das Benehmen hergestellt worden ist, haben keine 

weitergehenden Vorschläge oder Hinweise geäußert. 

2.3. Prognose zur artenschutzrechtlichen Verträglichkeit 

Eine Verletzung der Zugriffsverbote einschließlich des Störungsverbots gemäß 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG durch die geplante Änderung ist auszuschließen. 

Für die besonders geschützten Arten (§ 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG) bzw. die 

streng geschützten Arten (§ 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG) gelten gemäß § 44 

Abs. 1 BNatSchG besondere Verbote. Aus der im Rahmen der Vorprüfung zur 

Feststellung der UVP-Pflicht erstellten Beschreibung des Änderungsvorhabens 
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wird deutlich, dass potentielle Beeinträchtigungen von besonders geschützten 

beziehungsweise streng geschützten Arten durch geeignete Maßnahmen ver-

mieden werden sollen. Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimie-

rungsmaßnahmen ist eine Verletzung der Zugriffsverbote einschließlich des 

Störungsverbots gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG durch die Erweiterung des bau-

lichen Schutzes des Standort-Zwischenlagers Brokdorf gegen SEWD auszu-

schließen (Anlage 2 Nr. 6). 

2.4. Öffentlichkeitsbeteiligung 

Eine Öffentlichkeitsbeteiligung war nicht erforderlich, da keine UVP durchzufüh-

ren war. 

Gemäß § 2a Abs. 1 AtG in Verbindung mit §§ 4 ff. der Verordnung über das 

Verfahren bei der Genehmigung von Anlagen nach § 7 des Atomgesetzes 

(Atomrechtliche Verfahrensverordnung – AtVfV) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 3. Februar 1995 (BGBl. I S. 180), die zuletzt durch Artikel 3 der 

Verordnung vom 11. November 2020 (BGBl. I S. 2428) geändert worden ist, ist 

eine Öffentlichkeitsbeteiligung nur für Vorhaben vorgesehen, für die nach dem 

UVPG eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-

fung besteht. 

3. Materielle Genehmigungsvoraussetzungen 

Die Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung 

mit Abs. 2 Nr. 1 bis 4 AtG sind erfüllt. 

3.1. Zuverlässigkeit und Fachkunde 

Im Hinblick auf die Zuverlässigkeit und die Fachkunde gemäß § 6 Abs. 2 

Nr. 1 AtG ergeben sich keine Änderungen. 

3.2. Vorsorge gegen Schäden durch die Aufbewahrung 

Die gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 2 AtG nach dem Stand von Wissenschaft und Technik 

erforderliche Vorsorge gegen Schäden durch die Aufbewahrung der Kernbrenn-

stoffe ist bei Einhaltung der in den Genehmigungsunterlagen enthaltenen Fest-

legungen getroffen. Insbesondere werden die Empfehlungen der „Leitlinien für 

die trockene Zwischenlagerung bestrahlter Brennelemente und Wärme entwi-

ckelnder radioaktiver Abfälle in Behältern“ der Entsorgungskommission (ESK-

Leitlinien) vom 10.06.2013 berücksichtigt und umgesetzt. Sowohl im bestim-

mungsgemäßen Betrieb als auch bei den zu unterstellenden Störfällen und aus-

legungsüberschreitenden Ereignissen ist der erforderliche Schutz von Leben, 

Gesundheit und Sachgütern vor den Gefahren der Kernenergie und der schäd-

lichen Wirkung ionisierender Strahlen gewährleistet. 

Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung hat sich nach Prü-

fung die Sachverständigenaussagen in dem Gutachten der TÜV SÜD Industrie 

Service GmbH vom März 2022 zu Eigen gemacht. Das Bundesamt für die Si-

cherheit der nuklearen Entsorgung kommt nach Prüfung insgesamt zu dem Er-

gebnis, dass die Schutzziele Einschluss der radioaktiven Stoffe, Abfuhr der Zer-

fallswärme, Einhaltung des unterkritischen Zustandes und Vermeidung unnöti-

ger Exposition sowie Begrenzung und Kontrolle der Exposition des Betriebsper-

sonals und der Bevölkerung auch bei der Erweiterung des Schutzes des Stand-

ort-Zwischenlagers Brokdorf gegen SEWD sicher eingehalten werden. 
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3.2.1. Einschluss radioaktiver Stoffe 

Die genehmigte Änderung hat keine Auswirkung auf den sicheren Einschluss 

der radioaktiven Stoffe. 

3.2.2. Einhaltung der Unterkritikalität 

Die genehmigte Änderung hat keine Auswirkung auf die sichere Einhaltung der 

Unterkritikalität. 

3.2.3. Abfuhr der Zerfallswärme 

Die sichere Abfuhr der Zerfallswärme ist weiterhin gewährleistet. 

Die Wärmeabfuhr der Transport- und Lagerbehälter aus dem Standort-Zwi-

schenlager Brokdorf erfolgt über Naturkonvektion. Da die beantragten bauli-

chen Maßnahmen einen Einfluss auf die Druckverluste der Zuluftströmung des 

Lagerbereiches des Standort-Zwischenlagers Brokdorf haben, wurde eine Neu-

bewertung der Wärmeabfuhr unter Berücksichtigung der baulichen Verände-

rungen und der geplanten Lagerbelegung durchgeführt. Im Hinblick auf den 

Austausch der bestehenden Wetterschutzgitter durch neue Objektschutzgitter 

im Bereich der Achse D/1-11 wurden bei den neuen Berechnungen abdeckend 

hohe Druckverlustbeiwerte der neuen Gitter berücksichtigt. Außerdem wurde 

den Berechnungen als Randbedingung zugrunde gelegt, dass die Zuluftöffnung 

im Bereich der Achse D/11-12 vollständig mit Stahlbeton verschlossen wird und 

gleichzeitig entsprechend den Festlegungen in den „Einschränkungen der La-

gerbelegung im Zwischenlager Kernkraftwerk Brokdorf“ (Anlage 1 Nr. 26b) die 

Wärmeleistung von Behältern in Abhängigkeit von der jeweiligen Aufstellposi-

tion auf Werte von maximal 25 kW bis maximal 37,5 kW begrenzt wird. 

Die Prüfung des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung hat 

ergeben, dass unter diesen Randbedingungen die maximalen Auslegungstem-

peraturen der Betonteile des Lagergebäudes sowie die zulässigen Temperatu-

ren der Bauteile des Behälters nicht überschritten werden. Unter Berücksichti-

gung der eingeschränkten Wärmeleistung von Behältern im Bereich der Achse 

D/11-12 sowie in den hinteren Längsreihen ist damit die Abfuhr der Wärmeleis-

tung im bestimmungsgemäßen Betrieb sichergestellt. 

3.2.4. Bauliche Anlagen 

Die Prüfung der die bauliche Ertüchtigung des Zwischenlagers betreffenden 

Unterlagen, die von der Betreiberin eingereicht wurden, hat ergeben, dass die 

vorgesehenen baulichen Maßnahmen die atomrechtlichen Anforderungen für 

die Aufbewahrung von Kernbrennstoffen erfüllen. 

Durch die vollständige Entkopplung der neuen Stahlbetonwand vom bestehen-

den Betriebsgebäude wird eine gegenseitige Beeinflussung der Bauteile im Ge-

brauchszustand und unter Störfalleinwirkungen vermieden. 

Im Bereich der geplanten Stahlbetonwand verlaufen zurzeit Rohrleitungen, die 

im Rahmen der Gründungsmaßnahme verlegt oder überbaut werden müssen. 

Diese Störkanten werden im Rahmen der Baufeldfreimachung beseitigt. Die 

Bewertung dieser Maßnahmen erfolgt im Rahmen des atomrechtlichen Auf-

sichtsverfahrens. 
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Die Auslegung der zusätzlichen Stahlbetonwand und der neuen Gebäudeteile 

erfolgt hinsichtlich der Gebrauchslasten im bestimmungsgemäßen Betrieb wie 

Eigengewicht, Wind, Schnee und Temperatur auf der Basis der DIN EN 

1991-1. Aus sicherheitstechnischer Sicht sind hinsichtlich dieser Einwirkungen 

keine über die DIN EN 1991-1 hinausgehenden Anforderungen zu stellen. Die 

sich daraus ergebenden Lastannahmen werden im Zusammenhang mit der 

Prüfung der Standsicherheitsnachweise im baurechtlichen Genehmigungsver-

fahren durch den Prüfingenieur für Baustatik geprüft. 

Mit der Auslegung der zusätzlichen Stahlbetonwand und Gebäudeteile für kon-

ventionelle Einwirkungen auf Basis der Normenreihe DIN EN 1991-1 werden 

die entsprechenden Anforderungen der Landesbauordnung für das Land 

Schleswig-Holstein (LBO) erfüllt. Die in den bautechnischen Auslegungsgrund-

lagen (Anlage 1 Nr. 144) festgelegten Annahmen für die Verkehrslasten in den 

neuen Gebäudeteilen des Betriebsgebäudes decken die zu erwartenden Ein-

wirkungen ab. 

Das Lagergebäude des Standort-Zwischenlagers Brokdorf ist gegen Bemes-

sungserdbeben und Explosionsdruckwelle (Einwirkungen von außen) standsi-

cher ausgelegt. Eine Auslegung der neu zu errichtenden Stahlbetonwand ge-

gen Einwirkungen von außen ist aufgrund ihrer Anordnung außerhalb des La-

gerbereiches und der bautechnisch entkoppelten Wandanschlüsse aus sicher-

heitstechnischer Sicht nicht erforderlich. Unzulässige Rückwirkungen auf das 

bestehende Lagergebäude des Standort-Zwischenlagers Brokdorf ergeben 

sich nicht. 

Die vorgesehene Auslegung der an den Zuluftöffnungen neu zu montierenden 

Gitter gegen Einwirkungen aus dem Bemessungserdbeben beziehungsweise 

des Stahlbetonverschlusses gegen Einwirkungen aus Bemessungserdbeben 

und Explosionsdruckwelle ist aufgrund der Ausführung der Zuluftkanäle nicht 

erforderlich, aus sicherheitstechnischer Sicht jedoch positiv zu bewerten. 

Die geplanten Maßnahmen haben außerdem keinen Einfluss auf den bestehen-

den Hochwasserschutz des Standort-Zwischenlagers Brokdorf. 

Gegen die Errichtung der neuen Zaunanlage und des Durchfahrschutzes be-

stehen aus sicherheitstechnischer Sicht keine Einwände. Die im Rahmen des 

Genehmigungsverfahrens vorgelegte Unterlage zur Baustellenlogistik enthält 

allerdings bezüglich der äußeren Umschließung und des Durchfahrschutzes 

keine Angaben zur Beseitigung möglicher Störkanten. Mit der Nebenbestim-

mung Nr. 54 wird deshalb festgelegt, dass im Rahmen der weiteren Planung 

mögliche Kollisionspunkte der Gründung der Zaunanlage beziehungsweise des 

Durchfahrschutzes mit im Erdreich verlegten Leitungen zu identifizieren sind. 

Eine gegebenenfalls erforderliche Anpassung von erdverlegten Rohrleitungen 

oder Kabeltrassen ist der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde vor Baubeginn zur 

Prüfung vorzulegen. 

3.2.5. Qualitätssicherung bei der Errichtung 

Die begleitende Kontrolle zur Qualitätssicherung umfasst die Vorprüfung, her-

stellungsbegleitende Prüfungen sowie Abnahme- und Funktionsprüfungen. Der 

Umfang der begleitenden Kontrollen ist gemäß der den sicherheitstechnischen 

Anforderungen entsprechenden Qualitätsklasse festzulegen. Entsprechend 

den Festlegungen im Qualitätssicherungsprogramm des Standort-Zwischenla-
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gers Brokdorf wurden Systeme und Komponenten, die im Hinblick auf die An-

lagensicherung und den Strahlenschutz eine sicherheitstechnische Bedeutung 

haben, ursprünglich in die Qualitätsklasse QN eingestuft. Die Einstufung der 

Systeme in QN bzw. QK findet im Standort-Zwischenlager Brokdorf mittlerweile 

keine Anwendung mehr, stattdessen wurden die Anforderungen an die Sys-

teme und Komponenten in analoger Weise in das Betriebshandbuch (Teil 2, 

Kapitel 7) überführt. Das grundsätzliche Vorgehen hat entsprechend der DIN 

ISO 9000 ff und in sinngemäßer Anwendung der KTA 1401 zu erfolgen. Für die 

Dokumentation gelten die Grundsätze der KTA 1404 entsprechend. 

Die Durchführung der beantragten bautechnischen Maßnahmen unterliegt ne-

ben dem Genehmigungsverfahren nach § 6 AtG einem baurechtlichen Geneh-

migungsverfahren nach der Landesbauordnung für das Land Schleswig-Hol-

stein. Im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens werden unter anderem die 

Standsicherheit der zusätzlichen Stahlbetonwand und der neuen Gebäudeteile 

und die Abtragung der Bauanschlusslasten aus neuen Bau- oder Anlagenteilen 

in das Bauwerk beziehungsweise den Baugrund durch den Prüfingenieur für 

Baustatik geprüft. 

Die Prüfung des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung hat 

ergeben, dass die eingereichten Antragsunterlagen zum Bauantrag bezüglich 

der Errichtung der neuen Stahlbetonwand und der neuen Gebäudeteile mit den 

korrespondierenden atomrechtlichen Antragsunterlagen inhaltlich kongruent 

und widerspruchsfrei sind. Damit wird sichergestellt, dass die im Rahmen des 

atomrechtlichen Genehmigungsverfahrens festgestellten und geprüften sicher-

heitstechnischen Anforderungen an die Auslegung und Konstruktion der zu-

sätzlichen Stahlbetonwand und Gebäudeteile auch im baurechtlichen Geneh-

migungsverfahren berücksichtigt werden. Im Hinblick auf die Zaunanlage und 

den Durchfahrschutz erfolgt die Kongruenzprüfung im Rahmen des atomrecht-

lichen Aufsichtsverfahrens. 

Die Prüfung der im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren vorgelegten An-

tragsunterlagen hat außerdem ergeben, dass das revidierte Brandschutzkon-

zept Änderungen gegenüber den vorhergehenden Revisionsständen enthält, 

die nicht im Zusammenhang mit der geplanten baulichen Ertüchtigung des Zwi-

schenlagers stehen. Gegen die Anpassung des Brandschutzkonzeptes an den 

aktuellen Ausführungsstand der betreffenden Einrichtungen bestehen keine 

Einwände. Mit der Nebenbestimmung Nr. 55 wird sichergestellt, dass das in 

der Anlage 1 Nr. 23a dieser Änderungsgenehmigung aufgenommene revidierte 

Brandschutzkonzept, welches in vorheriger Fassung bereits der Aufbewah-

rungsgenehmigung vom 28.11.2003 zugrunde lag, im Rahmen der Umsetzung 

der Maßnahmen zur Erweiterung des Schutzes gegen SEWD der atomrechtli-

chen Aufsichtsbehörde zur Prüfung vorzulegen ist, ob die vorgenommenen An-

passungen, die keinen Bezug zum Änderungsantrag haben, den Zustand der 

Anlage zum Zeitpunkt der Erteilung dieser Änderungsgenehmigung wiederge-

ben. 

Gemäß der Konzeption der Baustellenlogistik wird der Bauablauf zur Errichtung 

der zusätzlichen Stahlbetonwand, zum Einbau der Gitter und zum Verschluss 

der Lüftungsöffnung im Bereich der Achse D/11-12 mit Stahlbeton so durchge-

führt, dass der sichere Betrieb des Standort-Zwischenlagers Brokdorf und die 

Beherrschung von Störfällen weiterhin gewährleistet sind. Die Prüfung des Bun-

desamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung zu den vorgelegten Un-

terlagen zum Bauablauf und den möglichen Beeinträchtigungen während der 
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Baumaßnahmen auf das Standort-Zwischenlager Brokdorf hat ergeben, dass 

geeignete Schutzmaßnahmen bei der Baustelleneinrichtung und Vorkehrungen 

beim Baustellenbetrieb zur Vermeidung sicherheitstechnisch relevanter baube-

trieblicher Störfälle getroffen werden. Die detaillierte Planung und Bewertung 

der Umsetzung der Maßnahmen erfolgt im Rahmen des atomrechtlichen Auf-

sichtsverfahrens. Diesbezüglich wird für die Baumaßnahme eine Baustellenord-

nung erstellt, die Regelungen zur Organisation, Koordination und Überwachung 

des Baustellenbetriebes und Maßgaben zur Arbeitssicherheit auf der Baustelle 

enthält. 

Bei der Errichtung der neuen Stahlbetonwand und Gebäudeteile werden zudem 

die qualitätssichernden Maßnahmen durchgeführt, die bereits der Errichtung 

des Standort-Zwischenlagers Brokdorf zugrunde lagen. Die Vorgaben des Do-

kumentationshandbuches wurden zwischenzeitlich in das Qualitätssicherungs-

programm überführt. Die Dokumentation der Errichtung der neuen Stahlbeton-

wand und Gebäudeteile erfolgt somit analog der KTA-Regel 1404 und dem 

Qualitätssicherungsprogramm für das Standort-Zwischenlager Brokdorf. Die 

KTA-Regel 1404 trifft unter anderem auch Regelungen für die Dokumentation 

der bautechnischen Unterlagen. Das Qualitätssicherungsprogramm regelt die 

Anforderungen an die Dokumentation in eindeutiger und richtiger Weise. Die 

Anforderungen der KTA-Regel 1404 werden erfüllt. Damit sind die sicherheits-

technischen Anforderungen an die Dokumentation der Unterlagen der Bautech-

nik erfüllt. 

3.2.6. Technische Einrichtungen 

Die Erweiterung des baulichen Schutzes des Standort-Zwischenlagers Brokdorf 

hat Auswirkungen auf die leittechnischen Einrichtungen, die elektrische Ener-

gieversorgung sowie die bestehende Erdungs- und Blitzschutzanlage des 

Standort-Zwischenlagers Brokdorf. Die Prüfung hat ergeben, dass auch mit den 

geplanten Änderungen der technischen Einrichtungen der sichere Betrieb des 

Standort-Zwischenlagers Brokdorf sowie die Beherrschung von Störfällen wei-

terhin gewährleistet sind. 

Transporttor und Türen 

Die neue Tür, das Transporttor sowie die Drehkreuzanlage für den Personen-

zugang befinden sich außerhalb des Lagerbereiches des Standort-Zwischenla-

gers Brokdorf und haben keine sicherheitstechnische Bedeutung im Hinblick 

auf die Abschirmung ionisierender Strahlung oder Rückhaltung radioaktiver 

Stoffe. Das Transporttor 20UY70 und die Zugangstür 20UY71 werden entspre-

chend dem Betriebshandbuch (Teil 2, Kapitel 7) in eine geeignete Qualitäts-

klasse eingestuft. Die Prüfung hat zudem ergeben, dass im Hinblick auf die von 

der baulichen Ertüchtigung betroffene Tür, das Transporttor sowie die Perso-

nenvereinzelungsanlage keine über die konventionellen Anforderungen der 

Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein hinausgehenden sicher-

heitstechnischen Anforderungen bestehen. Aufgrund der Intensität des Bemes-

sungserdbebens am Standort mit I = V-VI nach der MSK-Skala ist im Falle eines 

Bemessungserdbebens die Verfügbarkeit der Türen gemäß den Anforderungen 

der KTA-Regeln 2101.1 und 2101.2 zur Durchführung einer manuellen Brand-

bekämpfung gewährleistet. 
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Elektrotechnik 

Im Zuge der Ertüchtigung des Standort-Zwischenlagers Brokdorf werden auch 

verschiedene elektrische Systeme geändert oder erweitert, womit gleichzeitig 

Änderungen der Verbraucherleistungen verbunden sind. 

Die Prüfung der elektrischen Energieversorgung hat ergeben, dass die Dimen-

sionierung der Normalstromversorgung, der Ersatzstromversorgung sowie der 

Unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlage (USV) für die ersatzstrombe-

rechtigten Verbraucher weiterhin anforderungsgerecht ist. Durch die qualitäts-

mäßige Einstufung der Ersatzstromversorgung und der USV-Anlage entspre-

chend dem Betriebshandbuch (Teil 2, Kapitel 7) ist zudem sichergestellt, dass 

die neu anzuschließenden Verbraucher sowie die Änderungen an den ange-

schlossenen Verbrauchern der begleitenden Kontrolle im atomrechtlichen Auf-

sichtsverfahren unterliegen. 

Erdungs- und Blitzschutz 

Das Konzept der Erdungs- und Blitzschutzanlagen der neuen Gebäudeteile ent-

spricht den Anforderungen der einschlägigen VDE-Normen und sinngemäß den 

Anforderungen der KTA-Regel 2206. Durch die Einbindung der neuen Erdungs- 

und Blitzschutzanlagen ergeben sich keine unzulässigen Rückwirkungen auf 

die bestehenden Anlagen des Standort-Zwischenlagers Brokdorf. Aufgrund der 

Einstufung der Erdungs- und Blitzschutzanlagen in die Qualitätsklassen ent-

sprechend dem Betriebshandbuch (Teil 2, Kapitel 7) ist zudem sichergestellt, 

dass die Detailplanung der Erdungs- und Blitzschutzanlagen der neuen Gebäu-

deteile sowie die zugehörigen Funktions- und Abnahmeprüfungen der baube-

gleitenden Kontrolle durch unabhängige Sachverständige unterliegen. 

Leittechnik 

Die geplanten Maßnahmen im Bereich der Leittechnik umfassen im Wesentli-

chen die Einbindung der neu installierten elektrotechnischen Einrichtungen in 

das vorhandene zentrale Meldesystem des Standort-Zwischenlagers Brokdorf. 

Die Prüfung hat ergeben, dass hierdurch keine unzulässigen Rückwirkungen 

auf die vorhandenen Meldeeinrichtungen zu besorgen sind. 

Brandschutz 

Für die bauliche Ertüchtigung des Standort-Zwischenlagers Brokdorf sind keine 

über die baurechtlichen Belange hinausgehenden Anforderungen zu stellen. 

Bezüglich des Brandverhaltens der Baustoffe und der Feuerwiderstandsklas-

sen sowie der Rauchschutzeigenschaften der raumabschließenden Bauteile 

der neu zu errichtenden Räume (Brandbekämpfungsabschnitte) sowie der aus-

zutauschenden Brandschutzeinrichtungen ist festzustellen, dass diese den An-

forderungen der ESK-Leitlinien in Verbindung mit der KTA-Regel 2101.2 ent-

sprechen. Die Maßnahmen zur baulichen Ertüchtigung des Standort-Zwischen-

lagers Brokdorf haben zudem keine unzulässigen Rückwirkungen auf die Länge 

der Flucht- und Rettungswege im Gebäude und auf die Einrichtungen für die 

Brandbekämpfung. Im Hinblick auf die vorgesehene Errichtung einer eigenen 

äußeren Umschließung einschließlich eines Durchfahrschutzes hat die Antrag-

stellerin vorgesehen, dass zu einem späteren Zeitpunkt die Feuerwehrzufahrt 

an die neuen Baustrukturen angepasst wird. Die Gewährleistung, dass jederzeit 

die Zugänglichkeit für die Feuerwehr gegeben ist, sowie die Umsetzung der 
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Maßnahmen unterliegen der begleitenden Kontrolle im Rahmen des baurecht-

lichen und des atomrechtlichen Verfahrens. 

3.2.7. Strahlenschutz und Umgebungsüberwachung 

Die genehmigte Änderung führt zu keinen nachteiligen Veränderungen der Ex-

position der Bevölkerung und der Umwelt. Insofern ergab sich keine Notwen-

digkeit zur erneuten Prüfung des Umgebungsüberwachungsprogramms des 

Standort-Zwischenlagers Brokdorf. 

Die Prüfungen des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung 

erfolgten auf der Grundlage der zum 31.12.2018 geltenden Regelungen des 

Gesetzes zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung 

(Strahlenschutzgesetz – StrlSchG) vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), das 

zuletzt durch die Bekanntmachung vom 03. Januar 2022 (BGBl. I S. 15) geän-

dert worden ist. Dies betrifft insbesondere die gemäß den Übergangsvorschrif-

ten (hier § 212 StrlSchG) zum 31.12.2018 in Kraft getretenen Regelungen für 

beruflich exponierte Personen gemäß § 78 StrlSchG (bisher § 55 StrlSchV a. F.) 

und für die Exposition der Bevölkerung gemäß § 80 StrlSchG (bisher § 46 

StrlSchV a. F.).  

Im Rahmen der weiteren Modernisierung des Strahlenschutzrechts ist außer-

dem zum 31.12.2018 die neue Strahlenschutzverordnung vom 29. November 

2018 (BGBl. I S. 2034, 2036), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 

8. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4645) geändert worden ist, in Kraft getreten. Die 

bisherige Strahlenschutzverordnung vom 20. Juli 2001 (BGBl. I S. 1714; 2002 I 

S. 1459), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Januar 2017 (BGBl. 

I S. 114, 1222, 1676) geändert worden ist, ist gleichzeitig außer Kraft getreten. 

Im Hinblick auf die geltenden Grenzwerte für die effektive Dosis von 20 mSv im 

Kalenderjahr für beruflich exponierte Personen sowie von 1 mSv im Kalender-

jahr für Einzelpersonen der Bevölkerung wurden mit dem neuen Strahlen-

schutzgesetz keine Veränderungen gegenüber der alten Strahlenschutzverord-

nung vorgenommen. Dies gilt ebenso für die Grenzwerte zur Einrichtung von 

Strahlenschutzbereichen gemäß § 52 StrlSchV (bisher § 36 StrlSchV a.F.). 

Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung kommt nach Prü-

fung zu dem Ergebnis, dass die die beantragten Maßnahmen keine signifikan-

ten Auswirkungen auf die Dosisleistung im Kontrollbereich sowie im Überwa-

chungsbereich des Standort-Zwischenlagers Brokdorf haben. Ferner wird die 

Dosisleistung außerhalb des Lagergebäudes durch den dauerhaften Ver-

schluss der Lüftungsöffnung im Bereich der Achse D/11-12 mit Stahlbeton re-

duziert. 

Es ergeben sich keine Anhaltspunkte für eine Neubewertung der Dosisleistung 

in den Strahlenschutzbereichen oder an der Grenze des frei zugänglichen Be-

reichs. Die in § 52 StrlSchV sowie in § 80 StrlSchG vorgegebenen Grenzwerte 

für die Strahlenschutzbereiche sowie für die Jahresdosis an der Grenze des frei 

zugänglichen Bereiches werden auch nach Durchführung der Maßnahmen zur 

Erweiterung des baulichen Schutzes des Standort-Zwischenlagers Brokdorf 

eingehalten. 

Die Durchführung der Tätigkeiten zur sicherungstechnischen Optimierung des 

Standort-Zwischenlagers Brokdorf erfolgt sowohl im Überwachungsbereich au-
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ßerhalb des Lagergebäudes, als auch im Lagerbereich innerhalb des Lagerge-

bäudes, welcher dem Kontrollbereich zugeordnet ist. Die Prüfung hat ergeben, 

dass für Tätigkeiten im Rahmen der Änderungsmaßnahme am Betriebsge-

bäude und der Außenwand des Empfangsbereichs der Grenzwert für die effek-

tive Dosis von 1 mSv pro Kalenderjahr gemäß § 80 StrlSchG deutlich unter-

schritten wird. Für Tätigkeiten des Baupersonals im Kontrollbereich wurde eine 

Kollektivdosis von 20 mSv für den Einsatz von 13 Personen sowie eine maxi-

male Individualdosis von 4,7 mSv ermittelt. Für Tätigkeiten innerhalb des Kon-

trollbereichs wird deshalb beruflich exponiertes Personal nach § 71 StrlSchV 

eingesetzt, die Grenzwerte nach § 78 StrlSchG werden bei diesen Tätigkeiten 

sicher eingehalten. 

Hinsichtlich der Durchführung von Behältertransporten wird aufgrund der Instal-

lation eines zusätzlichen Transporttores der bisherige Arbeitsablauf beim An- 

bzw. Abtransport geringfügig geändert. Aufgrund der zusätzlich durchzuführen-

den Handlungsschritte (Öffnen/Schließen des Transporttors) ist ein zusätzlicher 

Beitrag zur Exposition des durchführenden Personals zu erwarten. Da es sich 

jedoch bei den genannten zusätzlichen Handlungsschritten um zeitlich stark be-

grenzte Tätigkeiten handelt, das zusätzliche Transporttor sich außerhalb des 

Lagergebäudes befindet und die abgeschätzten Dosiserwartungswerte auf kon-

servativen Annahmen basieren, sind die bisherigen Abschätzungen auch wei-

terhin abdeckend. Durch die betriebliche Arbeitsvorbereitung und -freigabe wird 

zudem dem Gebot der Dosisreduzierung nach § 8 StrlSchG entsprochen. 

3.2.8. Lagerbelegung 

Die Lagerbelegung wird durch die genehmigte Änderung im Hinblick auf die 

Wärmeleistung der Behälter teilweise beschränkt. 

Aufgrund des dauerhaften Verschlusses der Lüftungsöffnung im Bereich der 

Achse D/11-12 sowie des höheren Widerstandsbeiwertes der neuen Lüftungs-

gitter ist eine Beschränkung der Wärmeleistung der Behälter im Bereich der 

Achse D/11-12 sowie auf den hinteren Längsreihen erforderlich. Mit den gleich-

zeitig geänderten „Einschränkungen der Lagerbelegung im Zwischenlager-

Kernkraftwerk Brokdorf“ (Anlage 1 Nr. 26b) wird sichergestellt, dass die geän-

derten Randbedingungen für die Wärmeleistung der Behälter eingehalten wer-

den. 

3.2.9. Betrieb 

Die Regelungen des Betriebes des Standort-Zwischenlagers Brokdorf werden 

durch die genehmigte Änderung nicht berührt. 

Im Anschluss an die Errichtung des erweiterten baulichen Schutzes werden im 

Standort-Zwischenlager Brokdorf auf der Grundlage eines Programms zur In-

betriebsetzung (IBS-Programm) Prüfungen zur Funktionsbereitschaft der von 

der Änderung betroffenen Systeme und Anlagenteile durchgeführt. Die für die 

einzelnen Prüfschritte des IBS-Programms erforderlichen IBS-Anweisungen 

werden errichtungsbegleitend erstellt und im atomrechtlichen Aufsichtsverfah-

ren geprüft. 

Mit der Genehmigung zur Erweiterung des Schutzes des Standort-Zwischenla-

gers Brokdorf gegen SEWD sind zahlreiche redaktionelle Anpassungen der ad-

ministrativen Regelungen im Betriebshandbuch und Prüfhandbuch erforderlich. 

Die Antragstellerin hat die noch erforderlichen redaktionellen Anpassungen in 
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den Genehmigungsunterlagen in der Antragsunterlage „Technischer Bericht 

Überarbeitungsbedarf an Betriebshandbuch und Prüfhandbuch für das Stand-

ortzwischenlager des Kernkraftwerks Brokdorf“ (Anlage 1 Nr. 148) zusammen-

gefasst. Mit der Nebenbestimmung Nr. 56 wird sichergestellt, dass die Ände-

rungen entsprechend der bestehenden Änderungsordnung für das Standort-

Zwischenlager Brokdorf im Rahmen der Umsetzung der Ertüchtigungsmaßnah-

men im atomrechtlichen Aufsichtsverfahren umgesetzt werden. Mit der Neben-

bestimmung Nr. 56 wird außerdem festgelegt, dass die geänderten Einschrän-

kungen der Lagerbelegung hinsichtlich der thermischen Randbedingungen im 

Betriebshandbuch aufgenommen werden. 

3.2.10. Störfälle und auslegungsüberschreitende Ereignisse 

Die der bisherigen Genehmigung in der Fassung der 3. Änderungsgenehmi-

gung zugrunde liegenden Prüfungsergebnisse des Bundesamtes für die Sicher-

heit der nuklearen Entsorgung zu den Auswirkungen von Störfällen und ausle-

gungsüberschreitenden Ereignissen werden durch die Erweiterung des Schut-

zes gegen SEWD nicht berührt. 

Einwirkungen von innen 

Die geplanten baulichen Ertüchtigungsmaßnahmen erfolgen nur außerhalb des 

Lagerbereiches beziehungsweise an der Außenseite des Lagerbereiches. Me-

chanische Einwirkungen von innen sind für die neu zu errichtende Stahlbeton-

wand und die neuen Gebäudeteile deshalb nicht relevant. Im Hinblick auf die 

zu betrachtenden Brandszenarien einschließlich der Brandlasten, Brandbe-

kämpfung und Ausfälle wichtiger Einrichtungen ergeben sich durch die bauliche 

Ertüchtigung gegenüber der bestehenden Genehmigung keine Änderungen. 

Einwirkungen von außen 

Während der Bauarbeiten können in erster Linie mechanische Einwirkungen 

durch den Anprall von Kranlasten, Handhabungsfehler bei der Bedienung der 

Baustellenkräne und thermische Einwirkungen durch Brand Auswirkungen auf 

die Sicherheit des Standort-Zwischenlagers Brokdorf haben. Die Prüfung hat 

ergeben, dass durch die während der Errichtung der vorgelagerten Stahlbeton-

wand und des Austausches der Lüftungsgitter möglicherweise auftretenden Er-

eignisse die Standsicherheit und Funktionsfähigkeit des Standort-Zwischenla-

gers Brokdorf nicht unzulässig beeinträchtigt werden. 

Die Antragstellerin hat auch untersucht, ob während des Bauablaufs Ereignisse 

auftreten können, die einen Einfluss auf das Kernkraftwerk Brokdorf haben 

könnten. Die Prüfung hat ergeben, dass auf der Grundlage des geplanten Bau-

ablaufes sowie der Baustelleneinrichtung eine Durchführung der Baumaßnah-

men ohne Beeinträchtigung der Sicherheit des Kernkraftwerkes Brokdorf grund-

sätzlich möglich ist. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt außerdem unter 

Berücksichtigung der vorgesehenen administrativen und technischen Schutz-

maßnahmen im Rahmen des atomrechtlichen Aufsichtsverfahrens. Somit sind 

durch das Vorhaben keine unzulässigen Rückwirkungen auf das Kernkraftwerk 

Brokdorf zu erwarten. 

Das Lagergebäude des Standort-Zwischenlagers Brokdorf ist gegen Einwirkun-

gen aus Bemessungserdbeben, Explosionsdruckwelle und Hochwasser stand-

sicher ausgelegt. Eine Auslegung der neu zu errichtenden Stahlbetonwand und 

der neuen Bauteile des Betriebsgebäudes gegen Einwirkungen von außen ist 
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aufgrund ihrer Anordnung außerhalb des Lagerbereiches und der bautechnisch 

entkoppelten Wandanschlüsse aus sicherheitstechnischer Sicht nicht erforder-

lich. Bei einem unterstellten Versagen der neu zu errichtenden Stahlbetonwand 

und der neuen Bauteile des Betriebsgebäudes infolge Einwirkungen von außen 

sind aufgrund ihrer Lage und ihrer Abstände zu dem Lagergebäude keine un-

zulässigen Rückwirkungen auf den Lagerbereich zu unterstellen, so dass die 

Integrität der Transport- und Lagerbehälter weiterhin sichergestellt ist. 

Eine Auslegung der an den Zuluftöffnungen neu zu montierenden Gitter gegen 

Bemessungserdbeben und des Stahlbetonverschlusses der Zuluftöffnung im 

Bereich der Achse D/11-12 gegen Bemessungserdbeben und Explosionsdruck-

welle ist aufgrund der Ausführung der Zuluftkanäle nicht erforderlich, aus si-

cherheitstechnischer Sicht jedoch positiv zu bewerten. Bei einem unterstellten 

Versagen der neuen Gitter oder des Stahlbetonverschlusses infolge des Ab-

sturzes einer schnell fliegenden Militärmaschine sind unzulässige Einwirkungen 

auf die Transport- und Lagerbehälter aufgrund der geometrischen Verhältnisse 

im Bereich der Zuluftöffnungen ausgeschlossen. 

Die bestehende Hochwasserauslegung des Standort-Zwischenlagers Brokdorf 

bleibt von der Errichtung der Stahlbetonwand unberührt, da diese entkoppelt 

vom Lager- und Betriebsgebäude errichtet wir (s. a. Kap. 3.2.4.). 

Die im Standort-Zwischenlager Brokdorf getroffenen Maßnahmen zum Blitz-

schutz stellen sicher, dass ein Blitzeinschlag keine sicherheitstechnischen Aus-

wirkungen auf die Lagerung von Transport- und Lagerbehältern hat. Diese Blitz-

schutzmaßnahmen werden erweitert und umfassen zukünftig auch die neuen 

Gebäudeteile, wodurch das Risiko blitzbedingter Schäden gesenkt wird. 

Auslegungsüberschreitende Ereignisse 

Die durch den Absturz einer schnell fliegenden Militärmaschine verursachte 

Einwirkung auf die neu zu errichtende Stahlbetonwand und eine dadurch resul-

tierende Einwirkung, z. B. durch Teile der Stahlbetonwand, auf das Lagerge-

bäude ist durch die Betrachtung der direkten Einwirkung des Flugzeugabstur-

zes auf das Lagergebäude abgedeckt, weil bei der indirekten Einwirkung auf 

das Lagergebäude keine höheren Kräfte auftreten können. Bei einem unterstell-

ten Versagen der neuen Gitter oder des Stahlbetonverschlusses infolge des 

Absturzes einer schnell fliegenden Militärmaschine sind unzulässige Einwirkun-

gen auf die Transport- und Lagerbehälter aufgrund der geometrischen Verhält-

nisse im Bereich der Zuluftöffnungen ausgeschlossen. Durch die Erweiterung 

des Schutzes des Standort-Zwischenlagers Brokdorf gegen SEWD ergeben 

sich somit in Bezug auf das Ereignis zufälliger Flugzeugabsturz keine ungüns-

tigeren Bedingungen. 

Das Lagergebäude des Standort-Zwischenlagers Brokdorf ist standsicher ge-

gen Einwirkungen aus einer Explosionsdruckwelle ausgelegt. Der Stahlbeton-

verschluss der Zuluftöffnung im Bereich der Achse D/11-12 wird ebenfalls für 

Einwirkungen aus einer Explosionsdruckwelle gemäß der „Richtlinie für den 

Schutz von Kernkraftwerken gegen Druckwellen aus chemischen Reaktionen 

durch Auslegung der Kernkraftwerke hinsichtlich ihrer Festigkeit und induzierter 

Schwingungen sowie durch Sicherheitsabstände“ des Bundesministers des In-

nern vom 13.09.1976 (Richtlinie des BMI) ausgelegt. 
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3.3. Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher 

Schadensersatzverpflichtungen 

Die genehmigte Änderung hat keine Auswirkungen auf die der Vorsorge für die 

Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen (Deckungsvorsorge) ge-

mäß § 6 Abs. 2 Nr. 3 AtG zugrunde liegenden Verhältnisse. 

3.4. Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter 

Der gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 4 AtG erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen 

oder sonstige Einwirkungen Dritter (SEWD) ist gewährleistet. Die Gewährleis-

tung des Schutzes kerntechnischer Anlagen und Tätigkeiten gegen SEWD wird 

durch die Sicherungsmaßnahmen der Antragstellerin nach § 43 Abs. 1 AtG (er-

forderlicher Schutz gegen SEWD) sowie durch Schutzmaßnahmen des Staates 

gemäß § 41 AtG erreicht. Die Verzahnung der Sicherungsmaßnahmen der An-

tragstellerin und der staatlichen Schutzmaßnahmen, insbesondere der Polizei-

behörden erfolgt dabei nach dem „Integrierten Sicherungs- und Schutzkonzept“ 

gemäß dem Beschluss der Ständigen Konferenz der Innenminister der Länder 

vom 17./18. Februar 1977. Als Grundlage für die Ermittlung der der Antragstel-

lerin obliegenden Maßnahmen der präventiven Grundsicherung dienen die 

„Lastannahmen zur Auslegung kerntechnischer Anlagen und Einrichtungen ge-

gen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter (Lastannahmen Anla-

gen) (Rev. 4.0)“ einschließlich der „Erläuterungen und Hinweise zu den Lastan-

nahmen Anlagen (Rev. 4.0)“ vom 15. Februar 2019, S I 6 – 13143/20.10 VS-

Vertr. Die Antragstellerin hat nachgewiesen, dass für den im Rahmen dieses 

Änderungsgenehmigungsverfahrens relevanten Änderungsgegenstand die An-

forderungen der §§ 43 f. AtG und der „Richtlinie zur Sicherung von Zwischenla-

gern gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter (SEWD) 

(SEWD-RL Zwischenlager)“ vom 10.05.2012, RS I 6 – 13151-6/22 VS-NfD er-

füllt sind. 

Der erforderliche Schutz schutzbedürftiger IT-Systeme gegen SEWD ist ge-

währleistet. Die Anforderungen zur „IT-Sicherheit“ ergeben sich aus den „Last-

annahmen zur Auslegung kerntechnischer Anlagen und Einrichtungen gegen 

Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter mittels IT-Angriffen (IT-

Lastannahmen)“, Revision 2.0 mit Stand 30.11.2016, RS I 6 – 13151-6/13.4 – 

VS-Vertr. und der „Richtlinie für den Schutz von IT-Systemen in kerntechni-

schen Anlagen und Einrichtungen der Sicherungskategorien I und II gegen Stör-

maßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter (SEWD-Richtlinie IT)“ vom 

13.06.2013, RS I 6 – 13151-6/13 VS-NfD. 

Im Hinblick auf den Prüfpunkt „IT-Sicherheit“ hat die Antragstellerin das nach 

der SEWD-Richtlinie IT erforderliche IT-Sicherheitskonzept eingereicht. Nach 

Prüfung dieses Konzeptes ist die Genehmigungsbehörde zu dem Ergebnis ge-

langt, dass die sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus der SEWD-Richtlinie IT 

ergebenden Anforderungen erfüllt sind. 

Bezogen auf die übrigen Anforderungen, die sich aus § 6 Abs. 2 Nr. 4 AtG an 

die Antragstellerin richten, ist auch bei Umsetzung dieser Änderungsgenehmi-

gung weiterhin sichergestellt, dass die in § 42 AtG genannten Schutzziele bei 

SEWD erreicht werden: 
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- Verhinderung der Freisetzung und der missbräuchlichen Nutzung der ioni-

sierenden Strahlung von Kernbrennstoffen oder ihrer Folgeprodukte in er-

heblichen Mengen vor Ort, 

- Verhinderung der einfachen oder wiederholten Entwendung von Kernbrenn-

stoffen oder ihrer Folgeprodukte in erheblichen Mengen mit dem Ziel der 

Freisetzung oder der missbräuchlichen Nutzung ionisierender Strahlung an 

einem beliebigen Ort und 

- Verhinderung der einfachen oder wiederholten Entwendung von Kernbrenn-

stoffen in Mengen, die in der Summe zur Herstellung einer kritischen Anord-

nung ausreichen. 

Den sich aus § 6 Abs. 2 Nr. 4 und den §§ 43 f. AtG ergebenden Anforderungen 

ist damit Rechnung getragen. Insbesondere ist sichergestellt, dass infolge von 

auslegungsbestimmenden SEWD-Ereignissen gemäß den Lastannahmen An-

lagen keine radioaktiven Stoffe freigesetzt werden. 

Das Szenario eines gezielt herbeigeführten Absturzes eines großen Verkehrs-

flugzeuges ist nicht Bestandteil der Lastannahmen zur Auslegung kerntechni-

scher Anlagen und Einrichtungen gegen SEWD und damit nicht zu unterstellen. 

Allerdings hat der Länderausschuss für Atomkernenergie – Hauptausschuss – 

bereits in dem Beschluss „Schutz kerntechnischer Anlagen gegen Störmaßnah-

men oder sonstige Einwirkungen Dritter/Rechtlicher Rahmen der Beurteilung 

des Szenarios „Terroristischer Flugzeugangriff“ durch die Exekutive“ vom 3./4. 

Juli 2003 auf eine Parallele dieses Ereignisses zur Sicherheitsebene 4 im Be-

reich der Anlagensicherheit verwiesen, so dass Maßnahmen in Betracht kom-

men, die unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit die 

Exposition im Ereignisfall minimieren bzw. begrenzen. Daher prüft die Geneh-

migungsbehörde im Rahmen von Genehmigungsverfahren nach § 6 AtG auch 

die Auswirkungen eines solchen Ereignisses. Nach der durch die Exekutive vor-

genommenen Einordnung wird also von der Genehmigungsbehörde auch im 

Hinblick auf dieses Ereignis, gegen das eine Anlage oder Einrichtung nicht aus-

zulegen ist, geprüft, ob es zu besonders schwerwiegenden Schäden für die 

Schutzgüter des Atomgesetzes führt. 

Die aus diesen Gründen vorgenommene Prüfung des Szenarios eines gezielt 

herbeigeführten Absturzes eines großen Verkehrsflugzeuges im Rahmen die-

ses Änderungsgenehmigungsverfahrens hat ergeben, dass bei Umsetzung der 

mit dieser Änderungsgenehmigung verbundenen Maßnahmen gegenüber den 

bisher durchgeführten Betrachtungen keine ungünstigeren mechanischen und 

thermischen Einwirkungen auf die Behälter zu besorgen sind. Die bisherigen 

Untersuchungen zu den Auswirkungen eines gezielt herbeigeführten Flugzeug-

absturzes besitzen daher weiterhin Gültigkeit. Es wird somit festgestellt, dass 

das nicht in den Lastannahmen Anlagen enthaltene Ereignis lediglich Folgen 

verursachen kann, die der Genehmigung selbst dann nicht entgegenstünden, 

wenn das Ereignis in den Lastannahmen enthalten wäre. 

4. Erkenntnisse aus der Behördenbeteiligung 

Im Rahmen der Behördenbeteiligung sind keine Hinweise gegeben worden, die 

der Erteilung dieser Änderungsgenehmigung entgegenstehen würden. 
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H. RECHTSBEHELFSBELEHRUNG 

Gegen diesen Genehmigungsbescheid kann innerhalb eines Monats nach  

Bekanntgabe Widerspruch beim Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen 

Entsorgung in Berlin erhoben werden. 
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I. SOFORTIGE VOLLZIEHUNG 

I.I. Anordnung 

Die sofortige Vollziehung dieser 4. Änderungsgenehmigung wird nach § 80a 

Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 

(VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I 

S. 686), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. Oktober 2021 (BGBl. I 

S. 4650) geändert worden ist, im öffentlichen und im überwiegenden Interesse 

der Antragstellerin angeordnet. 

I.II. Begründung 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 10.02.2022 die Anordnung der sofor-

tigen Vollziehung dieser Genehmigung beantragt und diesen Antrag begründet. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist gemäß § 80a Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. 

§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO im öffentlichen Interesse und im überwiegenden 

Interesse der Antragstellerin geboten. Die Interessenabwägung ergibt, dass die 

öffentlichen und privaten Vollziehungsinteressen gegenüber den Interessen 

Dritter an der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs Vorrang haben. 

1. Öffentliches Interesse an der sofortigen Vollziehung 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung dieser Genehmigung liegt im beson-

deren öffentlichen Interesse. 

Das besondere öffentliche Interesse ergibt sich aus dem Ziel, die von Störmaß-

nahmen und sonstigen Einwirkungen Dritter (SEWD) ausgehenden Gefahren 

für das Leben und die Gesundheit des von der Genehmigungsinhaberin einge-

setzten Sicherungspersonals zu reduzieren bzw. zu vermeiden. Außerdem soll 

durch die sofortige Umsetzung der Änderungsmaßnahme eine einmalige oder 

wiederholte Entwendung von Kernbrennstoffen in Mengen, mit denen ohne 

Wiederaufarbeitung und Anreicherung die Möglichkeit der unmittelbaren Her-

stellung einer kritischen Anordnung gegeben ist, zukünftig hardwaretechnisch 

ausgeschlossen werden und so die Schutzziele der SEWD-Richtlinie Zwischen-

lager erfüllt werden. 

Die Gewährleistung des erforderlichen Schutzes gegen SEWD ist gemäß § 6 

Abs. 2 Nr. 4 AtG Genehmigungsvoraussetzung für die Aufbewahrung von Kern-

brennstoffen in Zwischenlagern. Aufgrund neuer Erkenntnisse im Herbst 2010 

zu bestimmten Angriffsszenarien sind sicherungstechnische Veränderungen 

insbesondere in Form von baulich-technischen Ertüchtigungsmaßnahmen an 

den Zwischenlagern notwendig geworden. Mit dieser 4. Änderungsgenehmi-

gung wird die notwendig gewordene Erweiterung des Schutzes gegen SEWD 

des Standort-Zwischenlagers Brokdorf genehmigt. 

Bis zur Umsetzung der genehmigten Nachrüstung des Standort-Zwischenla-

gers Brokdorf wird der erforderliche Schutz gegen SEWD von der Genehmi-

gungsinhaberin durch sogenannte ausreichende temporäre Maßnahmen (atM) 

sichergestellt. Bei diesen Maßnahmen handelt es sich überwiegend um perso-

nelle Maßnahmen, deren Art der Ausgestaltung jedoch im Falle von SEWD zu 

einer erheblichen gesundheitlichen Gefährdung des von der Genehmigungsin-

haberin eingesetzten Sicherungspersonals führen kann. 
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Diesem Umstand trägt die § 6 Abs. 2 Nr. 4 AtG konkretisierende SEWD-Richt-

linie Zwischenlager Rechnung, indem sie einen grundsätzlichen Vorrang von 

baulich-technischen Maßnahmen gegenüber personellen Maßnahmen nor-

miert. 

Mit dieser 4. Änderungsgenehmigung wird somit einerseits geltendem Recht 

Folge geleistet. Vor dem Hintergrund, dass die genehmigten baulich-techni-

schen Nachrüstungsmaßnahmen nach deren Fertigstellung die atM weitestge-

hend ablösen, bewirkt die Umsetzung dieser Genehmigung andererseits zu-

gleich auch eine erhebliche Reduzierung der potentiellen Gefahren für Leben 

und Gesundheit des von der Genehmigungsinhaberin eingesetzten Siche-

rungspersonals im Falle von SEWD. Der Schutz dieser verfassungsrechtlich 

geschützten Rechtsgüter stellt ein besonderes öffentliches Interesse dar. 

2. Interesse der Genehmigungsinhaberin an der sofortigen 

Vollziehung 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung dieser Genehmigung liegt auch im 

privaten Interesse der Genehmigungsinhaberin. 

Der Schutz des eingesetzten Sicherungspersonals vor Gefahren für Leben und 

Gesundheit im Falle von SEWD stellt zugleich ein privates Interesse der Ge-

nehmigungsinhaberin dar, der als Arbeitgeberin der Gesundheitsschutz ihrer 

Beschäftigten während der Arbeitszeit obliegt. 

Zudem besteht ein privates Interesse der Genehmigungsinhaberin in wirt-

schaftlicher Hinsicht. Mit den atM ist für die Genehmigungsinhaberin aufgrund 

des hohen Personaleinsatzes ein erheblicher finanzieller Aufwand verbunden. 

Da die genehmigten baulich-technischen Ertüchtigungsmaßnahmen die atM 

weitestgehend ersetzen, kann dieser Aufwand durch die Umsetzung dieser 

4. Änderungsgenehmigung in erheblichem Maße reduziert werden. 

3. Interessen Dritter an der aufschiebenden Wirkung 

Betroffene Dritte haben ein Interesse daran, dass aufgrund der vorliegenden 

4. Änderungsgenehmigung im Standort-Zwischenlager Brokdorf keine für sie 

nachteiligen Tatsachen geschaffen werden, bevor sie Gelegenheit hatten, die 

Rechtmäßigkeit der Genehmigung in einem Rechtsbehelfsverfahren überprü-

fen zu lassen. 

4. Interessenabwägung 

Das dargestellte besondere öffentliche Interesse und die privaten Interessen 

der Genehmigungsinhaberin an einer sofortigen Vollziehung dieser 4. Ände-

rungsgenehmigung überwiegen das Interesse möglicher Drittbetroffener an der 

aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs. 

Im Rahmen der Abwägung nach § 80a Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. § 80 Abs. 2 Satz 1 

Nr. 4 VwGO sind alle im konkreten Fall betroffenen öffentlichen und privaten 

Interessen an der sofortigen Vollziehung sowie das mögliche Interesse Dritter 

an der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs mit Blick auf ihre Schwere 

und Dringlichkeit einander gegenüberzustellen und die Möglichkeit oder Un-

möglichkeit einer etwaigen Rückgängigmachung der getroffenen Regelung und 

ihrer Folgen zu berücksichtigen. 
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Für die Bewertung der Interessen möglicher Drittbetroffener ist zunächst die 

Tragweite der durch die sofortige Vollziehung geschaffenen Tatsachen von Be-

deutung. Zwar kommt vorliegend der Umsetzung der baulich-technischen 

Nachrüstungsmaßnahmen eine faktische Präjudizwirkung zu, jedoch werden 

durch die Umsetzung dieser 4. Änderungsgenehmigung keine irreversiblen 

Fakten geschaffen. Sollten anhängig werdende Rechtsbehelfe gegen die vor-

liegende Genehmigung Erfolg haben, könnten die atM von der Genehmigungs-

inhaberin ohne weiteres wieder aufgenommen und somit der Zustand vor Ertei-

lung dieser Genehmigung herbeigeführt werden. Das Risiko der Ausnutzung 

einer noch nicht bestandskräftigen Genehmigung trägt in diesem Fall die Ge-

nehmigungsinhaberin. 

Für die Anordnung der sofortigen Vollziehung spricht zudem das öffentliche In-

teresse an einer möglichst frühzeitigen Umsetzung dieser Genehmigung im 

Hinblick darauf, dass mit der Umsetzung der genehmigten Nachrüstungsmaß-

nahmen zugleich auch potentielle Gefahren für das von der Genehmigungsin-

haberin eingesetzte Sicherungspersonal bei SEWD frühestmöglich abgewen-

det werden. Insbesondere kann es mit Blick auf die Bedeutung der betroffenen 

Individualrechtsgüter nicht verantwortet werden, dass höchstrangige Rechtsgü-

ter wie das Leben und die körperliche Unversehrtheit des Sicherungspersonals 

aufgrund der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs gefährdet werden. 

Allein unter diesem Aspekt ist bereits das besondere öffentliche Interesse höher 

zu bewerten als das Interesse möglicher Drittbetroffener an der Gewährung ef-

fektiven Rechtschutzes und somit eine Anordnung der sofortigen Vollziehung 

der Genehmigung gerechtfertigt. 

Bei der Interessenabwägung ist ferner das private Interesse der Genehmi-

gungsinhaberin zu berücksichtigen. Der Arbeitgeber ist aufgrund öffentlich-

rechtlicher als auch privatrechtlicher Arbeitsschutzbestimmungen im Rahmen 

des bestehenden Vertragsverhältnisses zum Schutz von Leben und Gesund-

heit der für ihn tätigen Arbeitnehmer verpflichtet. Der Schutz des eingesetzten 

Sicherungspersonals vor Gefahren für Leben und Gesundheit im Falle von 

SEWD ist daher zugleich auch ein überwiegendes privates Interesse der Ge-

nehmigungsinhaberin. Auch dieses private Interesse der Genehmigungsinha-

berin überwiegt bereits für sich betrachtet das Interesse möglicher Drittbetroffe-

ner an der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs und rechtfertigt somit 

die Anordnung der sofortigen Vollziehung. Ergänzend treten die wirtschaftlichen 

Interessen der Genehmigungsinhaberin zugunsten dieser hinzu. 

Die Abwägung führt danach zu dem Ergebnis, dass das besondere öffentliche 

Interesse und die privaten Interessen der Genehmigungsinhaberin an der so-

fortigen Vollziehung dieser 4. Änderungsgenehmigung das Interesse Dritter an 

der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsbehelfs überwiegen. 

07. Juli 2022 

Im Auftrag 

 

 L. S. 

 

■■■ 


