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1. E.ON Kernkraft GmbH        Salzgitter,  22.09.2003 

Tresckowstraße 5        Az.: GZ-V1 - 8551 510 
30457 Hannover 

 
2. E.ON Bayern AG 
 Heinkelstraße 1      Zustellung gegen Empfangsbekenntnis 
 93049 Regensburg        (§ 5 Abs. 1 VwZG) 
 
 
 

Genehmigung zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen 
im Standort-Zwischenlager in Niederaichbach 

der E.ON Kernkraft GmbH und der E.ON Bayern AG 
 

A. Genehmigung 
 
Auf Grund des § 6 des Gesetzes über die friedliche Verwendung der Kern-
energie und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz - AtG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 70 des Dritten Gesetzes zur Änderung verwaltungsver-
fahrensrechtlicher Vorschriften vom 21. August 2002 (BGBl. I S. 3322, 3342), 
und des § 7 Abs. 2 der Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ioni-
sierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung - StrlSchV) vom 20. Juli 2001 
(BGBl. I S. 1714, BGBl. I 2002, S. 1459), zuletzt geändert durch Artikel 2 der 
Verordnung zur Änderung der Röntgenverordnung und anderer atomrechtli-
cher Verordnungen vom 18. Juni 2002 (BGBl. I S. 1869, 1903), wird der 
E.ON Kernkraft GmbH und der E.ON Bayern AG (nachfolgend „die Betreiber“ 
genannt) auf Antrag die Genehmigung erteilt, auf dem Grund-
stück Gemarkung Niederaichbach, Flurnummer 271/24 im Landkreis Lands-
hut, Gemeinde Niederaichbach, innerhalb der Äußeren Umschließung der 
Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 Kernbrennstoffe in Form von bestrahlten 
Brennelementen der Typen 8x8-1, 8x8-2, 9x9-1, 10-9Q und SVEA 96 aus 
dem Kernkraftwerk Isar 1 beziehungsweise 18x18-24 und 18x18-24-4 aus 
dem Kernkraftwerk Isar 2 in maximal 152 Transport- und Lagerbehältern der 
Bauarten CASTOR® V/19 und CASTOR® V/52 mit insgesamt bis zu 
 
• 1 500 Mg Schwermetall, 
• 1,5 • 1020 Bq Aktivität und 
• 6,0 MW Wärmeleistung 
 
Dieser Bescheid besteht aus 197 Seiten und den Anlagen 1 (17 Seiten), 2 (2 Seiten) und 3 (20 Seiten) 
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in einem Standort-Zwischenlager zum Zwecke der Zwischenlagerung bis zur 
Einlagerung in ein Endlager gemäß den in Abschnitt B. Nr. 1 genannten Un-
terlagen, insbesondere gemäß den „Technischen Annahmebedingungen“, 
sowie dem gesonderten Schreiben zur Anlagensicherung, das Bestandteil 
dieser Genehmigung ist, sowie gemäß den Abschnitten C. bis E. mit folgen-
den Maßgaben aufzubewahren: 
 
1. Lagergebäude und Lagerregime 
 

• Die Aufbewahrung der beladenen Transport- und Lagerbehälter der 
Bauarten CASTOR® V/19 und CASTOR® V/52 erfolgt in einem La-
gergebäude aus Stahlbeton. 

• Die Transport- und Lagerbehälter der Bauarten CASTOR® V/19 und 
CASTOR® V/52 werden gemäß „Aufstellungsplan“ stehend abge-
stellt. 

• Im Falle einer gemischten Aufstellung von Transport- und Lagerbe-
hältern der Bauarten CASTOR® V/19 und CASTOR® V/52 in einer 
Behälterdoppelreihe darf die Wärmeleistung eines beladenen Behäl-
ters maximal 36 kW betragen. 

 
2. Behälter 
 

• Die Aufbewahrung der Kernbrennstoffe erfolgt in Transport- und La-
gerbehältern der Bauarten CASTOR® V/19 und CASTOR® V/52, die 
den Anforderungen der in den „Technischen Annahmebedingungen“ 
genannten Stücklisten entsprechen und eine Abnahmebescheini-
gung gemäß den zum Zeitpunkt der Einlagerung geltenden Zulas-
sungsscheinen für ein Versandstückmuster des Typs B(U) für spalt-
bare radioaktive Stoffe haben. 

• Jeder beladene Behälter ist zur Überwachung der Dichtheit des 
Doppeldeckeldichtsystems mit einem mechanischen Druckschalter 
ausgerüstet, der an das System zur Überwachung der Behälter-
dichtheit des Standort-Zwischenlagers Isar angeschlossen ist. 

 
3. Beladung, Abfertigung 
 

a) Allgemeines 
 

• Die Beladung erfolgt gemäß den jeweils zutreffenden „Technischen 
Annahmebedingungen“ und den Bedingungen des zum Zeitpunkt 
der Einlagerung geltenden Zulassungsscheins für ein Versand-
stückmuster des Typs B(U) für spaltbare radioaktive Stoffe. Soweit 
gemäß dem Zulassungsschein der Nachweis der Zulässigkeit der 
Beladung durch den Vergleich der für das Brennelement berechne-
ten Gamma-Quellstärken mit den Referenzquellstärken erfolgt, kann 
abweichend vom Zulassungsschein als Referenzdatum das Entla-
dedatum zuzüglich der Abklingzeit bis zum Zeitpunkt des Abtrans-
portes zur Vorbereitung und Durchführung der Endlagerung ver-
wendet werden. 

• Die Dichtung zwischen dem Primärdeckel und dem Behälterkörper 
ist ein nass verpresster aluminium- oder silberummantelter metalli-
scher Federkern-Dichtring. 
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b) Brennelemente aus dem Kernkraftwerk Isar 2 für den Transport- und 
Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/19: 
 
• Die Uran-Brennelemente haben folgende Spezifikationswerte: 

- Maximale Schwermetallmasse 560 kg, 
- Anfangsanreicherung mit U-235 von maximal 4,45 %, 
- maximaler mittlerer Abbrand 55 GWd/Mg Schwermetall und für 

Uran-Hochabbrand-Brennelemente 65 GWd/Mg Schwermetall. 
• Die Mischoxid-Brennelemente haben folgende Spezifikationswerte: 

- Maximale Schwermetallmasse 552,5 kg, 
- maximaler Spaltstoffgehalt von 5,42 % und davon ein Pu-fiss-

Gehalt von maximal 4,75 % und ein U-235-Gehalt von maximal 
0,72 %, 

- maximaler mittlerer Abbrand 55 GWd/Mg Schwermetall. 
• Die Wärmeleistung eines beladenen Transport- und Lagerbehälters 

der Bauart CASTOR® V/19 beträgt maximal 39 kW. 
 
c) Brennelemente aus dem Kernkraftwerk Isar 1 für den Transport- und 
Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/52: 
 
• Die Uran-Brennelemente haben folgende Spezifikationswerte: 

- Maximale Schwermetallmasse 187 kg, 
- Anfangsanreicherung mit U-235 von maximal 4,60 %, 
- maximaler mittlerer Abbrand 55 GWd/Mg Schwermetall und für 

Uran-Hochabbrand-Brennelemente 65 GWd/Mg Schwermetall. 
• Die Wärmeleistung eines beladenen Transport- und Lagerbehälters 

der Bauart CASTOR® V/52 beträgt maximal 36 kW. 
 
4. Betrieb 
 

• Der Betrieb auf dem Gelände innerhalb des Betriebszaunes des 
Standort-Zwischenlagers Isar erfolgt ausschließlich nach dem Be-
triebsregime des Standort-Zwischenlagers Isar. 

• Alle Arbeiten am Primärdeckel des Transport- und Lagerbehälters der 
Bauart CASTOR® V/52 werden im Reaktorgebäude des Kernkraft-
werkes Isar 1 und des Transport- und Lagerbehälters der Bauart 
CASTOR® V/19 im Reaktorgebäude des Kernkraftwerkes Isar 2 
durchgeführt. 

 
5. Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen 

 
Die Genehmigung wird auf den Umgang mit sonstigen radioaktiven Stof-
fen, die im Standort-Zwischenlager Isar bei Prüfungen und Wartungen 
verwendet werden oder als betriebliche radioaktive Abfälle anfallen, er-
streckt. Dies schließt mit ein: 
 
• das Abstellen leerer, innen kontaminierter Transport- und Lagerbehäl-

ter der Bauarten CASTOR® V/19 und CASTOR® V/52 mit einer Aktivi-
tät von bis zu 7,4 • 1012 Bq pro Behälter, die für die Beladung mit be-
strahlten Brennelementen zum Zwecke der Aufbewahrung im Stand-
ort-Zwischenlager Isar vorgesehen sind, 

• den Umgang mit den beantragten umschlossenen radioaktiven Stof-
fen in Form von Prüfstrahlern für Mess- und Kalibrierzwecke. 
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Diese Genehmigung zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen im Standort-
Zwischenlager Isar ist antragsgemäß auf die bestrahlten Brennelemente des 
Druckwasserreaktors des Kernkraftwerkes Isar 2 und des Siedewasserreak-
tors des Kernkraftwerkes Isar 1 beschränkt. 
 
Diese Genehmigung ist befristet auf 40 Jahre ab dem Zeitpunkt der Einlage-
rung des ersten Behälters in das Standort-Zwischenlager Isar. Die radioakti-
ven Inventare dürfen in den einzelnen Transport- und Lagerbehältern nur für 
einen Zeitraum von maximal 40 Jahren ab dem Zeitpunkt der Beladung auf-
bewahrt werden. 
 
Die E.ON Kernkraft GmbH und die E.ON Bayern AG sind Inhaberinnen der 
aus dem Kernkraftwerk Isar 1 und dem Standort-Zwischenlager Isar beste-
henden gemeinsamen Kernanlage im Sinne des § 17 Abs. 6 AtG in Verbin-
dung mit Absatz 1 Nr. 2 letzter Halbsatz und Nr. 6 der Anlage 1 zum Atom-
gesetz. 
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B. Genehmigungsunterlagen 
 
Der Genehmigung liegen folgende Unterlagen zugrunde: 
 
1. die in der Anlage 1 genannten Antragsschreiben und zugehörigen  

Antragsunterlagen, die Bestandteil dieser Genehmigung sind, 
 
2. die in der Anlage 2 genannten Gutachten und gutachtlichen Stellung-

nahmen, 
 
3. die in der Anlage 3 genannten sonstigen entscheidungserheblichen  

Unterlagen. 
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C. Nebenbestimmungen und Hinweise 
 
Die Genehmigung wird mit folgenden Nebenbestimmungen erteilt: 
 
1. Vorgesehene Änderungen bei den Bestellungen der für die Leitung und 

Beaufsichtigung der Aufbewahrung verantwortlichen Personen und vor-
gesehene Änderungen von Zuständigkeits- und Verantwortungsberei-
chen einschließlich der hierzu übertragenen Befugnisse sind der atom-
rechtlichen Aufsichtsbehörde rechtzeitig vor der Ausführung schriftlich 
anzuzeigen und bedürfen ihrer Zustimmung. Mit den vorgelegten Unter-
lagen müssen die Zuständigkeits- und Verantwortungsbereiche ein-
schließlich der hierzu übertragenen Befugnisse, die Zuverlässigkeit und 
die Fachkunde der verantwortlichen Personen nachgewiesen werden. 
Insbesondere muss ersichtlich sein, inwieweit die benannten Personen 
im Rahmen ihrer Aufgabenbereiche dafür verantwortlich sind, dass die 
gesetzlichen Vorschriften und die Bestimmungen dieser Genehmigung 
eingehalten werden. 

 
2. Im Rahmen der ersten Einlagerung eines Transport- und Lagerbehälters 

sind die sich im jeweiligen Arbeitsbereich des Standort-Zwischenlagers  
Isar einstellenden Ortsdosisleistungen zu ermitteln, zu dokumentieren 
und die Dokumentation zusammen mit den zugehörigen Personendosen, 
die mit den direkt ablesbaren Dosimetern ermittelt werden, der atom-
rechtlichen Aufsichtsbehörde vorzulegen. 

 
Auf der Basis der Ergebnisse der radiologischen Messungen bei der ers-
ten Einlagerungskampagne von 2 bis 3 Transport- und Lagerbehältern 
sowie auf der Grundlage der bei der Behälterlagerung gewonnenen Er-
fahrungen sind die im Betriebshandbuch festgelegten Handhabungen zu 
überprüfen und gegebenenfalls im Hinblick auf den Strahlenschutz zu op-
timieren. Das Ergebnis der Prüfung ist der atomrechtlichen Aufsichtsbe-
hörde zur Prüfung vorzulegen. 
 

3. Rechtzeitig vor Auslagerung des ersten Behälters ist der atomrechtlichen 
Aufsichtsbehörde für die dazu erforderlichen Handhabungsschritte ein 
Ablaufplan für die Auslagerung zur Zustimmung vorzulegen. Der Ablauf-
plan muss alle Prüfschritte enthalten, aus denen die Erfüllung der gefahr-
gutbeförderungsrechtlichen Anforderungen sowie der Anforderungen der 
annehmenden Anlage hervorgeht. 

 
4. Die Baugenehmigung sowie alle später erteilten Änderungsgenehmigun-

gen zur Baugenehmigung sind der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde un-
verzüglich nach deren Erteilung vorzulegen. 
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5. Zur Aufbewahrung im Standort-Zwischenlager Isar dürfen beladene 

Transport- und Lagerbehälter nur angenommen werden, wenn die atom-
rechtliche Aufsichtsbehörde auf Grund der vorgelegten Nachweise über 
 
- die Fertigung und Inbetriebnahme der Behälter, 
- die Einhaltung der „Technischen Annahmebedingungen“ hinsichtlich 

der Behälterinventare sowie 
- die Funktionsbereitschaft der erforderlichen technischen Einrichtun-

gen für die Beladung und Abfertigung der Behälter in dem betreffen-
den Reaktorgebäude der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 und für die 
Einlagerung im Standort-Zwischenlager Isar 

 
die Einhaltung der Voraussetzungen für die Beladung des Behälters ge-
prüft und bestätigt hat. 
 
Zu diesem Zweck sind der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde rechtzeitig 
vor der Beladung folgende Unterlagen vorzulegen: 
 
a) über die Fertigung und Inbetriebnahme der Transport- und Lagerbehäl-
ter: 
 
(1) der Zulassungsschein des Versandstückmusters, 
(2) zum Nachweis der durchgeführten Qualitätssicherungsmaßnahmen 

bei der Fertigung und Inbetriebnahme gemäß der „Spezifikation 
TLB 03 Qualitätssicherung der Transport- und Lagerbehälter (TLB) 
für die Aufbewahrung von Kernbrennstoffen im Brennelement-
behälterlager Isar (KKI BELLA)“: 
• die Abnahmebescheinigung über die Prüfung vor Inbetriebnahme 

einer Verpackung zur Beförderung radioaktiver Stoffe gemäß ge-
fahrgutbeförderungsrechtlicher Zulassung, 

• die Konformitätsbescheinigung, 
(3) die Bescheinigungen über durchgeführte wiederkehrende Prüfungen 

gemäß Zulassungsschein; 
 
b) über die Einhaltung der „Technischen Annahmebedingungen“ hinsicht-
lich der Behälterinventare: 
 
(4) der Beladeplan, 
(5) der Nachweis des Aktivitätsinventars, 
(6) der Nachweis der Einhaltung der zulässigen Brennelementdaten, 
(7) der Nachweis der Zerfallswärmeleistung, 
(8) der Nachweis der Intaktheit der Brennstäbe der einzulagernden 

Brennelemente, 
(9) der Nachweis zum Ausschluss eines systematischen Hüllrohr-

versagens während der Lagerzeit, 
(10) der Nachweis des frühest möglichen Datums für den Abtransport in-

nerhalb des genehmigten Aufbewahrungszeitraumes; 
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c) über die Beladung und Abfertigung der Behälter in den Kernkraftwer-
ken Isar 1 und Isar 2: 
 
(11) der Nachweis, dass die Funktionsbereitschaft aller Geräte und 

Hilfsmittel zur Trocknung, Feuchtemessung und Dichtheitsprüfung, 
einschließlich eventueller Ersatzgeräte innerhalb der letzten sechs 
Monate durch Einsatz oder Test geprüft worden ist, 

(12) der behälterspezifische Ablaufplan für den zu beladenden Behälter, 
der nach dem „Ablaufplan für die Einlagerung von CASTOR® V/19-
Behältern in das Brennelementbehälterlager Isar KKI BELLA“ oder 
dem „Ablaufplan für die Einlagerung von CASTOR® V/52-Behältern 
in das Brennelementbehälterlager Isar KKI BELLA“ erstellt wurde 
und alle vorgesehenen Handhabungs-/Prüfschritte für die Abläufe 
Beladung, Abfertigung und Einlagerung enthalten muss; 

 
d) über die Einlagerung des jeweiligen Behälters in das Standort-
Zwischenlager Isar: 
 
(13) die Erklärung, dass alle erforderlichen Systeme und Geräte vorhan-

den und funktionsbereit sind, 
(14) der Belegungsplan der Behälter im Standort-Zwischenlager Isar. 
 

6. Die Beladung und Abfertigung der Behälter ist in den Reaktorgebäuden 
der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 nach Maßgabe des jeweiligen behäl-
terspezifischen Ablaufplanes im Beisein der atomrechtlichen Aufsichts-
behörde oder eines von ihr beauftragten unabhängigen Sachverständi-
gen durchzuführen. 

 
7. Es sind alle Belade- und Abfertigungsschritte der Transport- und Lager-

behälter, die im Kernkraftwerk beziehungsweise im Standort-
Zwischenlager Isar erstmalig durchgeführt werden sollen, ohne Brenn-
elemente im Beisein der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde oder eines 
von ihr beauftragten unabhängigen Sachverständigen zu erproben. Auf 
der Grundlage des „Ablaufplan für die Einlagerung von CASTOR® V/19-
Behältern in das Brennelementbehälterlager Isar KKI BELLA (Kalterpro-
bung)“ beziehungsweise des „Ablaufplan für die Einlagerung von CAS-
TOR® V/52-Behältern in das Brennelementbehälterlager Isar KKI BELLA 
(Kalterprobung)“ ist vor der Kalterprobung der atomrechtlichen Aufsichts-
behörde ein behälterspezifischer Ablaufplan, einschließlich der im Stand-
ort-Zwischenlager Isar durchzuführenden Schritte (Schritte „I.1 bis K.13“ 
beziehungsweise „J.1 bis K.13“), zur Zustimmung vorzulegen. Die Bela-
dung der Transport- und Lagerbehälter mit bestrahlten Brennelementen 
darf erst nach der Vorlage eines Erfahrungsberichtes sowie der Bestäti-
gung der Erprobungsergebnisse durch die atomrechtliche Aufsichtsbe-
hörde erfolgen. 

 
8. Ein beladener Transport- und Lagerbehälter darf erst zur Aufbewahrung 

im Standort-Zwischenlager Isar angenommen werden, nachdem die  
atomrechtliche Aufsichtsbehörde die ordnungsgemäße Beladung und Ab-
fertigung an Hand des abgezeichneten behälterspezifischen Ablaufplans 
bestätigt hat. 
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9. Unverzüglich nach Abschluss der Einlagerung eines Transport- und La-

gerbehälters und dem Anschluss des Behälters an das System zur  
Überwachung der Behälterdichtheit ist der atomrechtlichen Aufsichtsbe-
hörde der abgezeichnete behälterspezifische Ablaufplan, der die Phasen 
Beladung, Abfertigung und Einlagerung vollständig umfasst, einschließ-
lich der im Ablaufplan angeführten Protokolle zu übergeben. Die Liste der 
Fertigungsdokumentation und die Abnahmeprüfzeugnisse für den mon-
tierten Druckschalter sind beizufügen. Von dem abgezeichneten behäl-
terspezifischen Ablaufplan sowie von dem demgemäß erstellten Erfah-
rungsbericht ist eine Kopie dem Bundesamt für Strahlenschutz vorzule-
gen. 

 
10. Vor der Einlagerung von leeren, innen kontaminierten Behältern ist der 

Nachweis der Einhaltung der „Technischen Annahmebedingungen“ der 
atomrechtlichen Aufsichtsbehörde vorzulegen. 

 
11. Die im Teil 0 des Betriebshandbuches mit „B“ eingestuften Handlungs-

anweisungen für den Betrieb der Systeme und das Verhalten nach Stör-
meldungen im Teil 4 des Betriebshandbuches sind vor der Inbetriebnah-
me der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde zur Zustimmung vorzulegen. 

 
12. Der Ausbildungs- und der Kenntnisstand der Mitarbeiter, insbesondere 

die Teilnahme an Schulungen, sind der atomrechtlichen Aufsichtsbehör-
de jährlich nachzuweisen. 

 
13. Der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde ist vor der ersten Einlagerung eine 

Liste mit den Einrichtungen der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 vorzule-
gen, die für die Dienstleistungen für das Standort-Zwischenlager Isar in 
Anspruch genommen werden. Beabsichtigte Änderungen bei der Inan-
spruchnahme der Dienstleistungen einschließlich der dafür erforderlichen 
Einrichtungen sind von den Betreibern vor deren Umsetzung rechtzeitig 
der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde zur Zustimmung vorzulegen. 

 
14. Leere, innen nicht kontaminierte Transport- und Lagerbehälter der Bauar-

ten CASTOR® V/19 und CASTOR® V/52 dürfen in den Lagerbereichen 
nur auf freien Stellplatzflächen abgestellt werden. Dies ist der atomrecht-
lichen Aufsichtsbehörde unter Vorlage des Belegungsplanes unverzüglich 
mitzuteilen. Soll bei der Aufstellung der Behälter von den vorgesehenen 
Stellplätzen abgewichen werden, so ist vorher die Zustimmung der atom-
rechtlichen Aufsichtsbehörde einzuholen. 

 
15. Die Prüfanweisungen für wiederkehrende Prüfungen von Anlagenteilen, 

die in die Qualitätsklasse „QN“ eingestuft sind, sind der atomrechtlichen 
Aufsichtsbehörde rechtzeitig vor der Durchführung zur Zustimmung vor-
zulegen. 
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16. Spätestens bevor die Möglichkeit der Reparatur des Primärdeckeldicht-

systems in einem der Reaktorgebäude der Kernkraftwerke Isar entfällt, ist 
der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde die Verfügbarkeit eines Fügede-
ckels sowie der dazugehörigen Bauteile wie Schutzplatte, Verschlussde-
ckel, Kabeldurchführung und der sonstigen zur Montage erforderlichen 
Hilfsmittel und Vorrichtungen nachzuweisen. Ferner ist zu diesem Zeit-
punkt der Nachweis über die durchgeführten Maßnahmen zur Qualitäts-
sicherung bei der Fertigung des Fügedeckels und der dazu gehörenden 
Bauteile (Konformitätsbescheinigung) vorzulegen. 

 
17. Soll im Falle des Undichtwerdens der Primärdeckeldichtung von der Mög-

lichkeit der Reparatur eines Behälters durch Aufschweißen eines Füge-
deckels Gebrauch gemacht werden, ist der atomrechtlichen Aufsichtsbe-
hörde ein Schrittfolgeplan für die Durchführung der Reparatur zur Zu-
stimmung vorzulegen. Ferner ist der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde 
vor der Reparatur vorzulegen: 
 
- die Konformitätsbescheinigung, 
- der Nachweis der Qualifikation des Schweißfachpersonals, 
- eine Darstellung der Maßnahmen zur Dosisminimierung und eine Ab-

schätzung der Strahlenexposition des Betriebspersonals bei der 
Durchführung der Reparaturarbeiten. 

 
18. Die Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Systems zur Überwachung 

der Behälterdichtheit ist einmal jährlich im Beisein eines von der atom-
rechtlichen Aufsichtsbehörde beauftragten unabhängigen Sachverständi-
gen durchzuführen und das Ergebnis zu dokumentieren. 

 
19. Sofern an den Transport- und Lagerbehältern sowie an Anlagenteilen und 

Einrichtungen des Standort-Zwischenlagers Isar mit sicherheitstechni-
scher Bedeutung die Notwendigkeit von Instandsetzungsmaßnahmen 
auftritt, ist dieses der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde unverzüglich mit-
zuteilen. Ein Reparaturplan und eine Abschätzung der Kollektivdosis für 
das ausführende Personal sowie der maximal zu erwartenden Individual-
dosis sind vor der Durchführung der Reparatur rechtzeitig einzureichen. 

 
20. Vor dem ersten Einsatz der Apparaturen zur Gasprobennah-

me/Druckentlastung des Behältersperrraumes ist ihre Funktionsfähigkeit 
und Handhabung im Rahmen einer Kalthantierung zu erproben und das 
Ergebnis der Erprobung der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde mitzutei-
len. 

 
21. Nach Inbetriebnahme ist der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde am 31.03. 

jedes Jahres für das zweite Halbjahr des Vorjahres und am 30.09. jedes 
Jahres für das erste Halbjahr des laufenden Jahres ein schriftlicher Be-
triebsbericht vorzulegen, der die Berichte über 

 
- Ergebnisse der Messungen der Personendosis von Personen, die im 

Standort-Zwischenlager Isar tätig waren, 
- Ein- und Auslagerungen einschließlich der Bilanzierung des Bestan-

des an Kernbrennstoffen sowie der Gesamtaktivität der eingelagerten 
Kernbrennstoffe, 

- Ergebnisse der festgelegten wiederkehrenden Prüfungen, 
- die aktuelle Lagerbelegung und 
- sonstige wesentliche betriebliche Vorgänge und Vorkommnisse 
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enthalten muss. 
 

22. Der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde ist ein Programm zur Inbetrieb-
nahme des Standort-Zwischenlagers Isar zur Zustimmung vorzulegen, 
das auch die Instandhaltungsschritte an den Behältern beinhalten muss. 
Die Ergebnisse der Inbetriebnahmeprüfungen sind zu dokumentieren und 
der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde vorzulegen. 

 
23. Vor der Inbetriebnahme des Standort-Zwischenlagers Isar ist gegenüber 

der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde die Zulässigkeit der Zwischenlage-
rung der betrieblichen radioaktiven Abfälle des Standort-Zwischenlagers 
Isar in den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2 nachzuweisen. 

 
24. Vor Inbetriebnahme des Standort-Zwischenlagers Isar hat die Geschäfts-

führung der E.ON Kernkraft GmbH die in der Unterlage „Qualitätssiche-
rungshandbuch Grundsatzerklärung“ festgelegte Qualitätspolitik so zu 
ändern, dass sie einen Rahmen zum Festlegen und Bewerten von Quali-
tätszielen bietet. 

 
25. Vor Inbetriebnahme des Standort-Zwischenlagers Isar ist der atomrechtli-

chen Aufsichtsbehörde der Ort auf dem Betriebsgelände der Kernkraft-
werke Isar 1 und Isar 2 anzuzeigen, wo räumlich und brandschutztech-
nisch vom Sicherheitsarchiv getrennt das Betriebshandbuch des Stand-
ort-Zwischenlagers Isar aufbewahrt wird. 

 
26. Unverzüglich nach Erteilung der Genehmigung ist der atomrechtlichen 

Aufsichtsbehörde eine Änderungsordnung zur Zustimmung vorzulegen, in 
der die Behandlung von vorgesehenen Änderungen an 
 
- den „Technischen Annahmebedingungen“, 
- den „Ausführungsbestimmungen zu den Technischen Annahme-

bedingungen“, 
- den Transport- und Lagerbehältern, 
- den baulichen Anlagen, 
- den technischen Einrichtungen und 
- den betrieblichen Regelungen 
 
geregelt ist. 
 
In der Änderungsordnung ist zu verankern, dass das Bundesamt für 
Strahlenschutz über alle durchgeführten Änderungen an den Behältern 
(Stücklisten), den „Technischen Annahmebedingungen“, den „Ausfüh-
rungsbestimmungen zu den Technischen Annahmebedingungen“, den 
Ablaufplänen für die Behälterabfertigung sowie den sonstigen auf den 
Behälter bezogenen Vorschriften für den Betrieb und die Instandhaltung 
zu informieren ist. 
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27. Soll bei der Beladung und Abfertigung des Transport- und Lagerbehälters 

in einem der Reaktorgebäude der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 von 
Prüfvorschriften, Montagevorschriften oder Arbeitsanweisungen der Ge-
nehmigungsunterlagen oder von dem bestätigten Ablauf der Behälterbe-
ladung und Behälterabfertigung abgewichen werden, so ist vor der 
Durchführung der Tätigkeit die Zustimmung der atomrechtlichen Auf-
sichtsbehörde einzuholen. 

 
28. Soll bei der Handhabung im Standort-Zwischenlager Isar von Prüfvor-

schriften, Montagevorschriften oder Arbeitsanweisungen der Genehmi-
gungsunterlagen oder des Betriebshandbuches oder von dem bestätigten 
Ablauf der Behälterabfertigung abgewichen werden, so ist vor der Durch-
führung der Tätigkeit die Zustimmung der atomrechtlichen Aufsichtsbe-
hörde einzuholen. 

 
29. Abweichungen in der Bauausführung von den in den Unterlagen der An-

lage 1 enthaltenen Anforderungen an die baulichen Anlagen sind der  
atomrechtlichen Aufsichtsbehörde spätestens vor Beginn der atomrechtli-
chen Aufsicht über den Einbau von Systemen und Komponenten, die in 
die Qualitätssicherungsklasse „QN“ eingestuft sind, zur Zustimmung vor-
zulegen. 
 

30. Zur Gewährleistung des sicheren Abtransports nach der Auslagerung ist 
erstmals fünf Jahre nach Einlagerung des ersten Behälters und anschlie-
ßend regelmäßig alle fünf Jahre der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde 
nachzuweisen, dass die eingelagerten Transport- und Lagerbehälter 
nach Gefahrgutbeförderungsrecht auf öffentlichen Verkehrswegen beför-
dert werden können. Dabei ist auch das frühestmögliche Datum für den 
Abtransport innerhalb des genehmigten Aufbewahrungszeitraums zu ü-
berprüfen. 

 
31. Spätestens acht Jahre vor Ablauf dieser Genehmigung ist der atomrecht-

lichen Aufsichtsbehörde eine Planung über die Auslagerung der im 
Standort-Zwischenlager Isar bis zu diesem Zeitpunkt eingelagerten und 
die nach diesem Zeitpunkt voraussichtlich noch einzulagernden bestrahl-
ten Brennelemente bis zum Ablauf der Geltungsdauer dieser Genehmi-
gung vorzulegen. Zu diesem Zeitpunkt ist auch gegenüber der atomrecht-
lichen Aufsichtsbehörde der Nukleartransportbeauftragte namentlich zu 
benennen und nachzuweisen, dass die benannte Person die notwendi-
gen Kenntnisse besitzt. 
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32. Nach Abschluss des Betriebes ist in die Abschlussdokumentation aufzu-

nehmen: 
 

- die vorliegende Genehmigung und alle nachfolgenden Änderungsge-
nehmigungen, jeweils mit den darin genannten Anträgen und den zu-
gehörigen Antragsunterlagen, 

- die Unterlagen zu nicht wesentlichen Änderungen und über durchge-
führte Reparaturen und Austauschmaßnahmen an den Transport- 
und Lagerbehältern, an Anlagenteilen und Einrichtungen des Stand-
ort-Zwischenlagers Isar mit sicherheitstechnischer Bedeutung sowie 
an sicherungstechnischen Anlagen, 

- die Dokumentation gemäß Nebenbestimmung Nr. 5 für alle Trans-
port- und Lagerbehälter, die im Standort-Zwischenlager Isar aufbe-
wahrt wurden, 

- die Angaben über sicherheitstechnisch bedeutsame Ereignisse im 
Sinne des § 51 Abs. 1 StrlSchV, 

- die Angaben über Ein- und Auslagerungen, Messungen und Prüfun-
gen, 

- die Angaben über die jeweils nach jeder Einlagerung beziehungswei-
se Auslagerung erfassten Bestände an Kernbrennstoffen, 

- die Ergebnisse der Dosisleistungsmessungen im Standort-
Zwischenlager Isar und der Messungen der Personendosis von im 
Standort-Zwischenlager Isar tätigen Personen, 

- die Ergebnisse der Umgebungsüberwachung und 
- die Namen von tätigen Personen gemäß § 15 StrlSchV sowie deren 

empfangene Dosis im Standort-Zwischenlager Isar. 
 
Die Abschlussdokumentation ist vom Tage der letzten Eintragung an 
dreißig Jahre aufzubewahren, sofern nicht die atomrechtliche Aufsichts-
behörde einer kürzeren Aufbewahrung zustimmt oder in der Strahlen-
schutzverordnung nicht andere Fristen vorgesehen sind. Die Ergebnisse 
der Messungen und Ermittlungen der Überwachung beruflich strahlenex-
ponierter Personen sind so lange aufzubewahren, bis die jeweiligen Per-
sonen das 75. Lebensjahr vollendet haben oder vollendet hätten, mindes-
tens jedoch dreißig Jahre lang nach Beendigung der mit der Strahlenex-
position verbundenen Tätigkeit. 
 

33. Änderungen der Deckungsvorsorgefestsetzung für das Kernkraftwerk  
Isar 1 und der tatsächlich getroffenen Deckungsvorsorge für die aus dem 
Kernkraftwerk Isar 1 und dem Standort-Zwischenlager Isar bestehende 
gemeinsame Kernanlage sind dem Bundesamt für Strahlenschutz unver-
züglich mitzuteilen. 

 
34. Dem Bundesamt für Strahlenschutz ist auf dessen Aufforderung hin 

nachzuweisen, dass die Voraussetzungen fortbestehen, unter denen die 
Deckungsvorsorge für das Kernkraftwerk Isar 1 die Deckungsvorsorge für 
die Aufbewahrung umfasst, dass die tatsächlich getroffene Deckungsvor-
sorge der jeweils geltenden Deckungsvorsorgefestsetzung entspricht und 
dass die für das Kernkraftwerk Isar 1 erbrachten finanziellen Sicherheiten 
auch für die Erfüllung der gesetzlichen Schadensersatzverpflichtungen in-
folge eines vom Standort-Zwischenlager Isar ausgehenden nuklearen Er-
eignisses zur Verfügung stehen. 
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Hinweis: 
 
Diese Genehmigung ersetzt nicht die Entscheidungen anderer Behörden, die 
für das beantragte Vorhaben auf Grund anderer öffentlich-rechtlicher Vor-
schriften erforderlich sind. Dieses gilt insbesondere für die Genehmigung der 
Errichtung und Nutzung des Standort-Zwischenlagers Isar zu Zwecken der 
Zwischenlagerung von Kernbrennstoffen auf Grund der Bayerischen Bauord-
nung. Mit dieser Genehmigung wird nicht die Freigabe von radioaktiven Stof-
fen oder sonstigen Gegenständen, die aktiviert oder kontaminiert sind und 
aus der Aufbewahrung stammen, nach § 29 Abs. 2 und 4 StrlSchV geregelt. 
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D. Verantwortliche Personen 
 
1. Genehmigungsinhaberinnen und damit zugleich Strahlenschutzverant-

wortliche gemäß § 31 Abs. 1 StrlSchV sind 
 

die E.ON Kernkraft GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer 
 

■■■, 
■■■, 
■■■ und 
■■■ 
 

und die E.ON Bayern AG, vertreten durch den Vorstand, bestehend aus 
 

■■■, 
■■■, 
■■■ und 
■■■. 
 

Die Aufgaben der Strahlenschutzverantwortlichen gemäß § 31 Abs. 1 
StrlSchV nimmt als Mitglied der Geschäftsführung der E.ON Kernkraft 
GmbH ■■■ wahr. 

 
2. Für die Leitung und Beaufsichtigung der Aufbewahrung sind im Rahmen 

ihrer innerbetrieblichen Entscheidungsbereiche verantwortliche Personen 
 

■■■ als Standortleiter 
 

und dessen Vertreter 
 

■■■ 
 

sowie 
 

■■■ als Leiter des Zwischenlagers 
 

und dessen Vertreter 
 

■■■. 
 
3. Strahlenschutzbeauftragte sind gemäß § 31 Abs. 2 StrlSchV 
 

■■■ 
 

und dessen Vertreter 
 

■■■. 
 
4. Die mit dem Schutz der Anlage gegen Störmaßnahmen oder sonstige 

Einwirkungen Dritter nach § 6 Abs. 2 Nr. 4 AtG zusammenhängenden 
Aufgaben werden von den im gesonderten Schreiben zur Anlagensiche-
rung genannten Objektsicherungsbeauftragten wahrgenommen. 
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E. Deckungsvorsorge 
 
Die Betreiber haben für die Erfüllung der gesetzlichen Schadensersatzver-
pflichtungen im Sinne des § 13 Abs. 5 AtG, die nach dem Pariser Überein-
kommen in Verbindung mit § 2 Abs. 4 und § 25 Abs. 1 bis 4 AtG infolge eines 
vom Standort-Zwischenlager Isar ausgehenden nuklearen Ereignisses in Be-
tracht kommt, Vorsorge zu treffen. 
 
Die Vorsorge ist dadurch zu treffen, dass die gemäß dem jeweils geltenden 
Bescheid des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und 
Umweltfragen über die Festsetzung der Deckungsvorsorge für das Kern-
kraftwerk Isar 1 zu erbringende Deckungsvorsorge die Vorsorge für die Erfül-
lung der gesetzlichen Schadensersatzverpflichtungen infolge eines vom 
Standort-Zwischenlager Isar ausgehenden nuklearen Ereignisses umfasst. 
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F. Kosten 
 
Auf Grund von § 21 Abs. 1 Nr. 1 AtG in Verbindung mit den §§ 1 und 2 
Satz 1 Nr. 6 der Kostenverordnung zum Atomgesetz - AtKostV - vom 
17.12.1981 (BGBl. I S. 1457), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes zur 
geordneten Beendigung der Kernenergienutzung zur gewerblichen Erzeu-
gung von Elektrizität vom 22. April 2002 geändert worden ist (BGBl. I 
S. 1351), werden für diesen Bescheid Kosten - Gebühren und Auslagen - er-
hoben. 
 
Die Kosten haben gemäß § 1 Satz 2 AtKostV in Verbindung mit § 13 Abs. 1 
Nr. 1 des Verwaltungskostengesetzes vom 23.07.1970 (BGBl. I S. 821), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 05.10.1994 (BGBl. I S. 2911), die Betreiber 
zu tragen. 
 
Die Kostenfestsetzung erfolgt durch gesonderte Bescheide. 
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G. Begründung 

G.I. Sachverhalt 
 

1. Verfahrensgegenstand 
 
Die Bayernwerk Kernenergie GmbH als Rechtsvorgängerin der E.ON Kern-
kraft GmbH hat am 23.02.2000 einen Antrag nach § 6 AtG auf Genehmigung 
zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen in einem Standort-Zwischenlager 
am Standort der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 in Niederaichbach (Gemar-
kung Niederaichbach, Flurnummer 271/24, im Landkreis Landshut, Gemein-
de Niederaichbach) gestellt. Der Antrag ist durch mehrere Präzisierungs-
schreiben konkretisiert und geändert worden. Die E.ON Bayern AG ist dem 
Antrag beigetreten. 
 
Danach sollen bestrahlte Brennelemente aus dem Druckwasserreaktor des 
Kernkraftwerkes Isar 2 und aus dem Siedewasserreaktor des Kernkraftwer-
kes Isar 1 in bis zu 152 Transport- und Lagerbehältern der Behältertypen 
 
- mit innenliegendem Neutronenmoderator (zum Beispiel CASTOR® V/19, 

CASTOR® V/52), 
- mit außenliegendem Neutronenmoderator (zum Beispiel TN 24), 
- in Verbundbauweise (zum Beispiel NAC-GRM) 
 
in einem Lagergebäude aufbewahrt werden. 
 
Diese Behälter sollen folgende Merkmale aufweisen: 
 
- maximale Masse (ohne Stoßdämpfer):   140 Mg, 
- maximale Höhe:     6 500 mm, 
- maximaler Durchmesser über Tragzapfen: 2 800 mm. 
 
Die Behälter werden nach Angaben der Betreiber entsprechend Typ B(U)-
Zulassung nach Gefahrgutrecht qualifiziert. 
 
Der Antrag umfasst die Lagerung von Brennelementen mit einem maximalen 
Brennelementabbrand von 75 GWd/Mg Schwermetall in Behältern, die eine 
maximale Wärmeleistung von 50 kW und eine maximale mittlere Oberflä-
chendosisleistung von 0,45 mSv/h (Gamma- und Neutronenstrahlung) nicht 
überschreiten. Für die Behälterdoppelreihe von 8 Behältern wird die Wärme-
leistung auf 352 kW begrenzt. Das Behälterinventar kann auch defekte 
Brennstäbe beinhalten. Die Brennelemente können auch ohne Brennele-
mentkästen eingelagert werden. 
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Insgesamt soll die Aufbewahrung folgende auf das Standort-Zwischenlager 
Isar bezogene Maximalwerte nicht überschreiten: 
 
- 1 500 Mg Schwermetall, 
- 1,5 • 1020 Bq Aktivität und 
- 6,4 MW Wärmeleistung. 
 
Die Kernbrennstoffe sollen im Standort-Zwischenlager Isar bis zur Abrufung 
durch den Betreiber eines Endlagers aufbewahrt werden, maximal jedoch für 
einen Zeitraum von 40 Jahren, beginnend ab Einlagerung des ersten bela-
denen Behälters. Die Aufbewahrungszeit der bestrahlten Brennelemente in 
den einzelnen Behältern ist auf maximal 40 Jahre, gerechnet ab der Behäl-
terbeladung, begrenzt. 
 
Die Genehmigung soll sich auf den Umgang mit radioaktiven Stoffen erstre-
cken. Dazu zählen Prüfstrahler, Innenkontaminationen in leeren Transport- 
und Lagerbehältern sowie betriebliche radioaktive Abfälle. 
 
Die Betreiber haben ferner beantragt, in einem ersten Schritt die Aufbewah-
rung in Transport- und Lagerbehältern der Bauarten CASTOR® V/19 und 
CASTOR® V/52 zu genehmigen, wobei die zulässigen Inhalte der Behälter 
den „Technischen Annahmebedingungen“ gemäß der Anlage 1 entsprechen 
sollen und im Falle einer gemischten Aufstellung von Transport- und Lager-
behältern der Bauarten CASTOR® V/19 und CASTOR® V/52 in einer Behäl-
terdoppelreihe die Wärmeleistung jedes beladenen Behälters maximal 36 kW 
betragen soll. 
 

2. Standortbeschreibung und örtliche Randbedingungen 
 

2.1 Lage, Hydrologie, Besiedlung, Verkehrswege 
 
Das Standort-Zwischenlager Isar befindet sich auf dem Gelände der Kern-
kraftwerke Isar 1 und Isar 2 ca. 200 m östlich des Reaktorgebäudes des 
Kernkraftwerkes Isar 1 (Abstand der Gebäudelängsachsen). 
 
Das Standort-Zwischenlager Isar hat die geographischen Koordinaten 
12° 17‘ (östliche Länge) und 48° 36‘ (nördliche Breite) und befindet sich auf 
dem Gebiet der Gemeinde Niederaichbach im Landkreis Landshut des Re-
gierungsbezirks Niederbayern. 
 
Die Oberkante des Hallenbodens des Standort-Zwischenlagers Isar liegt in 
einer Höhe von 375,5 m ü. NN. Das Standort-Zwischenlager Isar ist etwa 
200 m entfernt vom linken Ufer der Isar. Nach Angaben der Betreiber beträgt 
der Hochwasserpegel des 1 000-jährlichen Hochwassers 374,2 m ü. NN, bei 
einem 10 000-jährlichen Hochwasser ergibt sich auf Grund einer Aufteilung 
der Abflussmengen ein Wasserstand unter dem des 1 000-jährlichen Hoch-
wassers. 
 
Die nächstgelegene Wohnbebauung befindet sich in ca. 550 m Entfernung, 
die nächstgelegene größere Ansiedlung gehört zur Ortschaft Niederaichbach 
und ist rund 1,5 km vom Standort entfernt. Der Abstand des Standortes von 
der Stadt Landshut mit ca. 58 500 Einwohnern beträgt ca. 13 km. Die mittlere 
Bevölkerungsdichte im 10 km-Umkreis beträgt 188 Einwohner/km². 



 

 

Seite 20

 
Die Fläche der Gemeinden im 10 km-Umkreis wird zu ca. 64 % landwirt-
schaftlich genutzt, ca. 23 % der Fläche sind von Wald bedeckt. 
 
Im 10 km-Umkreis des Standortes befinden sich ca. 1 100 Gewerbe- bezie-
hungsweise Industriebetriebe. In der Nähe des Standortes gehen keine Be-
triebe mit explosiven Stoffen um. 
 
Im 10 km-Umkreis verlaufen 2 Gasfernleitungen, von denen die nächstgele-
gene Leitung in einem Abstand von ca. 1 km am Standort vorbeiführt. Mine-
ralölfernleitungen gibt es im 10 km-Umkreis nicht. 
 
Der Standort ist mit der Staatsstraße 2074 von Landshut nach Dingolfing 
verbunden, die in 0,8 km kürzester Entfernung nördlich des Standortes und 
südlich der 1,5 km entfernten Autobahn 92 parallel zu dieser in WSW-ONO-
Richtung verläuft.  
 
Im 10 km-Umkreis um den Standort befinden sich keine Wasserstraßen. 
 
Über dem Standort verlaufen keine Luftverkehrsstraßen. Für den zivilen und 
militärischen Luftverkehr bestehen Überflugbeschränkungen. Der 10 km-
Umkreis des Standortes wird von einer Nachttiefflugstrecke von Nord nach 
Süd durchquert. Die kürzeste Entfernung des Randes dieser Strecke zum 
Standort beträgt 4 km in östlicher Richtung. 
 

2.2 Meteorologische Verhältnisse 
 
Die dominierende Windrichtung am Standort ist West-Süd-West. Die häufigs-
te Ausbreitungsklasse ist III1 (neutral). Die Niederschlagsmenge für die Jah-
re 1995 bis 2000 lagen zwischen 591 und 967 mm/a. Die mittlere Jahres-
temperatur für den Zeitraum 1988 bis 1997 betrug 9 °C. Das langjährige Mit-
tel (1961 bis 1997) lag bei 8,3 °C. Im Gesamtzeitraum von 1947 bis 2001 be-
trug die höchste 2-Tages-Mitteltemperatur 26,2 °C. 
 

2.3 Geologie, Hydrogeologie, Seismologie 
 
Der Standort Isar liegt in dem ausgedehnten nördlichen Molassebecken vor 
dem Alpen-Nordrand, welches sich von der Schweiz bis nach Österreich er-
streckt und aus einer mächtigen Folge von tonig-schluffigen, sandigen und 
kiesigen Ablagerungen besteht. Die gesamte Mächtigkeit der Molasse-
Ablagerungen am Standort wird auf rund 1 000 m geschätzt. Sie ist horizon-
tal gelagert und ungefaltet. In noch größerer Tiefe folgen Mergel und Sand-
steine der Oberkreide. Überlagert wird die Molasse von 4 bis 7 m mächtigen 
Sanden und Kiesen quartärer Ablagerungen der Isar. Sie bilden unter einer 
dünnen Mutterbodendecke den unmittelbaren Baugrund am Standort. 
 
Am Standort liegt der Grundwasserspiegel in etwa 2 bis 3 m Tiefe unter dem 
natürlichen Gelände. 
 
In der näheren Umgebung des Standortes befindet sich kein Grundwasser-
schutzgebiet. Das nächste öffentliche Trinkwassergewinnungsgelände liegt 
in ca. 2,5 km Entfernung vom Standort. 
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Der Standort liegt in einem geologisch ungestörten Raum und wird als ein 
nahezu erdbebenfreies Gebiet dargestellt. Die Betreiber geben für das Be-
messungserdbeben am Standort die Intensität VI nach MSK-Skala an. 
 

2.4 Strahlenexposition am Standort durch den Betrieb anderer Anla-
gen oder Einrichtungen (radiologische Vorbelastung) 
 
Die Strahlenexposition infolge Direktstrahlung und radiologischer Ableitungen 
aus den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2 sowie aus kerntechnischen Anla-
gen und Einrichtungen an anderen Standorten kann nach Angaben der 
Betreiber rechnerisch auf Grundlage erteilter Genehmigungen insgesamt 
maximal ca. 0,272 mSv/a erreichen. Dieser Maximalwert setzt sich unter der 
Annahme, dass die ungünstigsten Einwirkungsstellen aus Direktstrahlung, 
aus Emissionen radioaktiver Stoffe über den Luftpfad und über den Wasser-
pfad an einer Stelle am Standort zusammentreffen, wie folgt zusammen: 
 
• Direktstrahlung: 

- Kernkraftwerk Isar 1        0,031 mSv/a 
- Bereitstellungshalle KKI      0,045 mSv/a 

 
• Luftpfad: 

- Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2:    0,164 mSv/a 
 
• Wasserpfad: 

- Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2:    0,028 mSv/a 
- sonstige Anlagen (Medizin, Forschung und Industrie): 0,004 mSv/a 

 

3. Beschreibung des Standort-Zwischenlagers Isar 
 

3.1 Aufbewahrungskonzept 
 
Die Aufbewahrung im Standort-Zwischenlager Isar erfolgt nach dem Konzept 
der trockenen Zwischenlagerung in metallischen, dicht verschlossenen Be-
hältern in einem Lagergebäude aus Stahlbeton. 
 
Im Lagergebäude werden bestrahlte Brennelemente der Kernkraftwerke  
Isar 1 und Isar 2 in bis zu 152 Transport- und Lagerbehältern der Bauarten 
CASTOR® V/19 und CASTOR® V/52 aufbewahrt, die sowohl zum Zwecke 
des Transportes als auch für die Lagerung konstruiert und gefertigt worden 
sind. Es werden nur Behälter in das Standort-Zwischenlager Isar eingelagert, 
die die Anforderungen der „Technischen Annahmebedingungen“ erfüllen. Die 
Beladung und Abfertigung der Behälter erfolgt in den Reaktorgebäuden der 
Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2. Die Dichtheit der Behälter wird im Standort-
Zwischenlager Isar ständig überwacht. Die Behälter werden stehend auf dem 
Hallenboden positioniert. Die Abfuhr der von den Brennelementen erzeugten 
Zerfallswärme erfolgt durch den natürlichen Auftrieb der sich an den Behäl-
teroberflächen erwärmenden Luft (Naturkonvektion). Die Luftzufuhr zu den 
Lagerbereichen erfolgt passiv über Zuluftöffnungen. Die erwärmte Luft strömt 
durch Abluftöffnungen aus dem Lagergebäude. Das Lagergebäude dient 
gleichzeitig als weitere Abschirmung der von den Brennelementen ausge-
henden ionisierenden Strahlung. Die Ein- und Auslagerung der Transport- 
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und Lagerbehälter erfolgt mit einem Lagerhallenkran. Die Wartung und In-
standhaltung der Behälter findet in der Behälterwartungsstation des Lager-
gebäudes statt. Bei einer nicht mehr spezifikationsgerechten Dichtheit der 
Primärdeckelbarriere wird zur Wiederherstellung des Doppeldeckeldichtsys-
tems ein Fügedeckel aufgeschweißt. Alternativ kann der Behälter in das ent-
sprechende Reaktorgebäude der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 zum Aus-
tausch der Primärdeckeldichtungen gebracht werden. 
 
Die Strahlenschutzmaßnahmen des Standort-Zwischenlagers Isar gliedern 
sich in bauliche Maßnahmen (Abschnitt G.I.3.5.1), strahlenschutztechnische 
Einrichtungen (Abschnitt G.I.3.6.5) und betriebliche Regelungen (Abschnitt 
G.I.4.4). 
 
Die Brandschutzmaßnahmen des Standort-Zwischenlagers Isar umfassen 
bauliche Brandschutzmaßnahmen (Abschnitt G.I.3.5.1), Einrichtungen zur 
Brandbekämpfung (Abschnitt G.I.3.5.3), Brandmeldeanlagen (Abschnitt 
G.I.3.6.3) und betriebliche Regelungen (Abschnitt G.I.4.1). 
 

3.2 Transport- und Lagerbehälter der Bauarten CASTOR® V/19 und 
CASTOR® V/52 
 
Für die Aufbewahrung der Kernbrennstoffe in Form bestrahlter Brennelemen-
te werden Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/19 für 
Druckwasserreaktor-Brennelemente und Transport- und Lagerbehälter der 
Bauart CASTOR® V/52 für Siedewasserreaktor-Brennelemente verwendet. 
 
Die Transport- und Lagerbehälter der Bauarten CASTOR® V/19 und CAS-
TOR® V/52 bestehen aus einem dickwandigen, zylindrischen Behälterkörper 
und sind mit einem Doppeldeckeldichtsystem ausgestattet. Das Doppelde-
ckeldichtsystem besteht aus zwei hintereinander angeordneten Deckeln, die 
jeweils mit dem Behälterkörper eine dichte Umschließung bilden. 
 
Sowohl der innere Primärdeckel als auch der äußere Sekundärdeckel wer-
den gegen den Behälterkörper jeweils mit ummantelten Federkern-
Metalldichtringen abgedichtet. Für die Ummantelung, die an den Dichtflächen 
des Behälterkörpers und des Deckels anliegt, wird beim Primärdeckel Silber 
oder Aluminium verwendet, beim Sekundärdeckel Aluminium. Den Feder-
kern-Metalldichtringen des Behälterdeckelsystems ist jeweils ein zweiter 
Dichtring (Elastomer-Dichtring) zugeordnet. Der durch beide Dichtringe ge-
bildete radiale Raum dient der Dichtheitsprüfung und mittelbar der Prüfung 
des spezifikationsgerechten Einbaus der Federkern-Metalldichtringe. Der 
Behälterinnenraum ist mit Helium befüllt. Der als Sperrraum bezeichnete 
Zwischenraum zwischen den beiden Deckeln ist druckbeaufschlagt und bil-
det dadurch eine kontrollierbare Sperre gegen Undichtheit der Primärdeckel-
barriere. Ebenso können Undichtigkeiten der Sekundärdeckelbarriere festge-
stellt werden. Der Sperrraum ist mit Helium befüllt. Der Innendruck des 
Sperrraums beträgt 0,6 MPa und ist höher als der Behälterinnendruck. Die 
Standard-Helium-Leckagerate jeder der beiden Dichtbarrieren des Doppel-
deckeldichtsystems beträgt höchstens 10-8 Pa m³/s. Die Druckbeaufschla-
gung des Sperrraums wird mit einem Druckschalter überwacht, der im Se-
kundärdeckel untergebracht ist. 
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Zum Schutz gegen mechanische Einwirkungen sowie als Schutz gegen 
Schmutz und Feuchtigkeit wird über dem Sekundärdeckel eine Schutzplatte 
montiert. 
 
Der Behälterkörper ist ein einseitig geschlossener Hohlzylinder, der in einem 
einzigen Abguss aus Gusseisen mit Kugelgraphit gegossen und anschlie-
ßend bearbeitet wird. An der Manteloberfläche des Behälterkörpers sind zur 
Steigerung der Wärmeabfuhr Radialrippen eingearbeitet. Der Primär- und der 
Sekundärdeckel bestehen jeweils aus vergütetem Stahl. Der Verschluss des 
Behälterkörpers mit dem Primärdeckel erfolgt mittels Gewindebolzen mit 
Kapselmuttern und mit Zylinderschrauben, der Verschluss mit dem Sekun-
därdeckel mittels Zylinderschrauben. 
 
Zur Positionierung der Brennelemente im Behälter dient ein Tragkorb. Der 
Tragkorb hat 19 Positionen beim Transport- und Lagerbehälter der Bauart 
CASTOR® V/19 und 52 Positionen beim Transport- und Lagerbehälter der 
Bauart CASTOR® V/52 zur Aufnahme der Brennelemente. Als Tragkorb-
werkstoffe kommen neben Edelstahl borierte Stahlelemente und Aluminium-
elemente zum Einsatz. Die besonderen Bleche für die Wärmeableitung zum 
Behälterkörper bestehen aus Aluminium. 
 
An der boden- und deckelseitigen Mantelfläche des Behälterkörpers sind 
zum Anbringen von Handhabungseinrichtungen jeweils paarweise Tragzap-
fen aus vergütetem Stahl angeschraubt. 
 
Zur Neutronenabschirmung sind in der Behälterwand in gleichmäßig axialen 
Bohrungen Stangen aus dem Kunststoff Polyethylen sowie im Bodenbereich 
und an der Unterseite des Sekundärdeckels Platten aus dem Kunststoff Po-
lyethylen angeordnet. 
 
Die Oberfläche des Behälters ist mit einem mehrschichtigen, dekontaminier-
baren Anstrich versehen. Die für die Deckel, Deckelverschraubungen, Trag-
korb und Tragzapfen verwendeten Werkstoffe sind korrosionsbeständig. Die 
inneren Oberflächen des Behälters und die Dichtflächen sind mit einer galva-
nisch aufgebrachten Nickelschicht korrosionsgeschützt. Zum Schutz gegen 
das Eindringen radioaktiv kontaminierter oder korrosiver Medien während der 
Beladung und Abfertigung, sowie zur Verhinderung von Korrosion während 
der Aufbewahrung sind konstruktionsbedingte Spalten und Öffnungen an den 
äußeren Oberflächen des Behälters mit einer Silikondichtmasse abgedichtet. 
Der Konservierungszustand wird während der Aufbewahrung der Behälter im 
Standort-Zwischenlager Isar an einzelnen Behältern im Abstand von 
10 Jahren kontrolliert. 
 
Der Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/52 unterscheidet 
sich von dem Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/19 
hauptsächlich durch die Anzahl der Brennelementpositionen und unter-
schiedliche Abmessungen. 
 
Beim Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/19 beträgt die 
Länge des Behälterkörpers 5 862 mm, der Durchmesser über Rippen 
2 436 mm, der deckel- und bodenseitige Durchmesser jeweils 2 240 mm, der 
Schachtdurchmesser 1 480 mm und die Schachtlänge 5 025 mm. Der Pri-
märdeckel hat eine Dicke von 255 mm und der Sekundärdeckel eine Dicke 
von 95 mm. 
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Beim Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/52 beträgt die 
Länge des Behälterkörpers 5 451 mm, der Durchmesser über Rippen 
2 436 mm, der Schachtdurchmesser 1 480 mm und die Schachtlänge 
4 550 mm. Der Primärdeckel hat eine Dicke von 265 mm und der Sekundär-
deckel eine Dicke von 95 mm. 
 

3.3 Behälterinventar 
 
Brennelemente für den Transport- und Lagerbehälter der Bauart CAS-
TOR® V/19 
 
Die Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/19 sind mit maxi-
mal 19 Druckwasserreaktor-Brennelementen des Typs 18x18-24 (Uran-
Brennelemente) und davon maximal 4 Sonderbrennelementen (Uran-
Hochabbrand-Brennelemente des Typs 18x18-24 oder Mischoxid-
Brennelementen des Typs 18x18-24-4) beladen. 
 
Die Uran-Brennelemente sind durch die folgenden Spezifikationswerte be-
schrieben: 
 
- maximale Schwermetallmasse 560 kg, 
- maximale Anfangsanreicherung 4,45 % U-235, 
- maximaler gemittelter Abbrand 55 GWd/Mg Schwermetall. 
 
Sonder-Brennelemente als Mischoxid-Brennelemente sind durch die folgen-
den Spezifikationswerte beschrieben: 
 
- maximale Schwermetallmasse 552,5 kg, 
- Spaltstoffgehalt (Pu-fiss + U-235): maximal 5,42 %, davon maximaler Pu-

fiss-Gehalt 4,75 % und maximal 0,72 % U-235, 
- maximaler gemittelter Abbrand 55 GWd/Mg Schwermetall. 
 
Sonder-Brennelemente als Hochabbrand-Uran-Brennelemente sind durch 
die folgenden Spezifikationswerte beschrieben: 
 
- maximale Schwermetallmasse 560 kg, 
- maximale Anfangsanreicherung 4,45 % U-235, 
- maximaler gemittelter Abbrand 65 GWd/Mg Schwermetall. 
 
Die Brennelemente sind Standard-Brennelemente oder Nicht-Standard-
Brennelemente. Nicht-Standard-Brennelemente enthalten ersetzte Brennstä-
be, Dummy-Brennstäbe oder vorgeschädigte Brennstäbe bis zur maximalen 
Anzahl an Brennstäben. Brennelemente, die vorgeschädigte Brennstäbe mit 
aus dem Reaktorbetrieb bekannten systematischen Wanddickenschwächun-
gen der Hüllrohre enthalten, werden nur in den Außenpositionen des Trag-
korbes eingebracht. 
 
Die Gesamtaktivität des einzelnen Behälters beträgt maximal 5,5 • 1017 Bq. 
 
Die mittlere Oberflächendosisleistung für die Gamma- und Neutronenstrah-
lung beträgt rechnerisch beim einzelnen Behälter zusammen maximal 
0,35 mSv/h mit einem Anteil der Neutronenstrahlung von maximal 
0,25 mSv/h. Einzelne beladene Behälter können bei der Einlagerung maxi-
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mal 30 % höhere gemessene Oberflächendosisleistungen einschließlich 
Messunsicherheit aufweisen. 
 
Die aus dem Behälterinventar resultierende Zerfallswärmeleistung beträgt 
maximal 39 kW. 
 
Brennelemente für den Transport- und Lagerbehälter der Bauart CAS-
TOR® V/52 
 
Die Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/52 sind mit maxi-
mal 52 Siedewasserreaktor-Brennelementen des Typs 8x8-1, 8x8-2, 9x9-1, 
10-9Q und SVEA 96 oder mit maximal 32 Siedewasserreaktor-
Brennelementen der genannten Typen und 20 Dummy-Brennelementen be-
laden. Zur Aufbewahrung kommen Uran-Brennelemente oder Sonder-
Brennelemente als Hochabbrand-Uran-Brennelemente. Die Brennelemente 
sind einschließlich der Brennelementkästen im Behälter eingestellt. 
 
Die Uran-Brennelemente sind durch die folgenden Spezifikationswerte be-
schrieben: 
 
- maximale Schwermetallmasse 187 kg, 
- maximale Anfangsanreicherung 4,60 % U-235, 
- maximaler gemittelter Abbrand 55 GWd/Mg Schwermetall. 
 
Sonder-Brennelemente als Hochabbrand-Uran-Brennelemente sind durch 
die folgenden Spezifikationswerte beschrieben: 
 
- maximale Schwermetallmasse 187 kg, 
- maximale Anfangsanreicherung 4,60 % U-235, 
- maximaler gemittelter Abbrand 65 GWd/Mg Schwermetall. 
 
Die Brennelemente sind Standard-Brennelemente oder Nicht-Standard-
Brennelemente. Nicht-Standard-Brennelemente enthalten ersetzte Brennstä-
be, Dummy-Brennstäbe oder vorgeschädigte Brennstäbe bis zur maximalen 
Anzahl an Brennstäben. Brennelemente, die vorgeschädigte Brennstäbe mit 
aus dem Reaktorbetrieb bekannten systematischen Wanddickenschwächun-
gen der Hüllrohre enthalten, werden nur in den Außenpositionen des Trag-
korbes eingebracht. 
 
Die Gesamtaktivität des einzelnen Behälters beträgt maximal 1,2 • 1018 Bq. 
 
Die mittlere Oberflächendosisleistung für die Gamma- und Neutronenstrah-
lung beträgt rechnerisch beim einzelnen Behälter zusammen maximal 
0,35 mSv/h mit einem Anteil der Neutronenstrahlung von maximal 
0,25 mSv/h. Einzelne beladene Behälter können bei der Einlagerung maxi-
mal 30 % höhere gemessene Oberflächendosisleistungen einschließlich 
Messunsicherheit aufweisen. 
 
Die aus dem Behälterinventar resultierende Zerfallswärmeleistung beträgt 
maximal 36 kW. 
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Leere, innen kontaminierte Behälter 
 
Das maximale Aktivitätsinventar eines unbeladenen, innen kontaminierten 
Behälters beträgt 7,4 • 1012 Bq. Die Behälter sind mit mindestens einem De-
ckel verschlossen, der mit einem Federkern-Metalldichtring oder einer  
Elastomerdichtung versehen ist. 
 

3.4 Beladung und Abfertigung der Behälter 
 
Beladung der Behälter mit Brennelementen und Abfertigung 
 
Die Beladung und Abfertigung der Behälter erfolgt in den Reaktorgebäuden 
der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 nach Maßgabe der jeweiligen „Techni-
schen Annahmebedingungen“ des Standort-Zwischenlagers Isar und der zu-
gehörigen „Ausführungsbestimmungen zu den Technischen Annahmebedin-
gungen“ sowie entsprechend den Bedingungen des zum Zeitpunkt der Einla-
gerung geltenden jeweiligen Zulassungsscheins für ein Versandstückmuster 
des Typs B(U) für spaltbare radioaktive Stoffe. 
 
Gemäß den „Technischen Annahmebedingungen“ sind bei der Beladung fol-
gende Abweichungen der Behälterinventare von den Anforderungen des Zu-
lassungsscheins zulässig: 
 
In einzelnen Transport- und Lagerbehältern kann das konkret enthaltene In-
ventar zum Zeitpunkt der Einlagerung in das Standort-Zwischenlager Isar auf 
Grund erhöhter Gamma-Quellstärken das nach Anlage 3 der jeweiligen Typ 
B(U)-Zulassung zulässige Summenkriterium überschreiten. Für diese Behäl-
ter wird zum Zeitpunkt des Abtransportes nachgewiesen, dass das Behälter-
inventar - auch im Hinblick auf die Gamma-Quellstärken - nunmehr den Fest-
legungen im gefahrgutbeförderungsrechtlichen Zulassungsschein entspricht. 
 
Die silber- oder aluminiumummantelten Federkern-Metalldichtringe werden 
beim Verschrauben des Primärdeckels nass verpresst. Die Abfertigung der 
Behälter wird so durchgeführt, dass die maximal zulässigen Werte für die  
Oberflächenkontamination des einzelnen Transport- und Lagerbehälters für 
Alpha-Strahler von 0,4 Bq/cm² gemittelt über 300 cm² und für Beta-/Gamma-
Strahler von 4,0 Bq/cm² ebenfalls gemittelt über 300 cm² nicht überschritten 
werden. 
 
Abfertigung leerer, innen kontaminierter Behälter 
 
Die Abfertigung leerer, innen kontaminierter Behälter erfolgt in den Reaktor-
gebäuden der Kernkraftwerke Isar 1 beziehungsweise Isar 2 nach Maßgabe 
der „Technischen Annahmebedingungen“ des Standort-Zwischenlagers Isar 
und der zugehörigen „Ausführungsbestimmungen zu den Technischen An-
nahmebedingungen“ und schließt auch die zum Nachweis der Einhaltung der 
„Technischen Annahmebedingungen“ erforderlichen Messungen und Prüfun-
gen ein. Die leeren, innen kontaminierten Behälter werden mit einem Deckel 
mit Federkern-Metalldichtring oder Elastomerdichtung verschlossen. Ein 
Druckschalter wird nicht montiert. Die Standard-Gas-Leckagerate beträgt 
höchstens 1 • 10-4 Pa m³/s. 
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3.5 Bauliche Anlagen und Infrastruktur 
 

3.5.1 Lagergebäude 
 
Die äußeren Abmessungen des Lagergebäudes betragen: Länge ca. 92 m, 
Breite ca. 38 m und Höhe ca. 18 m. Das Lagergebäude ist in zwei Lager- und 
einen Verladebereich sowie in einen Betriebsbereich aufgeteilt. 
 
Die Innen- und Außenwände sowie die Gebäudedecke sind in Stahlbeton mit 
einer Dichte von 2,2 g/cm³ ausgeführt. Die Außenwände haben eine Stärke 
von 0,85 m. Die Abschirmwände zwischen dem Verladebereich und den bei-
den Lagerbereichen sind 0,80 m dick. Die Wand zwischen den beiden La-
gerbereichen ist 0,50 m dick. Zur Aufnahme der Stützen- und Wandlasten 
werden Streifenfundamente eingebracht, die von der Bodenplatte entkoppelt 
sind. Die Bodenplatte ist in den Lagerbereichen durchgehend aus Stahlbeton 
mit 0,40 m Dicke ausgeführt. Unter der Bodenplatte befindet sich eine Sau-
berkeitsschicht aus Beton und darunter eine Bodenverbesserungsschicht 
(Kiestragschicht). 
 
Außenwände und Dach sind zur Verringerung des Temperaturgradienten im 
Beton wärmeisoliert. Die Dachdecke hat eine Dicke von 0,55 m. 
 
Das Dach, welches ausschließlich zu Wartungs- und Reparaturzwecken be-
gangen wird, ist über eine Innentreppe an der Nordwand des Verladeberei-
ches und einen aufgesetzten Dachausgang zugänglich. 
 
Die bautechnische Ausführung des Lagergebäudes schließt die weitgehende 
Verwendung nicht brennbarer beziehungsweise schwer entflammbarer Bau-
stoffe als vorbeugende Brandschutzmaßnahme ein. Weiterhin ist eine Auftei-
lung des Lagergebäudes in Brandabschnitte erfolgt. 
 
Der Lagerbereich 1 hat eine Größe von ca. 1 230 m² und der Lagerbereich 2 
von ca. 1 330 m². Zur Abfuhr der Zerfallswärme aus den Lagerbereichen sind 
in den äußeren Längswänden labyrinthartig ausgeführte Zuluftöffnungen an-
geordnet, die zur Vermeidung von Kondenswasserbildung geschlossen oder 
geöffnet werden können. Im Dach der beiden Lagerbereiche sind analog da-
zu verschließbare Abluftöffnungen vorhanden. Die Luftöffnungen sind mit 
Wetterschutzgittern ausgestattet. 
 
Die Einfahrt in den Verladebereich erfolgt über ein östliches (5,0 m Breite, 
5,0 m Höhe) und ein westliches Außentor (6,2 m Breite, 5,0 m Höhe). An den 
Außentoren und zu den Lagerbereichen sind 0,04 m hohe Schwellen und 
Stopfen vorhanden, die der Rückhaltung von Löschwasser dienen. Der Ver-
ladebereich kann durch zwei Fluchttüren, die direkt ins Freie führen, verlas-
sen werden. Die beiden Lagerbereiche können im Notfall durch je eine 
Fluchttüre, die direkt ins Freie führt, verlassen werden. 
 
Zwischen Lagerbereich 1 und Lagerbereich 2 befinden sich drei Fluchttüren. 
Im Brandfall besteht die Möglichkeit, alternativ in den Lagerbereich 1 oder 2 
zu fliehen. Vom Lagerbereich 2 aus besteht zusätzlich die Möglichkeit, durch 
eine Tür, die in den Verladebereich führt, zu fliehen. 
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Die zwischen dem Verladebereich und dem Lagerbereich 1 angeordnete Be-
tonabschirmwand hat eine Höhe von 8,20 m. Zwischen dem Verladebereich 
und Lagerbereich 2 ist eine Betonabschirmwand angeordnet, die eine Höhe 
von 8,80 m besitzt. Die Abschirmwände können von den jeweiligen Lagerhal-
lenkränen überfahren werden. Der Abschluss der Lagerbereiche erfolgt 
durch je ein Abschirmtor zum Behältertransport, die beide zur Abschirmung 
aus Stahl und Beton bestehen. 
 
Im Verladebereich werden die Behälter angenommen und, soweit erforder-
lich, in der Behälterwartungsstation für die Einlagerung vorbereitet. Außer-
dem werden in der Behälterwartungsstation Instandhaltungsmaßnahmen 
durchgeführt. Die Behälterwartungsstation dient weiterhin als Zugang für den 
Lagerbereich 1. 
 
Der Verladebereich weist eine Bruttogrundrissfläche von ca. 478 m² auf und 
ist ca. 38 m lang sowie ca. 13 m breit. Der Hallenboden im Verladebereich ist 
auf zwei Flächen von je 3,5 m x 3,5 m als Dämpferbeton ausgeführt. 
 
Im Betriebsbereich befinden sich im Erdgeschoss folgende Funktionsräume: 
- ein Lagerraum zum Lagern von Ersatz- und Lagerteilen und anderen 

Hilfsmitteln, 
- der Container für die Kontrollbereichs-Abwassersammlung und die Reini-

gungsgeräte, 
- die Garderobe, 
- der Arbeitsraum Strahlenschutz, 
- der Raum für den Ganzkörperkontaminationsmonitor und die Dosimeter-

station, 
und im Obergeschoss 
- der Funktionsraum mit den Anzeigetafeln für das System zur Überwa-

chung der Behälterdichtheit, die Anlagensicherung und andere techni-
sche Komponenten, 

- der Funktionsraum USV. 
 
Auf der Ebene +5,96 m im Bereich der Gebäudeachse 1 befindet sich der 
Kranbedienraum zur Steuerung der Krananlagen in den Lagerbereichen 1 
und 2. 
 
Der Raum für die Personenschleuse der Objektsicherung befindet sich an 
der westlichen Gebäudelängsseite in einem Vorbau. Im Vorbau an der west-
lichen Ecke der südlichen Stirnseite des Lagergebäudes liegen der Raum für 
das Ersatzstromaggregat und der Raum für die Elektroschaltanlage. 
 
Der Hallenboden des Verladebereiches sowie der Boden der Behälterwar-
tungsstation sind mit einer Dekontbeschichtung versehen, die Wände sind 
bis 6,2 m Höhe im Verladebereich und bis 8,0 m in der Behälterwartungssta-
tion mit einem Dekontanstrich versehen. An der südlichen Wandseite des 
Verladebereiches wird der Dekontanstrich 2,0 m hoch ausgeführt. Die Lager-
bereiche sind ohne Dekontanstrich ausgeführt. 
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3.5.2 Außenanlagen 
 
Das Betriebsgelände des Standort-Zwischenlagers Isar hat eine Größe von 
ca. 150 m mal 90 m (ohne den südlichen Versickerungsdolenbereich) und 
beginnt ca. 130 m östlich der östlichen Außenwand des Reaktorgebäudes 
des Kernkraftwerkes Isar 1. 
 
Zu den Außenanlagen des Standort-Zwischenlagers Isar zählen eine Re-
genwasserversickerungsanlage, drei Überflurhydranten, eine kombinierte 
Schienen- und Straßenzufahrt zum Lagergebäude, die mit dem Verkehrswe-
genetz der Kernkraftwerke Isar 1 und 2 verbunden ist, eine Ringstraße um 
das Lagergebäude, eine Außenbeleuchtung, ein fest installierter Betriebs-
zaun mit Toranlagen sowie weitere Sicherungseinrichtungen, die im Anla-
gensicherungsbericht beschrieben werden. Die Zuwegung ist für Schwerlast-
verkehr ausgelegt und an das Straßen- und Gleisnetz der Kernkraftwerke  
Isar 1 und Isar 2 angebunden. 
 

3.5.3 Bautechnische Nachweise 
 
Die Lastannahmen für die konventionellen, nicht anlagenspezifischen 
Gebrauchslasten werden im Zusammenhang mit der Prüfung der Standsi-
cherheitsnachweise durch den Prüfingenieur für Baustatik geprüft. Die Rich-
tigkeit der geführten Nachweise und die Übereinstimmung der dabei zugrun-
degelegten Lastannahmen mit den im atomrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren geprüften und bestätigten Lasten gemäß den „Bautechnischen Ausle-
gungsanforderungen“ wird anhand des Prüfberichtes des Prüfingenieurs ge-
genüber der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde durch die Betreiber nachge-
wiesen. Die Prüfung der statischen Nachweise für die Gleiszufahrt in das 
Standort-Zwischenlager Isar erfolgt in einem weiteren Prüfbericht, welcher 
vor Beginn der Errichtung der Gleiszufahrt der atomrechtlichen Aufsichtsbe-
hörde vorgelegt wird. 
 
Vor der Inbetriebnahme des Standort-Zwischenlagers Isar wird geprüft wer-
den, ob das Standort-Zwischenlager Isar so errichtet wurde, dass es die An-
forderungen an den sicheren Betrieb und die Aufbewahrung von Kernbrenn-
stoffen erfüllt. Zu diesem Zweck werden spätestens vor der Kalterprobung 
der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde durch die Betreiber Nachweise über 
die Ergebnisse der im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens durchge-
führten Kontrollen vorgelegt. 
 

3.5.4 Infrastruktur 
 
Allgemeine Dienste 
 
Das Standort-Zwischenlager Isar verfügt über keine eigenen Einrichtungen, 
die die Allgemeinen Dienste abdecken. Die Allgemeinen Dienste schließen 
die Allgemeine Verwaltung, die Kantine, die Werkstätten, die Lagerräume 
(Hilfs- und Betriebsstoffe) sowie Soziale Dienste (Toiletten-, Dusch- und Um-
kleideräume, Erste Hilfe, Wäscherei) ein. Diese Dienstleistungen werden 
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durch die Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 für das Standort-Zwischenlager  
Isar zur Verfügung gestellt. 
 
Sicherungszentrale 
 
In der Sicherungszentrale des Standort-Zwischenlagers Isar werden sicher-
heitstechnisch relevante Meldungen der Behälterüberwachung, der Strahlen-
schutzüberwachung, der Brandmeldeanlage und Meldungen der Siche-
rungsanlagen angezeigt. Sie befindet sich in der Hauptwache Zufahrt 
Block 2. 
 
Brandbekämpfung 
 
Zur Bekämpfung von Entstehungsbränden sind im Standort-Zwischenlager  
Isar tragbare Feuerlöscher vorhanden. Zur Löschwasserversorgung sind um 
den südlichen Teil des Standort-Zwischenlagers Isar herum 3 Überflur- 
hydranten verteilt. Für die Auslegung des Löschwassernetzes wird eine Ent-
nahme von 1 600 l/min für mindestens 2 Stunden zugrunde gelegt. 
 
Erste Hilfe 
 
Im Standort-Zwischenlager Isar ist eine „Erste-Hilfe-Säule“ im Raum „Garde-
robe“ im Erdgeschoss des Betriebsbereiches als Erste-Hilfe-Ausrüstung vor-
handen. Dieser Garderobenraum kann zur Erstversorgung transportfähiger 
Personen aus dem Kontrollbereich genutzt werden. Ein Sanitätsraum befin-
det sich im Büro- und Sozialgebäude Block 2. Die Alarmierung externer Hilfe-
leistung erfolgt von der Sicherungszentrale des Standort-Zwischenlagers  
Isar aus. 
 
Wasserversorgung 
 
Für das Standort-Zwischenlager Isar gibt es keinen Anschluss an die Trink-
wasserversorgung. 
 
Zur Feuerlöschwasserversorgung steht eine Wassermenge von 1 600 l/min 
zur Verfügung, die durch einen Anschluss an die Feuerlöschwasserversor-
gung des Kernkraftwerkes Isar 1 sichergestellt wird. 
 
Wasserentsorgung 
 
Innerhalb und außerhalb des Kontrollbereiches des Standort-Zwischenlagers 
Isar fallen keine Sanitärabwässer an. 
 
Das in den Dachbereichen anfallende Regenwasser wird über Fallleitungen 
der Versickerung zugeführt. 
 
Das anfallende Niederschlagswasser von Straßen und befestigten Flächen 
wird durch das Gefälle seitlich abgeleitet und versickert im angrenzenden Be-
triebsgelände. 
 
Die im Kontrollbereich anfallenden Abwässer werden mittels Abwassersau-
ger aufgenommen und einem der beiden Schmutzwassertanks mit Auffang-
wanne im Verladebereich zugeführt, die je eine Kapazität von ca. 1,5 m³ be-
sitzen. Vor einer Entsorgung der Betriebsabwässer wird eine Aktivitätsmes-
sung durchgeführt. Bei Unterschreiten der Grenzwerte werden die Abwässer 
über das konventionelle Abwassersystem der Kernkraftwerke Isar 1 und  
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Isar 2 entsorgt, wenn die nach § 29 StrlSchV erforderliche Freigabe der a-
tomrechtlichen Aufsichtsbehörde erteilt worden ist. 
 
Falls keine Freigabe erfolgt, werden die Abwässer als flüssige radioaktive 
Abfälle in den Kernkraftwerken Isar 1 oder Isar 2 gegebenenfalls weiterbe-
handelt und zwischengelagert. 
 
Energieversorgung 
 
Das Standort-Zwischenlager Isar wird aus zwei getrennten Eigenbedarfs-
schienen des Kraftwerksnetzes mit 0,4 kV Niederspannung und einer elektri-
schen Einspeiseleistung von ca. 475 kVA versorgt. Die Hauptverteilung er-
folgt durch eine Niederspannungsschaltanlage, die sich am Lagergebäude 
des Standort-Zwischenlagers Isar befindet. Die Ersatzstromversorgung des 
Standort-Zwischenlagers Isar wird durch einen eigenen Ersatzstromdiesel 
auf dem Betriebsgelände des Standort-Zwischenlagers Isar sichergestellt. 
 

3.6 Technische Einrichtungen 
 

3.6.1 Maschinentechnik 
 
Lagerhallenkrananlage 
 
Die Lagerhallenkrananlage befindet sich im Lagergebäude und besteht aus 
zwei nahezu gleichen Brückenkranen, die auf getrennten Kranbahnen den 
Verlade- beziehungsweise die Lagerbereiche bedienen. Die Lagerhallenkra-
ne werden für die Handhabung und den Transport der Behälter zwischen 
Transportfahrzeug und Lagerposition benötigt sowie für die Handhabung 
sonstiger Lasten. Der Lagerhallenkran 1 bedient zusätzlich die Behälterwar-
tungsstation. 
 
Die Lagerhallenkrane sind elektrisch betriebene Zweiträgerbrückenkrane, de-
ren Haupthubwerk eine Traglast am Tragmittel von 1 400 kN heben kann. 
Die Tragkraft am Tragmittel des Hilfshubwerkes des Lagerhallenkranes 1 be-
trägt 200 kN. Die Hubhöhe des Haupthubwerkes ist im Bereich des Dämp-
ferbetons mittels speicherprogrammierbarer Steuerung so begrenzt, dass 
zwischen der Unterkante des Behälters und dem Hallenboden maximal 3 m 
entstehen. Bei allen anderen Behälterhandhabungen wird die Hubhöhe mit-
tels speicherprogrammierbarer Steuerung auf 0,25 m begrenzt. Die Hubge-
schwindigkeit ist unter Last auf maximal 2 m/min begrenzt. Für die Überwa-
chung und Verriegelung der Kranbewegungen sind für das Kran- und Katz-
fahren des Haupthubwerkes separate Absolut-Wegmesssysteme vorgese-
hen. 
 
Die Bedienung der Lagerhallenkrane im Verladebereich und in den Lagerbe-
reichen erfolgt mittels einer tragbaren Funkfernsteuerung. Die Bedienung der 
Lagerhallenkrane erfolgt entweder über Sichtkontakt aus einer sicheren Posi-
tion der Halle oder fernüberwacht aus dem Kranbedienraum. 
 
Die Lagerhallenkrananlage unterliegt wiederkehrenden Prüfungen durch ei-
nen unabhängigen Sachverständigen, die in das Kranbuch eingetragen wer-
den. Vor dem Einsatz der Lagerhallenkrananlage wird das Kranbuch im Hin-
blick auf die Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen überprüft. 
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Für die Handhabung von Behältern mit den Lagerhallenkranen ist das Hub-
werk mit einem integrierten drehbaren Tragmittel ausgestattet, das auch das 
Aufrichten von Behältern und das Ablegen im Transportgestell ermöglicht. 
 
Das Hilfshubwerk des Lagerhallenkrans 1 wird zur Handhabung von Behäl-
terdeckeln und Schutzplatten mit Hilfe eines Deckelgehänges verwendet. 
Weiterhin können andere Gebinde wie zum Beispiel ISO-Container und Prüf-
gewichte bis zur zulässigen Tragkraft damit gehandhabt werden. 
 
Die Lagerhallenkrane sind mit geregelten Antrieben und einer fernbedienba-
ren Traverse ausgerüstet. Sie besitzen eine speicherprogrammierbare Steu-
erung. Diese begrenzt die Handhabung eines Behälters auf den zulässigen 
Fahrbereich, die zulässigen Hubhöhen und die zulässigen Geschwindigkei-
ten. 
 
Maschinentechnische Einrichtungen der Behälterwartungsstation 
 
Für alle Arbeiten am Behälter in der Behälterwartungsstation wird der Lager-
hallenkran 1 eingesetzt. 
 
Weiterhin steht in der Behälterwartungsstation eine höhenverstellbare Ar-
beitsbühne als zweiteilige Arbeitsplattform für die Durchführung von Arbeiten 
am Behälter sowie für verschiedene Mess-, Prüf- und Wartungsarbeiten zur 
Verfügung. Die Arbeitsbühne hat einen Arbeitsbereich von + 0,75 m bis zu 
+ 4,85 m über Boden und eine Tragfähigkeit von 80 kN. Die Bühnenhälften 
können von der horizontalen Lage in die vertikale Lage hochgeklappt wer-
den, so dass eine lichte Durchfahrtsbreite von 3,1 m zur Verfügung steht. Die 
Standfläche der Bühne ist luftdurchlässig ausgeführt zur Gewährleistung der 
Konvektion am Behälter. 
 
Für Arbeiten am Deckelsystem des Behälters steht eine mobile Abschirmung 
für das dort tätige Betriebspersonal zur Verfügung. 
 
Abschirmtore und Personentür in den Abschirmwänden zwischen dem Ver-
ladebereich und den Lagerbereichen 
 
Die Lagerbereiche und der Verladebereich werden jeweils durch eine Ab-
schirmwand getrennt. Zur Durchführung von Behältertransporten mit den La-
gerhallenkranen zwischen dem Verlade- und den Lagerbereichen ist in den 
Abschirmwänden je ein elektrisch verfahrbares Abschirmtor vorhanden. Bei 
Stromausfall können die Tore auch von Hand geöffnet beziehungsweise ge-
schlossen werden. Weiterhin ist in der Abschirmwand zum Lagerbereich 2 
eine Personentür vorgesehen, die durch eine vorgelagerte Wand eine Ab-
schirmwirkung erhält. 
 
Außentore 
 
Die Außentore werden als zweiflügelige Drehflügeltore ausgeführt. 
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3.6.2 Elektrotechnik 
 
Erdungs- und Blitzschutzanlage 
 
Für den Äußeren Blitzschutz erfolgt eine Fundamenterdung des Lagerge-
bäudes in Verbindung mit einer Außenerdungsanlage. Alle im Außengelände 
des Standort-Zwischenlagers Isar befindlichen metallischen Komponenten 
und Aufbauten sind an das Erdungsnetz angeschlossen. Zusätzlich werden 
in der Dachfläche und in den Außenwänden noch Maßnahmen zur Gebäu-
deabschirmung getroffen. Das Erdungsnetz wird an das Blitzschutzsystem 
des benachbarten Kernkraftwerkes Isar 1 angeschlossen. Die Blitzschutzan-
lage ist in Form von auf dem Dach installierten Fangstangen, die längs der 
Dachkanten und in zwei Reihen parallel zur Gebäudelängsachse angeordnet 
sind, aufgebaut. Die Ableiter verlaufen hinter den metallischen Fassadenble-
chen und werden über Trennstellenkästen mit dem Fundament- und Ringer-
densystem verbunden. Alle metallischen Aufbauten auf dem Dach und die 
Metallfassade werden an die Ableitungen angeschlossen. 
 
Für den Inneren Blitzschutz sind Potenzialausgleichsschienen und eine In-
nenerdungsanlage vorhanden. An diese werden alle dort installierten metalli-
schen Komponenten angebunden. Kabel sind zur Reduzierung von elektro-
magnetischen Beeinflussungen mit einem geerdeten Schirm versehen. 
 
Normalstromversorgung 
 
Das Standort-Zwischenlager Isar wird über eine Zuleitung von der Schaltan-
lage 0CY aus dem Kernkraftwerk Isar 1 mit 0,4 kV Niederspannung und einer 
elektrischen Einspeiseleistung von 475 kVA versorgt. Die Hauptverteilung 
und die Zuschaltung der einzuspeisenden Netze, die elektromechanisch ge-
geneinander verriegelt sind, erfolgt durch die Niederspannungsschaltanlage 
des Standort-Zwischenlagers Isar. 
 
Störmeldungen der Energieversorgung werden über die konventionelle Mel-
deanlage erfasst. 
 
Ersatzstromversorgung 
 
Die Ersatzstromversorgung des Standort-Zwischenlagers Isar erfolgt über ei-
nen Ersatzstromdiesel mit einer Leistung von ca. 150 kVA, der im nordöstli-
chen Anbau des Lagergebäudes untergebracht ist. Bei Ausfall der Netzspan-
nung wird die Hauptverteilung über Kuppelschalter vom Netz getrennt. Die 
Netzersatzanlage startet automatisch und übernimmt für eine autarke Min-
destbetriebsdauer von 17 Stunden die Versorgung der Ersatzstromvertei-
lung, die im USV-Raum des Zugangsbereiches untergebracht ist. 
 
Unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlage 
 
Die sicherheitstechnisch relevanten Verbraucher, die unterbrechungsfrei mit 
elektrischer Energie versorgt werden müssen, werden im Zeitraum zwischen 
dem Ausfall der kraftwerksseitigen Einspeisung und dem Zuschalten des 
Dieselnetzes des Standort-Zwischenlagers Isar unterbrechungsfrei über die 
zentrale unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlage (USV-Anlage) des 
Standort-Zwischenlagers Isar mit elektrischer Energie versorgt. Die zentrale 
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USV-Anlage besteht aus einem Gleichrichter und einem Wechselrichterteil 
mit einer für den autarken Betrieb von mindestens 30 Minuten ausgelegten 
Batterie. 
 
Mit einer autarken, systeminternen USV-Anlage ist weiterhin unter anderem 
die Brandmeldeanlage (Überbrückungszeit: 4 h) ausgerüstet. 
 
Beleuchtung 
 
Die Beleuchtung des Standort-Zwischenlagers Isar besteht aus der Normal-
beleuchtung, der Dauerbeleuchtung, einer Sicherheitsbeleuchtung (Ret-
tungs- und Fluchtwege) und der Beleuchtung für die Anlagensicherung. Die 
Dauerbeleuchtung wird über die USV-Verteilung versorgt. Die Sicherheitsbe-
leuchtung wird über ein USV-System versorgt, das der Rettungs- und 
Fluchtwegbeleuchtung zugeordnet und an die Ersatzstromverteilung ange-
schlossen ist. 
 

3.6.3 Leittechnik 
 
Im Funktionsraum Anlagensicherung des Standort-Zwischenlagers Isar be-
findet sich eine Anzeigetafel, an der alle Meldungen der Behälterüberwa-
chung erfasst werden. Die Leittechnik steuert wichtige Betriebssysteme,  
überwacht wichtige Betriebszustände und registriert Störmeldesignale von 
Systemen und Komponenten. Außerdem kann eine Abfrage von Überwa-
chungseinrichtungen erfolgen. Die Meldungen des Systems zur Überwa-
chung der Behälterdichtheit und der Brandmeldeanlage werden als sicher-
heitstechnisch wichtig betrachtet. 
 
Die Sammelmeldungen dieser Systeme werden parallel an die ständig be-
setzte Sicherungszentrale des Standort-Zwischenlagers Isar weitergeleitet. 
 
Behälterüberwachung 
 
Die im Standort-Zwischenlager Isar eingelagerten, beladenen Behälter verfü-
gen über ein Doppeldeckeldichtsystem, dessen Dichtheit durch einen Druck-
schalter ständig überwacht wird. Die Druckschalter aller beladenen Behälter 
sind an das System zur Überwachung der Behälterdichtheit des Standort-
Zwischenlagers Isar angeschlossen. Leere, innen kontaminierte Behälter 
werden nicht an das System zur Überwachung der Behälterdichtheit ange-
schlossen. 
 
Das System zur Überwachung der Behälterdichtheit stellt ein unabhängiges 
Überwachungssystem dar und wird über das Normalnetz mit Energie ver-
sorgt. Bei Stromausfall erfolgt die Energieversorgung zur Überbrückung zu-
nächst über eine USV-Anlage (Überbrückungszeit 30 Minuten), bis das Er-
satzstromnetz zur Verfügung steht. 
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Das System wird durch folgende technische Details umschrieben: 
 
• ständige Überwachung der Druckschalter, 
• Anzeige der Belegung der Behälterstellplätze, 
• Selbstüberwachung und Anzeige von Drahtbruch, Kurzschluss usw., 
• akustische und optische Störmeldungen, 
• Übertragung, Anzeige und Archivierung von Meldungen und Signalen 

durch ein eigenständiges Rechnersystem mit speicherprogrammierba-
rer Steuerung an die Leittechnik. 

 
Die vorstehenden Meldungen werden im Funktionsraum Anlagensicherungs-
raum angezeigt. Darüber hinaus werden die Sammelstörmeldungen durch 
die Leittechnik an den ständig besetzten Leitstand in der Sicherungszentrale 
des Standort-Zwischenlagers Isar weitergeleitet. Dort werden die Sammel-
störmeldungen protokolliert. Bei Störmeldungen informiert der Wachführer 
der Objektsicherung den Leiter des Zwischenlagers und fordert gegebenen-
falls interne Hilfsleistungen an. 
 
Kommunikationsanlagen 
 
Die Kommunikationsanlagen bestehen aus 
 
• einer Telefonanlage, 
• der Lautsprecheranlage und 
• einer Personensuchanlage sowie 
• der EDV-Anbindung. 
 
Die Energieversorgung der Kommunikationsanlagen erfolgt bei Ausfall der 
Normalstromversorgung über die USV-Anlage oder die Ersatzstromanlage. 
 
Die Telefonanlage des Standort-Zwischenlagers Isar ist eine eigenständige, 
drahtgebundene, ISDN-fähige Fernsprechanlage, die über einen ISDN-
Anschluss an die Fernsprech-Nebenstellenanlage des Kernkraftwerkes Isar 2 
angebunden ist. Unabhängig davon besteht in der Sicherungszentrale des 
Standort-Zwischenlagers Isar ein autarker Fernsprechanschluss mit direktem 
Zugang zum öffentlichen Netz. 
 
Die Gefahrenmeldung erfolgt über zwei Lautsprecheranlagen des Standort-
Zwischenlagers Isar. Die Anlagen dienen der Übermittlung von Alarm- und 
Sprachsignalen im Innen- und Außenbereich des Standort-Zwischenlagers  
Isar. Sie sind mit der vorhandenen Gefahrenmeldeanlage des Kernkraftwerks 
Isar 1 verbunden. Die Lautsprecheranlage 1 ist im Anlagensicherungsraum 
UFC 002 und die Lautsprecheranlage 2 in der Niederspannungsschaltanlage 
UFC01 013 untergebracht. Die Hauptsprechstelle der Lautsprecheranlagen 
(Bedien- und Anzeigefeld) befindet sich in der Sicherungszentrale des 
Standort-Zwischenlagers Isar. 
 
Die Personensuchanlage ist in den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2 instal-
liert. Der Personenruf wird über die Telefonanlage ausgelöst und über Fern-
sprechleitung in das Standort-Zwischenlager Isar übertragen. Dort erfolgt die 
Auslösung des Funkrufes. 
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Brandmeldeanlage 
 
Die Brandfrüherkennung erfolgt durch Überwachung mittels automatischer 
Brandmelder, welche im Betriebsbereich, im Diesel- und im Schaltanlagen-
raum sowie im Verladebereich angeordnet sind. Zusätzlich stehen zur manu-
ellen Brandmeldung im Verlauf von Rettungswegen und an zentralen Punk-
ten des Standort-Zwischenlagers Isar Druckknopfmelder zur Verfügung, die 
zu einer Alarmauslösung führen. Die in Doppelrechnertechnologie ausgeführ-
te Zentrale der Brandmeldeanlage befindet sich im Funktionsraum Anlagen-
sicherung des Standort-Zwischenlagers Isar. Ein Bedien- und Anzeige-
tableau befindet sich in der Sicherungszentrale des Standort-Zwischenlagers 
Isar. Im Eingangsbereich der Objektsicherungsschleuse des Standort-
Zwischenlagers Isar befindet sich zusätzlich ein Anzeigetableau. Die Brand-
meldeanlage verfügt über eine systeminterne USV mit einer Überbrückungs-
zeit von 4 h und ist mit der Ersatzstromversorgung des Standort-
Zwischenlagers Isar verbunden. 
 
Alle Meldungen werden an die Brandmeldeanlage in der Sicherungszentrale 
des Standort-Zwischenlagers Isar weitergeleitet, wo sie angezeigt, protokol-
liert und weiterverfolgt werden. Störungen der Brandmeldeanlage werden in 
der Sicherungszentrale des Standort-Zwischenlagers erfasst. 
 

3.6.4 Lüftungstechnik 
 
Lagergebäude 
 
Die Luftzufuhr erfolgt passiv über die Zuluftöffnungen. 
 
Die Abfuhr der Zerfallswärme aus den Behältern erfolgt in den Lagerberei-
chen durch Konvektion der Umgebungsluft an der Behälteroberfläche. Für 
die Zufuhr von kalter Zuluft befinden sich in den äußeren Hallenlängswänden 
Lufteintrittsöffnungen und für die Abfuhr der erwärmten Abluft im Lagerhal-
lendach entsprechende Luftaustrittsöffnungen. Die Zuluftöffnungen sind 
durch scharniergelagerte Verschlussklappen und die Abluftöffnungen durch 
Abdeckbleche verschlossen und werden bei Bedarf durch Aufklappen bezie-
hungsweise Demontage geöffnet. 
 
Der Verladebereich sowie die Behälterwartungsstation werden lüftungstech-
nisch in das System der Naturzuglüftung der Lagerbereiche mit einbezogen. 
Im Normalfall strömt die aufsteigende Warmluft aus dem Verladebereich und 
der Behälterwartungsstation über die Abschirmwände in die Lagerbereiche 1 
beziehungsweise 2 und gelangt über die dortigen Ablufthauben ins Freie. Bei 
einer Raumtemperatur von mehr als 30 °C und Transport- und Lagerbehäl-
tern mit einer Wärmeleistung von mehr als 33 kW (CASTOR® V/19) bezie-
hungsweise 30 kW (CASTOR® V/52) im Verladebereich werden oberhalb der 
Außentore Zu-/Abluftöffnungen, die über Jalousieklappen verschlossen sind, 
von Hand geöffnet. 
 
Die Behälterwartungsstation ist zusätzlich mit einer Lüftungsanlage ausges-
tattet. Die Luft kann bei Arbeiten in der Behälterwartungsstation gekühlt oder 
vorgewärmt werden. Für die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen 
kann bei Bedarf ein Filtermobil mit Schwebstofffilter und Aktivkohle einge-
setzt werden. Die beiden Lagerbereiche werden nicht beheizt. 
 



 

 

Seite 37

Funktionsräume 
 
Die Räume des Standort-Zwischenlagers Isar, in denen Arbeitsplätze vorge-
sehen sind, werden elektrisch belüftet, und je nach Bedarf beheizt oder ge-
kühlt. 
 

3.6.5 Strahlenschutzeinrichtungen 
 
Strahlungsüberwachung in der Anlage 
 
Die Strahlungsüberwachung in der Anlage erfolgt durch Messungen der 
Ortsdosisleistung mit mobilen Dosisleistungsmessgeräten. Die Gamma- und 
Neutronendosisleistung werden getrennt erfasst. In regelmäßigen Abständen 
werden stichprobenartig Kontaminationsmessungen durch Direktmessung  
oder durch Wischtestnahme durchgeführt. Die Messwerte der Strahlungs-
überwachung werden dokumentiert. 
 
Im Rahmen des radiologischen Arbeitsschutzes des Betriebspersonals wer-
den in den Lagerbereichen in der Nähe der beladenen Behälter sowie in Ar-
beitsbereichen, in denen Kontaminationen auftreten können, in regelmäßigen 
Abständen Luftproben genommen und ausgewertet. 
 
Personenüberwachung 
 
Die Überwachung der Körperdosis des Personals im Kontrollbereich erfolgt 
durch amtliche Personendosimeter (Gamma- und Neutronendosis). Zusätz-
lich wird die Personendosis mit direkt anzeigenden nichtamtlichen Dosime-
tern gemessen. Sofern diese Dosimeter nur zur Erfassung der Gammadosis 
geeignet sind, wird die Neutronendosis unter Anwendung einer Rechenvor-
schrift aus der Gammadosis ermittelt. Die Auswertung der personenbezoge-
nen Dosimetriedaten erfolgt im Dosimetrierechner der Kernkraftwerke Isar 1 
und Isar 2. 
 
Die Kontaminationskontrolle von Personen, die den Kontrollbereich verlas-
sen, erfolgt mittels eines Ganzkörper-Kontaminationsmonitors. 
 

4. Betrieb 
 

4.1 Betriebsregime 
 
Der Betrieb im Lagergebäude und auf dem Betriebsgelände des Standort-
Zwischenlagers Isar erfolgt nach den Regelungen des Betriebshandbuches 
des Standort-Zwischenlagers Isar. 
 
Die Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 stellen für das Standort-Zwischenlager 
Isar Personal und Dienstleistungen bereit. 
 



 

 

Seite 38

Das Betriebshandbuch enthält alle Anweisungen an das Betriebspersonal, 
die für den bestimmungsgemäßen Betrieb und zur Beherrschung von Störfäl-
len erforderlich sind, sowie die Betriebsordnungen, die für das gesamte für 
das Standort-Zwischenlager Isar tätige Personal gelten. Die Betriebsordnun-
gen umfassen 
 
• die Personelle Betriebsorganisation, 
• die Ordnung zur Überwachung des Lagerbetriebes, 
• die Instandhaltungsordnung, 
• die Strahlenschutzordnung, 
• die Wach- und Zugangsordnung, 
• die Alarmordnung, 
• die Brandschutzordnung und 
• die Erste Hilfe-Ordnung. 
 

4.2 Personelle Betriebsorganisation 
 
Die Aufbau- und Ablauforganisation ist im Betriebshandbuch dokumentiert. 
 
Die Betreiber sind Inhaber der Genehmigung und damit Strahlenschutzver-
antwortliche für den Betrieb des Standort-Zwischenlagers Isar. Die E.ON 
Kernkraft GmbH nimmt als Betriebsführer für die Betreiber die Aufgabe des 
Betriebes des Standort-Zwischenlagers Isar wahr. Die Betreiber haben die 
Wahrnehmung der sich aus der Strahlenschutzverantwortung ergebenden 
Rechte und Pflichten vertraglich auf die E.ON Kernkraft GmbH übertragen. 
 
Die Geschäftsführung der E.ON Kernkraft GmbH, die als betriebsführende 
Gesellschaft auch die Aufgabe des Betriebs der Kernkraftwerke Isar 1 und  
Isar 2 für die Inhaber der Genehmigungen der Kernkraftwerke Isar 1 und  
Isar 2 wahrnimmt, benennt den Standortleiter der kerntechnischen Anlagen 
am Standort und den Leiter des Zwischenlagers. 
 
Der für das Ressort „Technik und Betrieb“ zuständige Geschäftsführer der 
E.ON Kernkraft GmbH nimmt für die Betreiber die Aufgaben des Strahlen-
schutzverantwortlichen wahr. Er bestellt die Strahlenschutzbeauftragten und 
ist für die Personalplanung, Finanzplanung, Festlegung der Aufbau- und Ab-
lauforganisation und die Überwachung und Beaufsichtigung des Betriebes 
des Standort-Zwischenlagers Isar zuständig. 
 
Der Standortleiter ist für die Koordination der Dienstleistungen der Kernkraft-
werke Isar 1 und Isar 2 für das Standort-Zwischenlager Isar und die Sicher-
stellung des Informationsaustausches am Standort zuständig. 
 
Dem Standortleiter ist der Leiter des Zwischenlagers unterstellt, der für die 
Leitung und Beaufsichtigung der Aufbewahrung bestrahlter Kernbrennstoffe 
verantwortlich ist. Ihm unterstehen die Leiter der Bereiche „Technik und Be-
trieb“ und „Überwachung“. Der Leiter des Zwischenlagers und die Bereichs-
leiter können qualifizierte Personal- und Dienstleistungen der Kernkraftwerke 
Isar 1 und Isar 2 am Standort, von Bereichen der zentralen Verwaltung der 
E.ON Kernkraft GmbH oder von Fremdfirmen anfordern. Die Verantwortung 
für den Einsatz von Fremdpersonal trägt der Bereichsleiter, in dessen Auftrag 
dieses Personal im Standort-Zwischenlager Isar tätig wird. 
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Der Strahlenschutzbeauftragte des Standort-Zwischenlagers Isar ist gleich-
zeitig Strahlenschutzbeauftragter der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2. Er 
sorgt für die Einhaltung der Schutzvorschriften der Strahlenschutzverord-
nung, der strahlenschutzrelevanten Bestimmungen des Genehmigungsbe-
scheides und der Anordnungen der Aufsichtsbehörde und für die Unterrich-
tung des Strahlenschutzverantwortlichen. Er verfügt über die erforderliche 
Fachkunde im Strahlenschutz. Er ist unmittelbar gegenüber dem Strahlen-
schutzverantwortlichen vortragsberechtigt und in Belangen des Strahlen-
schutzes gegenüber allen im Standort-Zwischenlager Isar tätigen Personen 
weisungsbefugt. 
 
Für besondere Aufgaben werden ferner ein Objektsicherungsbeauftragter, 
ein Qualitätsmanagementbeauftragter und ein Brandschutzbeauftragter be-
stellt, die dem Leiter des Zwischenlagers direkt unterstellt sind. 
 

4.3 Bestimmungsgemäßer Betrieb 
 

4.3.1 Lagerbelegung 
 
Die beiden Lagerbereiche haben je eine Breite von ca. 17,5 m und eine Höhe 
von ca. 17 m. Der Lagerbereich 1 hat eine Länge von ca. 71,5 m, der Lager-
bereich 2 hat eine Länge von ca. 77,5 m. 
 
Die Aufstellung der Behälter erfolgt in 19 Doppelreihen zu je 2 x 4 Behältern, 
so dass sich 152 Behälterstellplätze ergeben. 9 Doppelreihen sind im Lager-
bereich 1 untergebracht, 10 Doppelreihen befinden sich im Lagerbereich 2. 
Der Mittenabstand der Stellplätze innerhalb einer Doppelreihe beträgt in 
Längsrichtung des Lagergebäudes ca. 2,8 m und quer zum Lagergebäude 
ca. 2,9 m. Zwischen den Behälterdoppelreihen bleiben Gassen von ca. 2,1 m 
lichter Weite. Zunächst wird der Lagerbereich 1 vorzugsweise gefüllt, bevor 
die Behälter in den Lagerbereich 2 eingelagert werden. Die Positionierung 
der Einzelbehälter erfolgt entsprechend dem „Aufstellungsplan“ und den 
„Randbedingungen zur Lagerbelegung im Brennelementbehälterlager Isar 
KKI BELLA“. Der Zugriff auf jeden Behälter ist bei Teilbelegung mit maximal 
3 Behälterumsetzungen möglich, wobei freie Lagerpositionen in den Lager-
bereichen 1 und 2 genutzt werden. Bei voll belegtem Lager wird eine Ran-
gierposition im Transportgang belegt. Durch die freigewordene Stellplatzposi-
tion werden die Behälter innerhalb einer Doppelreihe so lange umgelagert, 
bis der gewählte Behälter auf einer Außenposition vor dem Transportgang 
steht.  
 

4.3.2 Behälterannahme 
 
Die Behälter werden ohne Stoßdämpfer mit einem straßen- oder schienen-
gebundenen Transportfahrzeug von den Reaktorgebäuden der Kernkraftwer-
ke Isar 1 und Isar 2 zum Standort-Zwischenlager Isar transportiert. Vor der 
Übergabe der Transporteinheit an das Standort-Zwischenlager Isar wird an-
hand des abgezeichneten behälterspezifischen Ablaufplanes die Erfüllung 
der Einlagerungsbedingungen entsprechend den „Technischen Annahmebe-
dingungen“ überprüft. Anschließend wird die Transporteinheit in den Verla-
debereich gefahren und zum Abladen des Behälters vorbereitet. 
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4.3.3 Behältereinlagerung 
 
Beladene Behälter 
 
Der Transportwagen wird neben der Fläche mit dem Dämpferbeton im Verla-
debereich positioniert. Das Zugfahrzeug wird abgekoppelt und aus Brand-
schutzgründen aus dem Lagergebäude herausgefahren. Anschließend wird 
der Behälter vom Lagerhallenkran an den deckelseitigen Tragzapfen aufge-
nommen, aufgerichtet und vom Transportwagen gehoben sowie mit dem La-
gerhallenkran über der Dämpferbetonfläche positioniert. Hierbei wird eine 
Hubhöhe von maximal 3,00 m zwischen der Behälterunterkante und dem 
Dämpferbeton nicht überschritten. Anschließend wird der Behälter auf die bei 
allen Behälterhandhabungen einzuhaltende Hubhöhe von 0,25 m abgesenkt. 
 
Der Behälter wird, falls erforderlich, mit dem Lagerhallenkran zur Vorberei-
tung auf die Einlagerung in die Behälterwartungsstation gebracht. In der Be-
hälterwartungsstation wird der Behälter, soweit dies noch nicht in einem der 
Reaktorgebäude der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 geschehen ist, mit ei-
nem Druckschalter versehen und der Sperrraum mit Helium gefüllt. Außer-
dem wird die Schutzplatte montiert, der Behälter für den Anschluss an das 
System zur Überwachung der Behälterdichtheit vorbereitet und der Behälter-
verschluss gemäß den Anforderungen der Spaltmaterialüberwachung ver-
siegelt. Bei den Arbeiten in der Behälterwartungsstation wird zur Reduzie-
rung der Strahlenexposition für das Betriebspersonal eine mobile Abschir-
mung eingesetzt. 
 
Bei der Einlagerung in den Lagerbereich 1 wird der Behälter mit dem Lager-
hallenkran 1 in den Lagerbereich 1 gefahren und auf der vorgesehenen La-
gerposition abgesetzt. 
 
Bei der Einlagerung in den Lagerbereich 2 wird der Behälter mit dem Lager-
hallenkran 1 aus der Behälterwartungsstation gefahren, in die horizontale 
Lage gebracht und auf einem Transportfahrzeug abgelegt. Mit dem Trans-
portfahrzeug wird der Behälter in den Fahrbereich des Lagerhallenkrans 2 
gefahren. Mit dem Lagerhallenkran 2 wird der Behälter aufgerichtet, abgeho-
ben, in den Lagerbereich 2 gefahren und auf der vorgesehenen Lagerpositi-
on abgesetzt. 
 
Abschließend wird der Behälter an das System zur Überwachung der Behäl-
terdichtheit angeschlossen. 
 
Leere, innen kontaminierte Behälter 
 
Bei leeren, innen kontaminierten Behältern beschränken sich die vorberei-
tenden Arbeiten zur Behältereinlagerung auf die Montage der Schutzplatte 
sowie die Kontrollen der Kontaminationsfreiheit an der Behälteroberfläche. 
Danach wird der Behälter vom Lagerhallenkran aufgenommen, in den vorge-
sehenen Lagerbereich transportiert und auf der festgelegten Abstellposition 
abgestellt. Ein Anschluss an das System zur Überwachung der Behälter-
dichtheit erfolgt nicht. 
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4.3.4 Behälterabtransport 
 
Zum Abtransport wird der Behälter vom System zur Überwachung der Behäl-
terdichtheit getrennt und zur Behälterwartungsstation transportiert. Dort wer-
den die Behälter entsprechend den Festlegungen im Betriebshandbuch zum 
Abtransport vorbereitet. Nach der radiologischen Kontrolle des Behälters so-
wie der Feststellung der Transportfähigkeit wird der Behälter auf den Trans-
portwagen geladen. 
 

4.3.5 Instandhaltungsmaßnahmen im Standort-Zwischenlager Isar 
 
Instandhaltungsmaßnahmen am Behälter erfolgen, außer wenn Arbeiten am 
Primärdeckel erforderlich werden, in der Behälterwartungsstation. Hier wer-
den folgende Maßnahmen zur Wiederherstellung der Lagerfähigkeit, zur 
Vorbereitung des Abtransportes oder zur allgemeinen Wartung durchgeführt: 
 
- Montage und Demontage der Schutzplatte, 
- Auswechseln der Sekundärdeckeldichtung, 
- Aufschweißen des Fügedeckels, 
- Auswechseln des Druckschalters, 
- Auswechseln von Tragzapfen, 
- Ausbesserung des Farbanstrichs, 
- Erneuerung der Konservierung. 
 
Alle maschinentechnischen, elektrotechnischen sowie leit- und kommunikati-
onstechnischen Einrichtungen des Standort-Zwischenlagers Isar unterliegen 
regelmäßigen Inspektions- und Wartungsarbeiten. Entsprechend den Festle-
gungen im Betriebshandbuch und dem Prüfhandbuch unterliegen sicher-
heitstechnisch relevante Einrichtungen wiederkehrenden Prüfungen, die in 
definierten Zeitabständen im Beisein eines unabhängigen Sachverständigen 
durchgeführt und dokumentiert werden. Ergänzend zum Inspektionspro-
gramm an einzelnen Behältern erfolgt in einem ca. 10-Jahres-Rhythmus der 
Ausbau von einem Druckschalter an einem Transport- und Lagerbehälter der 
ersten Einlagerungskampagnen. Die Prüfergebnisse werden allen Betreibern 
und der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde zur Verfügung gestellt. Der aus-
gebaute Druckschalter wird aufbewahrt. 
 

4.3.6 Instandsetzung nach Meldung des System zur Überwachung der 
Behälterdichtheit 
 
Bei einer Meldung des Systems zur Überwachung der Behälterdichtheit wird 
die Position des betroffenen Behälters ermittelt und dann geprüft, ob eine 
Störung des Systems zur Überwachung der Behälterdichtheit, ein Defekt des 
Druckschalters oder ein Druckabfall im Sperrraum zwischen den Deckeln 
vorliegt. 
 
Bei einer Störung des Systems zur Überwachung der Behälterdichtheit wer-
den die entsprechenden Bauteile vor Ort ausgetauscht beziehungsweise re-
pariert. 
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Im Fall des Ansprechens des Druckschalters wird der betroffene Behälter 
vom System zur Überwachung der Behälterdichtheit getrennt und mit Hilfe 
des Lagerhallenkrans in die Behälterwartungsstation transportiert. Hier wer-
den das Anschlusskabel und die Schutzplatte demontiert, bevor die Arbeiten 
am Sekundärdeckel und am Druckschalter beginnen. 
 
Die Sekundärdeckeldichtungen werden einer Dichtheitsprüfung unterzogen 
und, falls die spezifikationsgerechte Dichtheit nicht vorliegt, unverzüglich 
ausgewechselt. Wenn die spezifikationsgerechte Dichtheit der Sekundärde-
ckeldichtungen gegeben ist, wird der Druckschalter einer Funktionsprüfung 
unterzogen. Bei intaktem Druckschalter wird von einer nicht mehr spezifikati-
onsgerechten Dichtheit der Barriere Primärdeckel ausgegangen. 
 
In diesem Fall wird unverzüglich die Reparatur in den Kernkraftwerken Isar 
oder eine Reparatur durch Aufschweißen eines Fügedeckels eingeleitet. 
 
Im Falle der Reparatur in den Kernkraftwerken Isar wird die Primärdeckel-
dichtung ausgetauscht. Nach Wiederherstellung des spezifikationsgerechten 
Zustandes des Behälters gemäß den „Technischen Annahmebedingungen“ 
wird der Behälter zum Standort-Zwischenlager Isar zurücktransportiert und 
nach Durchführung der entsprechenden Kontrollen und Vorbereitungsarbei-
ten wieder eingelagert. 
 
Statt dessen kann in der Behälterwartungsstation des Standort-
Zwischenlagers Isar ein Fügedeckel oberhalb des Sekundärdeckels mit ei-
nem qualifizierten Verfahren aufgeschweißt werden. Dazu wird der Fügede-
ckel auf den Behälterdeckel aufgelegt und die Membran mit dem Behälter-
körper dicht verschweißt. Nach der Montage des Druckschalters im Fügede-
ckel wird die Schutzplatte aufgelegt und mit dem Behälterkörper verschraubt. 
Danach wird der Ersatzsperrraum mit Helium gefüllt und die integrale Dicht-
heitsprüfung der Fügedeckelbarriere durchgeführt. Nach der Reparatur wird 
der Behälter wieder eingelagert. 
 
Bis zur Verfügbarkeit eines Fügedeckels findet die Reparatur am Primärde-
ckeldichtsystem in den Kernkraftwerken Isar statt. Die Einrichtungen der 
Kernkraftwerke Isar müssen nach dem Antrag der E.ON Kernkraft GmbH 
nicht mehr vorgehalten werden, wenn ein Fügedeckel in einem der Zwi-
schenlager an den Standorten Isar oder Grohnde oder Grafenrheinfeld oder 
Unterweser oder Brokdorf vorgehalten wird. Dieser Fügedeckel steht dann im 
Bedarfsfall für die Nutzung in den Zwischenlagern an den Standorten Isar, 
Grohnde, Unterweser, Grafenrheinfeld und Brokdorf zur Verfügung. Sobald 
feststeht, dass der bereitgelegte Fügedeckel für die Reparatur in einem die-
ser Standort-Zwischenlager eingesetzt wird, wird ein weiterer Fügedeckel 
beschafft, der dann innerhalb eines Zeitraumes von 5 Monaten an einem der 
vorgenannten Standorte zur Verfügung steht. 
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4.3.7 Abschluss des Betriebes 
 
Vor dem Abschluss des Betriebes des Standort-Zwischenlagers Isar werden 
die Behälter entsprechend Abschnitt G.I.4.3.4 zum Abtransport vorbereitet. 
Nach dem Abtransport der Behälter wird der Kontrollbereich des Lagerge-
bäudes auf mögliche Kontaminationen untersucht, soweit notwendig dekon-
taminiert und die radioaktiven Abfälle werden entsorgt. Anschließend wird 
das Lagergebäude freigegeben und kann dann entweder anderweitig genutzt 
oder abgerissen werden. 
 

4.4 Strahlenschutzmaßnahmen 
 

4.4.1 Strahlenexposition aus dem Betrieb des Standort-Zwischenlagers 
Isar 
 
Die durch den Betrieb des Standort-Zwischenlagers Isar bedingte Strahlen-
exposition der Bevölkerung sowie die Strahlenexposition des Betriebsperso-
nals resultiert ausschließlich aus der Direktstrahlung der Transport- und La-
gerbehälter. An der ungünstigsten öffentlich zugänglichen Einwirkungsstelle 
ergibt sich nach Angaben der Betreiber durch die Direktstrahlung des Stand-
ort-Zwischenlagers Isar eine Strahlenexposition von ca. 0,074 mSv/a. 
 
Bei der Behälterabfertigung werden für die Primärdeckelbarriere sowie für die 
Sekundärdeckelbarriere der Behälter Standard-Helium-Leckageraten von je-
weils weniger als 1 • 10-8 Pa m³/s nachgewiesen. Die Dichtwirkung der Me-
talldichtungen bleibt für den Aufbewahrungszeitraum von 40 Jahren ab dem 
Zeitpunkt der Beladung erhalten. 
 
Die aus der Leckagerate des Doppeldeckeldichtsystems resultierende hypo-
thetische effektive Dosis an der ungünstigsten Einwirkungsstelle an der Si-
cherungszaunanlage des Standortes beträgt für Einzelpersonen der Bevölke-
rung nach Angaben der Betreiber bei Vollbelegung des Standort-
Zwischenlagers Isar weniger als 10-9 mSv/a. 
 

4.4.2 Betrieblicher Strahlenschutz 
 
Im Standort-Zwischenlager Isar werden Strahlenschutzbereiche gemäß § 36 
StrlSchV eingerichtet. Die Lagerbereiche 1 und 2, der Verladebereich, die 
Behälterwartungsstation, das Betriebsmittellager, der Flur zwischen Dreh-
kreuz und Eingang zum Verladebereich und der Arbeitsraum für den Strah-
lenschutz werden als Kontrollbereich ausgewiesen. 
 
Die nicht zum Kontrollbereich gehörenden betrieblichen Räume im Zugangs-
bereich des Standort-Zwischenlagers Isar sowie das an das Lagergebäude 
angrenzende Gelände bis zum Betriebszaun des Standort-Zwischenlagers  
Isar gehören zum Überwachungsbereich des Standort-Zwischenlagers Isar.  
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Die Gamma- und Neutronen-Ortsdosisleistungen in den Lagerbereichen 
werden durch mobile Messgeräte erfasst. Messungen erfolgen bei der Ein-  
oder Auslagerung von Behältern, mindestens jedoch einmal jährlich an fes-
ten Messpunkten. 
 
Personen, die den Kontrollbereich verlassen, werden mittels eines Perso-
nenkontaminationsmonitors auf Kontamination überprüft. Die Kontaminati-
onsüberwachung von Räumen und Sachgütern wird gemäß Strahlenschutz-
ordnung in Messprogrammen geregelt. 
 
Die jährliche Kollektivdosis für das Betriebspersonal beträgt für die Vorgänge 
„Antransport und Einlagerung eines beladenen Behälters“ nach Angaben der 
Betreiber bei einer Einlagerungsfrequenz von 5 Behältern pro Jahr ca. 
8,2 mSv/a. 
 
Für die routinemäßig anfallenden betrieblichen Vorgänge wie Wartungs-, 
Prüf- und Reparaturarbeiten an den Einrichtungen des Standort-
Zwischenlagers Isar ergibt sich nach Angaben der Betreiber ein Beitrag zur 
Kollektivdosis für das Betriebspersonal von 3,2 mSv/a. 
 
Insgesamt ergibt sich daraus eine jährliche Kollektivdosis für das Betriebs-
personal von ca. 11,4 mSv. 
 
Für die Auslagerung eines beladenen Behälters ergibt sich nach Angaben 
der Betreiber unter der Annahme, dass im ungünstigsten Fall 4 Behälter um-
gesetzt und auf freie Positionen gestellt werden, eine maximale Kollektivdo-
sis für das Betriebspersonal von 2,7 mSv pro Behälter. Die erwartete mittlere 
Individualdosis beträgt dabei ca. 0,5 mSv pro Behälter. 
 
Nach Angaben der Betreiber wird zugrunde gelegt, dass während der Be-
triebszeit Instandsetzungsarbeiten an maximal einen Behälter erforderlich 
werden. Dadurch ergibt sich eine einmalige zusätzliche Kollektivdosis von ca. 
5,6 mSv beziehungsweise eine Individualdosis von ca. 1,1 mSv. 
 
Von den Maßnahmen zur Reduzierung der Dosisleistung (zum Beispiel Ver-
wendung mobiler Abschirmungen) wurde bei den Abschätzungen kein Kredit 
genommen. 
 

4.4.3 Entsorgung betrieblicher radioaktiver Abfälle 
 
Beim Betrieb des Standort-Zwischenlagers Isar fallen in begrenztem Umfang 
auch feste, flüssige und gasförmige radioaktive Abfälle an. 
 
Die festen radioaktiven Abfälle fallen im wesentlichen bei Wischtests und als 
Reinigungsmaterial mit einer Menge von ca. 100 kg/a (unkonditioniert) an. 
Die flüssigen radioaktiven Abfälle umfassen Reinigungs- und Kondenswäs-
ser aus dem Kontrollbereich. Es wird mit einem Volumen von etwa 0,5 bis 
1 m³/a (unkonditioniert) gerechnet. Gasförmige radioaktive Abfälle können 
gegebenenfalls bei der Druckentlastung des Sperrraums des Doppeldeckel-
dichtsystems eines Transport- und Lagerbehälters in geringem Umfang an-
fallen. 
 
Die festen radioaktiven Abfälle werden im Verladebereich in verschließbaren 
Behältern gesammelt und ebenso wie die flüssigen radioaktiven Abfälle (ver-
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gleiche Abschnitt G.I.3.5.3) in den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2 getrennt 
von den in den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2 anfallenden Abfällen und 
Reststoffen gegebenenfalls weiterbehandelt und zwischengelagert. 
 
Vor einer Druckentlastung des Sperrraumes zwischen zwei Deckelbarrieren 
eines Behälters wird eine Gasprobe aus dem Sperrraumvolumen entnom-
men und zur Analyse an die Kernkraftwerke Isar 1 oder Isar 2 abgegeben. 
Die gasförmigen radioaktiven Stoffe aus dem Sperrraum werden bei dessen 
Druckentlastung in einem Vorlagebehälter aufgefangen. In Abhängigkeit vom 
Ergebnis der Analyse wird über das weitere Vorgehen entschieden. Sofern 
die Freigabe gemäß § 29 StrlSchV von der zuständigen Behörde erteilt wor-
den ist, wird das Gas aus dem Sperrraum freigegeben, andernfalls wird das 
Gas in den Kernkraftwerken Isar zwischengelagert. 
 

4.4.4 Umgebungsüberwachung 
 
Das Standort-Zwischenlager Isar befindet sich am Standort der Kernkraft-
werke Isar 1 und Isar 2. Die Umgebung der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 
wird radiologisch überwacht. 
 
Die Betreiber haben ein separates Betreibermessprogramm zur Umge-
bungsüberwachung nach der Richtlinie für Emissions- und Immissionsüber-
wachung kerntechnischer Anlagen (REI), Anhang C.1, vorgelegt. 
 
Im Rahmen eines Programms werden an der Sicherungszaunanlage der 
Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 an zwei Punkten östlich und nördlich der 
Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 die Gamma- und Neutronendosisleistungen 
ständig erfasst und in die Sicherungszentrale des Standort-Zwischenlagers  
Isar übertragen. Die Referenzmessstelle, an der ebenfalls die Gamma- und 
die Neutronendosisleistung gemessen werden, liegt ca. 2,5 km in südwestli-
cher Richtung vom Standort entfernt. An weiteren 4 Messpunkten an der äu-
ßeren Umschließung werden die Gamma- und Neutronenortsdosis gemes-
sen. 
 
Im Rahmen der Umgebungsüberwachung vor Inbetriebnahme und im Stör-
fall/Unfall wird die Gamma-Ortsdosisleistung durch Kurzzeitmessungen so-
wie Radioaktivitätsbestimmungen von Luft und Bewuchs vorgenommen. 
Hierzu wurden 6 Messorte in der Zentralzone und 6 weitere Messorte in der 
unmittelbaren Nähe der Zentralzone festgelegt, die in regelmäßigen Trai-
ningsfahrten zu Übungsmessungen angefahren werden. An weiteren 
15 Messorten an der äußeren Umschließung wird die Gamma-Ortsdosis mit 
jährlicher Expositionszeit gemessen. Diese Messungen erfolgen seit der In-
betriebnahme der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2. 
 
Zur Beurteilung der radiologischen Auswirkungen von Emissionen im Stör-
fall/Unfall werden die für die Ausbreitung radioaktiver Stoffe bedeutsamen 
standortspezifischen Parameter erfasst. 
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4.4.5 Spaltmaterialüberwachung 
 
Die Kontrolle und Überwachung des in den Behältern enthaltenen Brennstof-
fes wird durch das von EURATOM und IAEO vorgegebene Konzept der 
Spaltmaterialüberwachung (Safeguards) sichergestellt und unterliegt der 
Verantwortung von EURATOM. 
 

4.5 Externe Dienstleistungen für das Standort-Zwischenlager Isar 
 
Der Betrieb des Standort-Zwischenlagers Isar bezieht Dienstleistungen vom 
Betrieb der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2. 
 
Die Organisationseinheiten des Kernkraftwerksstandortes Isar stellen für das 
Standort-Zwischenlager Isar die Allgemeinen Dienste Verwaltung, Soziale 
Dienste, Werkstätten, Lager sowie Küche/Kantine zur Verfügung. Darüber 
hinaus kann vom Standort-Zwischenlager Isar die Werkfeuerwehr der Kern-
kraftwerke Isar 1 und Isar 2 genutzt werden. 
 
Die betrieblichen Tätigkeiten im Standort-Zwischenlager Isar werden in Per-
sonalunion von den Mitarbeitern der Fachabteilungen der Kernkraftwerke  
Isar 1 und Isar 2 durchgeführt. Die Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 stellen 
für die Reparaturen am Primärdeckel der Behälter die Reaktorgebäude und 
alle dazu erforderlichen Einrichtungen zur Verfügung. Weiterhin werden Ein-
richtungen der allgemeinen Infrastruktur, wie das Archiv, Straßen und Schie-
nen für das Standort-Zwischenlager Isar von den Kernkraftwerken Isar 1 und 
Isar 2 zur Verfügung gestellt. 
 
Die Normalstromversorgung des Standort-Zwischenlagers Isar erfolgt durch 
Anbindung an die Eigenbedarfsversorgung des Kernkraftwerkes Isar 1. 
 
Zur Erzielung eines großflächigen Potenzialausgleiches im Blitzschutz ist das 
Erdungsmaschennetz des Standort-Zwischenlagers Isar mit dem Blitzschutz-
system des Kernkraftwerkes Isar 1 galvanisch verbunden. 
 
Die Sicherungszentrale des Standort-Zwischenlagers Isar befindet sich in der 
Hauptwache Zufahrt Block 2. 
 
Zu Zwecken des Strahlenschutzes werden die Dosimetrierechner, Laborleis-
tungen und Auswertungsdienstleistungen zur Verfügung gestellt. 
 
Messeinrichtungen der Umgebungsüberwachung der Kernkraftwerke Isar 1 
und Isar 2 werden für die Umgebungsüberwachung des Standort-
Zwischenlagers Isar mitgenutzt. 
 
Die Einspeisung von Feuerlöschwasser erfolgt aus dem Leitungssystem des 
Kernkraftwerkes Isar 1. 
 
Abwässer aus der Betriebsabwassersammlung des Standort-Zwischenlagers 
Isar sowie feste und gasförmige radioaktive Betriebsabfälle werden in den 
Kernkraftwerken Isar zwischengelagert. 
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Mit Gasprobebehältern aufgefangene radioaktive gasförmige Stoffe aus dem 
Sperrraum der Behälter werden in den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2  
analysiert. 
 
Die Betreiber haben mit Schreiben vom 12.06.2002 erklärt, dass die in den 
Antragsunterlagen dargestellten Dienstleistungen einschließlich der dafür er-
forderlichen Einrichtungen der benachbarten Kernkraftwerke Isar 1 und  
Isar 2 über den gesamten beantragten Aufbewahrungszeitraum zur Verfü-
gung gestellt werden. Mit Schreiben vom 13.06.2003 haben die Betreiber er-
klärt, dass hierzu die Reparatureinrichtung für defekte Behälter dann nicht 
gehört, wenn die Voraussetzungen für eine Reparatur mittels Aufschweißen 
eines Fügedeckels gegeben sind. 
 

5. Einwirkungen von innen und von außen 
 

5.1 Einwirkungen von innen 
 
Die Einwirkungen von innen umfassen Ereignisse, die zu einem anomalen 
Betrieb führen, sowie Störfälle. 
 
Folgende Ereignisse führen zu einem anomalen Betrieb der Anlage: Ausfall 
der Stromversorgung und der Leittechnik sowie der Ausfall der Krananlage. 
Darüber hinaus haben die Betreiber in das Betriebshandbuch weitere Be-
triebszustände als anomalen Betrieb aufgenommen. Die Vorgehensweise bei 
einer Betriebsabwasserleckage ist in der Unterlage „Systembeschreibung 
Kontrollbereichsabwasser KTL 10“ beschrieben. 
 
Störfälle führen zu einer Unterbrechung aller Arbeiten im Standort-
Zwischenlager Isar. Bei der Auslegung des Standort-Zwischenlagers Isar 
wurden mechanische Einwirkungen durch technische Defekte beziehungs-
weise menschliches Versagen bei Handhabungsvorgängen (Absturz des Be-
hälters aus dem Krangehänge, Anprall und Kippen eines Behälters) und 
thermische Einwirkungen durch Störfälle bei Handhabungsvorgängen (Brand 
des Transportfahrzeuges im Verladebereich) als Störfälle durch Einwirkun-
gen von innen berücksichtigt. 
 

5.2 Einwirkungen von außen 
 
Die Einwirkungen von außen umfassen betriebliche Lasten und Störfälle 
durch naturbedingte Einwirkungen, auslegungsüberschreitende Ereignisse 
sowie Auswirkungen von Stör- und Unfällen in den Kernkraftwerken Isar 1 
und Isar 2. 
 
Das Standort-Zwischenlager Isar ist gegen betriebliche Lasten (zum Beispiel 
Wind- und Schneelasten) und gegen Störfälle durch naturbedingte Einwir-
kungen wie Erdbeben, Hochwasser, Blitzschlag sowie Brand außerhalb des 
Standort-Zwischenlagers Isar ausgelegt. 
 
Als auslegungsüberschreitende Ereignisse werden der Flugzeugabsturz, 
Explosionsdruckwellen und Einwirkungen gefährlicher Stoffe betrachtet. 
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Darüber hinaus wurden folgende Rückwirkungen durch die in Betrieb befind-
lichen Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 betrachtet: Umstürzen eines Abluft-
kamins, Einsturz von Gebäuden, Versagen von Druckbehältern, Turbinen-
versagen und Brand in den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2. 
 

6. Qualitätssicherung 
 
Die Qualitätssicherung soll gewährleisten, dass die Einhaltung organisatori-
scher, konstruktiver und technischer Anforderungen in allen Phasen eines 
Projektes sichergestellt ist. 
 

6.1 Qualitätsmanagementsystem 
 
Die Betreiber haben ein Qualitätsmanagementsystem, das an die KTA 1401 
und DIN EN ISO 9001 angelehnt ist. Es wird im „Qualitätssicherungspro-
gramm für das KKI BELLA“ beschrieben. 
 
Das „Qualitätssicherungsprogramm für das KKI BELLA“ bezieht sich auf die 
Phasen sicherheitstechnische Konzeptbearbeitung, Planung und Auslegung, 
Beschaffung, Fertigung und Montage, Errichtung baulicher Anlagen, Inbe-
triebsetzung und Betrieb des Standort-Zwischenlagers Isar und regelt die An-
forderungen an die organisatorischen Qualitätssicherungsmaßnahmen. Die 
Qualitätsmerkmale werden in Planungsgrundlagen, zum Beispiel Spezifikati-
onen, Zeichnungen, Plänen und Inbetriebsetzungsanweisungen festgelegt. 
 
Im „Qualitätssicherungshandbuch Grundsatzerklärung“ haben sich die 
Betreiber zum Ziel gesetzt, alle Schutzziele hinsichtlich der erforderlichen 
Vorsorge gegen Schäden bei Planung, Errichtung, Inbetriebnahme und Be-
trieb des Standort-Zwischenlagers Isar nach dem Stand von Wissenschaft 
und Technik nachweisbar zu gewährleisten. Ferner haben sich die Betreiber 
im „Qualitätssicherungshandbuch Grundsatzerklärung“ dazu verpflichtet, den 
Qualitätsstandard ständig weiter zu entwickeln. 
 
Die Auftragnehmer der Betreiber und ihre Unterauftragnehmer sind in das 
Qualitätssicherungssystem der Betreiber eingebunden. Die Betreiber und alle 
Unternehmen, die an die Abwicklung der Qualitätssicherung für wichtige 
Bauteile, Komponenten, Funktionseinheiten und baulichen Anlagen des 
Standort-Zwischenlagers Isar beteiligt sind, verfügen über eine Erklärung ih-
rer Qualitätspolitik und -ziele. 
 
Die grundsätzliche Anwendung und Wirksamkeit des Qualitätsmanagement-
systems wird nach schriftlich festzulegenden Verfahren geprüft. Hierzu die-
nen insbesondere regelmäßig durchgeführte Qualitätsmanagementbewer-
tungen. Dabei werden die Informationen aus internen Audits, der Maßnah-
menverfolgung aus internen Audits, besonderen Vorkommnissen, wiederkeh-
renden Prüfungen, Erfahrungsrückfluss, Festlegungen aus vorangegangenen 
Managementbewertungen und das Erreichen von Qualitätszielen berücksich-
tigt. 
 
Für die Organisation des Standort-Zwischenlagers Isar wird unterschieden 
zwischen dem Projekt (Planung, Errichtung und Inbetriebsetzung) und dem 
Betrieb. 
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6.2 Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei der Errichtung des 
Standort-Zwischenlagers Isar 
 
Verantwortlich für das Qualitätsmanagement im Projekt (Planung, Errichtung 
und Inbetriebsetzung) sind der technische und der kaufmännische Projektlei-
ter. Der technische Projektleiter wird von der Geschäftsführung der E.ON 
Kernkraft GmbH eingesetzt und von einem Steuerungsgremium der E.ON 
Kernkraft GmbH, bestehend aus betroffenen Bereichs- und Betriebsleitern 
und der technischen Geschäftsführung überwacht. 
 
Bei Planung, Beschreibung und Umsetzung der Qualitätssicherungs- und 
Qualitätssicherungsüberwachungs-Maßnahmen wird die Projektleitung un-
terstützt von der Qualitätssicherungsüberwachungs-/Qualitätmanagement-
Stelle. 
 
Der technische Projektleiter legt die organisatorischen Maßnahmen für das 
Gesamtprojekt fest. Insbesondere wird dabei auch die Führung, die Koordi-
nation und die Überwachungsfunktion für das Gesamtprojekt dokumentiert. 
 
Die Beschaffung für das Projekt erfolgt nur gemäß einer festgelegten Quali-
tätsmanagementanweisung mit Freigabe durch den technischen Projektleiter. 
 
Die Herstellung von Komponenten und Bauteilen und die Erstellung von bau-
lichen Anlagen erfolgt auf der Grundlage von technischen Ausführungsunter-
lagen, die von hierfür qualifizierten Personen geprüft und freigegeben wur-
den, mit Materialien, die den Vorgaben der technischen Ausführungsunterla-
gen entsprechen und durch die Eingangskontrolle freigegeben sind. Zur 
Festlegung von sicherheitstechnischen Anforderungen sind die Systeme und 
Komponenten des Standort-Zwischenlagers Isar in zwei abgestufte Quali-
tätsklassen eingeteilt. In die Qualitätsklasse „QN“ wurden Systeme und 
Komponenten eingestuft, die im Hinblick auf die Anlagensicherung und den 
Strahlenschutz eine sicherheitstechnische Bedeutung haben. Für alle Sys-
teme und Komponenten, die in die Qualitätsklasse „QN“ eingestuft sind, ist 
eine begleitende Kontrolle durch die atomrechtliche Aufsichtsbehörde vorge-
sehen. 
 
Die Bauausführung und Fertigung wird vom zuständigen Leiter oder dessen 
Beauftragten gemäß Prüfungs- und Vorprüfungsunterlagen überwacht. Die 
qualitätssichernden Maßnahmen bei der Errichtung der baulichen Anlagen 
sind in der Unterlage „Qualitätssichernde Maßnahmen bei der Errichtung der 
baulichen Anlage“ festgelegt. Die Durchführung der Prüfschritte erfolgt ge-
mäß der Liste von Prüffolgeschritten durch interne Experten und / oder ex-
terne Sachverständige und / oder die atomrechtliche Aufsichtsbehörde. 
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6.3 Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei der Fertigung und Inbe-
triebnahme der Transport- und Lagerbehälter 
 
Die qualitätssichernden Maßnahmen für die Beladung und Abfertigung der 
Behälter sowie für den Betrieb und die Wartung sind in den „Technischen 
Annahmebedingungen“ und zugehörigen „Ausführungsbestimmungen zu den 
Technischen Annahmebedingungen“ sowie im Betriebshandbuch festgelegt. 
Darüber hinaus ist auch die Qualität bei Entwurf (Design), Fertigung und In-
betriebnahme der Behälter zu sichern. 
 
Verantwortlich für die Qualitätssicherung der Transport- und Lagerbehälter ist 
der Leiter des Zwischenlagers. Die Lieferung von Transport- und Lagerbehäl-
tern ist Gegenstand der Beschaffung und insoweit ebenfalls Gegenstand der 
Qualitätssicherung des Standort-Zwischenlagers Isar. 
 
Über entsprechende vertragliche Vereinbarungen wird der Lieferant (Behäl-
terhersteller) auf die Einhaltung der Qualitätsmerkmale in Bezug auf Ausle-
gung, Konstruktion, Fertigung und Inbetriebnahme der Behälter verpflichtet, 
ein anforderungsgerechtes Qualitätssicherungssystem einzurichten. Dabei 
werden die maßgeblichen Vorschriften und technischen Richtlinien beachtet. 
Insbesondere ist danach die Einhaltung der Stückliste gegenüber der für die 
Überwachung von qualitätssichernden Maßnahmen bei Verpackungen zu-
ständigen Behörde im Rahmen von begleitenden Kontrollen, bestehend aus 
der Vorprüfung, der Fertigungsüberwachung und der Prüfung vor Inbetrieb-
nahme nachgewiesen. Die Erfüllung der Qualitätsanforderungen an die 
Transport- und Lagerbehälter im Hinblick auf die Lagerung von Kernbrenn-
stoffen wird im Rahmen begleitender Kontrollen gegenüber der atomrechtli-
chen Aufsichtsbehörde nachgewiesen. 
 
Die Fertigung ist in Form von Fertigungs- und Prüffolgeplänen derart festzu-
legen, dass die Einhaltung aller mit der Stückliste festgelegten Qualitäts-
merkmale gewährleistet ist. 
 
Die Betreiber haben vor der Annahme der Behälter zu prüfen, ob der Liefe-
rant (Behälterhersteller) bei der Fertigung und Inbetriebnahme der Behälter 
die Maßnahmen zur Qualitätssicherung durchgeführt hat, zu denen er ver-
pflichtet ist. 
 

6.4 Qualitätssicherung beim Betrieb des Standort-Zwischenlagers 
Isar 
 
Der Betrieb des Standort-Zwischenlagers Isar erfolgt gemäß dem Betriebs-
handbuch, das die Aufbau- und Ablauforganisation für den Betrieb des 
Standort-Zwischenlagers Isar regelt. 
 
Der Bedarf an Ressourcen (Personal, Infrastruktur und Arbeitsumgebung) für 
das Qualitätsmanagementsystem und die Produktqualität wird vom Leiter 
des Zwischenlagers ermittelt und im Rahmen genehmigter Budgets freigege-
ben. Ferner ist der Leiter des Zwischenlagers für die Sicherstellung des er-
forderlichen Ausbildungs- und Kenntnisstandes aller Mitarbeiter verantwort-
lich, insbesondere für die Durchführung von regelmäßigen Schulungen. 
Durch Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen wird sichergestellt, dass die er-
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forderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten geschult werden beziehungsweise 
erhalten bleiben. 
 
Der Qualitätsmanagementbeauftragte unterstützt den Leiter des Zwischenla-
gers bei der Kontrolle und Weiterentwicklung des Qualitätssicherungs- und 
Qualitätsmanagementsystems. Während des Betriebes werden in wesentli-
chen Bereichen zum Nachweis der Betriebsbereitschaft wiederkehrende Prü-
fungen durchgeführt. Die Prüfanweisungen werden in eine Prüfliste aufge-
nommen und der zuständigen Behörde zur Zustimmung vorgelegt. Die Prüf-
anweisungen enthalten den Umfang der Prüfungen, die Prüffristen und die 
erforderliche Dokumentation. Instandsetzungs- und Änderungsarbeiten erfol-
gen gemäß der „Instandhaltungsordnung“. Auftretende Schäden werden ana-
lysiert und die Schadensursachen werden soweit wie möglich beseitigt. Die 
Schadensursacheanalyse und -beseitigung werden dokumentiert. Mess- und 
Prüfeinrichtungen werden regelmäßig geprüft und gewartet und, soweit für 
den vorgesehenen Verwendungszweck erforderlich, geeicht, kalibriert bezie-
hungsweise justiert. Die Prüfungen, Einstellungen oder Wartungen werden 
dokumentiert. 
 

6.5 Dokumentation 
 
Die Dokumentation des Standort-Zwischenlagers Isar wird nach einem fest-
gelegten Dokumentationssystem durchgeführt, das in entsprechender An-
wendung von KTA 1401 und KTA 1404 eingerichtet wird. 
 
Die Dokumentation umfasst alle Dokumente, die als Nachweise im Geneh-
migungs- und Aufsichtsverfahren dienen oder die zur Beurteilung der Qualität 
von Auslegung, Fertigung, Errichtung und Prüfung sowie von Betrieb, In-
standhaltung und Stilllegung sicherheitstechnisch wichtiger Anlageteile ver-
fügbar gehalten werden müssen. Die Dokumentation besteht aus den Blö-
cken Genehmigungsdokumentation, Qualitätsdokumentation und Betriebs-
dokumentation. 
 
Die Genehmigungsdokumentation umfasst die Aufbewahrungsgenehmigung 
gemäß § 6 AtG und alle nachfolgenden Änderungsgenehmigungen, jeweils 
mit den darin genannten Anträgen und den zugehörigen Antragsunterlagen. 
 
Die Qualitätsdokumentation umfasst alle Unterlagen, die zum Nachweis der 
Erfüllung der Anforderungen der Aufbewahrungsgenehmigung erforderlich 
sind. 
 
Die Betriebsdokumentation umfasst alle Unterlagen, die im Rahmen von si-
cherheits- und sicherungsrelevanten Maßnahmen des Betriebes und der In-
standhaltung entstehen. 
 
Die Aufbewahrung der Unterlagen, die gemäß dem Dokumentationshand-
buch der Aufbewahrungspflicht unterliegen, erfolgt in einem Sicherheitsarchiv 
derart, dass sie gegen Feuer, Hochwasser, extreme Temperatur-, Licht- und 
Feuchtigkeitseinflüsse sowie gegen unerlaubten Zugang Dritter geschützt 
sind. Es befindet sich im Verwaltungsgebäude UYA des Kernkraftwerkes  
Isar 2. Räumlich und brandschutztechnisch getrennt wird beim Leiter des 
Zwischenlagers ein vollständiges Exemplar des Betriebshandbuches für die 
verantwortlichen Personen frei zugänglich aufbewahrt. Hinsichtlich der Auf-
bewahrungsfristen ist im Qualitätssicherungsprogramm für das Standort-



 

 

Seite 52

Zwischenlager Isar festgelegt, dass die entsprechenden Fristen gemäß 
KTA 1404 einzuhalten sind beziehungsweise dort, wo die KTA 1404 keine 
Angaben macht, Fristen schriftlich festzulegen sind. 
 

7. Ablauf des Genehmigungsverfahrens 
 

7.1 Genehmigungsantrag 
 
Mit Schreiben vom 23.02.2000 stellte die Bayernwerk AG auch im Namen 
der Bayernwerk Kernenergie GmbH den Antrag, diesen beiden Gesellschaf-
ten eine Genehmigung zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen in Form von 
bestrahlten Brennelementen aus den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2 in 
hierfür geeigneten Behältern in einem Brennelement-Behälterlager am 
Standort zu erteilen. Beantragt war ursprünglich eine maximale Schwerme-
tallmasse von 1 800 Mg und eine maximale Gesamtaktivität von  
2,0 • 1020 Bq. 
 
Mit Schreiben vom 09.10.2000 teilte die E.ON Energie AG mit, dass sie nach 
der Verschmelzung der Bayernwerk AG mit der PreussenElektra AG und 
Umfirmierung in E.ON Energie AG als Rechtsnachfolgerin der Bayernwerk 
AG deren Antrag zurücknimmt. Als einzige Antragstellerin verblieb damit die 
E.ON Kernkraft GmbH, die durch Verschmelzung der Bayernwerk Kernener-
gie GmbH mit der PreussenElektra Kernkraft GmbH und Umfirmierung in 
E.ON Kernkraft GmbH Rechtsnachfolgerin der Bayernwerk Kernenergie 
GmbH ist. 
 
Die E.ON Kernkraft GmbH ergänzte und konkretisierte den Antrag vom 
23.02.2000 durch Schreiben vom 02.03.2001. 
 
Die für die öffentliche Auslegung und Erörterung erforderlichen Unterlagen 
(Kurzbeschreibung und Sicherheitsbericht, Umweltverträglichkeitsuntersu-
chung und Landschaftspflegerischer Begleitplan) wurden von der E.ON 
Kernkraft GmbH bis zum 10.04.2001 beim Bundesamt für Strahlenschutz 
vorgelegt. 
 
Mit Schreiben vom 26.10.2001 hat die E.ON Kernkraft GmbH den Antrag auf 
die maximale Schwermetallmasse von 1 500 Mg und eine maximale Ge-
samtaktivität von 1,5 • 1020 Bq reduziert. 
 
Mit Schreiben vom 24.04.2003 präzisierte die E.ON Kernkraft GmbH ihre An-
tragsergänzung vom 02.03.2001 dahingehend, dass in einem ersten Schritt 
die Aufbewahrung von Brennelementen in Behältern genehmigt werden soll, 
die hinsichtlich der zulässigen Inhalte die Bedingungen der inzwischen einge-
reichten „Technischen Annahmebedingungen“ einhalten. Eine weitere Präzi-
sierung der in einem ersten Schritt zu genehmigenden Aufbewahrung erfolg-
te mit Schreiben vom 16.05.2003. 
 
Mit Schreiben vom 15.05.2003 ist die E.ON Bayern AG dem Antrag der E.ON 
Kernkraft GmbH beigetreten. 
 
Die E.ON Kernkraft GmbH hat am 02.04.2001 einen Antrag auf Genehmi-
gung der Errichtung des Standort-Zwischenlagers Isar beim Landratsamt 
Landshut gestellt. 
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7.2 Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
Nach Einleitung des Genehmigungsverfahrens entschied das Bundesamt für 
Strahlenschutz, dass das Vorhaben einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu 
unterziehen ist. 
 
Mit Schreiben vom 18.05.2001 beantragte das Bundesministerium für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft der Republik Österreich 
die Unterrichtung über das Vorhaben und teilte mit Schreiben vom 
02.08.2001 mit, dass es am Verfahren teilnehmen wird. 
 
In zwischenstaatlichen Konsultationen gemäß Artikel 7 Abs. 4 UVP-Richtlinie 
haben das Bundesamt für Strahlenschutz und Vertreter der Republik Öster-
reich gemäß Artikel 7 Abs. 5 UVP-Richtlinie festgelegt, dass eine zusätzliche 
grenzüberschreitende Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung erfolgt. Im 
Rahmen weiterer Konsultationen wurden die Einzelheiten der Durchführung 
festgelegt. 
 

7.3 Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
 

7.3.1 Öffentliche Bekanntmachung und Auslegung der Unterlagen in 
Deutschland 
 
Am 31.03.2001 wurde im Bundesanzeiger auf die öffentliche Bekanntma-
chung des Vorhabens der Betreiber hingewiesen. Die Bekanntmachung 
selbst wurde am 07.04.2001 im Bundesanzeiger sowie in den Tageszeitun-
gen „Landshuter Zeitung“, „Moosburger Zeitung“, „Dingolfinger Anzeiger“ und 
„Vilsbiburger Zeitung“ veröffentlicht. 
 
Der Antrag vom 23.02.2000, konkretisiert durch Schreiben vom 02.03.2001, 
der Sicherheitsbericht, die Kurzbeschreibung, die Umweltverträglichkeitsun-
tersuchung und der landschaftspflegerische Begleitplan wurden - wie in der 
Bekanntmachung angekündigt - in der Zeit vom 24.04.2001 bis einschließlich 
25.06.2001 im Dienstgebäude des Bundesamtes für Strahlenschutz in Salz-
gitter und im Rathaus der Gemeinde Niederaichbach zur Einsichtnahme 
ausgelegt. 
 

7.3.2 Einwendungen 
 
Auf Grund der Bekanntmachung und Auslegung in Deutschland haben 
45 000 Personen und Institutionen fristgerecht Einwendungen erhoben, die 
meisten durch Unterschriften auf Einwendungslisten oder Mustervordrucken. 
 
Die Einwendungen wurden für den Erörterungstermin und für ihre Berück-
sichtigung im Verfahren nach Themenkreisen zusammengefasst, die in der 
Würdigung der Einwendungen in diesem Bescheid (Abschnitt G.IV.2.5) dar-
gestellt sind. 
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7.3.3 Erörterungstermin 
 
Auf die öffentliche Bekanntmachung des Erörterungstermins wurde am 
04.08.2001 im Bundesanzeiger hingewiesen, die Bekanntmachung des Erör-
terungstermins erfolgte am 11.08.2001 im Bundesanzeiger sowie in den Ta-
geszeitungen „Landshuter Zeitung“, „Moosburger Zeitung“, „Dingolfinger An-
zeiger“ und „Vilsbiburger Zeitung“. 
 
Die auf Grund der Auslegung in Deutschland erhobenen Einwendungen wur-
den unter Leitung des Bundesamtes für Strahlenschutz in der Zeit vom 
11.09.2001 bis 14.09.2001 mit den Einwendern und den Betreibern im Ver-
sammlungszelt an der Isarhalle in Wörth an der Isar erörtert. Am Erörte-
rungstermin nahmen auch Vertreter des Bundesministeriums für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit, des Bayerischen Staatsministeriums für 
Landesentwicklung und Umweltfragen, des Landratsamtes Landshut sowie 
die nach § 20 AtG hinzugezogenen Sachverständigen teil. 
 
Über den Erörterungstermin wurde eine Niederschrift in Form eines Wortpro-
tokolls angefertigt. 
 
Auf dem Erörterungstermin wurden insbesondere folgende Themen vertieft 
erörtert: 
 
• Zuverlässigkeit und Fachkunde, 
• Lagerkonzept, 
• Behälterhandhabung, 
• Langzeitverhalten und Qualitätssicherung der Behälter, 
• Behälterüberwachung, 
• Tests mit Behältermodellen, 
• Zerfallswärmeabfuhr, 
• Niedrigstrahlung und Krebsrisiko, 
• Auswirkungen des zufälligen sowie des gezielten Absturzes eines Ver-

kehrsflugzeuges mit großen Treibstoffmengen und hieraus resultieren-
dem, lang andauerndem Kerosin-Brand sowie mit einer Explosion. 

 

7.3.4 Grenzüberschreitende Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Der Antrag der Republik Österreich auf Teilnahme an der Umweltverträglich-
keitsprüfung wurde erst zu einem Zeitpunkt eingereicht, als die Auslegung 
der Unterlagen in Deutschland abgeschlossen und die Vorbereitung des Er-
örterungstermins in Wörth an der Isar bereits weit fortgeschritten war. Daher 
wurde eine getrennte Öffentlichkeitsbeteiligung für Österreich durchgeführt. 
 
Die Bekanntmachung der Auslegung zur grenzüberschreitenden Öffentlich-
keitsbeteiligung des Vorhabens Standort-Zwischenlager Isar erfolgte am 
03.09.2001 durch das österreichische Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft. Die Auslegung der Unterlagen 
(Antrag, Sicherheitsbericht, Umweltverträglichkeitsstudie und Kurzbeschrei-
bung) erfolgte vom 10.09.2001 bis zum 12.11.2001 in den Bundesländern  
Oberösterreich, Salzburg und Tirol. 
 



 

 

Seite 55

Im Rahmen der grenzüberschreitenden Öffentlichkeitsbeteiligung gingen ca. 
26 500 Einwendungen gegen das Standort-Zwischenlager Isar ein. 
 
Gemäß Festlegung im Rahmen der zwischenstaatlichen Konsultationen wur-
den die im Rahmen der grenzüberschreitenden Öffentlichkeitsbeteiligung er-
hobenen Einwendungen zum Standort-Zwischenlager Isar gemeinsam mit 
den in entsprechenden grenzüberschreitenden Öffentlichkeitsbeteiligungen in 
anderen süddeutschen Zwischenlagerverfahren erhobenen Einwendungen in 
einem gesonderten Anhörungstermin erörtert. 
 
Dieser Anhörungstermin wurde zuvor am 04.03.2002 im „Amtsblatt zur Wie-
ner Zeitung“ sowie in jeweils zwei in Oberösterreich, Salzburg und Tirol ver-
breiteten Lokalzeitungen bekannt gemacht. 
 
Die Anhörung zur grenzüberschreitenden Öffentlichkeitsbeteiligung fand un-
ter Leitung des Bundesamtes für Strahlenschutz am 09.04.2002 in der Mün-
chen-Arena in München statt. 
 
Am Anhörungstermin nahmen neben den Betreibern die Behörden und 
Sachverständigen, die bereits beim Erörterungstermin in Wörth an der Isar 
vertreten waren, teil. 
 
Von österreichischer Seite waren das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, das Bundesministerium für 
auswärtige Angelegenheiten, das Umweltbundesamt, die Landesregierungen 
von Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie die Stadt Salzburg 
vertreten. 
 
Auf dem Anhörungstermin wurden schwerpunktmäßig mögliche grenzüber-
schreitende Umweltauswirkungen behandelt. 
 
Über den Anhörungstermin wurde eine Niederschrift in Form eines Wortpro-
tokolls angefertigt. 
 

7.4 Begutachtung durch die nach § 20 AtG hinzugezogenen Sachver-
ständigen 
 
Mit dem Vertrag vom 08.11.2000 hat das Bundesamt für Strahlenschutz den 
Technischen Überwachungsverein Hannover/Sachsen-Anhalt e. V. mit der 
sicherheits- und strahlenschutztechnischen Begutachtung des Vorhabens 
beauftragt. Hierbei wurden insbesondere folgende Aspekte berücksichtigt: 
 
• sicherheitstechnische Gesichtspunkte des Standortes, 
• bautechnische Ausführung des Lagergebäudes, 
• technische Einrichtungen (außer Transport- und Lagerbehälter), 
• Strahlenschutz, 
• Betrieb, 
• Abfuhr der Zerfallswärme, 
• sicherheitstechnische Eignung der Transport- und Lagerbehälter (Ab-

schirmung, Aktivitätsfreisetzung, Unterkritikalität), 
• Störfallmöglichkeiten, 
• Wechselwirkung mit den bestehenden Kernkraftwerken Isar 1 und  

Isar 2 und 
• Qualitätssicherung. 



 

 

Seite 56

 
Dazu wurden die entsprechenden Gutachten im August 2003 vorgelegt. 
 
Weiterhin wurde die Technischer Überwachungsverein Süddeutschland Bau- 
und Betrieb GmbH mit Vertrag vom 19.09.2001 vom Bundesamt für Strah-
lenschutz mit der sicherheitstechnischen Begutachtung der Transport- und 
Lagerbehälter der Bauarten CASTOR® V/19 und CASTOR® V/52 bei der tro-
ckenen Zwischenlagerung beauftragt. 
 
Die entsprechenden Gutachten wurden im August 2003 vorgelegt. 
 
Das Bundesamt für Strahlenschutz hat die Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe mit Vertrag vom 18.04.2001 beauftragt, die seismi-
schen Lastannahmen am Standort Isar zu ermitteln. 
 
Das entsprechende Gutachten wurde im Oktober 2002 vorgelegt. 
 
Für die Prüfung der Umweltauswirkungen des Vorhabens wurde vom Bun-
desamt für Strahlenschutz mit Vertrag vom 13.11.2000 das Öko-Institut e. V. 
als Sachverständiger hinzugezogen. 
 
Das entsprechende Gutachten wurde mit dem Datum vom 05.06.2003 vorge-
legt. 
 

7.5 Behördenbeteiligung 
 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden folgende Behörden betei-
ligt, deren Zuständigkeitsbereich berührt sein konnte: 
 
• Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfra-

gen, 
• Bayerisches Staatsministerium des Innern, 
• Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie, 
• Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-

ten, 
• Bayerisches Staatsministerium für Arbeit, Sozialordnung, Familie und 

Frauen, 
• Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit, Ernährung und 

Verbraucherschutz, 
• Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 
• Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft, 
• Bayerisches Geologisches Landesamt, 
• Regierung von Niederbayern, 
• Wasserwirtschaftsamt Landshut, 
• Landratsamt Landshut, 
• Landratsamt Dingolfing-Landau, 
• Gewerbeaufsichtsamt Landshut, 
• Gemeinde Essenbach, 
• Gemeinde Niederaichbach. 
 
Die eingegangenen Stellungnahmen wurden bei den Prüfungen im Zuge des 
Genehmigungsverfahrens berücksichtigt. 
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EU-richtlinienkonform und entsprechend Nr. 0.2 der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zur Ausführung des UVPG (UVPVwV) wurden die Umweltver-
träglichkeitsprüfungen im Rahmen der parallelen Genehmigungsverfahren 
als Teilprüfungen einer einheitlichen Umweltverträglichkeitsprüfung durchge-
führt. Im Zusammenwirken mit dem Landratsamt Landshut als Bauaufsichts-
behörde, Untere Wasserbehörde und Untere Naturschutzbehörde nahm das 
Bundesamt für Strahlenschutz hierbei die Aufgaben der federführenden Be-
hörde wahr. Nach Inkrafttreten von § 14 Abs. 1 Satz 4 UVPG am 03.08.2001 
war das Bundesamt für Strahlenschutz auf dieser Grundlage federführende 
Behörde. 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Republik Österreich wurde die Stellungnah-
me des österreichischen Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft vom November 2001, der sich die beteiligten 
Bundesländer angeschlossen haben, bei den Prüfungen im Zuge des Ge-
nehmigungsverfahrens berücksichtigt. 
 

7.6 Übermittlung der Allgemeinen Angaben zum Vorhaben an die 
Europäische Kommission 
 
Der Europäischen Kommission wurden am 19.12.2001 die Allgemeinen An-
gaben über das Vorhaben der Aufbewahrung von Kernbrennstoffen im 
Standort-Zwischenlager Isar gemäß Artikel 37 des EURATOM-Vertrages 
durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
übermittelt. 
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G.II. Umweltverträglichkeitsprüfung 
 

1. Erforderlichkeit der Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
Nach der zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Fassung des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) waren lediglich Vorhaben, 
die der Genehmigung in einem Verfahren unter Einbeziehung der Öffentlich-
keit nach § 7 AtG oder einer Planfeststellung nach § 9b AtG bedurften, UVP-
pflichtig. Da jedoch die Richtlinie 97/11/EG des Rates vom 03. März 1997 zur 
Änderung der Richtlinie 85/337/EWG über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (UVP-
Änderungsrichtlinie) nicht fristgerecht bis zum 14.03.1999 umgesetzt wurde, 
ging das Bundesamt für Strahlenschutz von einer unmittelbaren Anwendbar-
keit dieser Richtlinie im Hinblick auf die UVP-Pflichtigkeit von nach diesem 
Zeitpunkt beantragten Vorhaben aus. 
 
Gemäß Artikel 4 Abs. 1 in Verbindung mit Anhang I Nr. 3 b) 5. Anstrich der 
UVP-Richtlinie in der Fassung der UVP-Änderungsrichtlinie sind Anlagen mit 
dem ausschließlichen Zweck der (für mehr als 10 Jahre geplanten) Lagerung 
bestrahlter Kernbrennstoffe oder radioaktiver Abfälle an einem anderen Ort 
als dem Produktionsort UVP-pflichtig. 
 
Dieser Vorgabe entspricht seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Umset-
zung der UVP-Änderungsrichtlinie, der IVU-Richtlinie und weiterer EG-
Richtlinien zum Umweltschutz vom 27. Juli 2001 (Bundesgesetzblatt I, 
S. 1950 ff.) das deutsche Recht. Im Einklang mit den EG-Richtlinien trifft das 
UVPG nunmehr in Nr. 11.3 und 11.4 der Anlage 1 zum UVPG Regelungen 
zur UVP-Pflicht von Anlagen zur Lagerung radioaktiver Abfälle. Außerhalb 
der in Nr. 11.1 und 11.2 der Anlage 1 bezeichneten Anlagen unterliegen An-
lagen zur Lagerung radioaktiver Abfälle danach einer generellen UVP-Pflicht 
nach § 3b UVPG, wenn sie ausschließlich dem Zweck einer für mehr als 
10 Jahre geplanten Lagerung bestrahlter Kernbrennstoffe oder radioaktiver 
Abfälle an einem anderen Ort als dem Ort, an dem die Stoffe angefallen sind, 
dienen (Nr. 11.3 der Anlage I zum UVPG). Gemäß § 25 Abs. 1 Satz 1 und 3 
UVPG ist das Verfahren nach den Vorschriften dieses Gesetzes in seiner 
nunmehr geltenden Fassung zu Ende zu führen. 
 
Die Aufbewahrung von radioaktiven Abfällen im Standort-Zwischenlager Isar 
stellt eine Lagerung außerhalb der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 bezie-
hungsweise an einem anderen Ort als dem Produktionsort dar, da das 
Standort-Zwischenlager Isar nicht Bestandteil der Kernkraftwerke Isar 1 und 
Isar 2 ist. Auch überschreitet die beantragte Dauer der Zwischenlagerung am 
Standort Isar die in Nr. 3 b) 5. Anstrich des Anhangs I der UVP-Richtlinie be-
ziehungsweise in Nr. 11.3 der Anlage 1 zum UVPG gesetzte Zeitdauer von 
mehr als 10 Jahren. Das Vorhaben unterliegt damit der generellen UVP-
Pflicht. 
 
Die Durchführung einer grenzüberschreitenden Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung erfolgte auf Grund des Antrages der Republik Österreich vom 
09.11.2001. 
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Die fachliche Bewertung der Umweltauswirkungen nach Maßstäben des in 
Deutschland geltenden Rechts ergab zu keinem Zeitpunkt des Genehmi-
gungsverfahrens Anhaltspunkte dafür, dass die Aufbewahrung von Kern-
brennstoffen im Zwischenlager am Standort Isar erhebliche Auswirkungen 
auf die Umwelt eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen  
Union im Sinne des Artikels 7 UVP-Richtlinie haben könnte. 
 
Nach Ansicht der Vertreter der Republik Österreich war jedoch die grund-
sätzliche Möglichkeit erheblicher Auswirkungen auf die Republik Österreich 
gegeben. 
 

2. Umweltauswirkungen 
 
Auf der Grundlage der Antragsunterlagen, der Stellungnahmen der beteilig-
ten Behörden und der nach § 29 BNatSchG alte Fassung anerkannten Na-
turschutzverbände, den Äußerungen der Öffentlichkeit sowie den Ergebnis-
sen der genehmigungsbehördlichen Ermittlungen wurde von dem vom Bun-
desamt für Strahlenschutz als federführende Behörde beauftragten Sachver-
ständigen im Zusammenwirken mit den zuständigen Behörden eine Unterla-
ge zur Zusammenfassenden Darstellung der vorhabensbedingten Auswir-
kungen auf die in § 2 Abs. 1 UVPG beziehungsweise § 1a AtVfV genannten 
Schutzgüter einschließlich medienübergreifender Wechselwirkungen erarbei-
tet. Darin sind die Umwelt und die vorhabensbedingten Umweltauswirkungen 
wie folgt beschrieben. 
 

2.1 Ist-Zustand der Umwelt und ihrer Bestandteile 
 

2.1.1 Lage im Naturraum 
 
Das Untersuchungsgebiet liegt im Unterbayerischen Hügelland im Naturraum 
„Unteres Isartal“ am linken Ufer der von Westsüdwest nach Ostnordost flie-
ßenden und am Standort zum Stausee Niederaichbach aufgestauten Isar. 
Das Gelände im hier ca. 4 km breiten Isartal ist zumeist eben und wird beid-
seitig von bewaldeten Höhenzügen begrenzt. 
 

2.1.2 Besiedlung und Nutzung 
 
Die Fläche des geplanten Standort-Zwischenlagers Isar befindet sich auf 
dem Gelände der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 und wurde in der Vergan-
genheit als Montageplatz genutzt. Der Standort ist im Flächennutzungsplan 
der Gemeinde Niederaichbach als Fläche für die Energieversorgung ausge-
wiesen. 
 
Die nächstgelegene, zur Gemeinde Niederaichbach zugehörende Wohnbe-
bauung befindet sich in minimal 550 m Entfernung nordöstlich beziehungs-
weise östlich des Standort-Zwischenlagers Isar. Weitere Einzelhäuser bezie-
hungsweise Bauernhöfe befinden sich westlich, nördlich und östlich in ca. 
750 m bis 1 000 m Entfernung vom Vorhabensstandort. Die geschlossene 
Wohnbebauung von Niederaichbach beginnt östlich in ca. 1,2 km Entfernung. 
In westlicher Richtung beginnt in ca. 1,5 km Entfernung die Wohnbebauung 
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des zur Gemeinde Essenbach gehörenden Ortsteils Unterahrain und in ca. 
2,7 km Entfernung die Wohnbebauung des Ortsteils Oberahrain. 
 
Im westlichen, nördlichen und östlichen Umfeld des Kernkraftwerksstandor-
tes Isar herrscht intensive landwirtschaftliche Nutzung mit Ackerbau vor. 
Grünland findet sich nördlich der Autobahn A 92 sowie südlich des Stausees 
entlang des Wolfsbachs beziehungsweise des Aichbachs in den Hangberei-
chen und kleinflächig an den Siedlungsrändern. Die Isar ist im Standortum-
feld nicht schiffbar. 
 

2.1.3 Flora, Fauna und Biotope 
 
Die Fläche des geplanten Standort-Zwischenlagers Isar ist infolge ihrer Vor-
nutzung durch Gebäude und befestigte Wege teilweise versiegelt. Der Pflan-
zenbewuchs der unversiegelten Fläche ist als eutrophe, artenarme Rude-
ralflur im Übergang zu Grünlandgesellschaften und in Teilbereichen als ar-
tenarme, lückige krautige Vegetation oft gestörter Plätze zu charakterisieren. 
Um die bestehenden Gebäude ziehen sich schmale Gehölzstreifen mit vor-
wiegend Jungwuchs und Sträuchern, vereinzelt auch mit mehr als 30 Jahre 
alten Bäumen. Insgesamt sind 112 Pflanzenarten nachgewiesen, die den Ar-
tengruppen der Ruderalfluren und Äcker, der Grünländer, der Magerrasen 
und wärmeliebenden Säume sowie der artenreichen Laubmischwälder zuzu-
ordnen sind. Als Pflanzenarten, die nach Bundesartenschutzverordnung be-
sonders geschützt sind, wurden Echtes Tausendgüldenkraut (Centaurium e-
rythraea), Breitblättrige Sumpfwurz (Epipactis helleborine) und Brand-
Knabenkraut (Orchis ustulata, Rote Liste Bayern Kategorie 3 und Rote Liste 
Deutschland Kategorie 2) gefunden. Diese Einzelexemplare sind vorab be-
reits umgesetzt. Die Biotoptypen sind weder nach nationalen oder internatio-
nalen Vorschriften geschützt noch selten oder gefährdet. 
 
Die Ergebnisse der Vegetationskartierung weisen die Fläche des geplanten 
Standort-Zwischenlagers Isar nicht als faunistisch bedeutsamen Lebensraum 
aus. Auf den unversiegelten, nur inselartig zwischen den versiegelten Berei-
chen vorhandenen Vegetationsflächen ist wegen der intensiven Nutzung zu-
meist mit dem Vorkommen anspruchsloser und verbreiteter Arten der Tierar-
tengruppen Schnecken und Laufkäfer zu rechnen. Anhand des Arteninven-
tars vergleichbarer Biotope im Umfeld des Zwischenlagerstandortes ist ge-
gebenenfalls ein Vorkommen von potenziell gefährdeten beziehungsweise 
gefährdeten Arten möglich. Am Kernkraftwerkskühlturm brütet der Wander-
falke (Falco peregrinus, Rote Liste Bayern Kategorie 2), der wie einige der in 
der Umgebung vorkommenden Brutvogelarten potenziell die Zwischenlager-
fläche als Nahrungsbiotop nutzt. Insgesamt ist die Bedeutung der Fläche 
wegen der intensiven Nutzung und der Störung sowohl aus floristischer als 
auch faunistischer Sicht als gering zu beurteilen. 
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Die Flächen auf dem westlich angrenzenden Gelände der Kernkraftwerke  
Isar 1 und Isar 2 sind durch Gebäude und Verkehrsflächen zumeist vollstän-
dig versiegelt. Nördlich und nordwestlich des Vorhabensstandortes liegen 
Parkplätze und Freiluftschaltanlagen, südöstlich benachbart das Wasser-
kraftwerk. Im Osten schließen an den Standort die Straßenanbindung des 
Wasserkraftwerks, landwirtschaftliche Nutzflächen und Gehölzbestände an. 
 
Als Vogelarten wurden in der näheren Umgebung Gartenbaumläufer, Gelb-
spötter, Grauschnäpper, Pirol, Zilpzalp, Fitis, Heckenbraunelle sowie 
Mönchs- und Gartengrasmücke nachgewiesen. Auf Grund seiner isolierten 
Lage zwischen intensiv genutzten Industrie- und Ackerflächen kommt dem 
Vorhabensstandort keine wichtige Funktion innerhalb des Biotopverbunds 
entlang des Isarufers zu. 
 
Im weiteren Umfeld setzt sich das Biotoptypenspektrum neben intensiv ge-
nutzten Äckern, die durch Grünlandflächen und Kleinstrukturen gegliedert 
werden, aus Auwaldbeständen und Gewässerbegleitgehölzen sowie südlich 
des Stausees aus Schlucht- und Hangmischwäldern zusammen. In den Ar-
ten- und Biotopschutzprogrammen des Landkreises Landshut und der Stadt 
Landshut sind einige Bereiche als wertvolle Biotope ausgewiesen. So befin-
den sich Trockenstandorte zum Beispiel südwestlich des Kühlturmes (ca. 
800 m südwestlich des Vorhabensstandortes), an der Bahnlinie Landshut-
Dingolfing im Bereich des Moosgrabens (ca. 1 km nordwestlich), westlich der 
Ortslage Niederaichbach (ca. 800 m östlich), sowie an der Landstraße LA 14 
südlich des Stausees (ca. 1 km südwestlich), Feuchtbiotope am parallel zum 
Nordufer des Stausees verlaufenden Isar-Seitengraben (800 m und 1,2 km 
südwestlich) sowie am Südufer des Stausees (ca. 600 m südlich), Waldbio-
tope südlich des Stausees am Nordhang des Buckberges (ca. 600 m südöst-
lich) sowie im Bereich Burgstall (ca. 900 m südlich) und Gehölzstrukturen 
nördlich des Auwaldes zwischen dem Vorhabensstandort und der Ortslage 
Niederaichbach (ca. 700 m nordöstlich). Herausgehobene Biotope der Still- 
und Fließgewässer stellen der Längenmühlbach im Bereich der Pöschlmühle 
(ca. 1 km westlich), der Teich westlich von Niederaichbach (ca. 650 m öst-
lich) und die Isar im Bereich des Stausees Niederaichbach (minimal ca. 
250 m südlich) dar. Das Stadtgebiet Landshut liegt in südwestlicher Richtung 
im Minimum 2 km entfernt, an seiner nordwestlichen Grenze sind die Wald-
bereiche der Isarleiten sowie die Gehölzbestände entlang des Stausees Nie-
deraichbach als Lebensräume von landesweiter Bedeutung einzustufen. Hier 
finden sich am Isarufer auch kleinflächige Verlandungsbereiche. Die Auwäl-
der und die Vegetation der Verlandungsbereiche unterliegen als gesetzlich 
geschützte Biotope dem Schutz nach Artikel 13d des Bayerischen Natur-
schutzgesetzes (BayNatSchG). 
 
Der Stausee Niederaichbach und die Isar stromabwärts liegen am Fuße der 
nordwestexponierten Isarleiten, westlich des Stausees verläuft die Isar in der 
Talebene und die Leiten liegen bis zu 1,5 km südlich des Flussufers. Die  
Isarleiten bestehen überwiegend aus Buchen- und Buchenmischwaldbestän-
den mit Rotbuche, Stieleiche, Winterlinde und teils Fichte und Kiefer sowie in 
geringem Umfang mit Arten der Schluchtwälder. Weitere Bereiche sind als 
Ahorn-Eschenwälder mit Edellaubhölzern wie Esche, Berg- und Spitzahorn, 
Winterlinde und Bergulme ausgebildet. Die Leiten sind durch kleine Tal-
einschnitte und Erosionsrinnen gegliedert. An den unteren Hängen bezie-
hungsweise am Hangfuß treten häufig kleine Hangquellen aus. Wegen ihres 
Artenreichtums und ihrer Naturnähe stellen die Leiten einen landesweit be-
deutsamen Lebensraum sowie eine wichtige Biotopverbundstruktur dar. Im 
Verlauf des Isartals kommen großräumig die in den Roten Listen Deutsch-
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lands (RLD) und Bayerns (RLB) geführten Vogelarten Drosselrohrsänger 
(Acrocephalus arundinaceus, RLD 2, RLB 2), Wachtelkönig (Crex crex, 
RLD 1, RLB 1), Schlagschwirl (Locustella fluviatilis, RLB 3), Rohrschwirl (Lo-
custella luscinioides, RLD Vorwarnstufe, RLB 2), Bekassine (Gallinago galli-
nago, RLD 2, RLB 2), Blaukehlchen (Luscinia svecica, RLD 3, RLB 2) und 
Großer Brachvogel (Numenius arquata, RLD 2, RLB 1), in den Auwäldern 
Nachtigall (Luscina megarhynchos, RLB Vorwarnstufe) und Schwarzmilan 
(Milvus migrans, RLB 3) sowie auf den Isarstauseen die Kolbenente (Netta 
rufina, RLD 2, RLB 1) vor. 
 
Schutzgebiete 
 
In der näheren Umgebung des geplanten Standort-Zwischenlagers Isar be-
findet sich südlich in einer minimalen Entfernung von 400 m das im Rahmen 
des Aufbaus des europäischen ökologischen Netzes NATURA 2000 gemäß 
der Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen vom 21.05.1992 (Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie) vom Land Bayern als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung 
(FFH-Gebiet) vorgeschlagene Gebiet „Leiten der unteren Isar“ (Gebiets-
Nr. 7439-301). Das aus neun Teilgebieten bestehende, ca. 628 ha große 
Gebiet ist als nordexponierter Steilabfall zum Isartal mit verschiedenen 
Laubwaldtypen zu charakterisieren und umfasst des weiteren Sonderstand-
orte wie Kalktuffquellen und Schluchtwälder sowie auch die großflächigen 
Extensivgrünlandgebiete des ehemaligen Truppenübungsplatzes Landshut. 
Nach dem Standard-Datenbogen (Stand 27.03.2001) besteht die Schutzwür-
digkeit des Gebietes in dem Vorkommen mehrerer für die naturräumliche 
Haupteinheit repräsentativer Lebensraumtypen und Arten nach Anhängen 
der FFH-Richtlinie. Das Gebiet dient dem Schutz der in den Gebietsunterla-
gen genannten Lebensraumtypen und der Arten Gelbbauch-Unke (Bombina 
variegata) und Kammmolch (Triturus cristatus). Weiterhin kommen Laub-
frosch (Hyla arborea), Springfrosch (Rana dalmatina), Zauneidechse (Lacer-
ta agilis), die Wildbienenart Nomada pleurosticta (RLD 2) und die Stumpfe 
Quellschnecke (Bythinella austriaca) als weitere seltene und bemerkenswer-
te Arten vor. Als Erhaltungsziele werden vom Landesamt für Umweltschutz 
mit Stand vom 11.10.2001 der Erhalt der submediterranen Halbtrockenrasen 
und mageren Mähwiesen, der Buchen-, Eichen-Hainbuchen-, Schlucht- und 
Auwaldgesellschaften einschließlich Sicherung dieses in charakteristischer 
Weise zonierten Komplexes vor Zerschneidung und Fragmentierung, die Si-
cherung des hohen Totholzanteils, die Sicherung feuchter Hochstaudenfluren 
und Waldsäume, der Erhalt aller Quellenstandorte und deren Wasserhaus-
halt, der Erhalt der Kleingewässervielfalt und der vorhandenen Quellabflüsse 
als Lebensraum für Amphibien sowie die Sicherung der Laich- und Landhabi-
tate einschließlich deren Vernetzung für Kammmolch und Gelbbauch-Unke 
genannt. Insgesamt ist das Gebiet „Leiten der unteren Isar“ sowohl als Arten-
refugium als auch als Wander- und Ausbreitungsstruktur von hoher Bedeu-
tung. 
 
Etwa 1 km südlich des geplanten Standort-Zwischenlagers Isar befindet sich 
das ausgewiesene Naturdenkmal „Hohe Bürg“ bei Niederaichbach. Des wei-
teren sind gemäß Arten- und Biotopschutzprogramm der Stadt Landshut  
außerhalb des vorhabensbezogenen Einwirkungsbereichs weitere Flächen 
zur Ausweisung als Schutzgebiete vorgesehen oder vorgeschlagen. 
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2.1.4 Geologie und Bodenverhältnisse 
 
Der Standort liegt im oberbayerischen Molassebecken, das sich in die obere 
Schotterfolge und das Liegende mit Feinkies bis Mittelsanden, Schluffen und 
Tonen unterteilen lässt. Die Fläche des Standort-Zwischenlagers Isar ist auf 
Grund ihrer Vornutzung bereits weitgehend versiegelt. Auch in den unversie-
gelten Teilbereichen ist vom Vorhandensein anthropogener Bodenverände-
rungen (Verdichtungen etc.) auszugehen. Die ca. 1 m mächtige Deckzone 
besteht aus Oberboden und feinsandigen Schluffen und umfasst auch Auffül-
lungen und Bauwerksreste. Darunter lagern in großer Mächtigkeit sandige 
Kiese. 
 
Der Oberboden weist einen Humusanteil von 2 bis 4 %, einen pH-Wert von 
ca. 7,4 sowie einen ökologischen Feuchtegrad von frisch bis mäßig frisch 
auf. Seine Lebensraum-, Filter- und Pufferfunktion und die Regelungsfunkti-
on für den Wasserhaushalt sind als gering einzustufen. Hinweise auf Altlas-
ten oder Bodenverunreinigungen liegen nicht vor. 
 

2.1.5 Gewässer 
 
Grundwasser 
 
Die obersten Grundwasserleiter bilden die quartären Isarschotter und die 
darunter liegenden mächtigen jungtertiären Molassesedimente. Die grund-
wassererfüllten Isarschotten weisen eine Mächtigkeit von ca. 3,5 m und das 
untere Stockwerk von im Minimum 30 m auf. Der Grundwasserspiegel ist et-
wa zwischen 2,5 m und 3,1 m unter bisheriger Geländeoberkante anzutreffen 
und schwankt maximal um 0,5 m. Mit einer Geschwindigkeit von ca. 1 m/Tag 
fließt das Grundwasser in südöstlicher Richtung zur Isar hin und wird un-
terstromig der Staustufe Niederaichbach der Isar zugeführt. Eine Infiltration 
von Isarwasser aus dem Stausee Niederaichbach in die Aue wird durch eine 
Abdichtung verhindert. 
 
Der Standort liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten. Die nächstgelegene 
öffentliche Trinkwasserversorgungsanlage befindet sich etwa 2,5 km süd-
westlich des geplanten Standort-Zwischenlagers Isar in Wolfsteinerau auf der 
rechten Isarseite. Privat genutzte Brunnen sind im näheren Umfeld des 
Standort-Zwischenlagers Isar nicht vorhanden. 
 
Oberflächengewässer 
 
Die in ca. 200 m Abstand befindliche Isar wies ursprünglich einen alpinen 
Flusscharakter auf, der durch Hochwasserführung im Sommer und Niedrig-
wasserperioden im Herbst und Winter gekennzeichnet war. Am Standort wird 
die Isar durch die Staustufe Niederaichbach in ihrem Abflussregime reguliert 
und hier bis zu einer Breite von ca. 500 m aufgestaut. Der Isar wird für den 
Kernkraftwerksbetrieb Wasser zu Kühlzwecken entnommen. 
 
Das Gewässernetz des Isartals besteht im Standortumfeld überwiegend aus 
Entwässerungsgräben und Mühlenbächen. Minimal etwa 40 m südlich des 
Vorhabensstandortes verläuft der Isar-Seitengraben, der im Standortumfeld 
das der Isar aus nördlichen Richtungen zulaufende Grundwasser sammelt. 
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Der Isar-Seitengraben ist auf dem Gelände der Kernkraftwerke Isar 1 und  
Isar 2 verrohrt. Nördlich des Standort-Zwischenlagers Isar verläuft in ca. 
500 m Entfernung der Längenmühlbach ebenfalls in West-Ost-Richtung. 
Zwei Teiche liegen östlich ca. 450 m beziehungsweise ca. 650 m entfernt 
vom Standort-Zwischenlager Isar. Der kleinere Teich weist eine Größe von 
ca. 25 x 30 m, der andere eine Größe von ca. 200 x 60 m auf. 
 

2.1.6 Klima und Luft 
 
Das regionale Klima ist von niederschlagsarmen Wintermonaten und nieder-
schlagsreicheren Sommermonaten geprägt. Der mittlere Jahresniederschlag 
im Isartal bei Landshut beträgt ca. 700 mm. Im Zeitraum von 1988 bis 1997 
wurden eine Lufttemperatur im Jahresmittel von ca. 9°C und als häufigste 
Windgeschwindigkeiten 0,05 bis 1 m/s sowie 2,5 bis 5 m/s ermittelt. Bei der 
Windrichtungsverteilung in Bodennähe dominieren im langjährigen Durch-
schnitt Winde aus west-südwestlicher Richtung. Da sich im Isartal in den 
Bachauen und den Niedermoorbereichen Kaltluft bildet und sich hier gleich-
zeitig die von den Hanglagen abfließende Kaltluft sammelt, besteht eine hö-
here Spätfrostgefährdung als in den angrenzenden Bereichen und es kommt 
in den Tallagen häufig zu Inversionen, verbunden mit Nebelbildung. 
 
Das lokale Standortklima des geplanten Standort-Zwischenlagers Isar wird 
durch die benachbarten Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 beeinflusst. Diese 
und ihre unmittelbare Umgebung stellen eine Wärmeinsel gegenüber dem 
umgebenden Freiraum dar. Das lokale Windfeld erfährt zudem Veränderun-
gen durch die vorhandenen Baukörper. 
 
Die lufthygienische Situation des Standorts Isar ist auf Grund seiner Lage 
und des Fehlens industrieller Emittenten als ländlich zu charakterisieren, 
Vorbelastungen resultieren im wesentlichen aus Hausbrand und Verkehr. 
 

2.1.7 Geräusche und Verkehr 
 
Im Standortbereich ist die Situation der Lärmimmissionen durch die 
Schallabstrahlung der Kernkraftwerksanlagen sowie die innerbetrieblichen 
Transport- und Handhabungsvorgänge geprägt. 
 
Die Lärmimmissionssituation in der näheren Umgebung resultiert aus den 
Fahrzeugbewegungen auf der Staatsstraße St 2074. Auf der St 2074 verkeh-
ren täglich 5 492 Fahrzeuge mit einem LKW-Anteil von 15,9 % (Stand 1995). 
Daraus ergibt sich ein nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 
(RLS 90) berechneter Schallemissionspegel von 62,5 dB(A). Für die Immis-
sionsbelastung an der straßennahen Bebauung in der Ortslage Unterahrain 
ergibt sich daraus ein Wert von 65,6 dB(A). 
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2.1.8 Landschaft und Erholungsfunktion 
 
Der Standort befindet sich in der hier ca. 4 km breiten Isaraue. Die rechte  
Isarseite ist als bewaldeter Steilhang ausgebildet, der mit bis zu 480 m ü. NN 
den Standort um mehr als 100 m überragt. Nordwestlich des Standortes be-
ginnen die Höhenzüge in ca. 4 km Entfernung und steigen ebenfalls bis auf 
ca. 480 m ü. NN an. Als naturnahe landschaftsbildprägende Elemente wirken 
der Auwald, die Gehölzsukzessionen und die Laubwalddickungen östlich des 
Standortes. Zur Orientierung dienen ferner die Isarleiten südlich der Isar, die 
die Raumeinheit der Tallandschaft begrenzen. Die Waldflächen im Umfeld 
sind im Waldfunktionsplan als Wälder mit besonderer Bedeutung für das 
Landschaftsbild ausgewiesen. 
 
Die Naturnähe der Landschaft wird durch technische Elemente wie Hoch-
spannungsfreileitungen und die baulichen Anlagen der Kernkraftwerke Isar 1 
und Isar 2 überprägt. Die Fernwirkung dieser technischen Bauwerke ist weit-
reichend. Insbesondere der Kühlturm sowie die Reaktorgebäude sind bis in 
große Entfernung sichtbar. 
 
Der Standort befindet sich im weiteren Wohnumfeld der umliegenden Ge-
meinden. Daher dienen die umgebenden Flächen auch in geringem Maße 
der Erholung durch Wanderer und Radfahrer. Am südlichen Ufer des Stau-
sees verläuft der Isar-Radwanderweg. Die Ufer der Isar werden von Anglern 
aufgesucht. 
 

2.1.9 Kultur- und Sachgüter 
 
Kultur- und Sachgüter im Sinne von Bau- und Bodendenkmälern sind im Be-
reich des geplanten Standort-Zwischenlagers Isar und der näheren Umge-
bung nicht vorhanden. 
 

2.1.10 Strahlenexposition am Standort durch den Betrieb anderer Anla-
gen oder Einrichtungen 
 
Im Nahbereich des Standorts beträgt die aus dem Betrieb anderer Anlagen 
oder Einrichtungen durch konservative Addition der Einzeldosen aller Exposi-
tionspfade rechnerisch resultierende Strahlenexposition insgesamt maximal 
0,272 mSv/a. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass die jeweils ungünstigsten 
Aufpunkte der einzelnen Expositionspfade räumlich nicht zusammenfallen. 
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2.2 Ermittlung und Beschreibung der betriebsbedingten Umweltaus-
wirkungen 
 

2.2.1 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 
 
Bei der Untersuchung der betriebsbedingten Umweltauswirkungen werden 
sowohl der bestimmungsgemäße Betrieb als auch Störfälle berücksichtigt. 
 
Ionisierende Strahlung 
 
Beim Wirkfaktor Direktstrahlung werden die Strahlungsarten betrachtet, die 
auf direktem Weg oder als Streustrahlung zu einer Strahlenexposition führen. 
Die zu berücksichtigenden Direktstrahlungsarten sind Gamma- und Neutro-
nen-Strahlung, da die Alpha- und Betastrahlung durch die Behälterwand ab-
geschirmt wird. Die emittierte Gamma- und Neutronenstrahlung wird durch 
die Behälter- und Lagerhallenwände abgeschwächt. Mit zunehmendem Ab-
stand wird die aus der Direktstrahlung resultierende Strahlenexposition ge-
ringer. 
 
Mögliche Emissionen radioaktiver Stoffe aus dem Standort-Zwischenlager  
Isar in Form von Aktivitätsfreisetzungen aus dem Behälterinneren, Mobilisie-
rung äußerer Kontaminationen und Verbreitung aktivierter Teilchen werden 
hinsichtlich ihrer Relevanz, zur Strahlenexposition beizutragen, betrachtet. 
 
Im bestimmungsgemäßen Betrieb des Standort-Zwischenlagers Isar soll mit 
sonstigen radioaktiven Stoffen umgegangen werden. Im Kontrollbereich fal-
len feste radioaktive Abfälle in Form von zum Beispiel Wischtestproben und 
Reinigungsmaterialien an. Flüssige radioaktive Abfälle können im Kontrollbe-
reich bei Reinigungsarbeiten sowie als Kondensate aus den Lüftungsanlagen 
entstehen. Bei einer Druckentlastung des Sperrraums zwischen zwei Behäl-
terdeckeln eines Transport- und Lagerbehälters können gegebenenfalls in 
geringem Umfang gasförmige radioaktive Stoffe anfallen. Aktivitäts- und 
handhabungsbedingt werden hieraus keine umweltrelevanten Auswirkungen 
für die Umgebung - auch nicht bei unterstellter Freisetzung des gesamten 
Sperrrauminventars - resultieren. 
 
Im Brandfall sind Auswirkungen durch kontaminierte Löschwässer sowie de-
ren Austrag aus dem Lagergebäude nicht zu besorgen, da im Standort-
Zwischenlager Isar nur sehr geringe Brandlasten vorhanden sind und bei den 
geprüften Brandszenarien keine Aktivitätsfreisetzungen zu erwarten sind. 
Zudem soll im Verladebereich anfallendes Löschwasser dort zurückgehalten 
werden. 
 
Wärme 
 
Die Transport- und Lagerbehälter geben Wärme an die Umgebung (Luft und 
Boden) ab. Beantragt wurde eine maximale Wärmeabgabe des vollständig 
gefüllten Standort-Zwischenlagers Isar von 6,4 MW. 
 



 

 

Seite 67

Luftschadstoffe und Schall 
 
Die Ein- und Auslagerung der Transport- und Lagerbehälter erfolgt mit Stra-
ßen- oder Schienenfahrzeugen. Dadurch treten über die Betriebszeit verteilt 
in begrenztem Umfang Emissionen von Luftschadstoffen wie Stickoxide, 
Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid, Ruß und Benzol sowie von Schall auf. Auf 
Grund der geringen Anzahl solcher Vorgänge sind diese Wirkfaktoren als 
unerheblich auszugliedern. Da nur geringe Brandlasten vorhanden sind, 
können Brandereignisse mit relevanten Luftschadstoffemissionen ausge-
schlossen werden. 
 
Schallimmissionen durch den Naturzug im Lagerbereich und die Lüftungsan-
lagen für Funktionsräume sowie die Behälterwartungsstation sind hinsichtlich 
ihrer Wahrnehmbarkeit außerhalb des Lagergebäudes vernachlässigbar. 
 
Licht 
 
Durch die Außenbeleuchtung des Standort-Zwischenlagers Isar wird die be-
stehende Beleuchtung des Kernkraftwerkstandortes geringfügig räumlich er-
weitert. Die betrieblichen Anforderungen an die Ausrichtung der Lampen 
schließen Umweltauswirkungen im Umfeld durch flächenhafte Lichtimmissio-
nen jedoch aus. Ein Einsatz von Lichtquellen mit für Insekten wirkungsarmen 
Spektrum ist nur im Rahmen der betrieblichen Anforderungen an die Anla-
genbeleuchtung möglich. 
 

2.2.2 Betriebsbedingte Umweltauswirkungen 
 

2.2.2.1 Mensch 
 
Ionisierende Strahlung 
 
Für die Ermittlung der Strahlenexposition an verschiedenen Aufpunkten in 
der Umgebung des Standort-Zwischenlagers Isar wurden unter Zugrundele-
gung einer mittleren Oberflächendosisleistung eines Behälters von maximal 
0,45 mSv/h und voller Belegung des Standort-Zwischenlagers Isar Rechnun-
gen mit dem Monte-Carlo-Programm MCNP-4B durchgeführt. 
 
Die Umgebung außerhalb der Strahlenschutzbereiche des Standort-
Zwischenlagers Isar ist bis zur äußeren Umschließung Überwachungsbe-
reich der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2. Der Bereich zwischen der äuße-
ren Umschließung und dem Sicherungszaun ist ebenfalls Betriebsgelände 
der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 und somit ebenfalls zutrittsbeschränkt. 
Auf den Freiflächen in der unmittelbaren Nähe des Standort-Zwischenlagers 
Isar werden sich nicht nach § 54 StrlSchV als beruflich strahlenexponiert ein-
gestufte Personen in der Regel nur kurzzeitig aufhalten, da sich hier keine 
Dauerarbeitsplätze befinden. Außerhalb des Lagergebäudes beträgt an der 
äußeren Umschließung ca. 29 m nordöstlich bei einer konservativ unterstell-
ten Aufenthaltszeit von 2 000 h/a und voller Belegung des Standort-
Zwischenlagers Isar die aus dem Standort-Zwischenlager resultierende ef-
fektive Dosis 0,240 mSv/a und an einem Aufpunkt ca. 50 m südwestlich 
0,090 mSv/a. Zusätzlich sind hier Direktstrahlungsbeiträge aus Kernkraft-
werksgebäuden, insbesondere dem Maschinenhaus des Kernkraftwerkes I-
sar 1 sowie der Bereitstellungshalle zu berücksichtigen. 
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Aus dem Betrieb des Standort-Zwischenlagers Isar resultiert am ungünstigs-
ten öffentlich zugänglichen Aufpunkt an der Sicherungszaunanlage in etwa 
100 m Abstand nordöstlich vom Standort-Zwischenlager Isar für Einzelper-
sonen der Bevölkerung bei voller Belegung des Standort-Zwischenlagers Isar 
eine Strahlenexposition von ca. 0,120 mSv/a. Zusätzlich ist an Aufpunkten 
für Einzelpersonen der Bevölkerung die radiologische Vorbelastung gemäß 
Abschnitt G.II.2.1.10 zu berücksichtigen. Die Strahlenexposition wird unter 
der konservativen Annahme berechnet, dass sich ein Mensch am ungüns-
tigsten Aufpunkt ganzjährig und ganztägig aufhält. Da in den Bereichen un-
mittelbar außerhalb des Sicherungszauns keine Flächennutzungen oder Er-
holungseinrichtungen vorhanden sind, die einen Daueraufenthalt erwarten 
lassen, wird die tatsächliche Aufenthaltsdauer von Landwirten oder Spazier-
gängern weit unter den angenommenen 8 760 Stunden pro Jahr liegen. 
 
Die radioaktiven Stoffe sind in den Transport- und Lagerbehältern sicher ein-
geschlossen. Auf Grund der spezifizierten und verifizierten Eigenschaften 
des Behälterdichtsystems sind während der Lagerzeit keine radiologisch re-
levanten Emissionen radioaktiver Stoffe aus den Behältern zu erwarten. Aus 
den hypothetischen, unter Berücksichtigung der spezifizierten Leckagerate 
beider Barrieren des Doppeldeckeldichtsystems der Transport- und Lagerbe-
hälter und der maximal möglichen Aktivitätskonzentration flüchtiger Nuklide 
im Behälterinnenraum rechnerisch ermittelten Freisetzungen sowie aus Akti-
vitätskonzentrationen außerhalb der Behälter durch Aktivierung der Hallenluft 
im Neutronenfluss wurde nach den Übergangsvorschriften des § 117 Abs. 16 
StrlSchV die Strahlenexposition in der Umgebung berechnet. Demnach er-
geben sich am ungünstigsten Aufpunkt für Referenzpersonen messtechnisch 
nicht nachweisbare effektive Dosen und Organdosen von weniger als  
1 • 10-4 mSv/a. Auch mögliche, sehr geringe Aktivitätskonzentrationen in der 
Abluft durch Aktivierung von Staubpartikeln oder biologisch transportierter 
Masse (Insekten) führen zu nur unerheblichen radiologischen Auswirkungen. 
 
Vor Einlagerung in das Standort-Zwischenlager Isar wird bei der Behälterab-
fertigung in den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2 sichergestellt, dass für 
nicht festhaftende Oberflächenkontaminationen die Werte von 4,0 Bq/cm² für 
Beta- und Gamma-Strahler und von 0,4 Bq/cm² für Alpha-Strahler gemittelt 
über 300 cm² Oberfläche eingehalten werden. Aus einer Ablösung solcher 
äußeren Kontaminationen des Behälters und ihrem Austrag mit dem Abluft-
strom aus dem Lagergebäude können keine wesentlichen Beiträge zur Akti-
vitätskonzentration in der Umgebung und damit keine relevanten Dosisbei-
träge resultieren. 
 
Während des Betriebs des Standort-Zwischenlagers Isar ist jährlich mit etwa 
100 kg festen radioaktiven Abfällen, bestehend aus Wischtests oder Reini-
gungsmaterialien, sowie mit ca. 0,5 bis 1 m³ flüssigen radioaktiven Abfällen 
aus Reinigungswässern und gegebenenfalls auch als Kondensat aus der 
Luftfeuchtigkeit zu rechnen. Die festen Abfälle werden in Abfallfässern, die 
flüssigen Abfälle in zwei Tanks mit je 1,5 m³ Fassungsvermögen gesammelt 
und an die Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 abgegeben. Da nur geringe Akti-
vitätsgehalte zu erwarten sind, kann nach den erforderlichen Messungen 
voraussichtlich ein erheblicher Anteil der Abfälle aus der atomrechtlichen 
Aufsicht entlassen und diese Kleinmengen zusammen mit den gegebenen-
falls im Überwachungsbereich in geringen Mengen anfallenden konventionel-
len Abfällen einer Abfallentsorgungsanlage zugeführt werden. Feste und 
flüssige radioaktiven Abfälle werden in die Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 
zur Zwischenlagerung verbracht. 
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Bei der Zwischenlagerung der radioaktiven Abfälle sind bei dem nur in gerin-
gem Umfang erwarteten Aktivitätsinventar und den geringen Mengen erheb-
liche Umweltauswirkungen auszuschließen. Aus dem Umgang mit diesen be-
trieblichen Abfällen im Standort-Zwischenlager Isar resultieren keine relevan-
ten Beiträge zur Strahlenexposition in der Umgebung. Auch sind brandbe-
dingte Aktivitätsfreisetzungen aus den Abfallbehältern unwahrscheinlich und 
in der Höhe unbedeutend. 
 
Somit sind insgesamt an den nächstgelegenen Einzelhäusern sowie in den 
Ortschaften im Umfeld des Standort-Zwischenlagers Isar Auswirkungen 
durch Strahlenexposition auf Anwohner schon auf Grund der Entfernung 
auszuschließen. 
 
Nach den Ergebnissen der Störfallbetrachtungen gemäß Abschnitt 
G.IV.2.2.11 und G.IV.2.2.12 ist die mechanische Integrität der Behälter bei 
allen Auslegungsstörfällen gewährleistet. Für die Strahlenexposition nach 
Auslegungsstörfällen wurden entsprechend den Übergangsvorschriften des 
§ 117 Abs. 17 StrlSchV effektive Dosis- und Organdosiswerte weniger als  
10-9 mSv ermittelt. Hier ergibt sich gegenüber dem bestimmungsgemäßen 
Betrieb keine messbare Erhöhung der Strahlenexposition in der Umgebung. 
Das entsprechend Abschnitt G.IV.2.2.12.3 untersuchte Ereignis des Flug-
zeugabsturzes ist auf Grund der geringen Eintrittshäufigkeit von unter 10-6/a 
nicht auslegungsbestimmend. Betrachtet wurde der Absturz eines schnell 
fliegenden Militärflugzeugs, der auch einen großen Teil möglicher Belastun-
gen durch große zivile oder militärische Flugzeuge abdeckt. Die bei diesem 
Szenario aus den Belastungen der Transport- und Lagerbehälter über einen 
Zeitraum von sieben Tagen resultierenden Freisetzungen infolge einer er-
höhten Leckagerate des Doppeldeckeldichtsystems führen in der Umgebung 
zu einer effektiven Dosis und Organdosiswerten, die unterhalb von 1 mSv 
liegen. Der Absturz eines Militärflugzeuges deckt in seinen radiologischen 
Auswirkungen auch die anderen in Abschnitt G.IV.2.2.12.3 betrachteten Er-
eignisse mit geringer Eintrittshäufigkeit ab. 
 
Insgesamt ergibt sich aus den für Aufpunkte in der unmittelbaren Umgebung 
mit den beschriebenen Randbedingungen berechneten Strahlenexpositionen 
im bestimmungsgemäßen Betrieb, nach Auslegungsstörfällen und den be-
trachteten nicht auslegungsbestimmenden Ereignissen, dass Gebiete in grö-
ßerer Entfernung wie das auf dem Luftpfad ca. 55 km beziehungsweise auf 
dem Wasserpfad 140 km südöstlich gelegene österreichische Staatsgebiet 
und das ca. 95 km nordöstlich gelegene Tschechien nicht von erheblichen 
radiologischen Umweltauswirkungen des Vorhabens betroffen sein werden. 
 
In Abschnitt G.IV.2.4 sind für das ebenfalls unterstellte Ereignis des absicht-
lich herbeigeführten Absturzes eines Verkehrsflugzeuges auf das Standort-
Zwischenlager Isar mit der dann durch mechanische und thermische Belas-
tungen erhöhten Leckagerate beschädigter Transport- und Lagerbehälter 
und den daraus berechneten Freisetzungen über sieben Tage die nach den 
Störfallberechnungsgrundlagen ermittelten Strahlenexpositionen in der nähe-
ren Umgebung angegeben. Mit zunehmendem Abstand nehmen diese Strah-
lenexpositionen weiter ab, so dass in 10 km Entfernung die entsprechenden 
Dosiswerte 1 mSv unterschreiten. Demnach sind nach dem so  
analysierten Absturzszenario auf Grund der Lagebeziehungen zum benach-
barten Ausland auch keine erheblichen grenzüberschreitenden Umweltaus-
wirkungen zu erwarten.  
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Im Ereignisfall werden gemäß Abschnitt G.IV.2.4 die radiologischen Auswir-
kungen insbesondere von dem Zeitraum bestimmt sein, der für die Reduzie-
rung und Beendigung von Freisetzungen aus beschädigten Transport- und 
Lagerbehältern benötigt wird. 
 

2.2.2.2 Flora, Fauna und Biotope 
 
Ionisierende Strahlung 
 
Inwieweit Flora und Fauna durch ionisierende Strahlung betroffen sind, kann 
mangels schutzgutspezifischer Wirkkriterien quantitativ nicht dargestellt wer-
den. Für eine Wichtung der Strahlenwirkung der verschiedenen Strahlungs-
arten auf Tiere und Pflanzen sind keine spezifischen Strahlungswichtungs-
faktoren verfügbar. Es kann jedoch unterstellt werden, dass sich die Unter-
schiede zwischen der Wirkung locker und dicht ionisierender Strahlung bei 
allen Lebewesen ähnlich auswirken. In einem vereinfachten Ansatz wird 
deshalb davon ausgegangen, dass eine Übertragung der für den Menschen 
berechneten effektiven Dosen auf Tiere und Pflanzen nicht zu einer wesentli-
chen Unterschätzung von Auswirkungen führen kann. Im Hinblick auf die 
Strahlensensitivität von Lebewesen kommt hinzu, dass Säugetiere zu den 
empfindlichsten Organismen gehören, während beispielsweise Insekten und 
Pflanzen als weniger empfindlich gelten. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass 
für Fauna und Flora grundsätzlich höhere Expositionen durch Direktstrahlung 
als für den Menschen möglich sind, da sich Tiere und Pflanzen auf dem Be-
triebsgelände auch in für Menschen unzugänglichen oder mit Aufenthaltsbe-
schränkungen versehenen Bereichen dauerhaft aufhalten oder ansiedeln 
können. 
 
Das Umfeld des Standort-Zwischenlagers Isar auf dem Gelände der Kern-
kraftwerke Isar 1 und Isar 2 besitzt auf Grund der dort vorliegenden Nut-
zungsgegebenheiten nur eingeschränkte Bedeutung als Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere. Der Innenraum des Lagergebäudes ist auf Grund der 
Öffnungsquerschnitte in den Schutzgittern von 20 x 20 mm nur für entspre-
chend kleine Tiere zugänglich. Ein Aufenthalt von Einzelindividuen innerhalb 
des Standort-Zwischenlagers Isar oder bodenbewohnender Tiere in der un-
mittelbaren Umgebung des Lagergebäudes ist nicht grundsätzlich auszu-
schließen. Insbesondere können sich thermophile Mikroorganismen oder In-
sekten bevorzugt in der Nähe der warmen Behälter aufhalten und somit einer 
erhöhten Strahlenexposition ausgesetzt sein. Innerhalb des Lagergebäudes 
wirken jedoch das fehlende Nahrungsangebot und die Oberflächentempera-
turen von Behältern, Hallenwänden und -boden auf die Aufenthaltsdauer und 
Vermehrung der Insekten limitierend. Einzelne Kleintiere können sich im be-
stimmungsgemäßen Betrieb im Bereich einer Dosisleistung von etwa 
0,5 mSv/h an der Behälteroberfläche beziehungsweise von maximal ca. 
0,02 mSv/h an den Lüftungsöffnungen aufhalten. Im Nahbereich vor den 
Eingangstoren des Lagergebäudes können Pflanzen und Tiere einer Dosis-
leistung bis etwa 0,0008 mSv/h ausgesetzt sein. 
 
Hinsichtlich der Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen durch die Direktstrah-
lung ergibt sich aus der Höhe der möglichen Strahlenexposition, dass insbe-
sondere bei den realistisch zu unterstellenden Standortgegebenheiten von 
keinen akuten Schädigungen von Organismen auszugehen ist. Bei einem 
Daueraufenthalt von Einzelindividuen von Kleinlebewesen innerhalb des La-
gerbereiches sind Langzeitwirkungen, vor allem Mutationen, durch die Strah-
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lenexposition dagegen nicht auszuschließen. Die maximal mögliche Aufent-
haltszeit ergibt sich bei den zu betrachtenden Tieren im wesentlichen aus de-
ren Lebenserwartung, jedoch sind schon wegen der fehlenden Lebensraum-
eignung im Inneren der Lagerhalle sowie der Lebensgewohnheiten der Tiere 
nur Aufenthalte von kurzer Dauer anzunehmen. Von einer Gefährdung des 
lokalen Bestandes einer Art ist nicht auszugehen. Konkrete Hinweise darauf, 
dass in der Umgebung des Standorts vorkommende besonders schützens-
werte oder seltene Arten das Innere des Standort-Zwischenlagers Isar als 
bevorzugten Lebensraum wählen und dadurch einem erhöhten Risiko aus-
gesetzt sein werden, liegen nicht vor. Entsprechende Auffälligkeiten können 
bei Inspektionen des Standort-Zwischenlagers Isar verifiziert und gegebe-
nenfalls die Ansiedlung von Populationen durch geeignete Maßnahmen ver-
hindert werden. 
 
Im bestimmungsgemäßen Betrieb, bei Auslegungsstörfällen und bei den be-
trachteten Ereignissen mit geringer Eintrittshäufigkeit sind relevante Auswir-
kungen auf Flora und Fauna durch Freisetzungen von radioaktiven Stoffen 
beziehungsweise deren Austrag aus der Lagerhalle nicht zu unterstellen. 
Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen sind durch die entsprechenden Be-
trachtungen zu den Auswirkungen auf den Menschen weitgehend abdeckend 
beschrieben. In Tieren ist gegenüber dem Menschen infolge anderer Aufent-
haltsorte und Nahrungszusammensetzung eine höhere Anreicherung von 
Radionukliden zwar grundsätzlich möglich. Aus der Höhe der möglichen 
Strahlenexposition des Menschen ergibt sich aber, dass insbesondere bei 
den realistisch zu unterstellenden Gegebenheiten weder von akuten Schädi-
gungen der Organismen noch von Beeinträchtigung der Populationen im 
Standortumfeld auszugehen ist. 
 
Insgesamt sind auch nach den untersuchten Störfallereignissen keine Effekte 
auf Ökosysteme zu erwarten. 
 
Wärme 
 
Ohne Berücksichtigung der Sonneneinstrahlung erhöht sich bei Vollbelegung 
des Standort-Zwischenlagers Isar und maximaler Gesamtwärmeleistung die 
aus der Wärmeleistung resultierende Außenhauttemperatur auf dem Dach 
und an den Wänden des Lagergebäudes um ca. 3 K beziehungsweise 1 K. 
Diese Werte stellen für Tiere im Vergleich zu natürlichen Bedingungen keine 
außergewöhnlichen Temperaturunterschiede dar. Bei Sonneneinstrahlung 
ergeben sich maximale Dachtemperaturen von 68 °C und maximale Wand-
temperaturen von 37 °C, die jedoch unabhängig von der Nutzung eines Ge-
bäudes ebenso auf anderen sonnenbestrahlten Oberflächen ohne Boden- 
und Vegetationsbedeckung (zum Beispiel Straßen) erreicht werden können. 
 
Die in G.II.2.2.2.3 beschriebene Erhöhung der Bodentemperaturen bleibt auf 
das entsprechend der Nutzungsanforderungen gestaltete Gelände innerhalb 
des Zaunes des Standort-Zwischenlagers Isar beschränkt. Auf diesen Flä-
chen ist die Anlage eines Magerrasens vorgesehen. Bei langfristigen Verän-
derungen der Standortbedingungen kann sich hier ein Artenspektrum mit für 
trocken-warme Bedingungen charakteristischer Vegetationszusammenset-
zung und Biotopausprägung mit entsprechendem Tierarteninventar einstel-
len. Auch hinsichtlich der östlich des Lagergebäudes vorgesehenen Anlage 
eines Magerrasens sowie von Sukzessionsflächen ist von einer Anpassung 
an gegebenenfalls geringfügig veränderte Standortbedingungen auszuge-
hen. Insgesamt sind somit erhebliche Auswirkungen auf Flora und Fauna 
durch Bodenerwärmung nicht zu besorgen. 
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2.2.2.3 Boden 
 
Ionisierende Strahlung 
 
Die Direktstrahlung hat keinen Einfluss auf die Beschaffenheit von unbelebter 
Materie und führt zu keiner relevanten Aktivierung von Bodenbestandteilen. 
Wie in Abschnitt G.II.2.2.2.1 erläutert, sind relevante Umweltauswirkungen 
durch Aktivitätsfreisetzungen oder Kontaminationen nicht zu unterstellen.  
Eine Belastung des Bodens kann somit ausgeschlossen werden. 
 
Wärme 
 
Zur Abschätzung der Temperaturverhältnisse im Untergrund wurden statio-
näre thermische Berechnungen mit dem Finite-Elemente-Programm ANSYS 
durchgeführt. Das zweidimensionale Modell bildet den Wärmetransport durch 
Konvektion, Wärmestrahlung und Wärmeleitung ab. Die Prognose der Tem-
peraturentwicklung im Boden sowie im Grundwasser (siehe G.II.2.2.2.4) ver-
nachlässigt Wärmespeichereffekte im Boden, meteorologische Einflüsse und 
das Abklingverhalten des Nuklidinventars und daraus resultierende Verringe-
rung des Wärmeeintrages. Es basiert auf den Randbedingungen einer Voll-
belegung des Standort-Zwischenlagers Isar mit einer maximalen Wärmeleis-
tung von 6,4 MW. 
 
Ausgehend von der Jahresmitteltemperatur des Bodens von 9 °C erhöht sich 
direkt unterhalb des Lagergebäudes die Bodentemperatur in ca. 5 m Tiefe 
lokal um ca. 25 bis 45 K. Infolge der Wärmeabgabe in den Untergrund wird 
neben dem Lagergebäude im Bereich der obersten Bodenschicht bis zu ei-
nem Abstand von ca. 2 m eine Erwärmung um ca. 4 K und im Abstand von 
ca. 15 m um ca. 1 K prognostiziert. In Richtung des Grundwasserabstroms 
nach Südosten kann auf dem betrieblich genutzten Gelände eine größere 
Reichweite dieser Erwärmung auftreten. Die sich langsam einstellenden 
Temperaturveränderungen liegen im natürlichen Schwankungsbereich ober-
flächennaher Bodenschichten, so dass hier keine relevanten Veränderungen 
der Bodentemperatur zu erwarten sind. 
 
Da die für die Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungsfunktion relevanten Fak-
toren (zum Beispiel Textur, Carbonatgehalt) durch das prognostizierte Aus-
maß der Erwärmung nicht verändert werden, sind Auswirkungen auf diese 
Bodenfunktionen auszuschließen. Im Hinblick auf die Lebensraumfunktion 
wird die Temperaturerhöhung zu einer verstärkten Verdunstung des Boden-
wassers und somit zu trockeneren Standortbedingungen führen. Bei den bo-
denbewohnenden Organismen wird im Bereich der Temperaturerhöhung ei-
ne Verschiebung des Artenspektrums hin zu wärmeliebenderen oder wärme-
toleranteren Arten stattfinden. Eine Besiedlung des Bodens direkt unterhalb 
des Lagergebäudes durch Tiere ist jedoch wegen der Versiegelung der Bo-
denoberfläche sowie der Verdichtung der Bodenschichten nicht zu erwarten. 
Der betroffene Boden ist als aufgefülltes, verdichtetes Substrat weder natur-
nah noch selten oder landesgeschichtlich bedeutsam. 
 
Insgesamt sind somit keine relevanten temperaturbedingten Veränderungen 
der Bodenbeschaffenheit zu erwarten. 
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2.2.2.4 Wasser 
 
Ionisierende Strahlung 
 
Die Direktstrahlung hat keinen Einfluss auf die Beschaffenheit von unbelebter 
Materie und führt zu keiner relevanten Aktivierung von Wasserbestandteilen. 
Wie in Abschnitt G.II.2.2.2.1 erläutert, sind relevante Umweltauswirkungen 
durch Aktivitätsfreisetzungen oder Kontaminationen nicht zu unterstellen.  
Eine Belastung des Niederschlags- oder Grundwassers oder von Oberflä-
chengewässern kann somit ausgeschlossen werden. 
 
Wärme 
 
Ergänzend zu dem für die Ermittlung der Bodentemperaturen eingesetzten 
Finite-Element-Programm ANSYS wurden für die Abschätzung der konvekti-
ven Wärmeabfuhr mit dem Grundwasser zusätzliche analytische Betrachtun-
gen durchgeführt. Die unter Berücksichtigung der Grundwasseraustauschs 
unter dem Lagergebäude mit der Strömung ermittelte langfristige Tempera-
turerhöhung beträgt gemittelt über den Grundwasserleiter ca. 8,5 K. An der 
im Aufschüttungsbereich ca. 6,5 m unter Gelände gelegenen Grundwasser-
oberfläche können lokale Temperaturerhöhungen bis ca. 22 K auftreten. 
 
Bei einer solchen Erwärmung kann sich auch die chemische und biologische 
Beschaffenheit des Grundwassers verändern. Im Bereich des erwärmten 
Wassers ist infolge des erhöhten Löslichkeitsprodukts eine erhöhte Ionen-
konzentration möglich, die durch Ausfällung der gelösten Produkte mit ab-
nehmender Temperatur wieder abnimmt. Im Hinblick auf Anzahl, Artzusam-
mensetzung sowie Stoffwechselaktivität der im Grundwasser lebenden Mik-
roorganismen kann es zu Veränderungen kommen. Hier können beispiels-
weise ein erhöhter Sauerstoffverbrauch, unvollständige Abbauprozesse oder 
die Anreicherung von Zwischenprodukten auftreten, die wiederum die Le-
bensbedingungen der Mikroorganismen beeinflussen. Da die chemischen 
und mikrobiologischen Veränderungen neben den sich tatsächlich einstellen-
den Grundwassertemperaturen unter anderem von der Grundwasserbe-
schaffenheit (stoffliche Zusammensetzung, Stoffwechselvorgänge von Mik-
roorganismen etc.) abhängig sind, lässt sich ihr Ausmaß nur überschlägig 
prognostizieren. 
 
Im Abstrom des Lagerstandortes wird sich die im Grundwasserleiter gegebe-
nenfalls herausgebildete Wärmeanomalie durch den Temperaturausgleich 
mit Boden und Atmosphäre wieder abbauen. Die mit dem Grundwasserstrom 
Richtung Isar verfrachteten erwärmten Wassermengen sind im Vergleich zu 
den Durchflussmengen des Flusses so gering, dass es zu keiner relevanten 
Erwärmung des Flusswassers und somit nicht zu Auswirkungen auf die 
Wasserqualität kommt. Eine Speisung des unmittelbar südlich gelegenen  
Isar-Seitengrabens ist nur bei hohem Wasserdargebot mit entsprechender 
Verdünnung gegeben. Die Wasserversorgung des Umfeldes ist nicht betrof-
fen, da sich im Abstrombereich bis zur Isar keine Gewinnungsanlagen befin-
den. Auswirkungen auf die östlich gelegenen Teiche sind nicht zu besorgen, 
da diese weder im unmittelbaren Nahbereich des Lagergebäudes noch im di-
rekten Bereich des Grundwasserabstroms liegen. 
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Die sich betriebsbegleitend einstellenden Temperaturverhältnisse des Unter-
grundes und gegebenenfalls daraus resultierenden chemischen oder mikro-
biologischen Veränderungen im Grundwasser sollen im Rahmen eines mit 
dem Landratsamt Landshut abgestimmten Grundwasser-Monitorings über-
wacht werden. 
 

2.2.2.5 Klima, Luft 
 
Ionisierende Strahlung 
 
Wie bereits für den Menschen in Abschnitt G.II.2.2.2.1 dargestellt, kommt es 
durch Direktstrahlung und radioaktive Stoffe nicht zu einer radiologisch rele-
vanten Aktivierung von Luftbestandteilen. Erhebliche Auswirkungen auf die 
Luft sind daher nicht zu besorgen. 
 
Wärme 
 
Die Wärmeabgabe des Standort-Zwischenlagers Isar erfolgt weitgehend über 
die Luftaustrittsöffnungen auf dem Hallendach. Infolge ihrer Wärmedämmung 
leistet die Gebäudeoberfläche nur einen vernachlässigbaren Beitrag zur 
Wärmeabgabe an die Umgebung. Die unmittelbare Wärmeabfuhr in die At-
mosphäre über die Abluft führt bei einer zugrunde gelegten Zweitagesmittel-
temperatur von 28 °C zu einer maximalen Ablufttemperatur von 56 °C. Die 
erwärmte Luft steigt oberhalb des Lagergebäudes auf und vermischt sich 
dann mit der kühleren Umgebungsluft. Daher wird nur bei austauscharmen 
Wetterlagen bodennah eine Erwärmung der Luft in unmittelbarer Umgebung 
des Lagergebäudes feststellbar sein. Innerhalb des Kernkraftwerksgeländes 
ist das lokale Klima bereits durch die Bebauung und sonstige Wärmequellen 
vorgeprägt, so dass eine erhebliche Beeinträchtigung ausgeschlossen wer-
den kann. Geländeklimatische Veränderungen außerhalb des Kernkraft-
werksstandortes sind auf Grund der geringen Wärmeleistung nicht zu besor-
gen. 
 

2.2.2.6 Landschaft und Erholungsfunktion 
 
Der Betrieb des Standort-Zwischenlagers Isar führt nicht zu nachteiligen 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild oder Erholungsnutzungen im Stand-
ortumfeld. 
 

2.2.2.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Der Betrieb des Standort-Zwischenlagers Isar führt nicht zu nachteiligen 
Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter im Standortumfeld. 
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2.2.2.8 Wechselwirkungen 
 
Das Wirkungsgefüge des Naturhaushalts sowie mögliche Auswirkungen auf 
die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind bereits Gegenstand 
der schutzgutbezogenen Betrachtungen. Zusätzliche Auswirkungen durch 
Beeinträchtigungen der Wechselwirkungen sind auch unter Berücksichtigung 
möglicher Kumulations-, Synergie- und Verlagerungseffekte nicht abzuleiten. 
 

2.3 Ermittlung und Beschreibung der bau- und anlagebedingten Um-
weltauswirkungen 
 
Als bau- und anlagebedingte Wirkfaktoren werden die Wirkungen betrachtet, 
die zum einen temporär während der Baumaßnahmen zum Erstellen des La-
gergebäudes, zum anderen dauerhaft durch den Bestand des Baukörpers 
verursacht werden. 
 

2.3.1 Bau- und anlagebedingte Wirkfaktoren 
 
Bestandteil der Baumaßnahme sind die Auffüllung einer Fläche von ca. 
17 500 m² um ca. 4 m bis auf Kernkraftwerksniveau, die Errichtung des La-
gergebäudes mit seinen Außenanlagen sowie die Verlegung der äußeren 
Umschließung. 
 
Das geplante Lagergebäude wird flach gegründet und weist Außenmaße von 
ca. 92 m Länge, ca. 38 m Breite und ca. 18 m Höhe auf. Der dauerhafte Flä-
chenbedarf für das Lagergebäude beträgt ca. 3 500 m², für die Anlage von 
Straßen einschließlich Gleisanschluss und Verlegung der äußeren Um-
schließung ca. 3 400 m² (davon ca. 1 300 m² aus Rasengittersteinen) und für 
den Bau von Straßen östlich des derzeitigen Montageplatzes ca. 2 700 m². 
Für die Baustelleneinrichtung sowie Lagerung von Bodenmaterial werden ca. 
3 700 m² des Geländes des Standort-Zwischenlagers Isar sowie bereits ver-
siegelte Flächen des angrenzenden Kernkraftwerksgeländes temporär ge-
nutzt. Eine Bauwasserhaltung ist nicht erforderlich. 
 
Auf der Baustelle werden neben Transportfahrzeugen diverse Baumaschinen 
wie Radlader, Turmdrehkran, Betonpumpe, Bohrgeräte, Rüttelwalze und 
Kreissäge eingesetzt. Für die Transporte ist durchschnittlich mit 110 LKW-
Fahrten pro Tag und maximal mit 520 LKW-Fahrten pro Tag zu rechnen. Die 
Bautätigkeiten sollen bis auf Ausnahmefälle außerhalb der Nachtzeiten statt-
finden. Die Gesamtbauzeit wird insgesamt ca. 18 Monate betragen, wobei für 
die Erdarbeiten ca. 10 Wochen vorgesehen sind. 
 
Mit den Baumaßnahmen sind keine nuklearspezifischen Wirkungen verbun-
den. Zusätzliche umwelterhebliche Auswirkungen sind bei Störungen von 
Bauabläufen nicht zu erwarten. 
 



 

 

Seite 76

Flächeninanspruchnahme 
 
Durch die Baumaßnahme kommt es infolge von Bodenabtrag und Versiege-
lung dauerhaft zu Flächeninanspruchnahme und somit zu Wirkungen auf den 
Naturhaushalt. Darüber hinaus werden weitere Flächen dauerhaft für die Bo-
denaufschüttung beziehungsweise temporär für die Baustelleneinrichtung in 
Anspruch genommen. 
 
Raumwirkung des Baukörpers 
 
Durch das Lagergebäude können sich Veränderungen der Temperatur- und 
Windverhältnisse sowie des Landschaftsbildes ergeben. 
 
Umweltgefährdende Stoffe 
 
Auf der Baustelle soll mit wassergefährdenden Stoffen wie Treibstoffen, Alt-, 
Schmier- und Schalölen umgegangen werden. Diese sollen in Auffangwan-
nen oder bodendichten Magazincontainern gelagert werden. Die Versorgung 
der Baumaschinen mit Dieselkraftstoff erfolgt durch Tankfahrzeuge, so dass 
keine größeren Mengen Treibstoff auf der Baustelle vorrätig gehalten wer-
den. Somit können erhebliche Umweltauswirkungen durch die Lagerung 
umweltgefährdender Stoffe ausgeschlossen werden. Auch durch den Um-
gang mit umweltgefährdenden Stoffen sind keine erheblichen Umweltauswir-
kungen zu besorgen, da solche Arbeiten auf befestigten Flächen durchge-
führt werden können, so dass es infolge von Tropfverlusten, Leckagen etc. 
nur zu unerheblichen Verunreinigungen des Bodens oder des Wassers 
kommen kann. 
 
Für das Anfüllen des Geländes soll nur unbelastetes Material aus Kiesgruben 
der Umgebung zum Einsatz gelangen, so dass keine Grundwasserbelastun-
gen durch Auswaschungen zu besorgen sind. 
 
Niederschlags- und Abwasser 
 
Auf den Dachflächen und befestigten Zufahrten fällt Niederschlagswasser an. 
 
Baubedingte Sanitärabwässer werden in die Kanalisation der Kernkraftwerke 
Isar 1 und Isar 2 eingeleitet, eine Verunreinigung des Grundwassers oder 
von Oberflächengewässern ist nicht zu besorgen. 
 
Luftschadstoffe und klimarelevante Stoffe 
 
Durch den Betrieb von Fahrzeugen und Maschinen auf der Baustelle sowie 
durch die Materialtransporte entstehen Emissionen von konventionellen Luft-
schadstoffen wie Stickoxide, Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid, Dieselruß (als 
Bestandteil partikulärer Emissionen) und Benzol. Im unmittelbaren Umfeld 
der Baustelle kommen gegenüber Stickstoffimmissionen besonders empfind-
liche Biotope, insbesondere Magerstandorte, nicht vor. Darüber hinaus treten 
die durch das Vorhaben verursachten Zusatzbelastungen nur im Nahbereich 
auf und sind als nur geringfügig und daher unerheblich einzustufen. Weiter-
hin sind bei trockener Witterung durch Erdarbeiten Staubaufwirbelungen 
möglich. Übertragbare Untersuchungsergebnisse zu verkehrsbedingten Luft-
schadstoffimmissionen anderer Bauvorhaben mit vergleichbarem Transport-
aufkommen lassen entlang des Transportweges keine schädlichen Umwelt-
auswirkungen auf Anwohner erwarten. Auswirkungen von Emissionen des 
Maschineneinsatzes auf der Baustelle können für die Wohnbevölkerung ent-
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fernungsbedingt ausgeschlossen werden. Mögliche Staubaufwirbelungen 
werden durch Befeuchtung der Schuttgüter sowie Reinigungsarbeiten mini-
miert. 
 
Die Emissionen von Kohlendioxid durch die Verbrennungsprozesse der Mo-
toren der Baustellen- und Transportfahrzeuge sind mengenmäßig so gering, 
dass Auswirkungen auf das Klima auszuschließen sind. 
 
Abfälle und Erdaushub 
 
Während der Errichtungsarbeiten fallen Baustellenabfälle und Erdaushub an. 
 
Schall 
 
Schallemissionen entstehen durch den Betrieb von Baumaschinen im Bau-
stellenbereich sowie entlang der Anfahrtswege durch den Fahrzeugverkehr. 
 
Erschütterungen 
 
Einer gesonderten Beurteilung erschütterungsbedingter Auswirkungen auf 
Tiere bedarf es nicht, da die Wirkungen auf die Fläche des Baubetriebs be-
schränkt bleiben. 
 
Auswirkungen von Erschütterungen auf Kultur- und Sachgüter entlang des 
Transportweges auf öffentlichen Straßen sind unter anderem vom aktuellen 
Erhaltungszustand der Straßen abhängig und daher nicht dem Vorhaben zu-
zuordnen. 
 
Licht 
 
Es werden das Baufeld und die Baustelleneinrichtungsflächen nach jahres-
zeitlich bedingten Erfordernissen mit mobilen Anlagen beleuchtet. Da zum 
einen Bauarbeiten überwiegend tagsüber stattfinden und zum anderen der 
Standort bereits durch die vorhandene Anlagenbeleuchtung des Geländes 
der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 dem Einfluss von Lichtimmissionen un-
terliegt, wird die bestehende Beleuchtungssituation nur lokal verändert. Aus-
wirkungen auf den Menschen sind bereits entfernungsbedingt auszuschlie-
ßen. Auch sollen die Hinweise zur Messung und Beurteilung von Lichtimmis-
sionen des Länderausschusses für Immissionsschutz (LAI) berücksichtigt 
werden, so dass baubedingte zusätzliche Auswirkungen auf Tiere durch Licht 
nicht zu besorgen sind. 
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2.3.2 Bau- und anlagebedingte Umweltauswirkungen 
 

2.3.2.1 Mensch 
 
Schall 
 
Für vergleichbare Bauvorhaben und Verkehrsbelegungen wurden für Auf-
punkte entlang der Transportstrecke bei übertragbaren Ausbreitungsbedin-
gungen nach RLS 90 Schallimmissionspegel zwischen 66,3 dB(A) und 
69,4 dB(A) ermittelt. Somit wird die ohnehin bestehende Belastung durch 
Verkehrslärmimmissionen temporär während der Bauphase verstärkt. 
 
Auf der Grundlage eines Gesamtschallleistungspegels der Baustelle mit 
108 dB(A) haben die Betreiber nach DIN ISO 9613-2 unter Berücksichtigung 
der messtechnisch ermittelten Vorbelastung durch das Kernkraftwerk Isar 2 
am nächstgelegenen Wohnhaus ein Schallimmissionspegel von 42,5 dB(A) 
sowie im nächstgelegenen Wohngebiet Niederaichbach von 39,2 dB(A) 
prognostiziert. Ausgehend von Planungsgrundlagen vergleichbarer Bauvor-
haben sind in Abhängigkeit vom ausführungsspezifischen Maschineneinsatz 
auch höhere Schallemissionspegel möglich. Gesundheitliche Beeinträchti-
gungen sind nicht zu besorgen und auch die temporären Belästigungen an 
den nächstgelegenen Wohnhäusern sind insgesamt nicht als erheblich zu 
bewerten. 
 
Abfälle und Erdaushub 
 
Aus Erfahrungen vergleichbarer Bauvorhaben wird für die Errichtungsphase 
ein Abfallanfall in den Fraktionen gemischter mineralischer Bauschutt, ge-
mischte Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Eisen und Stahl, Verpackungsmate-
rialien und gemischter Siedlungsabfälle prognostiziert. Zusätzlich sind Son-
derabfälle (Farb- und Lackabfällen, Klebstoff- und Dichtungsmassen, Hyd-
raulik-, Maschinen- und Schmierölen etc.) zu erwarten. Alle Abfälle sollen ei-
ner ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt, also verwertet oder beseitigt 
werden. Darüber hinaus fällt beim Abschieben des Oberbodens temporär ca. 
3 000 m³ Bodenmaterial an, das auf der geplanten Ausgleichsfläche östlich 
des Standort-Zwischenlagers Isar zur Wiederverwertung auf den herzustel-
lenden Vegetationsflächen gelagert wird. Es treten somit keine erheblichen 
Umweltauswirkungen durch Abfälle auf. 
 

2.3.2.2 Flora, Fauna und Biotope 
 
Flächeninanspruchnahme 
 
Am Vorhabensstandort waren derzeit 9 200 m² bereits versiegelt. Durch die 
Auffüllung werden insgesamt ca. 17 500 m² dauerhaft überschüttet, wodurch 
8 300 m² eutrophe, artenarme Ruderalflur im Übergang zu Grünlandgesell-
schaften und artenarme, lückige krautige Vegetation oft gestörter Plätze be-
seitigt werden. Von der potenziell weiterhin naturhaushaltswirksamen Auf-
schüttungsfläche werden für das Lagergebäude sowie die Wege und Zaun-
anlagen ca. 5 600 m² vollständig und ca. 1 300 m² mit Rasengittersteinen 
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teilversiegelt. Außerhalb der Aufschüttungsfläche werden weitere ca. 
2 700 m² artenarme, lückige krautige Vegetation oft gestörter Plätze sowie in-
tensiv genutzte Mähwiese für die Neuanlage von Straßen dauerhaft in An-
spruch genommen. 
 
Die Aufschüttung stellt außerhalb der versiegelten Bereiche nur einen tempo-
rären Verlust von Biotopen dar, die Freiflächen werden als Lebensraum wie-
der hergestellt. Von der Baumaßnahme sind nach der in Abstimmung mit der 
zuständigen Naturschutzbehörde bereits erfolgten Umsetzung gefundener 
Einzelexemplare der nach Bundesartenschutzverordnung besonders ge-
schützten Arten Echtes Tausendgüldenkraut (Centaurium erythraea), Breit-
blättrige Sumpfwurz (Epipactis helleborine) und Brand-Knabenkraut (Orchis 
ustulata) anspruchslose Arten betroffen. Die versiegelten Flächen stehen 
dauerhaft den Pflanzen nicht mehr als Lebensraum sowie den in der Umge-
bung vorkommenden Tierarten nicht mehr zur Nahrungssuche zur Verfü-
gung. Seltene oder geschützte Biotoptypen werden nicht in Anspruch ge-
nommen. 
 
Schall 
 
Auswirkungen von Lärm auf Tiere können insbesondere im Hinblick auf Vö-
gel, Amphibien und lärmsensitive Säugetierarten von Bedeutung sein. Nach 
Angaben von Maczey & Boye 1995 lässt sich für Verkehrsdauerlärm mit ab-
nehmender Entfernung ein artspezifischer Schwellenwert ermitteln, ab dem 
Beeinträchtigungen einer Vogelpopulation durch Schallimmissionen nach-
weisbar werden. Generalisiert liegt die Schwellenwerte der Lärmintensität für 
Waldvogelarten zwischen 30 und 60 dB(A) und für Wiesenvogelarten zwi-
schen 40 und 60 dB(A). Als Maßstab für verkehrslärmbedingte Lebensraum-
beeinträchtigungen werden auch die Empfehlungen von Reck et. al. 2001 
zugrundegelegt. Demnach ist bei einer Schallintensität von mehr als 
59 dB(A) mit einem überwiegenden Lebensraumverlust (55 % Minderung der 
Lebensraumeignung) für die Fauna zu rechnen, bei mehr als 54 dB(A) von 
40 % und bei mehr als 47 dB(A) von 25 % Minderung der Lebensraumeig-
nung. Schwellenwerte, unterhalb derer keine verminderte Lebensraumeig-
nung mehr nachweisbar waren, liegen für bisher untersuchte Arten bei 
36 dB(A). Für langandauernde mäßige Schalldruckpegel wird von Reck et. 
al. 2001 die Anwendung eines Mittlungspegels von 47 dB(A) als Erheblich-
keitsschwelle für Lärmwirkungen auf Tiere vorgeschlagen. Allerdings sind 
diese Angaben nur bedingt auf den Baustellenlärm übertragbar, da es sich 
beim Baustellenbetrieb nicht um gleichmäßige Schallabstrahlung handelt. 
 
Schallausbreitungsberechnungen nach DIN ISO 9613-2 für andere Zwi-
schenlagerbauvorhaben mit vergleichbarem Gesamtschallleistungspegel las-
sen einen Immissionspegel von 60 dB(A) in einer Entfernung von ca. 250 m 
und einen Immissionspegel von 30 dB(A) in einer Entfernung von ca. 
1 800 m erwarten. Als potenzielle Lebensräume für gegenüber Lärmimmissi-
onen sensible Tierarten sind insbesondere die Teiche östlich der Vorhabens-
fläche und das FFH-Gebiet „Leiten der unteren Isar“ zu betrachten. Für die 
östlich gelegenen Teiche und gegebenenfalls dort vorkommende Arten ist ei-
ne über die Erd- und Rohbauphase deutlich geminderte Lebensraumeignung 
zu prognostizieren. In den nördlichen Bereichen des dem Vorhabensstandort 
nächstgelegenen FFH-Teilgebietes kann ebenfalls eine Minderung der Le-
bensraumeignung auftreten. Eine erhebliche Beeinträchtigung der wertge-
benden Amphibienarten ist jedoch nicht zu erwarten, da die wertvollen Ge-
wässerbiotope außerhalb des verlärmten Bereichs liegen. 
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Im näheren Umfeld des geplanten Standort-Zwischenlagers Isar haben Un-
tersuchungen keine Hinweise für ein Vorkommen besonders lärmempfindli-
cher Vogelarten ergeben. Die betroffenen Vogelarten sind zumeist häufig 
und verbreitet. Die verlärmten Flächen stehen den Vögeln zwar nur einge-
schränkt für das Brutgeschäft (maximal zwei Brutsaisons) oder die Nah-
rungsaufnahme zur Verfügung. Potenziell geeignete Ausweichlebensräume 
sind aber in der weiteren Umgebung des Standortumfeldes vorhanden. Eine 
dauerhafte Verringerung der Lebensraumqualität ist nicht gegeben, da keine 
avifaunistisch wertvollen Flächen überbaut werden und nach Abschluss der 
Erd- und Rohbauarbeiten die betroffenen verdrängten Vogelarten sich wieder 
einstellen und die Lebensräume wieder besiedeln können. Daher ist nicht zu 
erwarten, dass es infolge der temporären Baumaßnahmen dauerhaft zu ei-
nem Ausfall von Bruten und damit zu einer Schwächung der Gesamtpopula-
tionen kommt. Auswirkungen auf den Wanderfalken am Kühlturm der Kern-
kraftwerke Isar 1 und Isar 2 sind ebenfalls nicht zu besorgen, da diese Vo-
gelart mehr auf optische als auf akustische Störungen reagiert und die Bau-
stelle in ausreichender Entfernung liegt. Die im großräumigen Umfeld des  
Isartals von gefährdeten Vogelarten insbesondere genutzten Biotope werden 
entfernungsbedingt nicht durch Verlärmung erheblich beeinträchtigt. 
 

2.3.2.3 Boden 
 
Flächeninanspruchnahme 
 
Dauerhafte Auswirkungen auf den Boden treten durch die Auffüllung von ca. 
17 500 m² sowie die Überbauung von 8 300 m² bisher nicht versiegelter Flä-
chen auf. In diesem Bereich gehen die Filter- und Pufferfunktion sowie die 
Lebensraumfunktion verloren. Zusätzlich werden ca. 1 300 m² teilversiegelt 
und ca. 3 000 m³ Oberboden entfernt. Im Bereich der Aufschüttungsfläche 
sind die betroffenen Böden bereits versiegelt beziehungsweise anthropogen 
stark überprägt. Für die Baustelleneinrichtung werden keine weiteren unver-
siegelten Flächen in Anspruch genommen. Insgesamt sind keine natürlichen 
oder naturnahen Böden betroffen. 
 

2.3.2.4 Wasser 
 
Niederschlags- und Abwasser 
 
Das auf den Dachflächen des Lagergebäudes anfallende Niederschlagswas-
ser wird in benachbarte Versickerungsdolen geleitet und dort zur Versicke-
rung gebracht. Niederschlagswasser von den befestigten Zufahrten versi-
ckert in den angrenzenden Freiflächen. Daher kommt es nicht zu einer Ver-
größerung oder Beschleunigung des Wasserabflusses. Negative Auswirkun-
gen auf den Wasserhaushalt sind somit auszuschließen. 
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2.3.2.5 Klima, Luft 
 
Baukörper 
 
Durch die vorhandene Bebauung auf dem Kernkraftwerksstandort sind so-
wohl das Temperatur- als auch das Windfeld am Standort gegenüber dem 
unbebauten Gelände bereits deutlich beeinflusst. Auch bleiben Einflüsse auf 
die kleinklimatischen Verhältnisse auf wenige Meter im Umfeld des Lagerge-
bäudes beschränkt. Relevante Auswirkungen auf das Klima sind somit aus-
zuschließen. 
 
Luftschadstoffe 
 
Auf Basis der Feststellungen in den Abschnitten G.II.2.3.1 sind Beeinträchti-
gungen der Luftbeschaffenheit ausgeschlossen. 
 

2.3.2.6 Landschaft und Erholungsfunktion 
 
Baukörper 
 
Das Lagergebäude wird im Wesentlichen nur aus östlichen Richtungen 
wahrnehmbar sein. Für den Betrachter werden die Gebäude der Kernkraft-
werke Isar 1 und Isar 2 den visuellen Gesamteindruck dominieren. Zusätzlich 
wird die Einsicht auf das Lagergebäude durch Gehölzbestände reduziert. 
Zwar wird der Komplex der baulichen Anlagen nach außen hin erweitert. Ins-
gesamt werden jedoch weder die Naturnähe und Vielfalt noch die Eigenart 
der umgebenden Landschaft wesentlich verändert. Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild bleiben somit gering. 
 
Schall 
 
Durch die verkehrs- und baustellenbedingten Schallemissionen wird während 
der Bauphase die Erholungseignung des Umfeldes beispielsweise auf dem  
Isar-Radwanderweg oder an Angelgewässern beeinflusst. Erholungseinrich-
tungen zum Daueraufenthalt sind nicht vorhanden, auch bewegen sich hier 
nur wenige Erholungssuchende. Insgesamt betrachtet wird wegen der bisher 
geringen Frequentierung und des temporären Charakters der Störungen die 
Erholungsnutzung im Standortumfeld nicht erheblich oder dauerhaft beein-
trächtigt. 
 

2.3.2.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Der Bau des Standort-Zwischenlagers Isar führt nicht zu Auswirkungen auf 
Kultur- und Sachgüter im Standortumfeld. 
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2.3.2.8 Wechselwirkungen 
 
Das Wirkungsgefüge des Naturhaushalts sowie mögliche Auswirkungen auf 
die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind bereits Gegenstand 
der schutzgutbezogenen Betrachtungen. Zusätzliche Auswirkungen durch 
Beeinträchtigungen der Wechselwirkungen sind auch unter Berücksichtigung 
möglicher Kumulations-, Synergie- und Verlagerungseffekte nicht abzuleiten. 
 

2.4 Ermittlung und Beschreibung der stilllegungsbedingten Umwelt-
auswirkungen 
 
Mittels einer Prognose wurden die bei der späteren Stilllegung des Standort-
Zwischenlagers Isar möglichen Umweltauswirkungen untersucht. 
 
Ionisierende Strahlung 
 
Die Aufbewahrung von Kernbrennstoffen im Standort-Zwischenlager Isar en-
det mit der Auslagerung aller Behälter. Eine in der vorausgegangenen Be-
triebszeit eingetretene geringfügige Aktivierung von Bauteilen des Lagerge-
bäudes durch die Neutronenstrahlung des Behälterinventars wird im Ver-
gleich zur natürlichen Aktivität von Beton vernachlässigbar gering sein und 
weit unter den Freigabewerten nach § 29 StrlSchV liegen. Kontaminationen 
der Lagerfläche des Standort-Zwischenlagers Isar sowie der Handhabungs-
werkzeuge sind nicht zu erwarten. Unabhängig davon werden die Materialien 
vor ihrer weiteren Entsorgung oder Verwertung durch Messungen auf mögli-
che Aktivierungen oder Kontaminationen überprüft (Freimessung). Eine Frei-
gabe ist nur möglich, wenn für Einzelpersonen der Bevölkerung gemäß § 29 
StrlSchV nur eine effektive Dosis im Bereich von 0,010 mSv im Kalenderjahr 
auftreten kann. Gegebenenfalls doch festgestellte geringfügige lokale Kon-
taminationen können vor der Freigabe mit bewährten Dekontaminationsver-
fahren entfernt werden. 
 
Konventionelle Abfälle 
 
Nach der Freigabe kann das Bauwerk anderweitig genutzt beziehungsweise 
das Abbruchmaterial konventionell verwertet oder beseitigt werden. Sollte 
das Lagergebäude des Standort-Zwischenlagers Isar abgerissen werden, fal-
len als Abfallarten Beton, Eisen und Stahl, gemischte Bau- und Abbruchab-
fälle, Papier und Pappe/Karton sowie gemischte Siedlungsabfälle an. Auf-
saug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung, die durch ge-
fährliche Stoffe verunreinigt sind, sind in nur geringen Mengen zu erwarten. 
Für alle Abfallfraktionen sind bei Verwertung oder ordnungsgemäßer Beseiti-
gung erhebliche Umweltauswirkungen auszuschließen. 
 
Luftschadstoffe und Schall 
 
Stilllegungsbedingte Immissionen von Luftschadstoffen und Schall sind ver-
gleichbar in der Bauphase des Standort-Zwischenlagers Isar zu erwarten 
(siehe Abschnitt G.II.2.3.2). 
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2.5 Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
 
Gemäß Angaben der Betreiber sind folgende Maßnahmen zur Vermeidung 
und Verminderung von Umweltauswirkungen vorgesehen: 
 
a) Minimierung von baubedingten Beeinträchtigungen des Oberbodens 

durch getrennte Gewinnung, Zwischenlagerung und Wiederverwendung 
als Andeckung auf den unversiegelten Flächen und den Kompensations-
flächen; 
 

b) Minimierung der Flächeninanspruchnahme durch Nutzung vorhandener 
Straßen und Wege zum Materialtransport; 
 

c) Vermeidung der Beeinträchtigung geschützter Pflanzen durch Umsetzung 
aufgefundener Exemplare der Orchideenarten vor Baubeginn; 
 

d) Minimierung der Staubemissionen während trockener Wetterlagen durch 
Sicherung und Befeuchtung von Schüttgütern sowie regelmäßige Reini-
gungsarbeiten auf Straßen; 
 

e) Minimierung der Dauer beziehungsweise Intensität von baubedingten 
Schallemissionen durch Verzicht auf Erdarbeiten während der Nachtzei-
ten sowie Einsatz von Baumaschinen nach Stand der Technik; 
 

f) Entsorgung der einzelnen Abfallfraktionen der Baustelle nach ordnungs-
gemäßer Abfalltrennung; 
 

g) Vermeidung von Grundwasserbeeinträchtigungen infolge baubedingter 
Stoffeinträge durch Lagerung wassergefährdender Stoffe in Auffangwan-
nen beziehungsweise bodendichten Magazincontainern; 
 

h) Vermeidung von anlagebedingten Behinderungen der Grundwasserneu-
bildung durch Verwendung teilversiegelnder Wegebefestigung sowie 
durch Versickerung des Niederschlagswassers von vollversiegelten Flä-
chen; 
 

i) Minimierung der betriebsbedingten Strahlenexposition durch die Ausle-
gung der Transport- und Lagerbehälter sowie des Lagergebäudes. 
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2.6 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
 
Die Überschüttung und Bebauung des geplanten Standortes ist vom Land-
ratsamt Landshut als zuständige Naturschutzbehörde als Eingriff in Natur 
und Landschaft gemäß Artikel 6 BayNatSchG bewertet worden. Zur Kom-
pensation nicht vermeidbarer vorhabensbedingter Beeinträchtigungen sind 
von den Betreibern folgende Maßnahmen vorgesehen. 
 
Als Ausgleichsmaßnahme werden nicht mehr benötigte bauliche Anlagen am 
Rande des Eingriffsbereiches zurückgebaut. Diese dann entsiegelten Flä-
chen werden ebenso wie der anschließende unversiegelte Auffüllungsbe-
reich und die Böschungen im Bereich des Anlagensicherungszauns mit einer 
dünnen Oberbodenschicht angedeckt und als Magerrasen entwickelt. 
 
Östlich an das Gelände des Standort-Zwischenlagers Isar angrenzend wird 
als Kompensationsmaßnahme eine derzeit intensiv als Mähwiese genutzte, 
ca. 10 000 m² große Fläche ökologisch aufgewertet. Durch Modellierungen 
des Bodens soll eine Geländestruktur mit unterschiedlichen Standortverhält-
nissen geschaffen werden. Ein Teil der Fläche soll nach Initiierung zur Ent-
wicklung einer Auwaldgesellschaft der Sukzession überlassen bleiben, der 
übrige Teil soll als Magerrasen mit einigen Rohbodenstandorten (Kieslinsen) 
angelegt werden. 
 

3. Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen 
 
Auf der Grundlage der Zusammenfassenden Darstellung nach § 11 UVPG 
sowie gutachterlicher Empfehlungen wurde von den zuständigen Behörden 
die Bewertung der nach Maßgabe der jeweiligen fachgesetzlichen Anforde-
rungen zu berücksichtigenden entscheidungserheblichen Umweltauswirkun-
gen im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit vorgenommen. 
 
Die Bewertung der nuklearspezifischen Umweltauswirkungen im Einzelnen 
ist in Abschnitt G.IV.2.2 integriert. Demnach sind die Anforderungen der §§ 5 
und 6 StrlSchV zur Dosisbegrenzung und Dosisreduzierung unter Berück-
sichtigung der beschriebenen Maßnahmen zur Sicherung der Umweltverträg-
lichkeit erfüllt. Die zusätzliche potenzielle Strahlenexposition durch das 
Standort-Zwischenlager Isar ist ausreichend niedrig. 
 
Bei Einhaltung der bestehenden Regelungen zum Schutz des Menschen vor 
ionisierender Strahlung gilt grundsätzlich auch die Biosphäre im Ganzen als 
in ausreichender Weise geschützt. Radiologisch relevante Auswirkungen 
durch Aktivierungen oder Kontaminationen auf die Schutzgüter Boden, Was-
ser und Luft bestehen nicht. Somit wird der Zielsetzung des § 1 StrlSchV, die 
Umwelt insgesamt vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung zu 
schützen, Rechnung getragen. 
 
Hinsichtlich der nicht nuklearspezifischen Umweltauswirkungen erfolgen die 
Berücksichtigung der vorgenommenen Bewertungen und der Erlass von Ne-
benbestimmungen zu ihrer weiteren Überwachung und Minimierung in Zu-
ständigkeit des Landratsamts Landshut. 
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4. Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
Bei Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, Verminde-
rung und Kompensation von Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter 
Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, Kultur- 
und sonstige Sachgüter sowie die Wechselwirkung zwischen den genannten 
Schutzgüter sind die einzelnen fachgesetzlichen Umweltanforderungen er-
füllt. Zur Beobachtung der Entwicklung des Zustands der Umwelt und zur 
frühzeitigen Feststellung von möglichen nachteiligen Wirkungen sind zudem 
Überwachungsmaßnahmen vorgesehen. 
 
Nach den im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführten Er-
mittlungen sind bei Realisierung des Vorhabens keine erheblichen grenz-
überschreitenden Umweltauswirkungen im Sinne von § 7a Abs. 1 AtVfV und 
§ 8 Abs. 1 UVPG zu erwarten. Insgesamt sind hinsichtlich der für die bean-
tragten Genehmigungen entscheidungserheblichen Sachverhalte keine er-
heblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu prognostizieren, die einer 
Realisierung des Vorhabens entgegenstehen. 
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G.III. Prognose der Auswirkungen auf Schutzgebiete des 
ökologischen Netzes „NATURA 2000“ 
 
Gemäß § 34 Abs. 1 und 2 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung oder 
Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Gebie-
tes von gemeinschaftlicher Bedeutung oder eines Europäischen Vogel-
schutzgebietes zu überprüfen. Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass 
das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen eines solchen Gebietes in 
seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Be-
standteilen führen kann, ist es unzulässig. Ebenso sind gemäß Artikel 13c 
Abs. 2 BayNatSchG Projekte, die einzeln oder im Zusammenwirken mit an-
deren Projekten oder Plänen Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung o-
der Europäische Vogelschutzgebiete in den für ihren Schutzzweck oder für 
ihre Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen erheblich oder nachhaltig 
beeinträchtigen können, unzulässig. Nach Artikel 49a Abs. 1 BayNatSchG 
sind daher Projekte vor einer Entscheidung auf Befreiung von den Geboten, 
Verboten und Beschränkungen des Bayerischen Naturschutzgesetzes und 
der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen auf ihre 
Verträglichkeit mit den für das Gebiet festgelegten Erhaltungszielen zu prü-
fen. Zunächst ist eine Prognose über mögliche vorhabensbedingte Beein-
trächtigungen von „NATURA 2000“ zu erstellen. 
 
Die Errichtung und der Betrieb des Standort-Zwischenlagers Isar sollen au-
ßerhalb von Gebieten, die im Rahmen des Aufbaus des Netzes „NATURA 
2000“ vom Freistaat Bayern benannt wurden, erfolgen. Im Hinblick auf mögli-
che immissionsbedingte Auswirkungen wurde, wie in Abschnitt G.II. darge-
stellt, auch geprüft, ob sich der errichtungs- und betriebsbedingte Einwir-
kungsbereich des Vorhabens mit den Abgrenzungen solcher Schutzgebiete 
überlagert. 
 
Errichtungsbedingt waren hier als Wirkfaktor Lärmwirkungen auf dafür stö-
rungsempfindliche Tierarten zu betrachten. Von den baubedingten Lärmim-
missionen ist das nächstgelegene Teilgebiet des FFH-Gebietes „Leiten der 
unteren Isar“ (Gebiets-Nr. 7439-301) temporär betroffen. Wertgebende Arten 
des FFH-Gebiets nach Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG sind die Amphi-
bienart Gelbbauch-Unke (Bombina variegata) und die Reptilienart Kamm-
molch (Triturus cristatus). Das Gesamtgebiet ist auch Lebensraum für weite-
re Amphibienarten. Eine erhebliche Beeinträchtigung durch Maskierung der 
akustischen Kommunikation von Amphibien ist jedoch nicht zu erwarten, da 
die wertvollen Gewässerbiotope außerhalb des verlärmten Bereichs liegen. 
Dies und die begrenzte Dauer der Baumaßnahme berücksichtigend ist eine 
erhebliche Beeinträchtigung des Erhaltungszustands der maßgeblichen Be-
standteile des FFH-Gebietes „Leiten der unteren Isar“ nicht zu besorgen. 
 
Ebenso wurde anhand des räumlichen Einwirkungsbereiches der betriebs-
bedingten Umweltauswirkungen und der nach dem allgemeinen Kenntnis-
stand zu unterstellenden Wirkungsbeziehungen die Möglichkeit erheblicher 
Beeinträchtigungen des vorgenannten Schutzgebietes des Netzes „NATURA 
2000“ untersucht und im Ergebnis ausgeschlossen. 
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Andere Gebiete des Netzes „NATURA 2000“ befinden sich auf Grund ihrer 
Entfernung vom Vorhabensstandort nicht im räumlichen Einwirkungsbereich, 
so dass auch insoweit erhebliche Beeinträchtigungen nicht in Betracht zu 
ziehen sind. 
 
Die nuklearspezifischen Umweltauswirkungen der beantragten Aufbewah-
rung von Kernbrennstoffen im Standort-Zwischenlager Isar sind nicht geeig-
net, Gebiete des Systems „NATURA 2000“ in ihren für die Erhaltungsziele 
maßgeblichen Bestandteilen erheblich zu beeinträchtigen. Eine weitergehen-
de Verträglichkeitsprüfung im Sinne des § 34 Abs. 1 BNatSchG beziehungs-
weise Artikel 6 Abs. 3 der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) ist im Rah-
men des atomrechtlichen Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich. 
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G.IV. Rechtliche und technische Würdigung 
 

1. Rechtsgrundlage 
 
Die Aufbewahrung von Kernbrennstoffen außerhalb der staatlichen Verwah-
rung in einem Standort-Zwischenlager bedarf gemäß § 6 Abs. 3, Abs. 1 und 
Abs. 2 Nr. 1 bis 4 AtG in Verbindung mit § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 AtG der 
Genehmigung des Bundesamtes für Strahlenschutz. 
 
Die zur Aufbewahrung vorgesehenen bestrahlten Brennelemente aus den 
Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2 sind Kernbrennstoffe im Sinne des § 2 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AtG. 
 
Der Anwendungsbereich des § 6 Abs. 3 AtG ist im vorliegenden Fall gege-
ben. Die Betreiber haben einen Antrag auf Genehmigung der Aufbewahrung 
bestrahlter Kernbrennstoffe innerhalb des abgeschlossenen Geländes der 
Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 in einem gesonderten Lagergebäude in 
Transport- und Lagerbehältern bis zu deren Ablieferung an eine Anlage zur 
Endlagerung radioaktiver Abfälle gestellt. Mit dieser Form der Zwischenlage-
rung am Standort wird die gesetzliche Verpflichtung der Betreiber aus § 9a 
Abs. 2 Satz 3 AtG erfüllt. Danach hat der Betreiber einer Anlage zur Spaltung 
von Kernbrennstoffen zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität dafür zu 
sorgen, dass ein Zwischenlager nach § 6 Abs. 1 und 3 AtG innerhalb des 
abgeschlossenen Geländes der Anlage oder nach § 6 Abs. 1 AtG in der Nä-
he der Anlage errichtet wird und die anfallenden bestrahlten Kernbrennstoffe 
bis zu deren Ablieferung an eine Anlage zur Endlagerung radioaktiver Abfälle 
dort aufbewahrt werden. 
 
Bei den anlässlich der Aufbewahrung anfallenden betrieblichen radioaktiven 
Abfällen des Standort-Zwischenlagers Isar handelt es sich um sonstige ra-
dioaktive Stoffe. Gemäß § 7 Abs. 2 StrlSchV erstreckt sich die vorliegende 
Genehmigung nach § 6 AtG auf den Umgang mit diesen sonstigen radioakti-
ven Stoffen. Eine Genehmigung nach § 7 Abs. 1 StrlSchV ist daher insoweit 
nicht erforderlich. 
 

2. Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen 
 
Die Genehmigungsvoraussetzungen gemäß § 6 Abs. 3, Abs. 1 in Verbindung 
mit Abs. 2 Nr. 1 bis 4 AtG sind bei Beachtung der mit der Genehmigung ver-
bundenen Nebenbestimmungen erfüllt. Eine Prüfung des Bedürfnisses ist 
nach der Novelle des Atomgesetzes für die Genehmigung der Aufbewahrung 
von Kernbrennstoffen in einem gesonderten Lagergebäude innerhalb des 
abgeschlossenen Geländes eines Kernkraftwerkes gemäß § 6 Abs. 3 AtG 
nicht erforderlich. 
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2.1 Zuverlässigkeit und erforderliche Fachkunde 
 
Es liegen gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 AtG keine Tatsachen vor, aus denen sich 
Bedenken gegen die Zuverlässigkeit der Betreibergesellschaften und der mit 
der Leitung und Beaufsichtigung der Aufbewahrung betrauten Personen er-
geben. Auch besitzen die für die Leitung und Beaufsichtigung der Aufbewah-
rung verantwortlichen Personen die hierfür erforderliche Fachkunde. 
 
Die Prüfung der Zuverlässigkeit durch das Bundesamt für Strahlenschutz er-
folgte auf der Grundlage des § 12b AtG und der Verordnung für die Überprü-
fung der Zuverlässigkeit zum Schutz gegen Entwendung oder erhebliche 
Freisetzung radioaktiver Stoffe nach dem Atomgesetz (Atomrechtliche Zuver-
lässigkeitsüberprüfungs-Verordnung - AtZüV) vom 01.07.1999 (BGBl. I, 
S. 1525), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes zur Neuregelung 
des Waffenrechts vom 11.10.2002 (BGBl. I S. 3970, 4013). Soweit nicht eine 
Zuverlässigkeitsprüfung nach § 9 Abs. 1 AtZüV entbehrlich war, weil dem 
Bundesamt für Strahlenschutz eine anderweitige Überprüfung der betroffe-
nen Personen nach dieser Verordnung innerhalb der letzten fünf Jahre nach-
gewiesen wurde und Zweifel an der Zuverlässigkeit nicht bestanden, wurde 
jeweils eine umfassende Zuverlässigkeitsüberprüfung nach Maßgabe des § 5 
Abs. 1 AtZüV durchgeführt. Die Bewertung der im Rahmen dieser Prüfungen 
übermittelten Erkenntnisse ergab in keinem Fall Zweifel an der Zuverlässig-
keit der überprüften Personen. 
 
Auch aus der Prüfung der Zuverlässigkeit der Betreiber selbst ergaben sich 
keine Bedenken. Hierbei wurden Stellungnahmen der für die Kernkraftwerke 
Isar 1 und Isar 2 zuständigen Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde berück-
sichtigt. Die Organisation, die wesentliche Aufgabenverteilung und die Ver-
antwortungsbereiche sind in der „Personellen Betriebsorganisation“ nieder-
gelegt. 
 
Auf Grund der Zuverlässigkeitsprüfung ist das Bundesamt für Strahlenschutz 
davon überzeugt, dass sowohl die Betreiber wie auch die für die Leitung und 
Beaufsichtigung der Aufbewahrung verantwortlichen Personen Gewähr dafür 
bieten, dass sie die zum Schutz der Allgemeinheit erlassenen Vorschriften 
bei der Aufbewahrung von Kernbrennstoffen in einem Zwischenlager am 
Standort Isar einhalten werden. 
 
Die erforderliche Fachkunde des Strahlenschutzbeauftragten und seines 
Stellvertreters gemäß § 30 StrlSchV gilt nach § 117 Abs. 11 StrlSchV als er-
worben und bescheinigt, da beide bereits vor dem 01.08.2001 als Strahlen-
schutzbeauftragte in den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2 bestellt worden 
sind. 
 
Die Prüfung der erforderlichen Fachkunde der sonstigen für die Leitung und 
Beaufsichtigung der Aufbewahrung verantwortlichen Personen erfolgte auf 
der Grundlage der „Richtlinie für den Fachkundenachweis von Kernkraft-
werkspersonal“ vom 14.04.1993 (GMBl. 1993, 358). Die hierfür erforderlichen 
Nachweise über die Ausbildung, den beruflichen Werdegang, spezielle 
Kenntnisse und praktische Erfahrungen wurden erbracht. 
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Um eine Prüfung der Zuverlässigkeit und der erforderlichen Fachkunde auch 
bei künftigen personellen Veränderungen zu gewährleisten, ist in Nebenbe-
stimmung Nr. 1 geregelt, dass vorgesehene Änderungen bei den Bestellun-
gen der für die Leitung und Beaufsichtigung der Aufbewahrung verantwortli-
chen Personen und Änderungen von Zuständigkeits- und Verantwortungsbe-
reichen einschließlich der hierzu übertragenen Befugnisse der Zustimmung 
der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde bedürfen und ihr daher rechtzeitig 
schriftlich anzuzeigen sind. Die zur Prüfung der Zuverlässigkeit und Fach-
kunde erforderlichen Unterlagen sind der Anzeige beizufügen. Hierdurch wird 
sichergestellt, dass nur solche Personen mit der Leitung und Beaufsichtigung 
der Aufbewahrung betraut werden, bei denen die atomrechtliche Aufsichts-
behörde zuvor Gelegenheit hatte, die Zuverlässigkeit und die erforderliche 
Fachkunde zu prüfen. 
 

2.2 Vorsorge gegen Schäden durch die Aufbewahrung 
 
Die gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 2 AtG nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik erforderliche Vorsorge gegen Schäden durch die Aufbewahrung der 
Kernbrennstoffe ist getroffen. Die einschlägigen Vorschriften der Strahlen-
schutzverordnung und die daraus abzuleitenden Anforderungen an das 
Standort-Zwischenlager Isar werden eingehalten. Weiterhin werden durch 
das genehmigte Vorhaben die Empfehlungen der „Sicherheitstechnischen 
Leitlinien für die trockene Zwischenlagerung bestrahlter Brennelemente in 
Behältern“ der Reaktor-Sicherheitskommission (RSK-Leitlinien) berücksich-
tigt und umgesetzt. 
 
Das Bundesamt für Strahlenschutz hat unter Hinzuziehung des Technischen 
Überwachungsvereins Hannover/Sachsen-Anhalt e. V., der TÜV Süd-
deutschland Bau und Betrieb GmbH, des Öko-Institutes e. V. und der Bun-
desanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe als unabhängige Sachver-
ständige die Prüfung der Vorsorge gegen Schäden durch die Aufbewahrung 
von Kernbrennstoffen durchgeführt und sich nach Prüfung die Sachverstän-
digenaussagen in den Gutachten und Stellungnahmen zu Eigen gemacht. 
 
Danach ist sowohl im bestimmungsgemäßen Betrieb, als auch bei den zu un-
terstellenden Störfällen und den zu betrachtenden auslegungsüberschreiten-
den Ereignissen der erforderliche Schutz von Leben, Gesundheit und Sach-
gütern vor den Gefahren der Kernenergie und den schädlichen Wirkungen 
ionisierender Strahlen gewährleistet. 
 
Die Schutzziele für die Zwischenlagerung von Kernbrennstoffen sind: 
 
• sicherer Einschluss der radioaktiven Stoffe, 
• sichere Abfuhr der Zerfallswärme, 
• sichere Einhaltung der Unterkritikalität, 
• Vermeidung unnötiger Strahlenexposition, Begrenzung und Kontrolle 

der Strahlenexpositionen des Betriebspersonals und der Bevölkerung. 
 
Die aus diesen Schutzzielen abgeleiteten Anforderungen an die Schadens-
vorsorge der trockenen Zwischenlagerung werden erfüllt. 
 
Das Aufbewahrungskonzept der trockenen Zwischenlagerung entspricht dem 
Stand von Wissenschaft und Technik und ist grundsätzlich geeignet, die Ein-
haltung der Schutzziele zu gewährleisten. 
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2.2.1 Einschluss radioaktiver Stoffe 
 
Der sichere Einschluss der radioaktiven Stoffe wird durch die Konstruktion 
der Transport- und Lagerbehälter der Bauarten CASTOR® V/19 und CAS-
TOR® V/52 gewährleistet. Entsprechend den Anforderungen des § 6 
StrlSchV wird dadurch eine Strahlenexposition oder Kontamination von 
Mensch und Umwelt durch Ableitung radioaktiver Stoffe vermieden und eine 
Strahlenexposition durch potenzielle Freisetzung radioaktiver Stoffe so ge-
ring wie möglich gehalten. 
 

2.2.1.1 Brennelemente 
 
Bei intakten Brennelementen bilden die Hüllrohre der Brennstäbe eine dichte 
Umschließung des Brennstoffes. Die Prüfung hat ergeben, dass ein systema-
tisches Versagen der Brennstabhüllrohre über 40 Jahre ab dem Zeitpunkt 
der Beladung ausgeschlossen ist. 
 
Mögliche Schadensmechanismen, die zu einem Verlust der Integrität der 
Hüllrohre und der Brennelementstruktur führen könnten, wurden entspre-
chend dem beantragten Inventar und den gewählten Anforderungskriterien 
für die Brennstab-Hüllrohrmaterialien untersucht. Die aus dem Innendruck 
der Brennstäbe resultierende Tangentialdehnung der Brennstabhüllrohre 
wird während der Lagerung auf 1 % begrenzt und liegt somit unterhalb der 
Versagensgrenze für Zirkaloy-Materialien. Eine mögliche Spannungsrisskor-
rosion wird durch eine Begrenzung der Spannung auf 120 MN/m² ausge-
schlossen. Schäden durch eine fortschreitende Korrosion oder Wasserstoff-
aufnahme an den Brennstäben oder der Brennelementstruktur können we-
gen der inerten Atmosphäre nicht auftreten. 
 
Trotz des Ausschlusses eines systematischen Versagens der Brennstabhüll-
rohre ist das Versagen einzelner Brennstäbe nicht auszuschließen. Die dabei 
angenommene Schadensquote von 1 % ist bei Einhaltung der „Technischen 
Annahmebedingungen“ abdeckend. Die bei dieser Schadensquote austre-
tenden Stoffe führen zu keinen Auswirkungen auf den Behälter einschließlich 
des Dichtsystems. 
 

2.2.1.2 Transport- und Lagerbehälter der Bauarten CASTOR® V/19 und 
CASTOR® V/52 
 
Die Konstruktion der Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® 

V/19, gefertigt nach Stückliste GNB 503.024.02-01/1 Rev. 7, und der Trans-
port- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/52, gefertigt nach Stückliste 
GNB 503.037-01/1 Rev. 17, in Verbindung mit der Abfertigung gemäß den 
„Technischen Annahmebedingungen“ genügt den sicherheitstechnischen An-
forderungen, die im Hinblick auf den sicheren Einschluss der radioaktiven 
Stoffe zu stellen sind. 
 
Die Dichtheit der Behälter wird durch ein Doppeldeckeldichtsystem beste-
hend aus zwei Deckelbarrieren mit metallischen Dichtungen sichergestellt. 
Bei der Abfertigung der Behälter ist nachzuweisen, dass jede Dichtung das 
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Dichtheitskriterium (Standard-Helium-Leckagerate höchstens 10-8 Pa m³/s) 
erfüllt. Die Prüfung hat ergeben, dass das gleichzeitige Versagen beider 
Dichtbarrieren während des gesamten Aufbewahrungszeitraums praktisch 
auszuschließen ist, da bereits das Versagen einer der beiden Dichtbarrieren 
ein sehr unwahrscheinliches Ereignis darstellt. Die von den Betreibern ver-
wendeten silber- oder aluminiumummantelten Federkern-Metalldichtringe 
des Doppeldeckeldichtsystems sind langzeitbeständig. Bei Einhaltung des 
Restfeuchtekriteriums wird die Langzeitsicherheit nicht durch Korrosion be-
einträchtigt. Aus der Nassverpressung der Primärdeckeldichtung resultieren 
nur geringe Restfeuchteanteile in der Dichtung, die die Langzeitsicherheit 
nicht beeinträchtigen können. 
 
Die Dichtheit des Doppeldeckeldichtsystems wird mittels eines mechani-
schen Druckschalters, der ein Absinken des Sperrraumdrucks unter einen 
voreingestellten Wert anzeigt, in anforderungsgerechter Weise ständig über-
wacht. Der Sperrraum zwischen dem inneren Primärdeckel und dem äuße-
ren Sekundärdeckel ist mit Helium gefüllt. Der Sperrraumdruck beträgt 
0,6 MPa und liegt somit höher als der Behälterinnendruck und als der äußere 
Atmosphärendruck. Die Funktionsweise des Druckschalters und die beim 
Einbau durchzuführende Funktionsprüfung stellen in jedem Fall sicher, dass 
ein Nachlassen der Dichtwirkung einer der beiden Dichtbarrieren angezeigt 
wird. Der Druckschalter arbeitet selbstüberwachend, das heißt, er zeigt nicht 
nur die Unterschreitung des voreingestellten Wertes im Sperrraum des Be-
hälters, sondern auch Defekte des Druckschalters an. 
 
Die Untersuchungen zur Langzeitbeständigkeit der Behälterbauteile und die 
Betriebserfahrungen bestätigen die Zuverlässigkeit dieses Doppeldeckel-
dichtsystems. 
 
Untersucht wurden die Auswirkungen mechanischer, thermischer, chemi-
scher und radiologischer Einwirkungen im bestimmungsgemäßen Betrieb auf 
den Behälterkörper, das Moderatorsystem, die Versiegelung des Behälters 
und das Doppeldeckeldichtsystem. Bezüglich der Langzeitbeständigkeit be-
stehen keine Anforderungen an die Elastomerdichtung, die nur für die Dicht-
heitsprüfung bei der Behälterabfertigung erforderlich ist. 
 
Der Behälterinnendruck führt auch unter Berücksichtigung des Versagens 
einzelner Brennstäbe während des Zwischenlagerzeitraums zu keinen 
nachteiligen Auswirkungen auf die Funktion des Dichtsystems und die Integ-
rität der Behälterbauteile. 
 
Die Behältertemperaturen liegen bei einer Wärmeleistung von maximal 
36 kW bei den Transport- und Lagerbehältern der Bauart CASTOR® V/52 
beziehungsweise 39 kW bei den Transport- und Lagerbehältern der Bauart 
CASTOR® V/19 unter den zulässigen Behälterbauteiltemperaturen. Begren-
zend sind dabei die Auslegungstemperaturen des Moderatorsystems. Die 
Langzeitbeständigkeit der Komponenten wird durch die thermische Belas-
tung nicht beeinträchtigt, zumal sich die Temperaturen während der Lager-
zeit verringern. 
 
Die Neutronenfluenz liegt bei dem beantragten Behälterinventar deutlich un-
ter dem Grenzwert von 1018 Neutronen pro cm², ab dem es zu einer Metall-
versprödung kommen kann. Es treten auch keine relevanten Gasabspaltun-
gen oder Veränderungen der mechanischen und thermischen Eigenschaften 
des Moderatormaterials auf. 
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Auf Grund der Nassverpressung der Federkern-Metalldichtringe können ge-
ringe Mengen von Beckenwasser zwischen der äußeren und der inneren 
Ummantelung der Primärdeckeldichtung dicht eingeschlossen werden. Im 
Laufe der Lagerung kann es durch dieses Wasser zur Radiolysegasbildung 
kommen, die aber nach der Prüfung sicherheitstechnisch unbedenklich ist. 
 
Durch die Trocknungsanforderungen der „Technischen Annahmebedingun-
gen“ ist sichergestellt, dass die im Behälter verbleibende Restfeuchte so ge-
ring ist, dass keine Korrosionsgefährdung für den Behälter und die Kompo-
nenten des Doppeldeckeldichtsystems besteht. Im Fall von Hüllrohrdefekten 
wird Caesium in den Behälterinnenraum freigesetzt. Die Prüfung hat erge-
ben, dass selbst bei konservativ unterstelltem hundertprozentigem Hüllrohr-
versagen die Wirksamkeit der Federkern-Metalldichtringe des Primärdeckels 
durch die korrosiv wirkenden Spaltprodukte nicht in Frage gestellt wäre. 
Durch äußere Korrosionsschutzmaßnahmen wird eine Korrosion des Behäl-
ters, der Tragzapfen und des Druckschalters wirkungsvoll verhindert. Die 
Wirksamkeit der Versiegelungsmaßnahmen wird periodisch überprüft. 
 
Der dichte Einschluss des radioaktiven Inventars durch aluminium- und sil-
berummantelte Federkern-Metalldichtringe ist durch die Prüfung für den Auf-
bewahrungszeitraum von 40 Jahren bestätigt. 
 
Selbst im Falle des Nachlassens der Dichtwirkung einer der beiden Barrieren 
kann das Doppeldeckeldichtsystem mit den hierfür vorgesehenen Repara-
turmaßnahmen wieder in Stand gesetzt werden (vergleiche Abschnitt 
G.IV.2.2.8.6). Ein gleichzeitiges Versagen beider Dichtbarrieren ist nicht zu 
unterstellen. 
 
Auf Grund des geringen Aktivitätsinventars müssen leere, innen kontaminier-
te Behälter nur mit einer Deckelbarriere versehen sein. Bei Verwendung ei-
ner Metalldichtung bleibt im bestimmungsgemäßen Betrieb der dichte Ein-
schluss des radioaktiven Inventars über einen Zeitraum von 40 Jahren und 
bei Verwendung einer Elastomerdichtung über einen Zeitraum von 10 Jahren 
gewährleistet. 
 

2.2.1.3 System zur Überwachung der Behälterdichtheit 
 
Das beantragte System zur Überwachung der Behälterdichtheit ist zuverläs-
sig und geeignet, dem mit der Behälterüberwachung betrauten Personal die 
dazu notwendigen Informationen zu übermitteln. 
 
Die Druckschalter aller beladenen Behälter sind an das System zur Überwa-
chung der Behälterdichtheit des Standort-Zwischenlagers Isar angeschlos-
sen. Dieses entspricht den Systemen, die sich in den zentralen Zwischenla-
gern im Betrieb bewährt haben, und erfüllt alle sicherheitstechnischen Anfor-
derungen. 
 
Es ist sichergestellt, dass eine Störmeldung an eine ständig besetzte Stelle 
weitergeleitet wird. Die Weitergabe der Störmeldungen des Systems zur  
Überwachung der Behälterdichtheit erfolgt als Sammelstörmeldung an die 
Sicherungszentrale des Standort-Zwischenlagers Isar sowie als Einzelmel-
dungen an den Funktionsraum Anlagensicherung. 
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Eine Dichtheitsüberwachung leerer, innen kontaminierter Behälter ist auf 
Grund des geringen Aktivitätsinventars nicht erforderlich. 
 

2.2.1.4 Theoretische Freisetzungen aus den Transport- und Lagerbehäl-
tern 
 
Die Aufbewahrung radioaktiver Stoffe in den Transport- und Lagerbehältern 
hat keine Ableitungen radioaktiver Stoffe im Sinne der Strahlenschutzverord-
nung zur Folge. 
 
Die in den technisch dichten Behältern aufbewahrten bestrahlten Brennele-
mente stellen umschlossene radioaktive Stoffe im Sinne der Strahlenschutz-
verordnung dar. Eine Freisetzung von radioaktiven Stoffen kann nur in Folge 
molekularer Diffusion durch das Doppeldeckeldichtsystem auf Grund des be-
stehenden Partialdruckgefälles zwischen dem Innenraum des Behälters, dem 
Sperrraum und der Außenatmosphäre erfolgen. Aus dieser theoretischen 
Freisetzung ergibt sich keine Strahlenexposition, die messtechnisch erfass-
bar wäre. 
 

2.2.2 Sichere Einhaltung der Unterkritikalität 
 
Gemäß § 65 Abs. 2 StrlSchV werden die bestrahlten Brennelemente im 
Standort-Zwischenlager Isar so gelagert, dass sowohl im bestimmungsge-
mäßen Betrieb als auch bei Störfällen kein kritischer Zustand des Kern-
brennstoffes entstehen kann. 
 
Ein kritischer Zustand wird erreicht, wenn eine sich selbst erhaltende Ketten-
reaktion entstehen kann, das heißt der Neutronenmultiplikationsfaktor keff ei-
nen Wert von 1,0 erreicht. 
 
Bewertet wird die Kritikalitätssicherheit anhand des Abstandes des zu be-
rechnenden Neutronenmultiplikationsfaktor keff zu dem Wert keff = 1. Dieser 
Abstand muss so groß sein, dass für den bestimmungsgemäßen Betrieb der 
Neutronenmultiplikationsfaktor einen Wert von keff = 0,95 und bei Störfällen 
einen Wert von keff = 0,97 nicht überschreitet. 
 
Die Betreiber legten rechnerische Nachweise zur Einhaltung der Unterkritika-
lität der Transport- und Lagerbehälter der Bauarten CASTOR® V/19 und 
CASTOR® V/52 vor, bei denen durch entsprechend konservative Annahmen 
die Gegebenheiten der Zwischenlagerung, insbesondere bezüglich der Re-
flektorwirkung des Standort-Zwischenlagers Isar und der Neutronenwech-
selwirkung innerhalb der Behälteranordnung abgedeckt werden. Als konser-
vative Annahmen werden dabei eine Flutung der Behälter, ihre denkbar dich-
teste Anordnung und ein Inventar aus unbestrahlten Brennelementen bezie-
hungsweise aus Brennelementen mit einem erforderlichen Mindestabbrand 
unterstellt. 
 
Das durch die Betreiber verwendete Programmsystem ist für den Nachweis 
der Kritikalitätssicherheit geeignet. Dieses Programmsystem ist für die zu be-
trachtenden Uran-Brennelemente ausreichend experimentell abgesichert. 
Auf Grund der nur eingeschränkten experimentellen Absicherung des Pro-
grammsystems für die Bewertung der Kritikalitätssicherheit bei einer Bela-
dung mit Mischoxid-Brennelemente wurde bei der Überprüfung ein zusätzli-
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cher Sicherheitszuschlag auf den errechneten Neutronenmultiplikationsfaktor 
einbezogen. 
 
In den „Technischen Annahmebedingungen“ werden in Übereinstimmung mit 
den Nachweisen zur Kritikalitätssicherheit alle für die Beladung der Behälter 
einzuhaltenden Randbedingungen festgelegt. 
 
Dies betrifft sowohl die Festlegung der zulässigen Brennelementdaten als 
auch die Festlegungen zu den vorgesehenen homogenen und heterogenen 
Beladungen der Behälter mit Brennelementen. Um die auf der Basis der je-
weiligen Brennelement-Betriebsdaten ermittelten Abbrandwerte zu überprü-
fen, wird für einen Abbrand kleiner gleich 20 MWd/Mg Schwermetall eine 
messtechnische Absicherung des einzuhaltenden Mindestabbrandes bei 
Brennelementen mit einer Anfangsanreicherung mit U-235 von über 4,05 % 
(Druckwasserreaktor-Brennelemente) beziehungsweise 4,20 % (Siedewas-
serreaktor-Brennelemente) durchgeführt. 
 
Die Prüfung hat insgesamt ergeben, dass im bestimmungsgemäßen Betrieb 
bei der Aufbewahrung von Kernbrennstoffen in Transport- und Lagerbehäl-
tern der Bauarten CASTOR® V/19 und CASTOR® V/52 im Standort-
Zwischenlager Isar sowie bei sämtlichen im Standort-Zwischenlager Isar zu 
unterstellenden Störfällen der Neutronenmultiplikationsfaktor keff einen Wert 
von 0,95 deutlich unterschreitet. 
 
Selbst bei einer für einen Störfall im Standort-Zwischenlager Isar hypothe-
tisch angenommenen Flutung des Behälters wird unter Einbeziehung von 
den zu betrachtenden Unsicherheiten und Toleranzen der Neutronenmultipli-
kationsfaktor von keff = 0,97 nicht überschritten. 
 
Weiterhin hat die Prüfung ergeben, dass es auch bei auslegungsüberschrei-
tenden Ereignissen und bei zusätzlicher Annahme einer Flutung des Behäl-
ters keine realistische Möglichkeit gibt, einen kritischen Zustand zu erreichen. 
 

2.2.3 Abfuhr der Zerfallswärme 
 
Im bestimmungsgemäßen Betrieb wird die Zerfallswärme des aufbewahrten 
Kernbrennstoffes in den Transport- und Lagerbehältern der Bauarten CAS-
TOR® V/19 und CASTOR® V/52 sicher abgeführt. Die zulässigen Temperatu-
ren der Bauteile des Behälters, der Hüllrohre der Brennelemente sowie der 
Betonteile des Lagergebäudes werden eingehalten. 
 
Die Betreiber haben ergänzende thermische Nachweise zur Einhaltung der 
den thermischen Behälternachweisen zu Grunde liegenden Wärmeabfuhrbe-
dingungen vorgelegt, in denen die standortspezifischen maximalen Zwei-
Tages-Mitteltemperaturen berücksichtigt wurden. Eine Berücksichtigung der 
auf Grund der tageszeitlichen Schwankungen hierüber hinausgehenden Zu-
lufttemperaturen ergab, dass auch hierbei die maximal zulässigen Bauteil-
temperaturen eingehalten werden. 
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2.2.3.1 Einhaltung der Temperaturen für die Transport- und Lagerbehäl-
ter 
 
Durch die wärmetechnische Auslegung der Transport- und Lagerbehälter der 
Bauart CASTOR® V/19 mit einer Wärmeleistung von maximal 39 kW und der 
Bauart CASTOR® V/52 mit einer Wärmeleistung von maximal 36 kW und die 
vorgesehenen Beschränkungen bei der Lagerbelegung ist sichergestellt, 
dass die spezifizierten maximal zulässigen Temperaturen des Behälterinhal-
tes und der Behälterkomponenten unter den Lagerbedingungen nicht über-
schritten werden. 
 
Die Prüfung hat ergeben, dass die maximal zulässige Temperatur der De-
ckeldichtungen und die des Moderatormaterials des Transport- und Lagerbe-
hälters nicht überschritten wird. 
 
Bei der Prüfung wurden die lagerspezifischen Randbedingungen, insbeson-
dere die Behälteraufstellung bei voller Lagerbelegung, die gegenseitige 
Temperaturbeeinflussung der Behälter, die Strömungsverhältnisse im Stand-
ort-Zwischenlager Isar und für die Zulufttemperaturen die maximalen Zweita-
gesmittelwerte der Temperatur und die zeitlichen Schwankungen im Tages-
gang berücksichtigt. 
 
Durch die Beschränkung auf eine maximale Behälterwärmeleistung von 
36 kW auch für Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® V/19 im 
Falle einer gemischten Aufstellung von Behältern beider Bauarten in einer 
Behälterdoppelreihe mit 8 Behältern wird sichergestellt, dass die zulässigen 
Bauteiltemperaturen des Transport- und Lagerbehälters der Bauart CAS-
TOR® V/52 auch bei der gemischten Aufstellung nicht überschritten werden. 
 
Die Behälterwartungsstation und der Verladebereich verfügen über kein akti-
ves Lüftungssystem zur Wärmeabfuhr. Die Einbindung des Verladebereiches 
und der Behälterwartungsstation in das System der Naturkonvektion der La-
gerbereiche garantiert unter Einbeziehung der zusätzlichen Lüftungsklappen 
über den Ein-/Ausfahrtstoren die Einhaltung der auslegungsbedingten maxi-
malen Temperaturen der Transport- und Lagerbehälter. 
 

2.2.3.2 Einhaltung der Bauteiltemperaturen des Lagergebäudes 
 
Die Einhaltung der Auslegungstemperaturen der Bauteile des Lagergebäu-
des wird durch die Begrenzung der Gesamtwärmeleistung und durch das 
vorgesehene Konzept zur Wärmeabfuhr gewährleistet. 
 
Die Wärmeabfuhr aus dem Lagergebäude wird durch eine ständig wirkende 
Naturkonvektion gewährleistet. Hierzu verfügt das Lagergebäude auf der 
westlichen und östlichen Gebäudeseite über bedarfsgerecht dimensionierte 
Zuluftöffnungen und auf dem Dach über Abluftöffnungen. Die Naturkonvekti-
onslüftung besitzt eine äußerst hohe Zuverlässigkeit, wie die Betriebserfah-
rungen mit den Zwischenlagern in Ahaus und Gorleben sowie mit dem Zwi-
schenlager Nord belegen. Durch Modellrechnungen wurde nachgewiesen, 
dass die Naturkonvektion unter Berücksichtigung der lagerspezifischen 
Randbedingungen die zuverlässige Zerfallswärmeabfuhr für die beantragte 
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Gesamtwärmeleistung von 6,4 MW für das Standort-Zwischenlager Isar ge-
währleistet. 
 
Da Gegenstand dieser Genehmigung eine Wärmeleistung von maximal 
39 kW pro Behälter ist, könnte bei der genehmigten Anzahl von 
152 Behältern theoretisch eine maximale Gesamtwärmeleistung von 
5,928 MW erreicht werden. Die zulässige Gesamtwärmeleistung wird daher 
für diese Genehmigung auf 6,0 MW beschränkt. 
 
Durch die den Auslegungsrechnungen zu Grunde gelegte Begrenzung auf 
eine mittlere Wärmeleistung von 352 kW für eine Behälterdoppelreihe mit 
8 Behältern wird sichergestellt, dass es nicht zu lokalen Überhöhungen der 
zulässigen Bauteiltemperaturen des Lagergebäudes kommen kann. Bei den 
genehmigten Wärmeleistungen für die einzelnen Behälter kann dieser Wert 
nicht überschritten werden. 
 

2.2.4 Strahlenschutz und Umgebungsüberwachung 
 
Zur Vermeidung unnötiger Strahlenexposition von Mensch und Umwelt ge-
mäß § 6 Abs. 1 StrlSchV sind die erforderlichen Maßnahmen getroffen. 
 
Durch die abschirmende Wirkung der Behälter und des Lagergebäudes in 
Verbindung mit den sonstigen Strahlenschutzmaßnahmen ist dafür gesorgt, 
dass die Anforderungen gemäß § 5 StrlSchV eingehalten werden und dass 
die Strahlenexposition von Mensch und Umwelt gemäß § 6 Abs. 2 StrlSchV 
auch unterhalb dieser Grenzwerte so gering wie möglich gehalten wird. 
 

2.2.4.1 Abschirmung ionisierender Strahlung durch den Transport- und 
Lagerbehälter 
 
Die Abschirmung der von den im Standort-Zwischenlager Isar aufbewahrten 
Kernbrennstoffen ausgehenden ionisierenden Strahlung basiert wesentlich 
auf der Auslegung des Behälters. Außerdem ist die Gamma- und Neutronen-
quellstärke des Behälterinventars begrenzt. 
 
Die in die Bohrungen im Behältermantel eingelassenen Moderatorstäbe so-
wie die am Boden und am Sekundärdeckel angeordneten speziellen Kunst-
stoffplatten gewährleisten eine dauerhaft ausreichende Abschirmung der 
Neutronenstrahlung. Die Gamma-Strahlung wird im wesentlichen durch die 
dickwandigen Behälter aus dem Werkstoff Gusseisen mit Kugelgraphit abge-
schirmt. 
 
Die abschirmtechnische Auslegung der Behälter ist durch die Betreiber unter 
Zugrundelegung von anerkannten Rechenprogrammen vorgenommen wor-
den und wurde im Zuge des Genehmigungsverfahrens mit validierten Pro-
grammen überprüft. Das Bundesamt für Strahlenschutz hat zu wissenschaft-
lichen Zwecken außerdem Messprogramme an beladenen Behältern durch-
geführt. Dabei wurden die Berechnungen durch die Ergebnisse der Messun-
gen bestätigt. 
 
Gemäß den „Technischen Annahmebedingungen“ ist eine Oberflächendosis-
leistung von 0,35 mSv/h als Summe aus Gamma- und Neutronenstrahlung 
bei einem Anteil der Neutronenstrahlung von maximal 0,25 mSv/h festgelegt. 
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Die Prüfung hat ergeben, dass diese Dosisleistungen für alle in den „Techni-
schen Annahmebedingungen“ definierten Kombinationen aus Anfangsanrei-
cherung, Abbrand und Abklingzeit eingehalten werden. Eine theoretische 
Möglichkeit der Überschreitung der Gesamtdosisleistung ergibt sich dann, 
wenn die Nachweisführung über die Quellstärken erfolgt und die Neutronen-
Referenzquellstärken ausgeschöpft werden. Gemäß dem Prüfergebnis kann 
in solchen Fällen die Neutronendosisleistung je nach Beladevariante um bis 
zu 30 % überschritten werden. Durch die in den „Technischen Annahmebe-
dingungen“ getroffene Festlegung, dass für einzelne Behälter unter Einbe-
ziehung von Messunsicherheiten ein um bis zu 30 % höherer Messwert der 
Gesamtdosisleistung zulässig ist, werden auch solche Fälle abdeckend er-
fasst. Die Prüfung hat ergeben, dass auch in diesem Fall die der Berechnung 
der Dosisleistung in der Umgebung zugrunde gelegte Gesamtdosisleistung 
an der Behälteroberfläche nicht überschritten wird. 
 

2.2.4.2 Einhaltung der Dosisgrenzwerte zum Schutz der Bevölkerung 
 
Der für den Schutz der Bevölkerung maßgebliche Grenzwert der effektiven 
Dosis gemäß § 46 Abs. 1 StrlSchV von 1 mSv/a wird am Standort Isar ein-
gehalten. 
 
Die Strahlenexposition der Bevölkerung ergibt sich durch die Neutronen- und 
Gammastrahlung aus dem Standort-Zwischenlager Isar und aus allen weite-
ren Anlagen mit radiologischen Auswirkungen auf diesen Standort. Im Sinne 
der Strahlenschutzverordnung finden keine Ableitungen von radioaktiven 
Stoffen aus dem Standort-Zwischenlager Isar statt. 
 
Die Angaben der Betreiber zur radiologischen Vorbelastung am Standort 
wurden geprüft und von der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde bestätigt. Die 
ermittelte Strahlenexposition beträgt ca. 0,272 mSv/a. 
 
Auf Grund der Abschirmwirkung der 0,85 m dicken Betonwände des Lager-
gebäudes liefert die Direktstrahlung nur einen geringen Beitrag zur Gesamt-
dosisleistung außerhalb des Lagergebäudes. Im wesentlichen wird die Dosis-
leistung außerhalb des Lagergebäudes durch die durch die Zu- und Abluft-
öffnungen austretende Streustrahlung verursacht. Die Entfernung des Lager-
gebäudes von der ungünstigsten öffentlich zugänglichen Einwirkungsstelle 
beträgt ca. 100 m. Für den Betrieb des mit maximal 152 Behältern belegten 
Standort-Zwischenlagers Isar ergeben Dosisabschätzungen im Rahmen der 
Prüfung an dieser Einwirkungsstelle für Einzelpersonen der Bevölkerung eine 
Strahlenexposition von ca. 0,120 mSv/a. Für die Berechnungen wurde kon-
servativ eine Oberflächendosisleistung der Behälter von 0,45 mSv/h aus der 
Summe von Neutronen- und Gammastrahlung mit einem maximalen Anteil 
von 0,3 mSv/h aus Neutronenstrahlung unterstellt. 
 
Die Beiträge aus der theoretischen Freisetzung aus den Behältern und der 
Aktivierung der Luft sind so gering, dass sie bei der Strahlenexposition der 
Bevölkerung oder des Personals nicht zu berücksichtigen sind. 
 
Aus der radiologischen Vorbelastung und dem Betrieb des Standort-
Zwischenlagers Isar resultiert eine Strahlenexposition der Bevölkerung von 
maximal ca. 0,4 mSv/a, die deutlich unter dem Grenzwert des § 46 Abs. 1 
StrlSchV von 1 mSv/a liegt. 
 



 

 

Seite 99

Die Strahlenexposition der Bevölkerung wird im Wesentlichen durch die über 
die Zu- und Abluftöffnungen austretende Streustrahlung verursacht. Die die 
Hallenwände durchdringende Direktstrahlung macht nur den geringeren Teil 
der Strahlenexposition der Bevölkerung aus. Weitere Abschirmmaßnahmen, 
zum Beispiel eine Verstärkung der Wände, würden zu keiner Verringerung 
der Strahlenexposition führen, die mit vertretbarem Aufwand realisiert wer-
den könnte. Damit ist auch den Anforderungen des § 6 StrlSchV zur Redu-
zierung der Strahlenexposition unterhalb des Grenzwertes in angemessener 
Weise Rechnung getragen worden. 
 
Es ist hinreichend sichergestellt, dass der Grenzwert des § 46 Abs. 1 
StrlSchV auch für Einzelpersonen der Bevölkerung, die sich auf dem Be-
triebsgelände aufhalten, eingehalten wird. 
 
Der Grenzwert des § 46 Abs. 1 StrlSchV von 1 mSv/a wird für Personen auf 
dem Betriebsgelände außerhalb des Überwachungsbereichs bei einer beruf-
lich bedingten maximalen Aufenthaltsdauer von 2 000 Stunden pro Jahr auch 
unter Einbeziehung des Direktstrahlungsbeitrags aus anderen Anlagen ein-
gehalten. 
 
Das Gelände außerhalb des Lagergebäudes bis zum Betriebszaun des 
Standort-Zwischenlagers Isar ist Überwachungsbereich. Außerhalb des Be-
triebszauns des Standort-Zwischenlagers Isar ergibt sich für die auf dem Be-
triebsgelände der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 im Überwachungsbereich 
tätigen Personen eine maximale Strahlenexposition aus dem Betrieb des 
Standort-Zwischenlagers Isar von 0,24 mSv/a bei 2 000 h/a. Im Übrigen ob-
liegt es gemäß § 33 StrlSchV dem Strahlenschutzbeauftragten dafür Sorge 
zu tragen, dass für die Personen, die nicht als beruflich strahlenexponierte 
Personen nach § 54 StrlSchV eingestuft sind, der Grenzwert des § 46 
StrlSchV von 1 mSv effektiver Dosis im Kalenderjahr eingehalten wird. 
 

2.2.4.3 Einhaltung der Dosisgrenzwerte für beruflich strahlenexponierte 
Personen 
 
Die Grenzwerte gemäß § 55 StrlSchV für die berufliche Strahlenexposition 
des Betriebspersonals werden bei den im Betrieb des Standort-
Zwischenlagers Isar vorgesehenen Tätigkeiten eingehalten. Es wird ferner 
dem Minimierungsgebot des § 6 Abs. 2 StrlSchV dadurch Genüge getan, 
dass die Strahlenexpositionen durch die im Betrieb des Standort-
Zwischenlagers Isar vorgesehenen Tätigkeiten die Grenzwerte des § 55 
StrlSchV deutlich unterschreiten. 
 
Die Prüfung hat ergeben, dass bei einer Einlagerung eines Behälters mit ei-
ner Kollektivdosis von ca. 1,6 mSv zu rechnen ist. Damit ergibt sich bei einer 
zu erwartenden Einlagerung von fünf Behältern pro Jahr eine Kollektivdosis 
von ca. 8,2 mSv/a. Aus konventionellen Prüfungs- und Instandhaltungsarbei-
ten ergibt sich ein Beitrag zur Strahlenexposition des Betriebspersonals, der 
weit unterhalb des Jahresgrenzwertes des § 55 Abs. 1 StrlSchV liegt. Die 
Strahlenexposition bei einer eventuell notwendigen Behälterreparatur wird in 
einem Verfahren zur Arbeitsfreigabe betrachtet. 
 
Zur Reduzierung der Strahlenexposition des Betriebspersonals sind eine 
mobile Abschirmung bei Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie betriebliche 
Strahlenschutzregelungen vorgesehen. Im Betriebshandbuch ist ein Ablauf-
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plan für Arbeiten am Behälter enthalten. In den Bedingungen des Betriebs-
handbuches für den Betrieb ist festgelegt, dass die Handhabung der mobilen 
Abschirmung in einer Kalterprobung zu erproben, in einer Anweisung festzu-
schreiben und im aufsichtlichen Verfahren zu prüfen ist. Damit wird dem 
Schutzziel der Minimierung der Strahlenexposition des Betriebspersonals 
hinreichend Rechnung getragen. 
 
Zwischen Lagerbereichen und Verladebereich ist eine Abschirmwand mit 
Abschirmtoren und einer Personentür angeordnet, die die Strahlenexposition 
für das Betriebspersonals im Verladebereich reduziert. Insbesondere wäh-
rend der Behälterhandhabung im Verladebereich wird damit ein wesentlicher 
Beitrag zur Minimierung der Strahlenexposition bewirkt. Durch die Einstufung 
der Abschirmtore in die Qualitätsklasse „QN“ wird sichergestellt, dass die To-
re im Rahmen der errichtungsbegleitenden Kontrollen anforderungsgerecht 
insbesondere hinsichtlich ihrer abschirmenden Wirkung ausgeführt werden. 
Der Bereich vor der Personentür ist durch eine zusätzliche Abschirmwand 
gleichwertig abgeschirmt. 
 
Durch die abschirmende Wirkung der Außentore wird sichergestellt, dass im 
Außenbereich keine Ortsdosisleistungen auftreten können, die bei einer Auf-
enthaltsdauer von 2 000 h/a zu einer Strahlenexposition von mehr als 
6 mSv/a führen. Weiterhin haben die Betreiber die Tore in die Qualitätsklasse 
„QN“ eingestuft, so dass der Nachweis einer ausreichenden abschirmenden 
Wirkung im Rahmen der begleitenden Kontrollen sichergestellt ist. Da die 
Strahlung über die Zuluftöffnungen des Verladebereiches nur unwesentlich 
zu der Gesamtdosisleistung vor den Außentoren beiträgt, wird der Grenzwert 
für den Überwachungsbereich vor den Außentoren sicher eingehalten. 
 
Mit der Nebenbestimmung Nr. 2 wird festgelegt, dass die sich im Rahmen 
der ersten einlagerungsbedingten Handhabungen eines Behälters im jeweili-
gen Arbeitsbereich einstellenden Ortsdosisleistungen zu ermitteln, zu doku-
mentieren und die Dokumentation zusammen mit den zugehörigen Perso-
nendosen, die mit den direkt ablesbaren Dosimetern ermittelt werden, der  
atomrechtlichen Aufsichtsbehörde vorzulegen sind. In der Dokumentation 
werden die Gamma- und Neutronenortsdosisleistungen gesondert ausgewie-
sen. Hiermit können die von den Betreibern vorgelegten Randbedingungen 
des Strahlenschutzkonzepts zum frühestmöglichen Zeitpunkt verifiziert wer-
den. Auf Grundlage der Ergebnisse kann der betriebliche Strahlenschutz so-
weit erforderlich optimiert werden. 
 

2.2.4.4 Betrieblicher Strahlenschutz 
 
Eingangskontrollen an Transport- und Lagerbehältern 
 
Durch die Eingangskontrollen ist sichergestellt, dass nur Transport- und La-
gerbehälter im Standort-Zwischenlager Isar eingelagert werden, die die An-
forderungen der „Technischen Annahmebedingungen“ erfüllen. Die Ein-
gangskontrollen sind geeignet, die Dosisleistungen und Kontaminationen am 
Behälter zu überprüfen. 
 
Bei der Anlieferung erfolgt eine Überprüfung der Begleitpapiere über die in 
den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2 im Rahmen der Behälterabfertigung 
durchgeführten Ausgangskontrollen. Dies dient der Überprüfung, ob die für 
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das Standort-Zwischenlager Isar durch die „Technischen Annahmebedin-
gungen“ vorgegebenen Grenzwerte eingehalten werden. 
 
Erneute Dosisleistungs- und Kontaminationsmessungen sind im Standort-
Zwischenlager Isar entbehrlich, da auf dem Transport von den Kernkraftwer-
ken Isar 1 und Isar 2 keine Erhöhung der Oberflächendosisleistung und keine 
Kontamination stattfindet. 
 
Die notwendigen Regelungen über Art und Umfang der Prüfungen sowie der 
Dokumentation sind im Ablaufplan und im Betriebshandbuch festgelegt. 
 
Ausgangskontrollen an Transport- und Lagerbehältern 
 
Die radiologischen Ausgangskontrollen werden durch einen gemäß Neben-
bestimmung Nr. 3 anzufertigenden Ablaufplan geregelt. Damit wird auch 
gewährleistet, dass die erforderlichen Oberflächendosisleistungs- und Kon-
taminationsmessungen durchgeführt werden. 
 
Einrichtung von Strahlenschutzbereichen 
 
Die von den Betreibern vorgesehene Festlegung von Strahlenschutzberei-
chen entspricht den Anforderungen des § 36 Abs.1 StrlSchV. 
 
Zum Kontrollbereich des Standort-Zwischenlagers Isar gehören die beiden 
Lagerbereiche und der Verladebereich einschließlich der Behälterwartungs-
station, der Arbeitsraum für den Strahlenschutz und der Flur zwischen Dreh-
kreuz und Eingang zum Verladebereich sowie der Lagerraum. Die übrigen 
Räume des Zugangsbereiches und die Funktionsräume des Obergeschos-
ses sowie die Technikräume im südlichen Anbau werden dem Überwa-
chungsbereich des Standort-Zwischenlagers Isar zugeordnet. Das Gelände 
außerhalb des Lagergebäudes bis zum Betriebszaun des Standort-
Zwischenlagers Isar ist Überwachungsbereich. Die für den Kontrollbereich 
berechnete maximal auftretende Dosisleistung liegt mit ca. 2 mSv/h unter 
dem Grenzwert eines Sperrbereiches gemäß § 36 StrlSchV. Somit besteht 
keine Notwendigkeit, Sperrbereiche innerhalb des Kontrollbereiches einzu-
richten. Des weiteren kann nach Prüfung bestätigt werden, dass die Bedin-
gungen für einen Kontrollbereich entsprechend § 36 StrlSchV eingehalten 
werden. Berechungen haben ergeben, dass die Anforderungen hinsichtlich 
der effektiven Jahresdosis im gesamten Überwachungsbereich eingehalten 
werden. 
 
Die organisatorischen Voraussetzungen für die Personenkontrolle am Kon-
trollbereichszugang sind in der Strahlenschutzordnung des Betriebshandbu-
ches ausreichend geregelt. 
 
Strahlungsüberwachung im Standort-Zwischenlager Isar 
 
Die vorgesehenen Strahlungsüberwachungsmaßnahmen erfüllen die Anfor-
derungen der Strahlenschutzverordnung. 
 
Die Personenüberwachung erfolgt mit amtlichen und nicht amtlichen Perso-
nendosimetern. Die Dosimeter sind geeignet, die Körperdosen der Personen 
zu ermitteln. Durch das vorgesehene Tragen amtlicher Neutronendosimeter 
bei Aufenthalt im Kontrollbereich ist sicher gestellt, dass der hohe Anteil der 
Neutronenstrahlung bei der Ermittlung der Strahlenexposition des Personals 
zuverlässig erfasst wird. 
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Durch den Einsatz eines Ganzkörperkontaminationsmonitors wird sicherge-
stellt, dass Personen beim Verlassen des Kontrollbereiches auf Kontaminati-
onen überprüft werden. Die vorgesehene Position des Ganzkörperkontami-
nationsmonitors am Zugang zum Verladebereich führt dazu, dass gerade bei 
Behälterein- und -auslagerungen am Aufstellungsort eine signifikant erhöhte 
und zudem in Abhängigkeit von den jeweiligen Behälterhandhabungen sich 
ändernde Ortsdosisleistung zu erwarten ist. Dies wird dadurch berücksichtigt, 
dass die Betreiber vorgesehen haben, spätestens im Zuge der Abnahmeprü-
fung des Personenkontaminationsmonitors im Beisein eines Sachverständi-
gen dessen Eignung für den Messzweck auch bei schwankender erhöhter 
Ortsdosisleistung nachzuweisen. 
 
Die Gamma- und Neutronenortsdosisleistung in den Lagerbereichen und im 
Verladebereich wird durch mobile Messgeräte erfasst. Das Überschreiten 
von innerbetrieblichen Schwellenwerten wird entsprechend dokumentiert. Die 
vorgesehene messtechnische Instrumentierung ist prinzipiell geeignet, eine 
Erhöhung der Ortsdosisleistung zu erkennen, um dann gegebenenfalls be-
triebliche Maßnahmen einleiten zu können. 
 
Eine permanente Raumluftüberwachung ist in den Lagerbereichen des 
Standort-Zwischenlagers Isar nicht erforderlich, da die in den Transport- und 
Lagerbehältern enthaltenen radioaktiven Inventare umschlossene radioaktive 
Stoffe im Sinne der Strahlenschutzverordnung darstellen. Durch den Ein-
schluss des radioaktiven Inventars in Transport- und Lagerbehältern ist eine 
Strahlenexposition des Personals durch Inkorporation im bestimmungsge-
mäßen Betrieb ausgeschlossen. 
 
Die vorgesehene Raumluftüberwachung mit mobilen Luftprobensammlern in 
den Arbeits- und Lagerbereichen genügt den Anforderungen der RSK-
Leitlinie. 
 
Die Kontaminationsmessungen durch Wischtests in den Verlade- und Lager-
bereichen sind zur Überwachung der Einhaltung der Oberflächenkontamina-
tionsgrenzwerte für Verkehrsflächen oder Arbeitsplätze nach § 44 Abs. 2 
Nr. 1 StrlSchV ausreichend. 
 
Die Messungen der Dosisleistung (Gamma- und Neutronenstrahlung) im  
Überwachungs- und Kontrollbereich ist ebenfalls ausreichend. 
 
Der sichere Umgang mit Prüfstrahlern zum Zwecke der Kalibrierung von 
Messgeräten einschließlich der sicheren Aufbewahrung der Prüfstrahler ist 
gewährleistet. 
 

2.2.4.5 Umgebungsüberwachung 
 
Die Prüfung hat ergeben, dass mit den von den Betreibern vorgesehenen 
Maßnahmen zur Umgebungsüberwachung (vergleiche Abschnitt G.I.4.4.4) 
die Anforderungen der Richtlinie zur Emissions- und Immissionsüberwa-
chung kerntechnischer Anlagen (REI) vom 30.06.1993 (GMBl. 1993, S. 502), 
ergänzt um die Anhänge B und C vom 20.12.1995 (GMBl. 1996, S. 195) er-
füllt werden. 
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Eine Emissionsüberwachung ist in Übereinstimmung mit Anhang C der REI 
nicht erforderlich, da die Dichtheit der Behälter nachgewiesen ist und ständig 
überwacht wird. 
 
Die Prüfung hat ergeben, dass die von den Betreibern vorgesehenen Mess-
orte des Betreibermessprogramms zur Umgebungsüberwachung für die ein-
zelnen Messzwecke geeignet sind. 
 
Die Prüfung hat ferner ergeben, dass mit der meteorologischen Instrumentie-
rung für die Anlage am Standort Isar die Einrichtungen zur Verfügung stehen, 
die zur Erfassung der Ausbreitungsbedingungen des Standort-
Zwischenlagers Isar bei Störfällen oder auslegungsüberschreitenden Ereig-
nissen erforderlich sind. 
 

2.2.5 Bauliche Anlagen 
 
Die Prüfung der das Lagergebäude betreffenden Unterlagen, die von den 
Betreibern eingereicht wurden, hat ergeben, dass die vorgesehenen bauli-
chen Anlagen die atomrechtlichen Anforderungen für die Aufbewahrung von 
Kernbrennstoffen erfüllen. 
 
Die Infrastruktureinrichtungen sind so ausgelegt, dass der sichere Betrieb 
des Standort-Zwischenlagers Isar und die Beherrschung von Störfällen ge-
währleistet ist. Die vorgesehenen baulichen Anlagen berücksichtigen in an-
gemessener Weise die sicherheitstechnischen Empfehlungen der Reaktor-
Sicherheitskommission (RSK-Leitlinien). 
 
Die Prüfung umfasste insbesondere folgende Aspekte: 
 
• betrieblich bedingte Lastannahmen und Bauwerksauslegung, 
• Setzungsverhalten des Lagergebäudes inklusive eines begleitenden Set-

zungsmessprogramms, 
• Dekontaminierbarkeit der Oberflächen im Verladebereich und der Behäl-

terwartungsstation, 
• Temperatur-, Druck- und Verschleißfestigkeit von Baustoffen und Bau-

strukturen sowie Alterungsbeständigkeit entsprechend der Nutzungsdau-
er des Standort-Zwischenlagers Isar von 40 Jahren, 

• bauliche Brandschutzmaßnahmen, 
• Erdungs- und Blitzschutzanlage, 
• Abschirmeigenschaften von Baustoffen und Baustrukturen, 
• Lüftung zur Abfuhr der Zerfallswärme aus den Lagerbereichen und dem 

Verladebereich, 
• Berücksichtigung von Störfällen, wie Behälterabsturz, Brand, Hochwasser 

und Erdbeben, bei der Bauwerksauslegung, 
• infrastrukturelle Schnittstellen zwischen dem Standort-Zwischenlager Isar 

und den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2. 
 
Hinreichend gesicherte Erkenntnisse über die Eigenschaften des Baugrun-
des sind notwendige Voraussetzungen für eine langzeitig standsichere Aus-
legung des Lagergebäudes. Bei den von den Betreibern prognostizierten 
Setzungen und Setzungsdifferenzen ist eine Beeinträchtigung der 
Gebrauchsfähigkeit des Lagergebäudes oder der Krananlage nicht zu erwar-
ten. 
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Zur Kontrolle der Setzungsprognosen und des Setzungsverhaltens des 
Standort-Zwischenlagers Isar sind für das Lagergebäude gemäß den RSK-
Leitlinien wiederkehrende Setzungsmessungen durchzuführen. Sie dienen 
dazu, mögliche Beeinträchtigungen des Lagergebäudes und der  
Krananlage durch ungleichmäßige Setzungen frühzeitig zu erkennen und 
sind ein Hilfsmittel zur Langzeitüberwachung des Lagergebäudes. Set-
zungsmessungen am Lagergebäude wurden in das Prüfhandbuch des 
Standort-Zwischenlagers Isar aufgenommen, ein Setzungsmessprogramm 
wurde vorgelegt. 
 
Die Betreiber haben jährlich wiederkehrende Sichtprüfungen am Bauwerk 
und 3-jährliche Prüfungen mit Beteiligung eines Sachverständigen zur Über-
wachung der Langzeitsicherheit des Lagergebäudes und der Gebäudealte-
rung vorgesehen. Dies ist anforderungsgerecht. 
 
Die gewählte Konstruktion und Ausführung des Daches und seiner Abdich-
tung sind geeignet, eine ausreichende Bauwerksdichtigkeit zu gewährleisten. 
Um auch hier Langfristeinflüsse zu beherrschen, haben die Betreiber regel-
mäßige Kontrollen des Daches, der Dachabdichtung und der Dachabläufe in 
der Prüfliste festgelegt. 
 
Die Prüfung hat ergeben, dass gemäß den baulichen Planungen die Voraus-
setzungen zum Aufbringen von Dekontbeschichtungen in den entsprechen-
den Räumen des Kontrollbereiches gegeben sind. Die Qualität der Dekont-
beschichtung wird durch baubegleitende Kontrollen sichergestellt. 
 
Die mit dieser Genehmigung festgelegten Anforderungen an die baulichen 
Anlagen überschneiden sich teilweise mit den Anforderungen, die in der 
Baugenehmigung geregelt werden. Damit die atomrechtliche Aufsichtsbe-
hörde sicherstellen kann, dass die Anforderungen der Baugenehmigung und 
von Änderungen der Baugenehmigung den Anforderungen dieser Genehmi-
gung nicht entgegenstehen, ist in Nebenbestimmung Nr. 4 geregelt, dass 
die Baugenehmigung und Änderungen der Baugenehmigung unverzüglich 
nach deren Erteilung der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde vorzulegen sind. 
 

2.2.6 Technische Lagereinrichtungen 
 
Die Prüfung der technischen Einrichtungen des Standort-Zwischenlagers Isar 
hat ergeben, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen wurden, um den 
sicheren Betrieb des Standort-Zwischenlagers Isar sowie die Beherrschung 
von Störfällen zu gewährleisten. 
 
Alle Komponenten und Systeme des Standort-Zwischenlagers Isar sind ent-
sprechend ihrer sicherheitstechnischen Relevanz in die Qualitätsklassen 
„nuklear“ und „konventionell“ klassifiziert. Die entsprechende Klassifizie-
rungsliste der Betreiber ist unter Beachtung der Festlegungen in der Unterla-
ge „Qualitätssichernde Maßnahmen bei der Errichtung der baulichen Anlage“ 
vollständig und genügt den sicherheitstechnischen Anforderungen. Diese Lis-
te ist die Grundlage für die Qualitätssicherung bei der Errichtung, die Eig-
nungsprüfungen bei der Inbetriebnahme und die späteren wiederkehrenden 
Prüfungen während des Betriebes. 
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2.2.6.1 Lagerhallenkrane 
 
Die Auslegung der Lagerhallenkrane genügt den sicherheitstechnischen An-
forderungen für den Betrieb des Standort-Zwischenlagers Isar. 
 
Die speicherprogrammierbare Steuerung gewährleistet die sichere Handha-
bung der Transport- und Lagerbehälter. Sie gewährleistet das sichere Anfah-
ren jedes Stellplatzes über Koordinatensteuerung, vermeidet Kollisionen mit 
festen Einbauten und abgestellten Behältern und begrenzt die Hubhöhe beim 
Transport der Behälter. 
 
Während der Behälterhandhabungen kann der Behälter auch bei Störungen 
sicher abgesetzt werden. 
 

2.2.6.2 Lüftung 
 
Das vorgesehene Lüftungssystem für die Behälter ist zuverlässig, Die Zer-
fallswärmeabfuhr aus den Lagerbereichen wird durch eine passive Naturkon-
vektionslüftung sichergestellt. 
 
Zur Vermeidung von Kondenswasserbildung in erheblichem Umfang in den 
Lagerbereichen, in denen keine Behälter oder Behälter ohne wesentliche 
Zerfallswärmeleistung stehen, werden die Zuluft- und die Abluftöffnungen 
durch Verschlussklappen und -deckel geschlossen. Hierdurch können die 
Luftwechselzahlen in den nicht belegten Lagerbereichen niedrig gehalten 
werden und somit auch die Zufuhr von Wasserdampf durch die Zuluft be-
grenzt werden. 
 
Gegen eine Einbeziehung des Verladebereiches einschließlich der Behälter-
wartungsstation in das System der Naturzuglüftung bestehen keine Einwän-
de. Das manuelle Öffnen der Zu-/Abluftöffnungen über den Außentoren stellt 
sicher, dass in diesen Bereichen bei Raumtemperaturen über 30 °C und 
Transport- und Lagerbehältern der Bauart CASTOR® V/19 mit einer Wärme-
leistung von über 33 kW beziehungsweise der Bauart CASTOR® V/52 mit ei-
ner Wärmeleistung von über 30 kW die Einhaltung der zulässigen Behälter- 
und Bauwerkstemperaturen gewährleistet ist. Die Kühlung oder Erwärmung 
der Behälterwartungsstation und der Funktionsräume mit einer aktiven Lüf-
tungsanlage ermöglichen die Einhaltung der Arbeitsplatzbedingungen. 
 
Die vorgesehene mobile Absaugvorrichtung besitzt eine Schwebstofffilteran-
lage. Sie entspricht auch den Anforderungen für Arbeiten mit konventioneller 
Schadstofffreisetzung. 
 

2.2.6.3 Behälterwartungsstation 
 
Die technischen Einrichtungen der Behälterwartungsstation sind so ausge-
legt, dass dort die erforderlichen Arbeiten am Behälter sicher durchgeführt 
werden können. 
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In der Behälterwartungsstation werden die Behälter für die Ein- beziehungs-
weise Auslagerung vorbereitet und Instandhaltungsmaßnahmen durchge-
führt. Die technischen Einrichtungen der Behälterwartungsstation entspre-
chen den betrieblichen und sicherheitstechnischen Anforderungen, die sich 
aus den geplanten Arbeiten ergeben (vergleiche Abschnitt G.I.3.6.1). Die Ar-
beitsfläche der Hebebühne ist hinreichend groß gewählt, um den Einsatz von 
mobilen Abschirmungen zur Reduzierung der Strahlenbelastung für das Be-
triebspersonal zu ermöglichen. 
 

2.2.6.4 Elektrotechnische Einrichtungen 
 
Die Stromversorgung der elektrotechnischen Einrichtungen des Standort-
Zwischenlagers Isar wird durch die Normalstromversorgung, eine Ersatz-
stromversorgung und eine unterbrechungslose Stromversorgung für alle zu 
unterstellenden Belastungsfälle in ausreichender Weise sichergestellt. Alle 
wichtigen Verbraucher werden durch unterbrechungslose Stromversor-
gungsanlagen (USV) mit Energie versorgt. Die vorgesehenen Überbrü-
ckungszeiten sind ausreichend bemessen. 
 

2.2.7 Beladung und Abfertigung der Behälter 
 
Zur Aufbewahrung im Standort-Zwischenlager Isar dürfen nur Transport- und 
Lagerbehälter angenommen werden, wenn die atomrechtliche Aufsichtsbe-
hörde auf Grund der vorgelegten Nachweise über 
 
- die Fertigung und Inbetriebnahme der Behälter, 
- die Einhaltung der „Technischen Annahmebedingungen“ hinsichtlich der 

Behälterinventare sowie 
- die Funktionsbereitschaft der erforderlichen technischen Einrichtungen 

für die Beladung und Abfertigung der Behälter in den Reaktorgebäuden 
der Kernkraftwerke Isar 1 beziehungsweise Isar 2 und für die Einlagerung 
im Standort-Zwischenlager Isar 

 
die Einhaltung der Voraussetzungen für die Beladung des Behälters geprüft 
und bestätigt hat. Um dieses sicherzustellen sind der atomrechtlichen Auf-
sichtsbehörde rechtzeitig vor der Beladung die in der Nebenbestimmung 
Nr. 5 genannten Unterlagen vorzulegen. 
 
Auf Grund erhöhter Gamma-Quellstärken kann das in den Transport- und 
Lagerbehältern konkret enthaltene Inventar zum Zeitpunkt der Einlagerung 
das nach Anlage 3 der Typ B(U)-Zulassung zulässige Summenkriterium  
überschreiten. Deshalb ist gemäß Nebenbestimmung Nr. 5 b) (10) geregelt, 
dass vor der Einlagerung der frühest mögliche Zeitpunkt des Abtransportes 
der Transport- und Lagerbehälter innerhalb des genehmigten Aufbewah-
rungszeitraumes zu bestimmen und der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde 
mitzuteilen ist. Dieser Zeitpunkt entspricht dem Zeitpunkt der Einhaltung der 
Typ B(U)-Zulassung. Damit wird sichergestellt, dass nur solche Transport- 
und Lagerbehälter in das Standort-Zwischenlager Isar eingelagert werden, 
die zum Zeitpunkt des Endes der Aufbewahrungszeit beziehungsweise zum 
Zeitpunkt der vorgesehenen Auslagerung die Anforderungen der gefahrgut-
beförderungsrechtlichen Zulassung vollständig erfüllen. 
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Die Beladung und Abfertigung der Transport- und Lagerbehälter gemäß den 
„Technischen Annahmebedingungen“ und den zugehörigen „Ausführungsbe-
stimmungen zu den Technischen Annahmebedingungen“ sowie die im Ab-
laufplan festgelegte Abfolge ist geeignet, die sichere Aufbewahrung der 
Kernbrennstoffe im Standort-Zwischenlager Isar zu gewährleisten. Das Bun-
desamt für Strahlenschutz hält es jedoch für geboten, dass die Beladung und 
Abfertigung der Behälter in den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2 im Beisein 
der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde oder eines von ihr beauftragten unab-
hängigen Sachverständigen durchgeführt wird. Mit der Nebenbestimmung 
Nr. 6 wird dieses sichergestellt. 
 
Die Abfertigung der zu beladenden Transport- und Lagerbehälter und damit 
zusammenhängend die Einhaltung der „Technischen Annahmebedingungen“ 
und der zugehörigen „Ausführungsbestimmungen zu den Technischen An-
nahmebedingungen“ hängt davon ab, dass die einzelnen Abfertigungsschrit-
te erprobt sind. Bei der Erprobung sind die wesentlichen Handhabungs- und 
Prüfschritte an einem unbeladenen Behälter zu demonstrieren und die Funk-
tionsbereitschaft aller notwendigen Behälterbauteile, Geräte und Hilfsmittel 
nachzuweisen. Unabhängig davon, dass diese Vorgehensweise ständiger 
Praxis entspricht, soll mit der Nebenbestimmung Nr. 7 diese Vorgehens-
weise verbindlich verankert werden. Der Umfang der Kalterprobung hängt 
jeweils von der Einbindung des Abfertigungsschrittes in die Abfertigungskette 
sowie den Zielen der Erprobung und den Erfahrungen mit vergleichbaren 
Vorgängen ab und kann deswegen in dieser Genehmigung nicht im Detail 
festgelegt werden. Daher ist eine vorherige Prüfung der Unterlagen der Kalt-
erprobung durch die atomrechtliche Aufsichtsbehörde und ihre Zustimmung 
erforderlich. 
 
Die Planung der Betreiber sieht vor, dass die beladenen und abgefertigten 
Transport- und Lagerbehälter unmittelbar nach der Abfertigung in den Kern-
kraftwerken Isar 1 und Isar 2 in das Standort-Zwischenlager Isar eingelagert 
werden. Gegen diese Vorgehensweise bestehen keine Bedenken, sofern die 
Annahmevoraussetzungen gemäß der „Technischen Annahmebedingungen“ 
erfüllt sind. Ein beladener Transport- und Lagerbehälter darf erst in das 
Standort-Zwischenlager Isar eingelagert werden, nachdem die atomrechtli-
che Aufsichtsbehörde die ordnungsgemäße Beladung und Abfertigung an-
hand des abgezeichneten behälterspezifischen Ablaufplans bestätigt hat. 
Durch die Nebenbestimmung Nr. 8 wird sichergestellt, dass nur solche Be-
hälter im Standort-Zwischenlager Isar angenommen werden, bei denen die 
atomrechtliche Aufsichtsbehörde zuvor geprüft hat, ob die im behälterspezifi-
schen Ablaufplan zur Einhaltung der „Technischen Annahmebedingungen“ 
vorgesehenen Handhabungs- und Prüfschritte bei der Beladung und Abferti-
gung ordnungsgemäß vorgenommen worden sind. 
 
Sowohl vor der Beladung der Transport- und Lagerbehälter als auch wäh-
rend der Beladung und Abfertigung der Behälter werden auf der Grundlage 
aufsichtlich bestätigter behälterspezifischer Ablaufpläne Protokolle erstellt, 
die die ordnungsgemäße Beladung und Abfertigung dokumentieren. Unver-
züglich nach Abschluss der Einlagerung eines Transport- und Lagerbehälters 
und dem Anschluss des Behälters an das System zur Überwachung der Be-
hälterdichtheit ist der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde der abgezeichnete 
behälterspezifische Ablaufplan, der die Beladung, Abfertigung und Einlage-
rung vollständig umfasst, einschließlich der im Ablaufplan angeführten Proto-
kolle zu übergeben. Die Liste der Fertigungsdokumentation und die Abnah-
meprüfzeugnisse für den jeweils montierten Druckschalter sind beizufügen. 
Durch die Nebenbestimmung Nr. 9 wird ein lückenloser Nachweis der Ein-
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haltung aller Voraussetzungen für die Beladung und Abfertigung sowie für 
die Einlagerung im Standort-Zwischenlager Isar gewährleistet. 
 
Die sicherheitstechnischen Anforderungen für die Abfertigung leerer, innen 
kontaminierter Behälter sind in den „Technischen Annahmebedingungen“ 
festgelegt. Über die Einlagerung leerer, innen kontaminierter Behälter sind 
der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde Nachweise vorzulegen, die die Einhal-
tung der „Technischen Annahmebedingungen“ dokumentieren. Dies wird in 
der Nebenbestimmung Nr. 10 geregelt. 
 

2.2.8 Betrieb der Anlage 
 
Der vorgesehene Betrieb des Standort-Zwischenlagers Isar entspricht den 
Anforderungen des Schadensvorsorgegebotes und gewährleistet eine siche-
re Aufbewahrung der Kernbrennstoffe. 
 

2.2.8.1 Betriebliche Regelungen 
 
Der bestimmungsgemäße Betrieb des Standort-Zwischenlagers Isar wird 
durch das Betriebshandbuch geregelt. Das Betriebshandbuch gliedert sich in 
die Teile „0. Einführung“, „1. Betriebsordnungen“, „2. Betrieb des KKI BEL-
LA“, „3. Störfälle“ und „4. Betrieb der Systeme des KKI BELLA und Störmel-
dungen“. Das Betriebshandbuch enthält alle erforderlichen Beschreibungen 
der Systeme und notwendigen betrieblichen Regelungen für einen sicheren 
Betrieb. In den Teilen 1 bis 3 des Betriebshandbuches sind alle schutzziel-
orientierten Sicherheitsspezifikationen festgelegt, die den sicherheitstechni-
schen Rahmen für die Aufbewahrung der Kernbrennstoffe im Standort-
Zwischenlager Isar beschreiben. 
 
Im Unterschied hierzu ist im Teil 4 des Betriebshandbuches die Ausfüllung 
des sicherheitstechnischen Rahmens durch Handlungsanweisungen für den 
Betrieb der Systeme und das Verhalten nach Störmeldungen dargestellt. Im 
Betriebshandbuch ist geregelt, inwieweit Handlungsanweisungen die Schutz-
ziele berühren und dem entsprechend der Freigabe durch Sachverständige 
unterliegen sollen. Mit der Nebenbestimmung Nr. 11 wird sichergestellt, 
dass die Handlungsanweisungen gemäß der Einstufung „B“ in Teil 0 des Be-
triebshandbuches durch die atomrechtliche Aufsichtsbehörde darauf hin ge-
prüft werden können, ob sie den mit den Sicherheitsspezifikationen festge-
legten Vorgaben entsprechen. 
 

2.2.8.2 Betriebsorganisation, Personelle Anforderungen 
 
Die Betriebsorganisation ist geeignet, den sicheren Betrieb des Standort-
Zwischenlagers Isar zu gewährleisten. 
 
Alle erforderlichen personellen, organisatorischen und administrativen Vor-
aussetzungen sind in der „Personellen Betriebsorganisation“ in geeigneter 
Weise geregelt. Die für die Leitung und Beaufsichtigung des Standort-
Zwischenlagers Isar verantwortlichen Personen sind namentlich benannt und 
besitzen die für die Aufbewahrung von Kernbrennstoffen erforderliche Fach-
kunde. Für das Standort-Zwischenlager Isar sowie zwischen den Kernkraft-
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werken Isar 1 und Isar 2 und dem Standort-Zwischenlager Isar sind die Ver-
antwortungsbereiche und Zuständigkeiten klar voneinander abgegrenzt und 
die jeweiligen Vertretungen geregelt. 
 
Bei besonderen Vorkommnissen außerhalb der Regelarbeitszeit wird durch 
die qualifizierte ständige Rufbereitschaft der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 
sichergestellt, dass die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden können. 
 
Um zu gewährleisten, dass eine ausreichende Qualifikation des Betriebsper-
sonals dauerhaft aufrecht erhalten bleibt, wird mit Nebenbestimmung Nr. 12 
geregelt, dass die Ausbildung und die Teilnahme an Schulungen der atom-
rechtlichen Aufsichtsbehörde jährlich nachzuweisen sind. 
 

2.2.8.3 Betriebsregime und Schnittstellen mit dem Betrieb der Kernkraft-
werke Isar 1 und Isar 2 
 
Das Betriebsregime des Standort-Zwischenlagers Isar umfasst alle für die 
Aufbewahrung der Kernbrennstoffe notwendigen betrieblichen Maßnahmen, 
die im Betriebshandbuch geregelt sind. Es gilt sowohl für das Lagergebäude 
wie auch für die Außenanlangen auf dem Gelände des Standort-
Zwischenlagers Isar, das durch einen Betriebszaun vom übrigen Gelände der 
Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 räumlich abgegrenzt ist. Damit sowie durch 
entsprechende Regelungen des Betriebshandbuches ist eine klare Abgren-
zung des Betriebes des Standort-Zwischenlager Isar vom Betrieb der Kern-
kraftwerke Isar 1 und Isar 2 sichergestellt. 
 
Für den Betrieb des Standort-Zwischenlagers Isar werden von diesem ver-
schiedene Dienstleistungen der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 in Anspruch 
genommen. Gegen die Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen bestehen 
keine Bedenken. Die Betriebsführung sowohl des Standort-Zwischenlagers  
Isar als auch der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 wird durch die E.ON Kern-
kraft GmbH wahrgenommen. Der Betrieb dieser Anlagen wird durch den 
Standortleiter koordiniert. Damit wird sichergestellt, dass die Dienstleistungen 
der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 im erforderlichen Umfang zur Verfügung 
stehen. Ferner wird dadurch sichergestellt, dass gegenseitig störende Beein-
flussungen ausgeschlossen werden können. 
 
Für den Fall, dass die Dienstleistungen der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 
entfallen sollen, ist zu prüfen, ob und inwieweit diese durch gleichwertige Ei-
genleistungen oder Fremdleistungen ersetzt werden müssen. Mit der Ne-
benbestimmung Nr. 13 wird geregelt, dass beabsichtigte Änderungen bei 
den Einrichtungen der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2, die für Dienstleistun-
gen für das Standort-Zwischenlager Isar in Anspruch genommen werden, vor 
deren Umsetzung rechtzeitig der atomrechtlichen Aufsichtbehörde zur Zu-
stimmung vorzulegen sind. Somit ist gewährleistet, dass auch bei einer frü-
heren Einstellung des Betriebes der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 recht-
zeitig ein Konzept vorgelegt wird, in welcher Weise die bisher von den Kern-
kraftwerken Isar 1 und Isar 2 zur Verfügung gestellten Einrichtungen und 
Dienstleistungen ersetzt werden. Dies schließt auch eine Anpassung des 
Personalkonzeptes ein. 
 
Durch die frühzeitige Einbindung der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde wird 
sichergestellt, dass die atomrechtliche Aufsichtsbehörde die vorgesehenen 
Änderungen prüft, damit die Sicherheit der genehmigten Aufbewahrung der 
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bestrahlten Brennelemente im Standort-Zwischenlager Isar nicht beeinträch-
tigt wird. 
 

2.2.8.4 Lagerbelegung 
 
Die vorgesehene Lagerbelegung entspricht den sicherheitstechnischen An-
forderungen für die Aufbewahrung von Kernbrennstoffen im Standort-
Zwischenlager Isar. 
 
Ein Belegungsplan ist gemäß Nebenbestimmung Nr. 5 d) (14) der atom-
rechtlichen Aufsichtsbehörde vor der Beladung zur Bestätigung vorzulegen. 
Damit wird sichergestellt, dass alle Randbedingungen der Lagerbelegung, 
insbesondere bezüglich der maximalen Wärmeleistung bei gemischter Behäl-
teraufstellung in einer Doppelreihe, eingehalten werden. 
 
Die vorgesehenen Behälterpositionen ermöglichen eine sichere Behälter-
handhabung. Nach maximal 3 Behälterumsetzungen im Falle der Teilbele-
gung und der Nutzung einer Rangierposition sowie Umlagerung innerhalb ei-
ner Doppelreihe im Falle der Vollbelegung kann auf jeden Behälter zugegrif-
fen werden. Die umgesetzten Behälter werden dafür temporär auf freien Po-
sitionen in den Lagerbereichen oder auf definierten Rangierpositionen im 
Transportgang des entsprechenden Lagerbereiches abgestellt. Diese Vorge-
hensweise beeinträchtigt den sicheren Betrieb des Standort-Zwischenlagers 
Isar nicht. 
 
Gegen das Abstellen leerer, innen nicht kontaminierter Behälter im Standort-
Zwischenlager Isar, die zu einem späteren Zeitpunkt beladen und danach 
wieder im Standort-Zwischenlager Isar eingelagert werden sollen, bestehen 
keine Bedenken, soweit dieses auf einer der Behälterpositionen in den La-
gerbereichen erfolgt. Mit der Nebenbestimmung Nr. 14 wird sichergestellt, 
dass die atomrechtliche Aufsichtsbehörde über das Abstellen leerer, innen 
nicht kontaminierter Behälter im Lagergebäude unterrichtet wird. Soll von den 
vorgesehenen Stellplätzen abgewichen werden, könnte der sichere Betrieb 
des Standort-Zwischenlagers Isar durch die abgestellten leeren, innen nicht 
kontaminierten Behälter beeinträchtigt werden. Deshalb ist für abweichende 
Positionen die Zustimmung der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde erforder-
lich. 
 

2.2.8.5 Einlagerung und Auslagerung der Transport- und Lagerbehälter 
 
Die von den Betreibern geplanten Abläufe der Einlagerung und Auslagerung 
der beladenen und der leeren, innen kontaminierten Transport- und Lager-
behälter in das Standort-Zwischenlager Isar erfüllen die sicherheitstechni-
schen Anforderungen. 
 
Die im Betriebshandbuch und in den „Randbedingungen zur Lagerbelegung 
im Brennelementbehälterlager Isar KKI BELLA“ beschriebenen technischen 
Betriebsabläufe und Einschränkungen sind geeignet, den Betrieb des Stand-
ort-Zwischenlagers Isar im erforderlichen Umfang zu regeln. Die vorgesehe-
nen Lagerhallenkrane, Lastaufnahmeeinrichtungen und 
Handhabungseinrichtungen sind auf Grund ihrer Tragfähigkeiten für die 
vorgesehenen Betriebsabläufe geeignet. Die Hubhöhen der beiden 
Lagerhallenkrane sind bei allen Behälterhandhabungen im Lagergebäude 
durch eine speicherprogrammierbare Steuerung zuverlässig begrenzt. Die 



 

 

Seite 111

grammierbare Steuerung zuverlässig begrenzt. Die Transportwege bieten 
ausreichend Platz für die vorgesehenen Behälterhandhabungen. Die in der 
Behälterwartungsstation für die Behältervorbereitung zur Ein- oder Auslage-
rung erforderlichen Einrichtungen entsprechen den Anforderungen, die sich 
aus den vorgesehenen Arbeiten ergeben. Bei den Arbeiten werden mobile 
Abschirmungen eingesetzt, die die Strahlenexposition des Betriebspersonals 
in angemessener Weise reduzieren. Unmittelbar nach der Einlagerung wird 
der Druckschalter des Transport- und Lagerbehälters an das System zur  
Überwachung der Behälterdichtheit angeschlossen und damit die ständige 
Überwachung des Behälters gewährleistet. Alle erforderlichen Handha-
bungsschritte zur Einlagerung der Transport- und Lagerbehälter im Standort-
Zwischenlager Isar sind in den Ablaufplänen geregelt. 
 
Um die zuverlässige Handhabung und Abfertigung der Behälter im Standort-
Zwischenlager Isar zu gewährleisten, werden die Abfertigungsschritte aus 
dem behälterspezifischen Ablaufplan, die erstmalig im Standort-
Zwischenlager Isar durchgeführt werden sollen, vorher „kalt“ ohne Brennele-
mente erprobt (Nebenbestimmung Nr. 7). 
 
Die Handhabungsschritte für die Auslagerung von Transport- und Lagerbe-
hältern sind im Betriebshandbuch geregelt. Sie entsprechen bis auf die Ar-
beiten am Behälter in der Behälterwartungsstation prinzipiell den Arbeiten bei 
der Einlagerung in umgekehrter Reihenfolge. Art und Umfang der Arbeiten 
am Behälter in der Behälterwartungsstation hängen davon ab, ob ein innerer 
Transport zu einem der Reaktorgebäude oder ein Abtransport des Behälters 
aus dem Standort-Zwischenlager Isar über öffentliche Verkehrswege vorge-
sehen ist. 
 
Der eingereichte Ablaufplan beschreibt nur die Behältereinlagerung. Um zu 
gewährleisten, dass die Voraussetzungen für einen sicheren Abtransport der 
Behälter geschaffen werden, wurde Nebenbestimmung Nr. 3 erlassen. Sie 
stellt sicher, dass der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde rechtzeitig vor der 
Auslagerung des ersten Behälters ein Ablaufplan für die erforderlichen 
Handhabungsschritte bei der Auslagerung, einschließlich der erforderlichen 
Prüfschritte, zur Zustimmung vorgelegt wird. 
 

2.2.8.6 Instandhaltung 
 
Durch die Regelungen in der Instandhaltungsordnung und im Prüfhandbuch 
wird der sichere Betrieb des Standort-Zwischenlagers Isar gewährleistet. 
 
Die Instandhaltung umfasst alle Prüfungen, Wartungen und Instandsetzun-
gen (Reparaturen). Im Prüfhandbuch sind Prüfgegenstand, Prüfart und  
-umfang, Prüfintervall, Sachverständigenbeteiligung und Betriebszustand 
festgeschrieben. 
 
Das Prüfhandbuch genügt den atomrechtlichen Anforderungen. Die Instand-
haltungsordnung stellt die Abwicklung von Instandhaltungsmaßnahmen si-
cher. 
 
Die Liste der sicherheitstechnisch relevanten Einrichtungen des Standort-
Zwischenlagers Isar, die in definierten Zeitabständen wiederkehrenden Prü-
fungen im Beisein eines unabhängigen Sachverständigen unterliegen, ist 
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vollständig und gegen Art, Umfang und Intervall der vorgesehenen Prüfun-
gen bestehen keine Bedenken. 
 
Die Nebenbestimmung Nr. 15 stellt sicher, dass die an Hand der konkreten 
betrieblichen Randbedingungen zu erstellenden Prüfanweisungen für die 
wiederkehrenden Prüfungen von Anlagenteilen, die in die Qualitätsklasse 
„QN“ eingestuft sind, durch die atomrechtliche Aufsichtsbehörde geprüft wer-
den. 
 
Die Prüfung hat ergeben, dass die von den Betreibern vorgesehenen Maß-
nahmen zur Instandsetzung des Behälters beziehungsweise des Systems 
zur Überwachung der Behälterdichtheit nach Störmeldung des Systems zur 
Überwachung der Behälterdichtheit die sicherheitstechnischen Anforderun-
gen erfüllen. 
 
Die Dichtheit der Behälter wird mittels Druckschalter durch das System zur 
Überwachung der Behälterdichtheit überwacht. Somit ist sichergestellt, dass 
das Nachlassen der Dichtwirkung einer Deckelbarriere rechtzeitig erkannt 
und die notwendigen Maßnahmen zur Wiederherstellung des spezifikations-
gerechten Zustandes der Behälter eingeleitet werden können. Da ein gleich-
zeitiges Versagen beider Deckelbarrieren nicht zu unterstellen ist, ist eine 
Freisetzung radioaktiver Stoffe ausgeschlossen. 
 
Bei Nachlassen der Dichtwirkung einer der Dichtungen des Sekundärdeckels 
kann die spezifikationsgerechte Dichtheit der Deckelbarriere durch Aus-
tausch der entsprechenden Dichtung in der Behälterwartungsstation des 
Standort-Zwischenlagers Isar wiederhergestellt werden. Damit wird das Dop-
peldeckeldichtsystem wiederhergestellt. 
 
Die für den Fall einer nicht mehr spezifikationsgerechten Dichtheit des Pri-
märdeckels vorgesehenen Reparaturmaßnahmen „Aufschweißen eines Fü-
gedeckels“ und „Austausch der Primärdeckeldichtung im Reaktorgebäude“ 
sind unabhängig voneinander zur Wiederherstellung des Doppeldeckeldicht-
systems geeignet. 
 
Voraussetzung für die Durchführung der Reparaturmaßnahme „Aufschwei-
ßen eines Fügedeckels“ ist die Verfügbarkeit eines Fügedeckels, der für die 
Transport- und Lagerbehälter der Bauarten CASTOR®V/19 und CASTOR® 

V/52, die für die Aufbewahrung im Standort-Zwischenlager Isar vorgesehen 
sind, geeignet ist. Die Betreiber sehen nicht vor, über den gesamten Aufbe-
wahrungszeitraum einen Fügedeckel vorzuhalten. Spätestens bevor die Re-
paraturmöglichkeiten in den Kernkraftwerken entfallen, werden jedoch ein 
Fügedeckel sowie die dazugehörigen Bauteile, Hilfsmittel und Vorrichtungen 
für das Aufschweißen des Fügedeckels in einem der Zwischenlager an den 
Standorten Isar, Grohnde, Grafenrheinfeld, Unterweser oder Brokdorf bereit-
gehalten. Um zu gewährleisten, daß zumindest eine der beiden bei einer 
nicht mehr spezifikationsgerechten Dichtheit einer Primärdeckeldichtung 
möglichen Reparaturmaßnahmen jederzeit zur Anwendung kommen kann, 
ist mit Nebenbestimmung Nr. 16 festgelegt, dass spätestens bevor die 
Möglichkeit der Reparatur des Primärdeckeldichtsystems in den Reaktorge-
bäuden der Kernkraftwerke Isar entfällt, die Verfügbarkeit eines Fügedeckels 
sowie der zugehörigen Bauteile, Hilfsmittel und Vorrichtungen für das Auf-
schweißen eines Fügedeckels gegenüber der atomrechtlichen Aufsichtsbe-
hörde nachzuweisen ist. Die Verfügbarkeit ist gegeben, wenn die Möglichkeit 
des Zugriffs und der Nutzung für den Zweck der Reparatur besteht, ohne 
dass es hierfür noch der Zustimmung Dritter bedarf.  
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Soweit der in einem der Zwischenlager an den Standorten Isar, Grohnde, 
Grafenrheinfeld, Unterweser oder Brokdorf bereit gehaltene Fügedeckel im 
Bedarfsfall neben dem Standort-Zwischenlager Isar auch für vier weitere 
Standort-Zwischenlager zur Verfügung stehen soll, bestehen hiergegen keine 
Bedenken. Wenn der Fall auftritt, dass eine Primärdeckeldichtung nicht mehr 
die spezifikationsgerechte Dichtheit aufweist und der für die Reparatur vor-
gesehene Fügedeckel abgerufen wird, wird dieser innerhalb eines Zeitrau-
mes von 5 Monaten ersetzt. Dieser Zeitraum ist für die Wiederherstellung der 
Verfügbarkeit eines Fügedeckels unter sicherheitstechnischen Gesichtpunk-
ten nicht zu beanstanden. 
 
Bei einer Reparatur durch Aufschweißen eines Fügedeckels ist der sichere 
Ablauf der Reparaturmaßnahme in Form eines Schrittfolgeplans festzulegen. 
Um zu gewährleisten, dass die Voraussetzungen für einen sicheren Ablauf 
der Reparaturmaßnahme vorliegen, ist der Schrittfolgeplan gemäß Neben-
bestimmung Nr. 17 der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde vor der Durchfüh-
rung der Reparatur zur Zustimmung vorzulegen. Weiterhin hängt die Qualität 
der Fügedeckelbarriere wesentlich von der einwandfreien Schweißung des 
Fügedeckels ab. Die Qualifikation des Schweißfachpersonals muss deshalb 
rechtzeitig sichergestellt werden. Daher wird durch Nebenbestimmung 
Nr. 17 geregelt, dass im Anforderungsfall mit Einreichung der Unterlagen 
zum Einsatz des Fügedeckels als Reparaturmaßnahme die erforderliche 
Qualifikation des Schweißfachpersonals gegenüber der atomrechtlichen Auf-
sichtsbehörde nachzuweisen ist. Weiterhin sind der atomrechtlichen Auf-
sichtsbehörde gegenüber die vorgesehenen Maßnahmen zur Dosisminimie-
rung für das Betriebspersonal darzustellen und eine Abschätzung der Strah-
lenexposition bei der Durchführung der Reparaturarbeiten zur Prüfung vorzu-
legen. 
 
Mit der Nebenbestimmung Nr. 18 wird sichergestellt, dass die ordnungs-
gemäße jährliche Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Systems zur  
Überwachung der Behälterdichtheit durch einen von der Aufsichtsbehörde 
beauftragten unabhängigen Sachverständigen bestätigt und somit eine re-
gelmäßige aufsichtliche Kontrolle durchgeführt wird. 
 
Instandsetzungsmaßnahmen an Transport- und Lagerbehältern können so-
wohl im Standort-Zwischenlager Isar als auch, nach einem Rücktransport, in 
den Reaktorgebäuden der Kernkraftwerke Isar 1 (Transport- und Lagerbehäl-
ter der Bauart CASTOR® V/52) und Isar 2 (Transport- und Lagerbehälter der 
Bauart CASTOR® V/19) durchgeführt werden. Da die konkreten Maßnahmen 
der Instandsetzung erst im Anforderungsfall geplant werden können, wird 
durch die Nebenbestimmung Nr. 19 sichergestellt, dass die Instandset-
zungsmaßnahmen mit sicherheitstechnischer Bedeutung durch die atom-
rechtliche Aufsichtsbehörde überwacht werden. Gleiches gilt für Instandset-
zungsmaßnahmen an Anlagenteilen und Einrichtungen des Standort-
Zwischenlager Isar mit sicherheitstechnischer Bedeutung. 
 
Um eine ordnungsgemäße Durchführung der Probenahme und der Druck-
entlastung des Sperrraumes sicherzustellen, wird mit Nebenbestimmung 
Nr. 20 festgelegt, dass vor dem ersten Einsatz eine Kalthantierung mit den 
Apparaturen durchzuführen ist und deren Ergebnis der atomrechtlichen Auf-
sichtsbehörde mitzuteilen ist. 
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2.2.8.7 Berichte an die atomrechtliche Aufsichtsbehörde 
 
Das Bundesamt für Strahlenschutz hält es für geboten, dass im Hinblick auf 
die Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzungen die Betreiber regelmäßig 
an die atomrechtliche Aufsichtsbehörde Bericht erstatten. Zum Berichtsinhalt 
zählen ein allgemeiner Betriebsbericht sowie Meldungen über besondere 
Vorkommnisse. Die Nebenbestimmung Nr. 21 dient der Gewährleistung der 
Berichterstattung. 
 

2.2.8.8 Inbetriebnahme 
 
Um sicherzustellen, dass alle gemäß dem Betriebshandbuch für den Betrieb 
erforderlichen Systeme zum erstmaligen Erreichen des Normalbetriebszu-
standes des Standort-Zwischenlagers Isar ordnungsgemäß funktionieren, ist 
auf der Grundlage eines Programms zur Inbetriebsetzung deren Funktions-
bereitschaft nachzuweisen. Zu diesem Zweck ist die Nebenbestimmung 
Nr. 22 erlassen worden. 
 

2.2.9 Brandschutz und Brandschutzeinrichtungen 
 
Die von den Betreibern vorgesehenen vorbeugenden und abwehrenden 
Brandschutzmaßnahmen erfüllen die besonderen Anforderungen aus kern-
technischer Sicht. 
 
Lagerbereiche 
 
In den Lagerbereichen sind durch die Verwendung nicht brennbarer bezie-
hungsweise schwer entflammbarer Baustoffe und die Begrenzung der Menge 
der brennbaren Betriebsmittel auf das für den Betrieb unbedingt notwendige 
Maß während der bestimmungsgemäßen Aufbewahrung der Transport- und 
Lagerbehälter im Standort-Zwischenlager Isar nur geringe Brandlasten vor-
handen, von denen keine Gefahr für die Aufbewahrung der Kernbrennstoffe 
ausgeht. 
 
Verladebereich 
 
Durch die flächenmäßig abdeckende Verteilung von automatischen Brand-
meldern im Verladebereich wird ein Entstehungsbrand bereits frühzeitig er-
kannt und kann dann durch das Betriebspersonal bis zum Eintreffen der 
Feuerwehr mit mobilen Feuerlöscheinrichtungen bekämpft werden. Der mög-
liche Ausfall leittechnischer Einrichtungen (zum Beispiel des Systems zur  
Überwachung der Behälterdichtheit) infolge eines Brandes ist sicherheits-
technisch unbedenklich. 
 
Im Verladebereich ist im ungünstigsten Fall der Brand eines beladenen 
Transportfahrzeuges mit den gesamten Fahrzeugbrandlasten wie Kraftstoff, 
Bereifung, Kabel, Farben und Hydrauliköl zu betrachten. Während des Auf-
enthaltes des Transportfahrzeuges im Verladebereich ist immer Betriebsper-
sonal vorhanden, so dass bereits Entstehungsbrände zeitnah erkannt und 
wirksam bekämpft werden. Als vorbeugende betriebliche Brandschutzmaß-
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nahme ist vorgesehen, das Zugfahrzeug unmittelbar nach der Positionierung 
des Transportwagens von diesem abzukuppeln und aus dem Verladebereich 
herauszufahren. 
 
Falls keine Behältertransporte oder -handhabungen stattfinden, sind im Ver-
ladebereich nur sehr geringe Brandlasten vorhanden. Durch die Aufteilung 
des Lagergebäudes in Brandabschnitte wird ein Übergreifen von Bränden 
von einem Gebäudeteil auf angrenzende Gebäudeteile verhindert. Die Länge 
von Flucht- und Rettungswegen erfüllt die Anforderungen der RSK-Leitlinie. 
 
Zur Brandbekämpfung stehen mobile Feuerlöscher sowie ein Löschwasser-
system mit 3 um den südlichen Teil des Standort-Zwischenlagers Isar verteil-
ten Hydranten für die Feuerwehr zur Verfügung. Diese Einrichtungen sind 
entsprechend den zu erwartenden Brandszenarien dimensioniert und ermög-
lichen eine rasche und wirkungsvolle Brandbekämpfung. 
 
Mit den getroffenen Brandschutzmaßnahmen ist sichergestellt, dass der si-
chere Einschluss des radioaktiven Inventars in Transport- und Lagerbehäl-
tern der Bauarten CASTOR® V/19 und CASTOR® V/52 auch im Brandfall 
gewährleistet bleibt. 
 
Die betrieblichen Regelungen zur Alarmierung und Brandbekämpfung sind 
anforderungsgerecht. Die Werkfeuerwehr der Kernkraftwerke Isar 1 und  
Isar 2 führt die Brandbekämpfung durch und kann durch die öffentliche Feu-
erwehr unterstützt werden. Gemäß dem Betriebshandbuch, Brandschutzord-
nung, wird das mit Arbeiten im Standort-Zwischenlager Isar betraute Perso-
nal regelmäßig im Brandschutz unterwiesen. 
 

2.2.10 Umgang mit radioaktiven Abfällen 
 
Die erforderliche Vorsorge für den Umgang mit den im Standort-
Zwischenlager Isar anfallenden festen, flüssigen und gasförmigen radioakti-
ven Abfällen ist getroffen. Die notwendigen Einrichtungen sind im Standort-
Zwischenlager Isar vorhanden und die erforderlichen organisatorischen Vor-
kehrungen sind im Betriebshandbuch durch geeignete Regelungen berück-
sichtigt. 
 
Bei Einhaltung der Nebenbestimmung Nr. 23 bestehen keine Bedenken 
dagegen, dass die Betreiber die im Standort-Zwischenlager Isar anfallenden 
radioaktiven Abfälle in den Kernkraftwerken Isar gegebenenfalls weiterbe-
handeln und zwischenlagern. Die zur Charakterisierung der Abfälle erforder-
lichen Daten, wie zum Beispiel Art des Rohabfalls, Inventar und Masse, wer-
den entsprechend §§ 72 ff StrlSchV erfasst und dokumentiert. 
 
Anfallende feste, flüssige und gasförmige radioaktive Abfälle können in den 
Kernkraftwerken Isar sicher behandelt und getrennt von den in den Kern-
kraftwerken Isar anfallenden Abfällen zwischengelagert werden. Die für den 
Umgang mit im Standort-Zwischenlager Isar anfallenden radioaktiven Abfäl-
len in den Kernkraftwerken Isar erforderliche Änderung der Genehmigung 
nach § 7 AtG wurde von den Betreibern am 16.04.2003 und 30.04.2003 beim 
Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen 
beantragt. Dieses hat mit Schreiben vom 28.05.2003 gegenüber dem Bun-
desamt für Strahlenschutz erklärt, dass keine Gründe erkennbar sind, die ei-
ner solchen Genehmigung entgegen stehen. Mit Nebenbestimmung Nr. 23 
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wird sichergestellt, dass die erforderliche Genehmigung vorliegt, bevor im 
Standort-Zwischenlager Isar radioaktive Abfälle anfallen. 
 

2.2.11 Einwirkungen von innen 
 
Die Auslegung des Standort-Zwischenlagers Isar sowie der Transport- und 
Lagerbehälter der Bauarten CASTOR® V/19 und CASTOR® V/52 gegen Stör-
fälle durch Einwirkungen von innen entspricht den Anforderungen des § 49 
StrlSchV. Im Falle des Eintretens von anomalen Betriebszuständen und zum 
anomalen Betrieb zu zählenden Störungen ist die Dichtheit der Behälter wei-
terhin gegeben, so dass der Grenzwert des § 46 Abs. 1 StrlSchV unverän-
dert eingehalten wird. 
 

2.2.11.1 Anomaler Betrieb 
 
Aus einem Ausfall der Normalstromversorgung und der leittechnischen Ein-
richtungen ergeben sich keine sicherheitstechnisch relevanten Auswirkungen 
auf die Aufbewahrung von Kernbrennstoffen im Standort-Zwischenlager Isar. 
 
Durch den Ausfall eines Lagerhallenkrans während des Behältertransportes 
wird der Behälter nicht gefährdet. Es ist in diesem Fall gewährleistet, dass 
der Lagerhallenkran langsam abgebremst wird, der Behälter sicher im Kran-
gehänge hängen bleibt und durch Handlüftung der Bremsen abgesetzt wer-
den kann. 
 
Da im Standort-Zwischenlager Isar allenfalls gering kontaminierte Wässer 
anfallen und diese Wässer weder unter hohem Druck stehen noch aufgeheizt 
werden, sind auch im Falle einer Leckage der Betriebsabwassersammelbe-
hälter keine radiologisch relevanten Freisetzungen radioaktiver Stoffe in die 
Umgebung des Standort-Zwischenlagers Isar möglich. Die Ausführung der 
Abwassersammeltanks mit Auffangwanne stellt eine ausreichende Maßnah-
me zum Schutz vor Leckagen dar. 
 

2.2.11.2 Störfälle 
 
Dem Auftreten und den Auswirkungen von Störfällen bei Handhabungsvor-
gängen wird im Standort-Zwischenlager Isar durch geeignete Maßnahmen 
begegnet. 
 
Die von den Betreibern zu Grunde gelegten Störfallszenarien für Einwirkun-
gen von innen (vergleiche Abschnitt G.I.5.1) decken alle relevanten Störfall-
ereignisse ab. 
 
Alle Handhabungen bei der Ein-, Um- oder Auslagerung werden durch quali-
fiziertes Personal durchgeführt, dessen Ausbildungsstand zudem kontinuier-
lich erhalten wird. Weitere Maßnahmen zur Vermeidung von Störfällen sind 
die Implementierung entsprechender Handhabungsvorschriften im Betriebs-
handbuch und die Sicherstellung ihrer Einhaltung durch Prüfungen und Kon-
trollen. 
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2.2.11.2.1 Mechanische Einwirkungen 
 
Die mechanische Integrität des Behälters und der sichere Einschluss des ra-
dioaktiven Inventars bleiben bei allen zu unterstellenden Störfällen mit me-
chanischer Einwirkung gewährleistet. 
 
Auf Grund der Begrenzung der Fahrgeschwindigkeit des Transportfahrzeu-
ges ist die Verwendung von Stoßdämpfern für die Transport- und Lagerbe-
hälter beim innerbetrieblichen Transport nicht erforderlich. 
 
Die größten mechanischen Einwirkungen auf den Behälter ergeben sich bei 
einem Absturz aus dem Krangehänge beim Abladen vom Transportfahrzeug 
beziehungsweise beim Transport in den Lagerbereichen. Die diesbezüglich 
durchgeführte vergleichende Betrachtung der Behälterbeanspruchungen 
greift insoweit auf Prüfungen im gefahrgutbeförderungsrechtlichen Zulas-
sungsverfahren für Behälter zurück, die ihrerseits in Übereinstimmung mit 
den geltenden IAEO-Prüfvorschriften durchgeführt wurden und aus experi-
mentellen Versuchen (Fallversuchen an Originalbehältern und Modellen) so-
wie Berechnungen und vergleichenden Betrachtungen bestehen. 
 
Die von den Betreibern beim Be- und Entladen angegebene Hubhöhe von 
3,00 m ist unter Berücksichtigung des im Be- und Entladebereich vorhande-
nen Dämpferbetons für die Be- und Entladevorgänge abdeckend gewählt. 
Ein Absturz des Behälters auf Bereiche des Normalbetons beim Abheben 
vom Transportfahrzeug wird durch die speicherprogrammierbare Steuerung 
mittels der Fahrbereichsbegrenzung des Lagerhallenkrans bei einer Hubhö-
he von 3,00 m auf den mittleren Bereich der Dämpferbetonplatte vermieden. 
Bestimmte Bauteile der Traverse werden nach den Grundsätzen der erhöh-
ten Anforderungen der KTA-Regel 3902 ausgelegt und im Rahmen der be-
gleitenden Kontrolle nach der KTA-Regel 3903 geprüft. Hierdurch wird eine 
ausreichende Vorsorge gegen einseitiges Versagen der Traverse getroffen. 
Ein schräger Absturz des Behälters ist damit nicht zu unterstellen. Die Prü-
fung hat weiterhin ergeben, dass der senkrechte Fall des Behälters als aus-
legungsbestimmender Handhabungsstörfall für den Behälter zu bewerten ist. 
 
Bei dem Absturz eines beladenen Transport- und Lagerbehälters der Bauart 
CASTOR® V/19 oder der Bauart CASTOR® V/52 ohne Stoßdämpfer aus  
einer Höhe von 3,00 m auf eine Bodenplatte aus Dämpferbeton bleiben die 
Behälterintegrität und der sichere Einschluss des radioaktiven Inventars er-
halten. Somit ist die Verwendung des Dämpferbetons eine wirkungsvolle 
Maßnahme, um die mechanische Belastung des Behälters bei einem Fall 
aus der maximalen Hubhöhe von 3,00 m zu reduzieren. 
 
Die Prüfung hat weiterhin ergeben, dass auch der Absturz aus 0,25 m Höhe 
auf die Betonbodenplatte der Halle durch die Auslegung des Behälters abge-
deckt wird. Für diesen Fall ist eine Standard-Helium-Leckagerate von maxi-
mal 10-4 Pa m³/s für silberummantelte Federkern-Metalldichtringe und von 
maximal 10-8 Pa m³/s für aluminiumummantelte Federkern-Metalldichtringe 
der Barriere Primärdeckel und von maximal 5 • 10-6 Pa m³/s der Barriere Se-
kundärdeckel sichergestellt. Die Strahlenexposition nach dem Störfall Behäl-
terabsturz liegt bei Annahme dieser Leckageraten um mehrere Größenord-
nungen unterhalb der Störfallplanungswerte des § 49 StrlSchV. Damit ist 
auch dem Minimierungsgebot des § 6 StrlSchV in angemessener Weise 
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Rechnung getragen worden. Eine weitere Reduzierung der Strahlenexpositi-
on wäre nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich. 
 
Im Rahmen der Behälterhandhabungen in der Behälterwartungsstation kön-
nen schwere Teile mit einem Lagerhallenkran über dem Behälter verfahren 
werden. Die aus einem Absturz dieser Teile resultierenden Belastungen des 
Behälters sind geringer als bei einem Behälterabsturz. 
 
Durch die Anfahrmaße des Lagerhallenkrans und durch die an der Kranbahn 
angeordneten Endschalter wird der Anprall eines Behälters an ein Bauteil 
des Lagergebäudes vermieden. Die Auswirkungen des Aufpralls eines Be-
hälters auf einen anderen Behälter werden durch Vorsorgemaßnahmen wie 
die Verwendung einer speicherprogrammierbaren Steuerung, die Begren-
zung der Fahrgeschwindigkeit des Lagerhallenkrans mit Last und Fahrbe-
reichseinschränkungen soweit begrenzt, dass der Behälter nicht umstürzt 
und die Integrität der Behälter nicht beeinträchtigt wird. 
 
Die Auswirkungen eines Bedienungsfehlers oder eine Fehlsteuerung des La-
gerhallenkrans werden durch die speicherprogrammierbare Steuerung sowie 
die geringen Hub- und Fahrgeschwindigkeiten so weit begrenzt, dass unzu-
lässige mechanische Beanspruchungen des Behälters vermieden werden. 
 

2.2.11.2.2 Brand 
 
Auf Grund der von den Betreibern vorgesehenen Brandschutzmaßnahmen 
sind im Standort-Zwischenlager Isar nur sehr geringe Brandlasten vorhan-
den. Zudem werden Brände durch das Brandmeldesystem frühzeitig detek-
tiert und können anschließend mit Hilfe der vorgesehenen Löschmaßnahmen 
wirkungsvoll bekämpft werden. 
 
Temporär sind bei der Anlieferung eines Behälters durch das Transportfahr-
zeug erhöhte Brandlasten im Verladebereich vorhanden. Zur Minimierung 
des Brandrisikos wird das Zugfahrzeug unmittelbar nach der Beendigung des 
Abladevorgangs wieder aus dem Verladebereich hinausgefahren. Bei einem 
Brand des Transportfahrzeuges ist das Betriebspersonal vor Ort, das den 
Brand bereits in der Entstehungsphase erkennt und sofort mit mobilen Feuer-
löschmitteln wirksam bekämpft. So kann ein Fahrzeugvollbrand verhindert 
werden. Die Prüfung hat ergeben, dass durch anschließende Brandbekämp-
fung durch die Feuerwehr erreicht wird, dass die thermische Belastung des 
Behälters insgesamt geringer ist als die thermische Belastung, die der Behäl-
terauslegung zugrunde gelegt wurde. Eine Freisetzung radioaktiver Stoffe ist 
nicht zu besorgen, so dass die Störfallplanungswerte nach § 49 StrlSchV 
eingehalten werden. 
 
Die in den sicherheitstechnischen Leitlinien für die trockene Zwischenlage-
rung erhobenen Basisanforderungen hinsichtlich der Vorkehrungen zur 
Brandrauchabführung werden durch die Einhaltung der konventionellen 
Schutzziele erfüllt. 
 
Das bei den Löschmaßnahmen anfallende Löschwasser wird in bedarfsge-
rechter Weise im Verladebereich zurückgehalten. 
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2.2.12 Einwirkungen von außen 
 
Der Schutz gegen Lasten und Störfälle durch Einwirkungen von außen ist 
hinreichend gewährleistet. Die erforderliche Vorsorge zur Reduzierung der 
Auswirkungen auslegungsüberschreitender Ereignisse ist getroffen. 
 

2.2.12.1 Betriebliche Lasten durch naturbedingte Einwirkungen 
 
Das Standort-Zwischenlager Isar ist gegen betriebliche Lasten durch natur-
bedingte Einwirkungen von außen ausgelegt. 
 
Die witterungsbedingten Einflüsse wie Wind- und Schneelasten wurden bei 
der bautechnischen Auslegung hinreichend berücksichtigt. 
 

2.2.12.2 Störfälle durch naturbedingte Einwirkungen 
 
Die Auslegung des Standort-Zwischenlagers Isar sowie der Transport- und 
Lagerbehälter der Bauarten CASTOR® V/19 und CASTOR® V/52 gegen Stör-
fälle durch Einwirkungen von außen entspricht den Anforderungen des § 49 
StrlSchV. 
 
Erdbeben 
 
Das Lagergebäude und die Transport- und Lagerbehälter sind gegen den 
Lastfall Erdbeben ausgelegt. Die Prüfung hat ergeben, dass von einem Be-
messungserdbeben mit einer Intensität von 6,5 nach MSK-Skala auszugehen 
ist. 
 
Durch die standsichere Auslegung des Lagergebäudes einschließlich der 
Abschirmtore und der Personentür sowie der Lagerhallenkrane wird der Ab-
sturz schwerer Teile, welche die Integrität der Behälter beeinträchtigen könn-
ten, ausgeschlossen. 
 
Das Auftreten des Bemessungserdbebens bei geöffnetem Abschirmtor, ge-
öffneter Personentür oder einer Kranfahrt unter Last wird auf Grund der ge-
ringen Eintrittshäufigkeit nicht unterstellt. 
 
Die durch ein Bemessungserdbeben induzierten direkten mechanischen Be-
lastungen der Behälter sind geringer als die Beanspruchungen infolge me-
chanischer Einwirkungen bei einem Behälterabsturz. 
 
Systemausfälle infolge eines Erdbebens haben keine sicherheitstechnische 
Bedeutung. Durch die getroffenen Brandschutz-Vorsorgemaßnahmen wer-
den bei Erdbeben-induzierten Bränden unzulässige thermische Beanspru-
chungen der Behälter vermieden. 
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Äußerer Brand 
 
Auf Grund der geringen Brandlasten in der Umgebung und in den Lagerbe-
reichen des Standort-Zwischenlagers Isar sowie der Eingreifmöglichkeit der 
Feuerwehr ist das Übergreifen eines Brandes nicht zu unterstellen. Dichtere 
Baumbestände gibt es nur außerhalb der Sicherungszaunanlage der Kern-
kraftwerke Isar 1 und Isar 2 in mehr als 100 m Abstand vom Lagergebäude. 
Das Übergreifen eines Waldbrandes auf das Standort-Zwischenlager Isar 
kann durch geeignete Brandbekämpfungsmaßnahmen verhindert werden. 
Auswirkungen eines externen Feuers auf das Standort-Zwischenlager Isar 
sind daher nicht weiter zu betrachten. 
 
Hochwasser 
 
Die Bewertung der Standortgegebenheiten hat ergeben, dass der Standort 
des Standort-Zwischenlagers Isar nicht hochwassergefährdet ist und dass 
somit keine baulichen Maßnahmen zum Hochwasserschutz erforderlich sind. 
 
Blitz 
 
Durch die Erdungs- und Blitzschutzeinrichtungen und die Anbindung an das 
Blitzschutzsystem des Kernkraftwerkes Isar 1 ist ausreichend Vorsorge ge-
gen Blitzschlagwirkungen getroffen worden. 
 

2.2.12.3 Auslegungsüberschreitende Ereignisse 
 
Die betrachteten auslegungsüberschreitenden Ereignisse erfordern keine 
einschneidenden Maßnahmen des Notfallschutzes. 
 
Auslegungsüberschreitende Ereignisse sind Einwirkungen von außen, die 
auf Grund ihrer geringen Eintrittswahrscheinlichkeit nicht auslegungsbestim-
mend im Sinne von § 49 StrlSchV sind. Gemäß den Anforderungen der „Si-
cherheitstechnischen Leitlinien für die trockene Zwischenlagerung bestrahlter 
Brennelemente in Behältern“ (RSK-Leitlinie) sind gleichwohl für die Ereignis-
se Flugzeugabsturz und von außen auftretende Druckwellen Schutzmaß-
nahmen unter dem Gesichtspunkt der Reduzierung der Schadensauswirkung 
erforderlich. Die Forderung bezieht sich insbesondere auf den sicheren Ein-
schluss der Kernbrennstoffe und die Aufrechterhaltung der unterkritischen 
Anordnung der Kernbrennstoffe. 
 
Als zivilisatorisch bedingte Einwirkungen von außen wurden der Absturz ei-
ner schnell fliegenden Militärmaschine und die Einwirkung von Explosions-
druckwellen betrachtet. Die beiden Ereignisse Flugzeugabsturz und von au-
ßen auftretende Druckwellen haben eine sehr geringe Eintrittshäufigkeit von 
höchstens 10-6/a. Die Absturzhäufigkeit großer ziviler oder militärischer Flug-
zeuge ist noch deutlich niedriger, weshalb diese Ereignisse hier nicht zu be-
trachten waren. 
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Flugzeugabsturz 
 
Einschneidende Maßnahmen des Notfallschutzes sind beim Absturz einer 
schnell fliegenden Militärmaschine nicht erforderlich, da die Prüfung ergeben 
hat, dass bei diesem Ereignis sogar die Störfallplanungswerte nach § 49 
StrlSchV eingehalten werden. 
 
Das Lagergebäude des Standort-Zwischenlagers Isar wird nicht gegen einen 
Flugzeugabsturz ausgelegt. Die Schutzfunktion gegen Auswirkungen eines 
Flugzeugabsturzes übernimmt der Transport- und Lagerbehälter. 
 
Die maßgebende mechanische Belastung beim Absturz einer schnell flie-
genden Militärmaschine entsteht durch das Auftreffen der Triebwerkswelle 
auf das Deckelsystem des Behälters, die durch einen Beschussversuch si-
muliert wurde. Aus den Versuchsergebnissen wurde für die Transport- und 
Lagerbehälter der Bauarten CASTOR® V/19 und CASTOR® V/52 ein Anstieg 
der Standard-Helium-Leckagerate auf maximal 3,4 • 10-2 Pa m³/s ermittelt. 
 
Unabhängig vom Zerstörungsgrad des Lagergebäudes können herabstür-
zende Gebäudetrümmer das Deckelsystem einzelner Behälter mechanisch 
belasten. Maßgebend für diesen Fall ist der Absturz von Dachbindern ver-
bunden mit Teilen der Dachkonstruktion. Die hierbei auftretenden Belastun-
gen sind geringer als die mechanischen Belastungen beim Aufprall einer 
Triebwerkswelle. 
 
Die Wärmeabfuhr einzelner Behälter kann durch Gebäudetrümmer beein-
trächtigt werden. Jedoch ist auch bei einer Bedeckung der Transport- und 
Lagerbehälter durch Gebäudetrümmer durch die sich ausbildenden Konvek-
tionsströme zwischen den Trümmerstücken eine ausreichende Wärmeabfuhr 
gewährleistet. Selbst bei einer vollständigen Isolation der Transport- und La-
gerbehälter ergäbe sich lediglich ein Temperaturanstieg von 2,6 K/h. Auch 
unter diesen Umständen bliebe genügend Zeit, um Konvektionsbedingungen 
zur ausreichenden Wärmeabfuhr für die betroffenen Behälter wieder herzu-
stellen. 
 
Die thermischen Belastungen auf Grund eines Kerosinbrandes infolge des 
Absturzes einer schnell fliegenden Militärmaschine sind auf jeden Fall so ge-
ring, dass sie durch die Auslegung des Behälters gegen einen Brand von 1 h 
Dauer bei 600 °C abgedeckt sind. Höhere Temperaturen bis 1 200 °C kön-
nen nur bei Bränden mit hohen Abbrandgeschwindigkeiten auftreten. Auf 
Grund des begrenzten Kerosineintrages in das Lagergebäude beträgt die 
Branddauer dann nur wenige Minuten. Auch in diesem Fall ist sichergestellt, 
dass die Dichtheit mindestens einer Barriere des Doppeldeckeldichtsystems 
erhalten bleibt. 
 
Die Prüfung hat ergeben, dass im Falle des Absturzes einer schnell fliegen-
den Militärmaschine auf das Lagergebäude die sich durch die erhöhte Le-
ckagerate eines Behälters ergebende Dosis und die Organdosiswerte deut-
lich unter 1 mSv liegen. Damit ist sichergestellt, dass keine einschneidenden 
Maßnahmen des Notfallschutzes erforderlich werden, auch wenn mehrere 
Behälter durch mechanische Einwirkungen von Flugzeugteilen oder schwe-
ren Trümmerstücken erhöhte Leckageraten aufweisen. Sogar die in § 49 
StrlSchV genannten Grenzwerte werden bei einem solchen Ereignis weit un-
terschritten. 
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Somit werden die Anforderungen der „Sicherheitstechnischen Leitlinien für 
die trockene Zwischenlagerung bestrahlter Brennelemente in Behältern“ 
(RSK-Leitlinien) erfüllt. Dem Minimierungsgebot nach § 6 StrlSchV wird damit 
Rechnung getragen. 
 
Druckwellen aus chemischen Reaktionen und Einwirkungen gefährlicher 
Stoffe 
 
Einschneidende Maßnahmen des Notfallschutzes sind beim Eintreten von 
Druckwellen aus chemischen Reaktionen nicht erforderlich, da die Prüfung 
ergeben hat, dass auch bei einem solchen Ereignis sogar der Störfallpla-
nungswert nach § 49 StrlSchV eingehalten wird. 
 
Das Lagergebäude ist nicht gegen Druckwellen aus chemischen Reaktionen 
ausgelegt. Die Schutzfunktion gegen die Auswirkungen von Druckwellen  
übernimmt der Transport- und Lagerbehälter, dessen Integrität entsprechend 
der BMI-Richtlinie gewährleistet ist. Die Sicherheitsabstände zu Industriean-
lagen, Gasfernleitungen sowie Transportwegen sind ausreichend, so dass 
die dem Sicherheitsnachweis zugrunde gelegten Belastungen nicht über-
schritten werden. 
 
Da das Lagergebäude nicht gegen Druckwellen entsprechend der BMI-
Richtlinie ausgelegt ist, sind beim Einsturz des Lagergebäudes Aktivitätsfrei-
setzungen durch das Auftreffen schwerer Trümmerteile auf die Behälter nicht 
ausgeschlossen. Die Prüfung hat ergeben, dass die radiologischen Auswir-
kungen durch Aktivitätsfreisetzungen nach Druckwellen durch die Ergebnisse 
zum Flugzeugabsturz abgedeckt werden. 
 
Eine Beeinträchtigung der Sicherheit ist auch bei einer Einwirkung toxischer 
Stoffe auf das Personal nicht gegeben. Die technischen Einrichtungen und 
die Behälter sind so ausgelegt, dass bei einem Ausfall des Betriebspersonals 
kein Störfall entsteht. 
 

2.2.12.4 Auswirkungen von Stör- und Unfällen in den Kernkraftwerken 
Isar 1 und Isar 2 
 
Von den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2 gehen auch bei Stör- oder Unfäl-
len keine Auswirkungen auf das Standort-Zwischenlager Isar aus, die den si-
cheren Einschluss des radioaktiven Inventars in den Transport- und Lager-
behältern beeinträchtigen. 
 
Die Auswirkungen folgender Ereignisse mit einer mechanischen Zerstörung 
von Anlagenteilen der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 auf das Standort-
Zwischenlager Isar wurden untersucht: 
 
• ein Umstürzen der Fortluftkamine oder anderer baulicher Einrichtungen, 
• ein Turbinenzerknall und 
• ein Versagen von Behältern mit großem Energieinhalt. 
 
Die Prüfung hat ergeben, dass im Fall des Versagens eines Behälters im 
Maschinenhaus des Kernkraftwerkes Isar 1 das Standort-Zwischenlager Isar 
von weggeschleuderten Bruchstücken getroffen werden kann. Mögliche 
Auswirkungen auf die Transport- und Lagerbehälter sind durch die Lastan-
nahmen bei einem Flugzeugabsturz abgedeckt. Alle weiteren betrachteten 
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Ereignisse haben auf Grund der Anordnung des Standort-Zwischenlagers  
Isar zu den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2 keine Auswirkungen auf das 
Standort-Zwischenlager Isar. 
 
Von einem Brand im Kernkraftwerk Isar 1 geht keine unmittelbare Gefähr-
dung des Standort-Zwischenlagers Isar aus. 
 
Für die Zugänglichkeit des Standort-Zwischenlagers Isar ergeben sich im 
Falle des Eintretens der betrachteten Ereignisse keine Einschränkungen. 
 

2.2.13 Eigenständigkeit des Standort-Zwischenlagers Isar 
 
Die gemeinsame Nutzung der von den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2 zur 
Verfügung gestellten Einrichtungen (siehe Abschnitt G.I.4.5) beeinträchtigt 
den Betrieb des Standort-Zwischenlagers Isar nicht in sicherheitstechnisch 
unzulässiger Weise. Insbesondere ist sichergestellt, dass die Anzeigen des 
Systems zur Überwachung der Behälterdichtheit auch im Standort-
Zwischenlager Isar erfolgen. Die Betriebsorganisationen des Standort-
Zwischenlager Isar und der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 sind so aufein-
ander abgestimmt, dass sich daraus keine Einschränkungen für den Betrieb 
des Standort-Zwischenlagers Isar ergeben. 
 
Die Betreiber haben durch Schreiben vom 12.06.2002 (vergleiche Abschnitt 
G.I.4.5) hinreichend dargelegt, dass die in den Antragsunterlagen dargestell-
ten Dienstleistungen der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 für den genehmig-
ten Aufbewahrungszeitraum aufrecht erhalten werden. Das während dieser 
Zeit vorgesehene Zurverfügungstellen der Dienstleistungen, einschließlich 
der erforderlichen Einrichtungen, ist geeignet, das Standort-Zwischenlager 
Isar über 40 Jahre zu betreiben, auch wenn der Leistungsbetrieb der Kern-
kraftwerke Isar 1 und Isar 2 vor Ablauf dieser Zeit eingestellt wird. Falls die 
Betreiber Änderungen bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen ein-
schließlich der dafür erforderlichen Einrichtungen der Kernkraftwerke Isar 1 
und Isar 2 beabsichtigen, ist dies gemäß Nebenbestimmung Nr. 13 recht-
zeitig der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde zur Zustimmung vorzulegen 
(vergleiche Abschnitt G.IV.2.2.8.3). 
 

2.2.14 Qualitätssicherung 
 
Das von der E.ON Kernkraft GmbH vorgesehene Qualitätsmanagementsys-
tem für das Standort-Zwischenlager Isar ist bei Einhaltung der Nebenbe-
stimmung Nr. 24 für die qualitätssichernde Lenkung und Leitung des Stand-
ort-Zwischenlagers Isar geeignet. Die Anforderungen der KTA 1401 und der 
DIN EN ISO 9001 werden sinngemäß erfüllt. 
 
Die in der Unterlage „Qualitätssicherungshandbuch Grundsatzerklärung“ 
festgelegte Qualitätspolitik bietet bisher keinen Rahmen zum Festlegen und 
Bewerten von Qualitätszielen. Um sicherzustellen, dass spätestens zum 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Standort-Zwischenlagers Isar die Anforde-
rungen gemäß Nr. 5.3 Buchst. c) der DIN EN ISO 9001 erfüllt wird, wird mit 
Nebenbestimmung Nr. 24 angeordnet, dass die Qualitätspolitik entspre-
chend geändert wird. 
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2.2.14.1 Qualitätssicherung bei der Fertigung und Inbetriebsetzung der 
Behälter 
 
Die Qualitätssicherung bei Fertigung und Inbetriebnahme der Transport- und 
Lagerbehälter sowie die Annahmevoraussetzungen für beladene Behälter im 
Standort-Zwischenlager Isar gewährleistet, dass nur Behälter in das Stand-
ort-Zwischenlager Isar eingelagert werden, die qualitätsgesichert gefertigt 
wurden. 
 
Gemäß den RSK-Leitlinien sollen für die Fertigung der Behälter die Bedin-
gungen des gemeinsamen Vermerkes der Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung, des Bundesamtes für Strahlenschutz und des Techni-
schen Überwachungsvereins Hannover/Sachsen-Anhalt e. V. vom 
03.09.1997 in der Fassung 14.01.1998, Az. BAM III.3/BfS ET-S2/TÜV H/S-A 
(Gemeinsamer Vermerk) gelten. Diese Bedingungen für die Qualitätssiche-
rung der Transport- und Lagerbehälter haben gemäß der „Spezifikation 
TLB 03, Qualitätssicherung der Transport- und Lagerbehälter (TLB) für die 
Aufbewahrung von Kernbrennstoffen im Brennelementbehälterlager Isar (KKI 
BELLA)“ Eingang gefunden in das Qualitätssicherungssystem der Betreiber. 
Damit werden die Anforderungen gemäß den RSK-Leitlinien erfüllt. 
 
Die Durchführung der erforderlichen Qualitätssicherungsmaßnahmen und die 
Einhaltung der Qualitätsanforderungen wird von der atomrechtlichen Auf-
sichtsbehörde überwacht. Zu diesem Zweck führt die atomrechtliche Auf-
sichtsbehörde begleitende Kontrollen durch. Die Betreiber legen der atom-
rechtlichen Aufsichtsbehörde vor der Beladung der Transport- und Lagerbe-
hälter die Nachweise über durchgeführte Qualitätssicherungsmaßnahmen 
bei der Fertigung und Inbetriebnahme vor. Dies sind gemäß Nebenbestim-
mung Nr. 5 a) (2) 
 

- die Abnahmebescheinigung über die Prüfung vor Inbetriebnahme einer 
Verpackung zur Beförderung radioaktiver Stoffe gemäß gefahrgutbe-
förderungsrechtlicher Zulassung und 

- die Konformitätsbescheinigung. 
 
Damit wird sichergestellt, dass die von den Betreibern vorgesehenen Maß-
nahmen zur Qualitätssicherung der Transport- und Lagerbehälter zum Zeit-
punkt der Einlagerung erfüllt sind. 
 

2.2.14.2 Qualitätssicherung bei der Errichtung und Inbetriebnahme 
 
Die Qualitätssicherung bei der Errichtung und Inbetriebnahme entspricht den 
atomrechtlichen Anforderungen. Dies gilt insbesondere auch für die Herstel-
lung und Inbetriebsetzung des Lagergebäudes und der darin eingebauten 
technischen Einrichtungen. 
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2.2.14.3 Qualitätssicherung beim Betrieb 
 
Die Regelungen zur Aufbau- und Ablauforganisation gewährleisten den si-
cheren Betrieb des Standort-Zwischenlagers Isar. 
 
Die Verantwortlichkeiten und Befugnisse sind im „Qualitätssicherungspro-
gramm für das KKI-BELLA“ und im Betriebshandbuch eindeutig und klar de-
finiert. Sicherheitstechnisch relevante Maßnahmen und Entscheidungen 
werden nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt bezie-
hungsweise getroffen. Im Betriebshandbuch werden ferner alle sicherheits-
technisch relevanten Betriebsabläufe beschrieben und geregelt. Entspre-
chend dieser Darstellungen sind alle Vorkehrungen für einen sicheren, be-
stimmungsgemäßen Betrieb des Standort-Zwischenlagers Isar beziehungs-
weise für einen anomalen Betrieb und zur Beherrschung von Störfällen ge-
troffen. Die in der Instandhaltungsordnung und im Prüfhandbuch getroffenen 
Regelungen gewährleisten eine ordnungsgemäße Funktion der Anlagen be-
ziehungsweise die rasche Beseitigung von Fehlern. 
 

2.2.14.4 Dokumentation 
 
Die Dokumentation zum Qualitätsmanagementsystem nach Maßgabe des 
„Qualitätssicherungsprogramms für das KKI-BELLA“ und des beantragten 
Dokumentationssystems entspricht bei Einhaltung der Nebenbestimmung 
Nr. 25 den atomrechtlichen Anforderungen. 
 
Die Betreiber haben den Ort, an dem das Betriebshandbuch außer im 
Standort-Zwischenlager Isar noch auf dem Betriebsgelände der Kernkraft-
werke Isar 1 und Isar 2 abgelegt wird, bisher nicht festgelegt. Mit der Neben-
bestimmung Nr. 25 wird sichergestellt, dass die Betreiber vor Inbetriebnah-
me des Standort-Zwischenlagers Isar der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde 
den Ort zur Ablage des Betriebshandbuches anzeigt. 
 

2.2.15 Änderungen und Abweichungen 
 
Die Prüfung der Vorsorge gegen Schäden durch die Aufbewahrung beruht 
insbesondere auf den in der Anlage 1 dieser Genehmigung festgeschriebe-
nen Unterlagen. Das Bundesamt für Strahlenschutz zieht jedoch auch in Be-
tracht, dass die Betreiber aus wirtschaftlichen oder betrieblichen Gründen die 
mit diesen Unterlagen vorgegebenen Anforderungen abwandeln möchten 
(Änderung) oder von solchen Anforderungen im Einzelfall abweichen, ohne 
dass sie diese Anforderungen ersetzen möchten (Abweichung). 
 
Änderungen an den Transport- und Lagerbehältern, an den technischen Ein-
richtungen und an den Vorgaben zur Beladung und Abfertigung der Behälter 
sind grundsätzlich im Rahmen dieser Genehmigung nicht ausgeschlossen, 
sofern die Änderungen die Schwelle der Wesentlichkeit nicht überschreiten. 
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Vorgesehene Änderungen an den „Technischen Annahmebedingungen“, den 
„Ausführungsbestimmungen zu den Technischen Annahmebedingungen“, 
den Transport- und Lagerbehältern, den baulichen Anlagen, den technischen 
Einrichtungen und den betrieblichen Regelungen bedürfen grundsätzlich ei-
ner näheren Prüfung, inwieweit die Genehmigungsvoraussetzungen berührt 
werden. 
 
Eine Änderungsordnung ist nicht Gegenstand des vorliegenden Genehmi-
gungsverfahrens. Gleichwohl hält es das Bundesamt für Strahlenschutz für 
erforderlich, dass der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde gemäß Nebenbe-
stimmung Nr. 26 unverzüglich nach Erteilung der Genehmigung eine Ände-
rungsordnung zur Prüfung und Zustimmung vorgelegt wird. Hierdurch erhält 
die atomrechtliche Aufsichtsbehörde die Möglichkeit, die vorgesehenen Än-
derungen auf ihre Genehmigungsrelevanz hin zu überprüfen und im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Die atom-
rechtliche Aufsichtsbehörde kann festlegen, ob und inwieweit die Regelun-
gen bezüglich des Änderungsverfahrens von den Betreibern in das Betriebs-
handbuch aufgenommen werden sollen. Soweit Änderungen an baulichen 
Anlagen betroffen sind, beurteilt die atomrechtliche Aufsichtsbehörde diese 
allein im Hinblick auf die Zulässigkeit der Aufbewahrung. Die Prüfung und 
Bewertung dieser Änderungen durch die atomrechtliche Aufsichtsbehörde 
kann auch nach Umsetzung der Änderungen erfolgen, wenn und soweit sie 
noch vor Inbetriebnahme des Standort-Zwischenlagers Isar stattfindet. Die 
Zulässigkeit der Errichtung richtet sich ausschließlich nach dem Baurecht. 
 
Bei Abweichungen von den zu den „Ausführungsbestimmungen zu den 
Technischen Annahmebedingungen“ gehörenden Vorschriften und Anwei-
sungen sowie von dem gemäß Nebenbestimmung Nr. 5 bestätigten Ablauf 
der Behälterbeladung und -abfertigung kann grundsätzlich davon ausgegan-
gen werden, dass es sich um keine wesentlichen Veränderungen gemäß § 6 
Abs. 1 AtG handelt und somit solche Abweichungen keiner Genehmigung 
bedürfen. Nach der in Nebenbestimmung Nr. 27 vorgesehenen Zustim-
mung der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde kann die Tätigkeit von den 
Betreibern vorgenommen werden. Die näheren Einzelheiten des Zustim-
mungsverfahrens können von der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde festge-
legt werden. 
 
In gleicher Weise kann bei Abweichungen von Prüfvorschriften, Montagevor-
schriften oder Arbeitsanweisungen der Genehmigungsunterlagen sowie vom 
bestätigten Ablauf der Behälterabfertigung im Standort-Zwischenlager Isar 
grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass es sich um keine wesentli-
chen Veränderungen gemäß § 6 Abs. 1 AtG handelt und somit solche Ab-
weichungen keiner Genehmigung bedürfen. Nach der in Nebenbestimmung 
Nr. 28 vorgesehenen Zustimmung der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde 
kann die Tätigkeit von den Betreibern durchgeführt werden. Die näheren Ein-
zelheiten des Zustimmungsverfahrens können von der atomrechtlichen Auf-
sichtsbehörde festgelegt werden. 
 
Abweichungen in der Bauausführung von den in den Unterlagen der Anla-
ge 1 enthaltenen Anforderungen an die baulichen Anlagen sind der atom-
rechtlichen Aufsichtsbehörde spätestens vor Beginn der atomrechtlichen 
Aufsicht über den Einbau von Systemen und Komponenten, die in die Quali-
tätssicherungsklasse „QN“ eingestuft sind, zur Zustimmung vorzulegen. Dies 
wird in Nebenbestimmung Nr. 29 geregelt. 
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Mit den Nebenbestimmungen Nr. 26, 27, 28 und 29 wird auch sicherge-
stellt, dass die vorgenannten Abweichungen oder Änderungen sowohl doku-
mentiert werden als auch von der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde dahin-
gehend überprüft werden können, ob die Schwelle der Wesentlichkeit über-
schritten wird. 
 

2.2.16 Notfallschutz 
 
Ein betrieblicher Notfallschutzplan ist infolge zu erwartender Auswirkungen 
bei Störfällen nicht erforderlich. Die bei außergewöhnlichen Ereignissen zu 
treffenden Maßnahmen sind im Betriebhandbuch, Kapitel „Alarmordnung“, in 
ausreichender Weise geregelt. 
 

2.2.17 Langzeitbeständigkeit und Langzeitüberwachung 
 
Die Prüfung hat ergeben, dass die Auslegung der Transport- und Lagerbe-
hälter, der sicherheitstechnisch relevanten Einrichtungen, Komponenten und 
Systeme sowie der baulichen Anlagen den Anforderungen an eine Betriebs-
zeitraum von 40 Jahren für das Standort-Zwischenlager Isar genügt. 
 
Im Prüfhandbuch sowie in der Instandhaltungsordnung sind Maßnahmen be-
schrieben, die eine effektive Langzeitüberwachung des Standort-
Zwischenlagers Isar sicherstellen sowie bei Instandsetzungsarbeiten gewähr-
leisten, dass die Qualität der Bauteile und Komponenten über die Aufbewah-
rungsdauer gesichert ist. 
 

2.2.17.1 Transport- und Lagerbehälter der Bauarten CASTOR® V/19 und 
CASTOR® V/52 
 
Die Langzeiteignung der einzelnen Bauteile der Transport- und Lagerbehäl-
ters der Bauarten CASTOR® V/19 und CASTOR® V/52 wurde für den bean-
tragten Aufbewahrungszeitraum von 40 Jahren nachgewiesen (vergleiche 
Abschnitt G.IV.2.2.1.2). 
 
Die Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Einschlusses erfolgt durch eine 
ständige Überwachung des Behälterdichtsystems. 
 

2.2.17.2 Sicherheitstechnisch relevante Einrichtungen, Komponenten und 
Systeme 
 
An die Langzeitbeständigkeit der technischen Einrichtungen bestehen keine 
besonderen sicherheitstechnischen Anforderungen. Gleichwohl werden die 
sicherheitstechnisch relevanten Einrichtungen durch periodisch wiederkeh-
rende Wartungen und Inspektionen während der Aufbewahrungsdauer über-
wacht. Ein Austausch von beschädigten Bauteilen und Komponenten kann 
ohne eine nennenswerte Strahlenexposition vorgenommen werden. 
 
Art und Umfang sowie zeitliche Intervalle der vorgesehenen Prüfungen sind 
geeignet, den Betrieb über den gesamten Aufbewahrungszeitraum sicher zu 
stellen. Instandsetzungsarbeiten, die einen Austausch von Komponenten und 
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Bauteilen erfordern, wurden in der Weise geplant, dass der Betrieb nicht we-
sentlich beeinträchtigt wird und dass den Anforderungen des betrieblichen 
Strahlenschutzes genüge getan wird. 
 

2.2.17.3 Bauliche Anlagen 
 
Die baulichen Anlagen sind auf Grund der verwendeten Materialien, der bau-
lichen Ausführung sowie baulicher Vorsorgemaßnahmen wie Schutzanstri-
che oder Beschichtungen für die Nutzungsdauer von 40 Jahren geeignet. 
 
Die Überprüfung der Langzeitstabilität des Lagergebäudes wird durch das 
Instandhaltungsprogramm sichergestellt. Es sind wiederkehrende Prüfungen, 
Setzungsmessungen und Zustandsuntersuchungen des Lagergebäudes vor-
gesehen, um das Langzeitverhalten des Lagergebäudes zu überwachen, 
Schäden rechtzeitig zu erkennen und Instandsetzungsmaßnahmen festzule-
gen. Die dafür vorgesehenen Prüfintervalle sind in ausreichendem Umfang 
festgelegt. 
 

2.2.18 Abschluss des Betriebes 
 
Gemäß § 9a Abs. 2 Satz 3 AtG dient die vorliegend genehmigte Aufbewah-
rung von Kernbrennstoffen im Standort-Zwischenlager Isar der Zwischenla-
gerung dieser Stoffe bis zu ihrer Ablieferung an eine Anlage zur Endlagerung 
radioaktiver Abfälle. 
 
Die sichere Auslagerung der Transport- und Lagerbehälter vor Ablauf des 
Genehmigungszeitraumes wird durch die betrieblichen Regelungen und Ne-
benbestimmung Nr. 3 gewährleistet (vergleiche Abschnitt G.IV.2.2.8.5). 
 
Zur Ablieferung der für die Aufbewahrung verwendeten Transport- und La-
gerbehälter an eine Anlage zur Endlagerung radioaktiver Abfälle ist eine Be-
förderung auf öffentlichen Verkehrswegen erforderlich. Es sind daher Trans-
port- und Lagerbehälter zu verwenden, die für eine solche Beförderung ge-
eignet sind. Die grundsätzliche Eignung der Transport- und Lagerbehälter 
wird durch die Erfüllung der Anforderungen an die Behälter nach dem jeweils 
gültigen Zulassungsschein D/4323/B(U)F-85 (CASTOR® V/19) beziehungs-
weise D/4319/B(U)F-85 (CASTOR® V/52) - insbesondere durch die Abnah-
mebescheinigungen - zum Zeitpunkt der Einlagerung nachgewiesen. Um die 
Eignung zur Beförderung auf öffentlichen Verkehrswegen auch zum Zeit-
punkt des Abtransportes zu gewährleisten, ist der Zulassungsschein gege-
benenfalls zu verlängern oder zu erneuern oder der Nachweis gemäß den 
gültigen Vorschriften zu erbringen. Mit der Nebenbestimmung Nr. 30 wird 
sichergestellt, dass sämtliche im Standort-Zwischenlager Isar aufbewahrten 
Transport- und Lagerbehälter vor Ablauf der genehmigten Aufbewahrung aus 
dem Standort-Zwischenlager Isar über öffentliche Verkehrswege abtranspor-
tiert werden können (vergleiche hierzu auch Abschnitt G.IV.2.2.7 zu Neben-
bestimmung Nr. 5 b) (10)). 
 
Mit Nebenbestimmung Nr. 31 wird angeordnet, dass die Betreiber spätes-
tens acht Jahre vor Ablauf der Aufbewahrungsgenehmigung eine Planung  
über den weiteren Verbleib der im Standort-Zwischenlager Isar bis zu diesem 
Zeitpunkt eingelagerten und nach diesem Zeitpunkt voraussichtlich noch ein-
zulagernden Brennelemente vorlegen. Dies dient zur Gewährleistung, dass 
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alle beladenen Behälter vor Ende der Aufbewahrungszeit aus dem Standort-
Zwischenlager Isar verbracht werden und dass die bestrahlten Kernbrenn-
stoffe weiterhin ordnungsgemäß entsorgt werden. Weiterhin ist zu diesem 
Zeitpunkt der Nukleartransportbeauftragte zu benennen und dessen notwen-
dige Fachkenntnisse sind der Aufsichtbehörde nachzuweisen. Der Zeitpunkt 
von acht Jahren vor Ablauf der Genehmigung erscheint aus Sicht des Bun-
desamtes für Strahlenschutz für die Vorlage dieser Planung angemessen. 
 
Hinsichtlich der Aufbewahrungsfristen verpflichten sich die Betreiber, dass 
die entsprechenden Fristen gemäß KTA 1404 eingehalten werden bezie-
hungsweise dort, wo die KTA 1404 keine Angaben macht, Fristen schriftlich 
festgelegt werden. Das Bundesamt für Strahlenschutz hält es für geboten, 
dass nach Abschluss des Betriebes des Standort-Zwischenlagers Isar eine 
Abschlussdokumentation aufgestellt wird, die die sicherheits- und strahlen-
schutztechnisch wesentlichen Betriebsdaten und -ereignisse sowie Änderun-
gen an der Genehmigung, an Vorschriften, am Betriebsregime oder an Anla-
genteilen und Einrichtungen enthält und somit eine umfassende Sicherung 
der gewonnenen Erfahrungen darstellt. Mit der Nebenbestimmung Nr. 32 
wird dieses sichergestellt und festgelegt, welche Unterlagen in die Ab-
schlussdokumentation aufzunehmen sind und wie lange diese Unterlagen 
aufbewahrt werden müssen. 
 

2.2.19 Umweltvorsorge 
 
Als Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung (siehe Abschnitt G.II.) und 
der Prognose der vorhabensbedingten Auswirkungen auf Schutzgebiete des 
ökologischen Netzes NATURA 2000 (siehe Abschnitt G.III.) sowie unter Be-
rücksichtigung der vorgesehenen Maßnahmen zum Strahlenschutz ist fest-
zustellen, dass durch die beantragte Konzeption des Standort-
Zwischenlagers Isar sowie die Regelungen in diesem Bescheid die nach 
Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen Schäden 
der Umwelt durch die Aufbewahrung der Kernbrennstoffe getroffen ist. 
 

2.3 Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflich-
tungen 
 
Die gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 3 AtG erforderliche Vorsorge für die Erfüllung ge-
setzlicher Schadensersatzverpflichtungen ist getroffen. 
 
Die Voraussetzungen des § 9 Abs. 3 Nr. 1 AtDeckV für eine gemeinsame 
Deckungsvorsorge für das Kernkraftwerk Isar 1 und das Standort-
Zwischenlager Isar sind gegeben. Die Aufbewahrung erfolgt gemäß § 6 
Abs. 3 AtG innerhalb des abgeschlossenen Geländes der Kernkraftwerke  
Isar 1 und Isar 2 in einem gesonderten Lagergebäude in Transport- und La-
gerbehältern bis zu deren Ablieferung an eine Anlage zur Endlagerung ra-
dioaktiver Abfälle. Das Standort-Zwischenlager Isar und das Kernkraftwerk  
Isar 1 bilden eine gemeinsame Kernanlage gemäß Absatz 1 Nr. 2 letzter 
Halbsatz der Anlage 1 zum Atomgesetz. Sie befinden sich auf demselben 
Gelände und werden beide ausschließlich von der E.ON Kernkraft GmbH 
und der E.ON Bayern AG als Inhaberinnen der Kernanlage gemäß Absatz 1 
Nr. 6 der Anlage 1 zum Atomgesetz und § 17 Abs. 6 AtG betrieben. 
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Die Betreiber haben im Genehmigungsverfahren nach § 6 AtG nachgewie-
sen, dass sie die erforderliche Vorsorge gemäß Bescheid zur Neufestset-
zung der Deckungsvorsorge für das Kernkraftwerk Isar 1 des Bayerischen 
Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen vom 
29.04.2002, Aktenzeichen 92c-8811.05-2002/79-1, durch eine Haftpflichtver-
sicherung mit einer Versicherungssumme von 255 645 941 € sowie im Rah-
men der Solidarvereinbarung zwischen Energie Baden-Württemberg AG, 
E.ON Energie AG, Vattenfall Europe AG (früher: Hamburgische Electricitäts-
werke AG) und RWE AG mit einer Deckungssumme von 2 244 355 000 €, 
insgesamt also in der erforderlichen Höhe von 2,5 Milliarden € getroffen ha-
ben und dass diese finanziellen Sicherheiten auch für die Erfüllung der ge-
setzlichen Schadensersatzverpflichtungen infolge eines vom Standort-
Zwischenlager Isar ausgehenden nuklearen Ereignisses zur Verfügung ste-
hen. Die erforderlichen Nachweise wurden durch die Schreiben der Betreiber 
vom 06.06.2002 und vom 14.05.2003 erbracht. 
 
Durch die Nebenbestimmungen Nr. 33 und 34 wird sichergestellt, dass das 
Bundesamt für Strahlenschutz die erforderlichen Informationen erhält, um ei-
ne getrennte Festsetzung der Deckungsvorsorge für die Aufbewahrung vor-
nehmen zu können, wenn die Voraussetzungen wegfallen, unter denen die 
Deckungsvorsorge für den Reaktor die Deckungsvorsorge für die Aufbewah-
rung umfasst, um gegebenenfalls seine Verpflichtung zum Widerruf der Auf-
bewahrungsgenehmigung gemäß § 17 Abs. 4 in Verbindung mit § 23 Abs. 1 
Nr. 5 AtG erfüllen zu können, falls die Deckungsvorsorge nicht mehr der De-
ckungsvorsorgefestsetzung entspricht, sowie um die erforderlichen Maß-
nahmen treffen zu können, falls die für das Kernkraftwerk Isar 1 getroffene 
Deckungsvorsorge nicht mehr für die Erfüllung der gesetzlichen Schadenser-
satzverpflichtungen infolge eines vom Standort-Zwischenlager Isar ausge-
henden nuklearen Ereignisses zur Verfügung steht. 
 

2.4 Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Drit-
ter 
 
Der gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 4 AtG erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen 
oder sonstige Einwirkungen Dritter (SEWD) ist gewährleistet. Die Betreiber 
haben zum Schutz gegen Sabotageakte und sonstige unbefugte Einwirkun-
gen im erforderlichen Umfang technische und organisatorische Vorkehrun-
gen getroffen. Die betrachteten Ereignisse führen nicht zu einer Gefährdung 
von Leben und Gesundheit infolge erheblicher Direktstrahlung oder infolge 
der Freisetzung einer erheblichen Menge radioaktiver Stoffe (SEWD-
Richtlinie). Dieses in der SEWD-Richtlinie genannte allgemeine Schutzziel ist 
jedenfalls eingehalten, da der Richtwert zur Einleitung von einschneidenden 
Katastrophenschutzmaßnahmen (Evakuierung, 100 mSv) unterschritten wird. 
Auch sind die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz gegen die Entwen-
dung von Kernbrennstoffen getroffen. 
 
Im Einzelnen ist die Einhaltung der Schutzziele in dem gesonderten Schrei-
ben des Bundesamtes für Strahlenschutz zur Anlagensicherung vom 
22.09.2003, Gz.: SK 6-85517/2-VS-V dargelegt und begründet. Das Schrei-
ben zur Anlagensicherung ist Bestandteil dieser Genehmigung. Es ergeht als 
gesondertes Schreiben, weil es auf Grund seines Regelungsgehaltes als 
Verschlusssache - vertraulich (VS-V) eingestuft wird.  
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Bei der Prüfung der Anlagensicherung ist die Beurteilung der Eintrittswahr-
scheinlichkeit von Störmaßnahmen und Einwirkungen Dritter von besonderer 
Bedeutung. Dabei kann auf die im Bereich der Schadensvorsorge nach § 6 
Abs. 2 Nr. 2 AtG verwendeten Methoden nicht zurückgegriffen werden, da es 
im Bereich der Störmaßnahmen und sonstigen Einwirkungen Dritter nicht um 
Versagens- und Fehlerwahrscheinlichkeiten geht, sondern um die Wahr-
scheinlichkeit einer Realisierung willensgesteuerter Ereignisse. 
 
Das Bundesamt für Strahlenschutz hat auch die Auswirkungen eines herbei-
geführten Flugzeugabsturzes auf das beantragte Standort-Zwischenlager  
Isar geprüft. Zwar liegt nach der Einschätzung des zuständigen Bundesmi-
nisteriums des Innern ein herbeigeführter Flugzeugabsturz auf kerntechni-
sche Anlagen außerhalb des Wahrscheinlichen, kann aber nicht grundsätz-
lich ausgeschlossen werden und ist nicht dem Restrisiko zuzuordnen. Das 
Ereignis gehört nicht zu den im Rahmen der SEWD-Richtlinie zu berücksich-
tigenden Ereignissen. Das Schutzziel dieser Richtlinie ist deshalb nicht ver-
bindlich. Gleichwohl haben die Prüfungen des Bundesamtes für Strahlen-
schutz ergeben, dass auch das Schutzziel dieser Richtlinie erfüllt wird. 
 
Bei der Begutachtung der Auswirkungen eines bewusst herbeigeführten 
Flugzeugabsturzes wurden die mechanischen und thermischen Einwirkun-
gen untersucht. Dabei kann es zu einem Einsturz von Wänden und der 
Dachdecke sowie zu einem Eindringen von Flugzeugtrümmern und Kerosin 
kommen, wobei das Kerosin zum Teil über Abflussöffnungen im Boden ab-
fließt. Der Absturz führt sowohl zu mechanischen Belastungen der Behälter 
als auch zu thermischen Belastungen durch einen nachfolgenden Kerosin-
brand. Die Prüfung des Bundesamtes für Strahlenschutz hat ergeben, dass 
es weder bei den mechanischen Belastungen der Behälter noch bei einem 
nachfolgenden Kerosinbrand zu einer Freisetzung von Radionukliden kommt, 
bei der die Richtwerte zur Einleitung von einschneidenden Katastrophen-
schutzmaßnahmen (zum Beispiel Evakuierung) erreicht würden. 
 
Die Prüfung der radiologischen Auswirkungen eines gezielt herbeigeführten 
Absturzes einer großen Verkehrsmaschine hat ergeben, dass im Falle eines 
solchen Terrorangriffs auf das vorliegende Standort-Zwischenlager Isar 
selbst unter Zugrundelegung ungünstiger, konservativer Annahmen, wie dies 
bei den Störfallberechnungsgrundlagen der Fall ist, die effektive Dosis weni-
ger als 10 mSv und die Organdosis für die Schilddrüse weniger als 17 mSv 
beträgt. 
 

2.5 Würdigung der im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung erhobe-
nen Einwendungen 
 
Einwendungen gegen die beantragte Aufbewahrung von Kernbrennstoffen im 
Standort-Zwischenlager Isar konnten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteili-
gung in Deutschland und in Österreich während der Auslegungsfristen 
schriftlich erhoben und während des Erörterungstermins in Wörth und des 
Anhörungstermins in München mündlich erläutert werden. Die Einwendun-
gen und die hierzu in den Einwendungsschreiben und dem Erörterungster-
min und dem Anhörungstermin vorgetragenen Erläuterungen sind bei der 
Prüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens berücksichtigt worden; 
das Ergebnis der Prüfung wird in diesem Abschnitt dargestellt. 
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Soweit mit den Einwendungen die Sicherheit des Standort-Zwischenlagers  
Isar bestritten wird, werden in der jeweiligen Einwendungsbehandlung auch 
die Vorkehrungen und technischen Einrichtungen erläutert, mit denen der si-
chere Betrieb des Standort-Zwischenlagers Isar zu gewährleisten ist. Bei 
Prüfung der erforderlichen Vorsorge gegen Schäden durch die Aufbewah-
rung lag als Maßstab der Prüfung der Stand von Wissenschaft und Technik 
und damit die bestmögliche Gefahrenabwehr und Risikovorsorge zu Grunde. 
 
Einwendungen, die eine Verhinderung des Vorhabens zum Ziel hatten, konn-
ten nicht zum Erfolg führen, weil die Betreiber die Erfüllung der Genehmi-
gungsvoraussetzungen nachgewiesen haben. Dem Bundesamt für Strahlen-
schutz steht nach § 6 AtG kein Ermessen zu die Genehmigung zu versagen, 
wenn die Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen nachgewiesen ist. 
 

2.5.1 Einwendungen zum formalen Ablauf des Verfahrens 
 

2.5.1.1 Rechtsgrundlage 
 

2.5.1.1.1 Verfahren nach § 7 AtG statt nach § 6 AtG 
 
Einwendung: 
 
Bei richtiger Einschätzung der Rechtslage sei der Antrag der Betreiber nicht 
gemäß § 6 AtG zu bescheiden, sondern es sei für das Vorhaben eine Ge-
nehmigung nach § 7 Abs. 1 AtG erforderlich. 
 
§ 7 AtG regele die Genehmigung aller Teile eines Kernkraftwerkes, von de-
nen nuklearspezifische Gefahren ausgingen. Das Standort-Zwischenlager  
Isar sei in den Betriebszusammenhang der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 
integriert. Alle Anlagen seien unmittelbar und eng miteinander verknüpft. So 
gebe es im Standort-Zwischenlager Isar kein eigenes Betriebsgebäude, von 
dem aus die Dichtheit der Behälter überwacht werde. Dies werde, wenn  
überhaupt, über die Warte der benachbarten Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 
gewährleistet. Es sei auch unklar, wie in Störfällen verfahren werden solle, 
ernsthafte Reparaturen an einem undicht gewordenen Transport- und Lager-
behälter der Bauart CASTOR® könnten nicht im Standort-Zwischenlager Isar 
durchgeführt werden, weil hier keinerlei Radioaktivitätsrückhaltung möglich 
sei. 
 
Durch die enge Nachbarschaft zu zwei in Betrieb befindlichen Kernkraftwer-
ken sei im Falle eines Unfalls unklar, ob die Aktivitätspotenziale im Reaktor 
oder die im Standort-Zwischenlager Isar vorrangig zu schützen seien. 
 
Auf Grund EG-rechtlicher Vorgaben, wie der Seveso-II-Richtlinie sei auf den 
Betrieb und nicht auf die Anlage abzustellen. 
 
Das geltende Verordnungsrecht gemäß § 4 Abs. 2 Satz 3 AtVfV gehe davon 
aus, dass die Erhöhung der Lagerkapazität für bestrahlte Brennelemente ein 
Genehmigungsbedürfnis nach § 7 AtG auslöse. 
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Außerdem würden nur bei einem Genehmigungsverfahren nach § 7 AtG alle 
Regelungen des Kerntechnischen Ausschusses wirksam. 
 
Behandlung: 
 
Wie im Abschnitt G.IV.1. festgestellt, ist § 6 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 1 
und Abs. 2 Nr. 1 bis 4 AtG die richtige Rechtsgrundlage für die beantragte 
Aufbewahrung bestrahlter Kernbrennstoffe in einem Standort-Zwischenlager. 
 
Auch nach der bis zum Inkrafttreten des „Gesetzes zur geordneten Beendi-
gung der Kernenergienutzung zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität“ 
vom 22. April 2002 geltenden Rechtslage, die den erhobenen Einwendungen 
zugrunde liegt, richtete sich die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens nach 
§ 6 AtG und nicht nach § 7 AtG, da es nicht Vorbereitung oder Teil des nach 
§ 7 AtG genehmigungsbedürftigen Betriebes der Kernkraftwerke Isar 1 und  
Isar 2 ist, sondern vielmehr der Erfüllung der Zwischenlagerungsverpflichtung 
der Betreiber dient und außerdem in keinem betriebstechnisch notwendigen 
Zusammenhang mit den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2 steht. 
 
Mit § 6 Abs. 3 und § 9a Abs. 2 Satz 3 AtG in der seit dem 27. April 2002 gel-
tenden Fassung hat der Gesetzgeber die schon bislang vom Bundesamt für 
Strahlenschutz vertretene Rechtsauffassung bestätigt und klargestellt, dass 
die Zwischenlagerung von bestrahlten Kernbrennstoffen innerhalb eines ab-
geschlossenen Geländes einer nach § 7 AtG zu beurteilenden Anlage in ei-
nem gesonderten Lagergebäude in Transport- und Lagerbehältern einer Auf-
bewahrungsgenehmigung nach § 6 Abs. 1 AtG bedarf. Mithin kann die bean-
tragte Aufbewahrung von Kernbrennstoffen im Standort-Zwischenlager Isar 
nicht als wesentliche Änderung nach § 7 AtG beschieden werden. Unerheb-
lich ist in diesem Zusammenhang, dass das Standort-Zwischenlager Isar  
über den äußeren Sicherheitsbereich des Kernkraftwerksgeländes erreicht 
wird. 
 
Aus dem EG-Recht ergibt sich ebenfalls kein Genehmigungsbedürfnis nach 
§ 7 AtG. Insbesondere lässt sich aus der begrifflichen Unterscheidung zwi-
schen Betrieb und Anlage in der Seveso-II-Richtlinie (96/82/EG) nichts für 
Gegenstand und Reichweite atomrechtlicher Genehmigungstatbestände her-
leiten. Im Übrigen findet diese Richtlinie gemäß ihrem Artikel 4 Buchstabe b 
für die durch ionisierende Strahlung entstehenden Gefahren keine Anwen-
dung. 
 
Rechtsgrundlage für die erforderliche Genehmigung auf Grund der Erhöhung 
der Lagerkapazität für bestrahlte Brennelemente am Standort ist nicht § 4 
Abs. 2 Satz 3 AtVfV. Dieser regelt die Notwendigkeit einer zusätzlichen Be-
kanntmachung und Auslegung der Unterlagen im Fall einer Vorhabensände-
rung während eines Genehmigungsverfahrens und ist demnach für die Ab-
grenzung der Genehmigungsgrundlagen § 6 und § 7 AtG ohne Bedeutung. 
 
Die Genehmigungstatbestände des § 6 AtG und des § 7 AtG weisen im Hin-
blick auf ihre sicherheitsbezogenen Voraussetzungen keine Unterschiede 
auf. In beiden Fällen muss die erforderliche Vorsorge gegen Schäden nach 
dem Stand von Wissenschaft und Technik getroffen sein, so dass eine nach 
§ 6 AtG genehmigte Tätigkeit in ihren radiologischen Sicherheitsanforderun-
gen keine Defizite gegenüber einer nach § 7 AtG genehmigten Anlage auf-
weist. Soweit die KTA-Regeln für Reaktoranlagen einschlägige Bestimmun-
gen enthalten, werden diese zur Bestimmung des Standes von Wissenschaft 
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und Technik auch im Rahmen der Genehmigung nach § 6 AtG herangezo-
gen. 
 

2.5.1.1.2 Fehlende Rechtsgrundlage 
 
Einwendung: 
 
Für die Genehmigung des zur Entscheidung gestellten Standort-
Zwischenlagers Isar fehle es an einer Rechtsgrundlage im Atomgesetz. 
 
Das Genehmigungsverfahren sei abzulehnen, zumindest aber auszusetzen, 
bis für dezentrale Zwischenlager an den Kernkraftwerksstandorten eine 
Rechtsgrundlage im nationalen Atomrecht durch den Gesetzgeber geschaf-
fen ist. 
 
Es sei nicht zulässig, ein noch nicht verabschiedetes Gesetz als Grundlage 
für ein Genehmigungsverfahren heranzuziehen. 
 
Behandlung: 
 
§ 6 AtG war bereits vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zur geordneten Be-
endigung der Kernenergienutzung zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizi-
tät vom 22.04.2002 die zutreffende Rechtsgrundlage für die Genehmigung 
zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen. Die ausführliche Neuregelung mit 
diesem Gesetz diente der ausdrücklichen Klarstellung dieser Rechtslage. 
 

2.5.1.2 Zulässigkeit und Bestimmtheit des Antrages 
 

2.5.1.2.1 Bestimmtheit des Antragsgegenstandes 
 
Einwendung: 
 
Der Zweck des Antrags könne mit den beantragten Mitteln eindeutig nicht er-
reicht werden. 
 
Die Betreiber beantragen die Einlagerung von Brennelementen mit einem 
maximalen Abbrand von 75 GWd/Mg Schwermetall, obwohl nach ihren eige-
nen Angaben im Sicherheitsbericht der Abbrand der Brennelemente des 
Kernkraftwerkes Isar 2 mit 78 GWd/Mg Schwermetall angegeben ist. 
 
Behandlung: 
 
Die Betreiber haben nur die Einlagerung von Brennelementen mit einem ma-
ximalen Abbrand von 75 GWd/Mg Schwermetall beantragt, aber im Sicher-
heitsbericht für die Uran- und Wiederaufarbeitungs-Uran-Brenn-
elementtypen, die im Druckwasserreaktor des Kernkraftwerkes Isar 2 zum 
Einsatz kommen, einen maximalen Abbrand von 78 GWd/Mg Schwermetall 
angegeben. 
 
Für das Genehmigungsverfahren ist der beantragte Wert von 75 GWd/Mg 
Schwermetall maßgeblich. Die Angabe von 78 GWd/Mg Schwermetall im Si-
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cherheitsbericht ist nicht so zu verstehen, dass die Brennelemente aus dem 
Kernkraftwerk Isar 2 tatsächlich diesen hohen Abbrand erreichen. Es handelt 
sich vielmehr um einen Maximalwert für die genannten Brennelementtypen. 
Insofern ist es unschädlich, wenn die Angaben im Sicherheitsbericht von ei-
nem höheren Abbrand ausgehen als der Antrag. 
 
Unabhängig davon wird über die Aufbewahrung von Brennelementen mit ei-
nem maximalen Abbrand von 75 GWd/Mg Schwermetall erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt entschieden. Zunächst dürfen gemäß den mit diesem Bescheid 
genehmigten „Technischen Annahmebedingungen“ nur Brennelemente mit 
einem maximalen mittleren Abbrand von bis zu 65 GWd/Mg Schwermetall 
aufbewahrt werden. 
 

2.5.1.2.2 Bestimmtheit hinsichtlich der Dauer der Aufbewahrung 
 
Einwendung: 
 
Der Antrag sei im Hinblick auf die Dauer der vorgesehenen Aufbewahrung 
der Kernbrennstoffe im Standort-Zwischenlager Isar zu unbestimmt. 
 
Die Formulierung, die Nutzungsdauer „soll“ 40 Jahre nicht überschreiten, sei 
unverbindlich und erhöhe die Angst und Unsicherheiten, wie lange mit dem 
Risiko des Standort-Zwischenlagers Isar gelebt werden müsse. 
 
Da gegenwärtig kein gesichertes Entsorgungskonzept für die Endlagerung 
bestehe, müsse davon ausgegangen werden, dass die als Standort-
Zwischenlager beantragten Anlagen länger als 40 Jahre betrieben werden. 
Damit würden zusätzliche Maßnahmen erforderlich, die mit dem Hantieren 
des Brennstoffs und damit zusätzlichen Gefahren verbunden sind. Außerdem 
würden die Risiken bei gleichzeitiger sicherheitstechnischer Verschlechte-
rung durch Alterung fortgeschrieben. 
 
Ferner sei zu befürchten, dass das Standort-Zwischenlager Isar trotz einer 
anderweitigen Verpflichtung des Bundes faktisch zum Endlager würde. 
 
Behandlung: 
 
Der Antrag ist hinsichtlich der Dauer der vorgesehenen Aufbewahrung hin-
reichend bestimmt. 
 
Mit Schreiben vom 02.03.2001 haben die Betreiber die Lagerung der be-
strahlten Brennelemente bezogen auf einen einzelnen Behälter über einen 
Zeitraum von maximal 40 Jahren ab dem Zeitpunkt der jeweiligen Behälter-
einlagerung beantragt. Darüber hinaus haben die Betreiber die Nutzungs-
dauer für das beantragte Standort-Zwischenlager Isar auf 40 Jahre, begin-
nend mit der Einlagerung eines ersten mit Brennelementen beladenen Behäl-
ters, beschränkt. Der Aufbewahrungszeitraum von 40 Jahren ist mit der vor-
liegenden Genehmigung festgeschrieben. 
 
Ein Endlager im Sinne des § 9a AtG am Standort Isar war nicht beantragt 
und damit auch nicht Gegenstand des Verfahrens. Keinesfalls kann das 
Standort-Zwischenlager Isar ein Endlager werden. Dagegen sprechen die 
unterschiedlichen Genehmigungsverfahren und -voraussetzungen sowie der 
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Umstand, dass ein Endlager staatlich ist, während das Standort-
Zwischenlager Isar von den Betreibern errichtet und betrieben wird. 
 
Nach dem Entsorgungskonzept der Bundesregierung soll ein staatliches 
Endlager für radioaktive Abfälle in etwa 30 Jahren zur Verfügung stehen. An 
dieses Endlager sind die zwischengelagerten Abfälle nach Inbetriebnahme 
gemäß § 78 StrlSchV abzugeben. Die Zwischenlagerung ist also nur bis zur 
Verfügbarkeit eines geeigneten staatlichen Endlagers zulässig. 
 

2.5.1.2.3 Vorschriften über die Entsorgungsvorsorge 
 
Einwendung: 
 
Das beantragte Standort-Zwischenlager Isar stelle eine unzulässige Umge-
hung der Vorschriften des Atomgesetzes über die Entsorgungsvorsorge dar. 
 
In § 9a des Atomgesetzes werde vorgeschrieben, dass zum Schutz der All-
gemeinheit anfallende radioaktive Reststoffe entweder schadlos verwertet  
oder geordnet beseitigt werden sollen, also nicht am Standort aufzubewah-
ren seien. Die Zwischenlagerung sei im Atomgesetz nicht als weitere Mög-
lichkeit der Entsorgung vorgesehen und stelle auch keine Entsorgung der 
hochradioaktiven Kernbrennstäbe dar. 
 
Solange eine inhaltlich abgestimmte Entsorgungskonzeption bis hin zur End-
lagerung nicht vorliege, fehle es an einer Grundlage und Rechtfertigung, die 
eine Genehmigung von Standort-Zwischenlagern ermöglichte. 
 
Behandlung: 
 
Es liegt kein Verstoß gegen die Vorschriften des Atomgesetzes über die Ent-
sorgungsvorsorge vor. 
 
Die Entsorgungspflicht der Betreiber als Betreiberinnen von Anlagen zur ge-
werblichen Erzeugung von Elektrizität ist in § 9a Abs. 1 bis Abs. 1d AtG ge-
regelt. Danach ist die Abgabe von aus dem Betrieb von Kernkraftwerken 
stammenden bestrahlten Kernbrennstoffen zur schadlosen Verwertung an 
eine Anlage zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe vom 01.07.2005 an 
unzulässig. Für die geordnete Beseitigung ist nachzuweisen, dass der siche-
re Verbleib für bestrahlte Kernbrennstoffe in Zwischenlagern bis zu deren Ab-
lieferung an ein Endlager gewährleistet ist (§ 9a Abs. 1b AtG). Die beantragte 
Aufbewahrung dient damit gerade der Erbringung des in § 9a Abs. 1a AtG 
gesetzlich vorgesehenen Entsorgungsvorsorgenachweises. 
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2.5.1.3 Vollständigkeit der ausgelegten Unterlagen 
 

2.5.1.3.1 Fehlende Antragsunterlagen 
 
Einwendung: 
 
Die ausgelegten Antragsunterlagen seien unvollständig. 
 
Es fehlten folgende Unterlagen: 
 
- das Gutachten des Technischen Überwachungsvereins zum Standort-

Zwischenlager Isar, 
- ein separater Sicherheitsbericht der Behälter, 
- Unterlagen zur Deckungsvorsorge. 
 
Behandlung: 
 
Die nach den Vorschriften der Atomrechtlichen Verfahrensverordnung auszu-
legenden Unterlagen haben vollständig ausgelegen. 
 
Dies waren gemäß § 6 Abs. 1 und 2 AtVfV: 
 
• der Antrag, 
• der Sicherheitsbericht nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 AtVfV, 
• die Kurzbeschreibung nach § 3 Abs. 4 AtVfV, 
• die UVP-Unterlagen nach § 3 Abs. 1 Nr. 8 und 9 und Abs. 2 AtVfV. 
 
Weitere Unterlagen waren nicht auszulegen. 
 

2.5.1.3.2 Vollständigkeit des Sicherheitsberichts 
 
Einwendung: 
 
Der ausgelegte Sicherheitsbericht sei unvollständig beziehungsweise unzu-
reichend. 
 
Die Angaben im Sicherheitsbericht seien nicht wissenschaftlich belegt und 
nicht nachprüfbar. Der ausgelegte Sicherheitsbericht sei so lückenhaft, dass 
er neu erstellt werden und das Einwendungsverfahren wiederholt werden 
müsse. 
 
Es fehlten Angaben zur Beurteilung des Gesamtrisikos, insbesondere zu den 
unterschiedlichen Gefährdungspotenzialen standortinterner und standortfer-
ner Lagerung. Der Sicherheitsbericht verschweige, dass an norddeutschen 
Standorten ein anderes bauliches Konzept verfolgt werde, das einen wesent-
lich besseren Schutz gegen Einwirkungen von außen gewährleiste. 
 
Es fehle die Beschreibung der Auslagerung der Behälter aus den Kernkraft-
werken Isar 1 und Isar 2 und die Beschreibung des internen Transports. So-
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wohl die Beschreibung der Handhabungsvorgänge, der eingesetzten techni-
schen Anlagen als auch die Störfallanalyse seien insofern unvollständig. 
 
Es sei nicht ersichtlich, an wie vielen Stellen Kontaminationsmessungen 
durchgeführt würden und nach welchen Kriterien die Transport- und Einlage-
rungsfreigaben erteilt würden. 
 
Es fehle die Darstellung der Vorgehensweise, wenn ein Behälter während 
der Lagerzeit seine Typ B(U)-Zulassung verliere. Ferner würden die einzula-
gernden Behältertypen nicht verbindlich festgelegt. Es werde auch nicht fest-
gelegt, welche Behältertypen in welcher Anzahl und in welcher zeitlichen Ab-
folge zum Einsatz kommen sollen. 
 
Es werde nicht ausgeführt, was mit den zwischengelagerten Brennstäben 
nach Ablauf der Lagerzeit geschehe. 
 
Es fehle ferner eine Störfallanalyse zur Kombination von Atommüllanhäufung 
und Reaktorunfall. Es fehle eine Betrachtung der Folgen eines Kernschmelz-
unfalles in den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2, obwohl die Wahrschein-
lichkeit eines solchen Ereignisses größer sei als die Wahrscheinlichkeit eines 
Flugzeugabsturzes. 
 
Bei der Bewertung der möglichen Einwirkungen von außen fehle die Berück-
sichtigung von Auswirkungen von Einwirkungen Dritter. Es fehle die Berück-
sichtigung der Folgen des Absturzes eines großen Verkehrsflugzeuges. 
 
Der Sicherheitsbericht lasse keine ausreichende Katastrophenplanung er-
kennen. 
 
Es fehle die Angabe des zulässigen nuklidspezifischen Gesamtinventars. 
Das radioaktive Inventar der Transport- und Lagerbehälter der Bauart CAS-
TOR® sei nicht hinreichend präzisiert. Es fänden sich auch keine präzisen 
Angaben, wie viele Mischoxid- und wie viele Uran-Brennelemente im Stand-
ort-Zwischenlager Isar gelagert werden sollen, obwohl die Isotopzusammen-
setzung abgebrannter Mischoxid-Brennelemente erheblich von derjenigen in 
Uran-Brennelementen abweiche. 
 
Zu ungenau seien ferner die Beschreibung der geologischen und hydrologi-
schen Verhältnisse, die Angaben zu Fragen des Personaleinsatzes, die An-
gaben zur Auslegung der Fundamente des Standort-Zwischenlagers Isar, die 
Beschreibung der technischen Anlagen, die Kriterien für heterogene Bela-
destrategien, die Beschreibung der Instandsetzungsmaßnahmen bei Un-
dichtheit des Primärdeckels, die Angaben über Art und Menge anfallender 
Abfälle, die Angaben über Maßnahmen nach Stilllegung der Kernkraftwerke 
Isar 1 und Isar 2, die Gestaltung des Ausgangs des Kontrollbereichs. Anla-
genteile und Gerätschaften, die ebenfalls gelagert werden sollen, würden 
nicht näher spezifiziert. Bei der Störfallanalyse seien viele Annahmen im De-
tail unklar. 
 
Aus dem Sicherheitsbericht gehe nicht hervor, in welcher Menge defekte 
Brennstäbe gelagert werden sollen, ob sie gesondert gelagert werden sollen 
oder nicht, ob diese defekten Brennstäbe überhaupt bestrahlte Kernbrenn-
stoffe seien. 
 
Die Auswirkungen der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 auf die radiologische 
Vorbelastung werde nur unzureichend beleuchtet. 
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Für angegebene Werte fehlten nähere Begründungen, etwa für die Tempera-
turwerte für Behälter, Luft und Beton, die Freisetzungsanteile flüchtiger Ra-
dionuklide im Behälterinneren, die Absturzhäufigkeit für ein Militärflugzeug 
am Standort oder die Dauer eines Treibstoffbrandes. 
 
Es sei nicht angegeben worden, mit welchen Modellen, Berechnungsmetho-
den und Programmen gearbeitet wurde. Dies betreffe etwa die Abschirm- 
und die Kritikalitätsberechnungen, die Berechnungen zur Wärmeabfuhr und 
die Strahlenbelastung in der Umgebung. 
 
Im Sicherheitsbericht fehlten Beschreibungen zu Aufräumungsarbeiten nach 
einem denkbaren Einsturz des Daches der geplanten Zwischenlagerhalle 
nach einem Störfall. Weiterhin sei im Sicherheitsbericht die Behandlung von 
Störfällen und Restrisikobetrachtungen für eine solide Beurteilung nicht aus-
reichend. 
 
Behandlung: 
 
Der von den Betreibern eingereichte und im Rahmen der Öffentlichkeitsbetei-
ligung ausgelegte Sicherheitsbericht genügt den Anforderungen des § 3 
Abs. 1 Nr. 1 AtVfV. 
 
In dem von den Betreibern vorgelegten Sicherheitsbericht ist die Anlage so 
genau beschrieben, dass der Leser daraus entnehmen kann, welche Auswir-
kungen der Betrieb der Anlage haben kann. Die Beschreibung der Behälter, 
des Behälterinventars und der Lagerung ist im Sicherheitsbericht hinreichend 
vollständig und nachvollziehbar. Damit wird den Anforderungen des § 3 
Abs. 1 Nr. 1 AtVfV, auch hinsichtlich des Detaillierungsgrades, genügt. 
 
Die gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b) und c) AtVfV im Sicherheitsbericht 
erforderliche Darstellung und Erläuterung der Sicherheitssysteme umfasst 
die grundlegenden Auslegungsmerkmale und die sicherheitstechnischen 
Auslegungsgrundsätze sowie die Darlegung der vorgesehenen Vorsorge-
maßnahmen. Dabei ist es nicht erforderlich, dass alle vorgesehenen Maß-
nahmen im Detail beschrieben und die Einhaltung der Anforderungen im Si-
cherheitsbericht nachgewiesen wird. 
 
Die Funktion des Sicherheitsberichtes liegt nicht darin, die Überprüfung der 
Richtigkeit der im Sicherheitsbericht enthaltenen Angaben im Einzelnen zu 
ermöglichen. Zum Nachweis der Einhaltung der Genehmigungsvorausset-
zungen haben die Betreiber weitere und detailliertere Unterlagen, die nicht 
öffentlich auszulegen waren, dem Bundesamt für Strahlenschutz vorgelegt. 
Auf der Grundlage der insgesamt vorgelegten Unterlagen hat das Bundes-
amt für Strahlenschutz die Richtigkeit der Angaben im Sicherheitsbericht im 
Laufe des Genehmigungsverfahrens überprüft. 
 
In Übereinstimmung mit den Anforderungen des § 3 Abs. 1 Buchstabe e) 
AtVfV finden sich Angaben über die mit der Anlage und ihrem Betrieb ver-
bundene Direktstrahlung und Abgabe radioaktiver Stoffe, einschließlich der 
Freisetzungen aus der Anlage bei Störfällen im Sinne des § 49 StrlSchV. 
Weitergehende quantitative Angaben zur Sicherheit und zum Strahlenrisiko 
beziehungsweise zur radioaktiven Belastung sind kein notwendiger Bestand-
teil des Sicherheitsberichtes. 
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Die gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 AtG gesondert vorzulegenden Unterlagen über 
Maßnahmen zum Schutz gegen Einwirkungen Dritter gehören nicht zu den 
auszulegenden Unterlagen. Ihr Inhalt ist aus Sicherheitsgründen auch nicht 
im Sicherheitsbericht umschreibend darzustellen. 
 
Ein Risikovergleich unterschiedlicher Entsorgungskonzepte und die Erwäh-
nung und Beschreibung eines anderen, hier nicht verfolgten Lagerkonzeptes, 
insbesondere des an norddeutschen Standorten gewählten, ist nicht erforder-
lich. Das Bundesamt für Strahlenschutz hatte lediglich zu prüfen, ob das 
konkret beantragte Vorhaben die Genehmigungsvoraussetzungen erfüllt. 
Auch die Beschreibung von Katastrophenschutzmaßnahmen, die nicht Ge-
genstand des Genehmigungsverfahrens sind, ist nicht erforderlich. 
 

2.5.1.3.3 Vollständigkeit der Umweltverträglichkeitsuntersuchung 
 
Einwendung: 
 
Der ausgelegte Bericht zur Umweltverträglichkeitsuntersuchung sei unvoll-
ständig. 
 
Es fehle die Berücksichtigung der Biotope der Arten- und Biotopschutzpro-
gramme des Landkreises und der Stadt Landshut. Die Umweltverträglich-
keitsuntersuchung sei um die Betrachtung der Biotope im Gebiet der Stadt 
Landshut zu ergänzen. 
 
Die Bewertung von Verfahrens- und Vorhabensalternativen sei in der Um-
weltverträglichkeitsuntersuchung überhaupt nicht erwähnt. Insbesondere feh-
le eine Prüfung der Nullvariante. 
 
Die Betrachtung eines Absturzereignisses eines typischen Verkehrsflugzeu-
ges in den Dokumenten zur Umweltverträglichkeitsprüfung sei nicht darge-
stellt worden. 
 
Wie beim Sicherheitsbericht fehlten detaillierte Angaben, deren Nachweis 
sowie die Darstellung der hierzu verwendeten Nachweismethoden. 
 
So fehlte die für eine fundierte Darstellung der geologischen, tektonischen, 
ingenieurgeologischen und hydrogeologischen Verhältnissen notwendigen 
Karten, Profile und Messdaten. Angeführte Gutachten über die Sicherheit der 
trockenen Zwischenlagerung über einen Zeitraum von mehr als 40 Jahren 
seien nicht zitiert. Die für die Berechnung der Strahlenexposition verwende-
ten Rechenprogramme seien nicht bezeichnet. 
 
Behandlung: 
 
Die Umweltverträglichkeitsuntersuchung lag vollständig zusammen mit dem 
Landschaftspflegerischen Begleitplan aus. Diese Unterlagen enthalten alle 
nach § 6 Abs. 2 AtVfV sowie nach § 6 UVPG erforderlichen Angaben. 
 
Die ausgelegten Unterlagen müssen lediglich Angaben über Umweltauswir-
kungen enthalten, soweit diese zur Erfüllung der Genehmigungsvorausset-
zungen erheblich sind. Daher waren Angaben über den zufälligen Absturz 
eines typischen Verkehrsflugzeuges entbehrlich (vergleiche hierzu Abschnitt 
G.IV.2.5.5.4.7). Der Auslegung von Unterlagen über untersuchte gezielte 
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Einwirkungen Dritter stehen Vorschriften über die Geheimhaltung entgegen 
(vergleiche § 10 UVPG). 
 
Das Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises ist in Kapitel 4.5.4 
der Umweltverträglichkeitsuntersuchung berücksichtigt. Das Arten- und Bio-
topschutzprogramm der Stadt Landshut wurde im Rahmen der nachfolgen-
den Umweltverträglichkeitsprüfung berücksichtigt. 
 
Ebenso wie der Sicherheitsbericht haben auch die Umweltverträglichkeitsun-
tersuchung und der Landschaftspflegerische Begleitplan nicht die Funktion, 
der Öffentlichkeit die Überprüfung der Richtigkeit der darin enthaltenen An-
gaben im Einzelnen zu ermöglichen. Dabei ist es nicht erforderlich, die An-
gaben durch Literaturzitate zu belegen. 
 
Die Risiken durch Strahlenexposition im Normalbetrieb oder bei Störfällen 
sind bereits Gegenstand des Sicherheitsberichts. Dieser enthält die Angaben 
zu radiologischen Auswirkungen des Vorhabens, die im Rahmen der Um-
weltverträglichkeitsprüfung ebenso wie die Angaben der Umweltverträglich-
keitsuntersuchung und des Landschaftspflegerischen Begleitplans zu be-
rücksichtigen sind. Eine vollständige Wiederholung der Angaben des Sicher-
heitsberichts in der Umweltverträglichkeitsuntersuchung ist daher nicht erfor-
derlich. Die Umweltverträglichkeitsuntersuchung muss gemäß § 6 Abs. 2 
AtVfV und § 6 UVPG nur diejenigen Angaben enthalten, die nicht bereits im 
Sicherheitsbericht enthalten sind. 
 
Entsprechend den Anforderungen von § 3 Abs. 2 Nr. 1 AtVfV ist in Kapitel 6 
der Umweltverträglichkeitsuntersuchung eine Übersicht über die wichtigsten 
von den Betreibern geprüften technischen Verfahrensalternativen und die 
wesentlichen Auswahlgründe enthalten. Die Darstellung von sonstigen Alter-
nativen ist nur erforderlich, soweit die Betreiber sie tatsächlich geprüft haben. 
 
Es besteht aber keine rechtliche Verpflichtung, überhaupt Alternativen zu 
prüfen. 
 

2.5.1.4 Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Einwendung: 
 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung im Genehmigungsverfahren sei unzureichend 
gewesen. 
 
Die Terminsetzung sei extrem kurz gewesen. 
 
Im Verlauf des Einwendungsverfahrens sei das Grundrecht auf Information 
aus Artikel 17 GG verletzt worden. Es sei über Wochen hinweg nicht möglich 
gewesen, zu sicherheitstechnisch entscheidenden Fragen Aufklärung zu er-
langen. Als atomtechnischer Laie sei man aber auf die aufklärende Unter-
stützung durch die zuständigen Stellen angewiesen. 
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Behandlung: 
 
Die unter G.I.7. dargestellte Öffentlichkeitsbeteiligung entsprach den Erfor-
dernissen der während der Auslegung und Erörterung geltenden Vorschriften 
nach § 6 Abs. 3 AtG alte Fassung (vergleiche jetzt § 2a AtG) und §§ 4 ff. 
AtVfV. 
 
Die Dauer der Einwendungsfrist beruhte allein auf der Regelung in § 7 Abs. 1 
AtVfV und lag nicht im Ermessen der Genehmigungsbehörde. Darüber hin-
aus war das Bundesamt für Strahlenschutz nach § 10 Satz 2 VwVfG ver-
pflichtet, das Genehmigungsverfahren zügig durchzuführen. Die Betreiber 
hatten damit ein rechtlich durchsetzbares Interesse an einer baldigen Anbe-
raumung des erforderlichen Erörterungstermins. 
 
Nach Artikel 17 GG hat jedermann das Recht, sich schriftlich mit Bitten oder 
Beschwerden an die zuständigen Stellen zu wenden. Hierdurch soll gewähr-
leistet werden, dass der Staat individuelle Anliegen zur Kenntnis nimmt und 
berücksichtigt. Ein Recht auf Information folgt hieraus jedoch nicht. In Mas-
senverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt die grundrechtlich gebote-
ne Kenntnisnahme und Berücksichtigung durch die Berücksichtigung der 
Einwendungen im Genehmigungsverfahren und deren Erörterung im Erörte-
rungstermin. 
 
Darüber hinaus ist eine individuelle Bearbeitung von Anfragen nicht geboten. 
Gleichwohl hat sich das Bundesamt für Strahlenschutz auch um die Bearbei-
tung individueller Anfragen bemüht, soweit dies zeitlich möglich war. 
 

2.5.2 Umweltverträglichkeitsprüfung 
 

2.5.2.1 Ablauf der Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
Einwendung: 
 
Die Umweltverträglichkeitsprüfung wurde nicht ordnungsgemäß durchge-
führt. 
 
Die Nichtdurchführung des nach § 5 UVPG vorgesehenen Scopingtermins 
stelle nach geltendem Recht keinen Verfahrensfehler, sondern - europarecht-
lich betrachtet – einen materiell-rechtlichen Fehler dar. 
 
Für die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung sei nicht das Bun-
desamt für Strahlenschutz, sondern die Regierung von Niederbayern oder 
das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen 
zuständig. 
 
Behandlung: 
 
Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist ordnungsgemäß durchgeführt worden. 
 
Eine nationalgesetzliche Anordnung zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung für Zwischenlager gab es zum Zeitpunkt der Antragstellung 
nicht. Das Bundesamt für Strahlenschutz hat sich jedoch im Hinblick auf eine 
mögliche Direktwirkung der UVP-Änderungsrichtlinie entschieden, im Vorgriff 
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auf die nationalgesetzliche Umsetzung eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen. Dabei wurden die nationalgesetzlichen Bestimmungen im 
Sinne der EG-Richtlinie angewandt. Weder § 5 Satz 1 UVPG noch § 1b 
Abs. 1 Satz 1 AtVfV sahen in ihrer alten Fassung zwingend vor, dass ein 
Scoping-Termin statt zu finden hat. Es handelte sich vielmehr um Sollbe-
stimmungen, von denen in Ausnahmefällen abgewichen werden konnte. Ein 
solcher atypischer Fall lag hier vor, da nicht von vorneherein feststand, ob für 
das Genehmigungsverfahren auf Grund der UVP-Änderungsrichtlinie über-
haupt eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden muss. Wei-
terhin ist zu berücksichtigen, dass der Scoping-Termin von seiner Zweckrich-
tung her eine Hilfestellung für die Betreiber bieten soll. Die Betreiber hatten 
jedoch noch vor der endgültigen Entscheidung über die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung die Unterlagen eingereicht. Ein Scoping-
Termin hätte für sie daher keine Entlastung bedeutet. 
 
Im Hinblick auf die Durchführung eines Scoping-Termins waren die EG-
rechtlichen Anforderungen nicht strenger als die seinerzeit geltenden natio-
nalen Vorschriften. Gemäß Artikel 5 Abs. 2 Satz 1 der UVP-Richtlinie in der 
Fassung der UVP-Änderungsrichtlinie hatten die Mitgliedstaaten sicherzu-
stellen, dass die zuständige Behörde eine Stellungnahme dazu abgibt, wel-
che Angaben vom Projektträger vorzulegen sind, sofern der Projektträger vor 
Einreichung eines Genehmigungsantrags darum ersucht. Dem entsprechend 
sehen die mit Wirkung zum 03.08.2001 neu gefassten §§ 1b AtVfV und 5 
UVPG im Hinblick auf die Durchführung des Scoping-Termins auch keine 
Soll-Bestimmung mehr vor. Durchzuführen ist ein Scoping-Termin vielmehr 
nur noch auf Ersuchen des Vorhabensträgers oder wenn die Behörde dies 
für erforderlich hält. Die Nichtdurchführung eines Scoping-Termins stellt da-
nach - auch europarechtlich betrachtet - weder einen formellen noch einen 
materiell-rechtlichen Fehler dar. 
 
Ungeachtet dessen wurde den zuständigen Behörden und anerkannten Na-
turschutzverbänden im Zuge eines „schriftlichen Scopings“ die Gelegenheit 
zur Stellungnahme zum Untersuchungsrahmen der Umweltverträglichkeits-
prüfung gegeben. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden im Zuge des 
weiteren Genehmigungsverfahrens berücksichtigt. 
 
Die Zuständigkeit des Bundesamtes für Strahlenschutz als federführende 
Behörde für die Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung ergab sich 
ursprünglich aus der in Abschnitt G.II.1. dargestellten unmittelbaren Anwen-
dung der UVP-Richtlinie und der entsprechenden Anwendung des § 14 
UVPG. Inzwischen ist die Zuständigkeit des Bundesamtes für Strahlenschutz 
in § 14 Abs. 1 Sätze 4 und 5 UVPG geregelt. 
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2.5.2.2 Gegenstand der Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
Nachfolgend werden die Einwendungen gewürdigt, die sich auf Umweltaus-
wirkungen des Vorhabens beziehen und nicht in Abschnitt G.IV.2.5.5 aufge-
nommen sind. 
 
Einwendung: 
 
Das Untersuchungsgebiet der Umweltverträglichkeitsuntersuchung solle, 
wegen der Wechselwirkungen der einzelnen Naturhaushaltskomponenten 
einheitlich für alle Schutzgüter, ein Gebiet mit einem Radius von 10 km um-
fassen. 
 
Fachlich sei die oberflächliche Kartierungsgrundlage in nur einer Kalender-
woche ohne Frühlings- und Herbstaspekt zu beanstanden und auf dieser Ba-
sis die Feststellung nicht zulässig, dass keine faunistisch bedeutsamen Le-
bensräume auf den Flächen vorkämen. Auch sei für die Fauna ein Verweis 
auf Flächen im Umfeld beziehungsweise ein Recycling von Daten aus der  
ökologischen Dauerbeobachtung fachlich nicht haltbar und Aussagen hin-
sichtlich zu erwartender Arten auf dem Standort des geplanten Standort-
Zwischenlagers Isar rein spekulativ. Auf Grund der ungenügenden Datenlage 
sei daher insbesondere im Hinblick auf die Fauna weder die Bestandsbewer-
tung noch die Bewertung der Umweltauswirkungen beziehungsweise die zu-
sammenfassende Beurteilung der Umweltverträglichkeit methodisch ein-
wandfrei und fachlich nachvollziehbar erfolgt. 
 
Obwohl das Gebiet der Stadt Landshut auf der südlichen Isarseite nahe an 
das Standortgelände heranreiche und die Leiten im Stadtgebiet explizit mit 
einem hochwertigen Artenbestand genannt werden, fehle eine Betrachtung 
der Biotope sowie die Einbeziehung der Daten des Arten- und Biotopschutz-
programms der Stadt Landshut. Auch würden die Aussagen zum Standortge-
lände nicht mit den Daten der Arten- und Biotopschutzprogramme des Land-
kreises Landshut sowie der Stadt Landshut in Bezug gebracht. Es sei zu be-
rücksichtigen, dass der Standort in einer wichtigen Biotopverbundachse lie-
ge. 
 
Bei der Beschreibung des Faktors Grundwasser werde nicht darauf einge-
gangen, ob und wie in das Grundwasser eingegriffen werde, insbesondere 
im Hinblick auf die benachbarte Brunnenfassung in Wolfsteinerau. Des Wei-
teren sei zu klären, wie bei einer Undichtigkeit eines Transport- und Lager-
behälters der Bauart CASTOR® eine Kontamination des Grundwassers mit 
radioaktivem Material vermieden werden könne. 
 
Die aus der Bewertung des Eingriffs in Natur und Landschaft abgeleiteten 
Kompensationsauflagen seien fachlich nicht nachvollziehbar. Auch seien die 
Flächen zur funktionellen Kompensation nicht mit genauen Flächenangaben 
und einem Zeitplan der Ausführung angegeben. Diese Flächen könnten nicht 
in kartierten Biotopen liegen. 
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Behandlung: 
 
Die räumliche Ausdehnung des Untersuchungsgebietes dieser Umweltver-
träglichkeitsprüfung wurde für jedes Schutzgut unter Berücksichtigung der 
Wechselwirkungen aus der Reichweite der jeweiligen Wirkfaktoren festge-
legt, Dabei ist es nicht erforderlich, dass für alle Schutzgüter ein einheitliches 
Untersuchungsgebiet gewählt wird. Insgesamt sind auch keine vorhabens-
bedingten Umweltauswirkungen mit einer Reichweite bis 10 km zu erwarten. 
 
Der Umfang der Bestandsaufnahme orientierte sich an der Naturnähe der 
betroffenen Flächen, die zum überwiegenden Teil bereits versiegelt sind und 
in der Vergangenheit als Montageplatz genutzt wurden. Bei diesem anthro-
pogen überprägten Standort war eine einmalige Bestandserfassung der Ve-
getation sowie eine Potenzialzuweisung für die Fauna, abgeleitet aus den 
vorgefundenen Biotopausprägungen und Vegetationsbeständen, zur Ab-
schätzung ihrer Lebensraumfunktion ausreichend. Die Auswirkungen des 
Vorhabens waren somit hinsichtlich der Habitateignung prognostizierbar. Die 
beteiligte Naturschutzbehörde hat hierzu keine weitergehenden Forderungen 
erhoben. 
 
In der Umweltverträglichkeitsprüfung wurden die Bedeutung sowie die Funk-
tionen des Vorhabensstandortes für alle Schutzgüter ermittelt, beschrieben 
und bewertet (siehe Abschnitt G.II.). Durch den Bau sowie den Betrieb des 
Standort-Zwischenlagers Isar auf weitgehend versiegelten und gestörten 
Flächen wurden keine erheblichen Auswirkungen auf den Biotopverbund 
festgestellt. Hierbei wurden sowohl die Daten des Arten- und Biotopschutz-
programms des Landkreises Landshut als auch die der Stadt Landshut be-
rücksichtigt. Auf Grund der Entfernung des Standort-Zwischenlagers Isar 
zum Gebiet der Stadt Landshut von minimal 1 500 m sind für dort lokalisierte 
Biotope erhebliche Beeinträchtigungen ausgeschlossen. 
 
Die Prüfung durch das Bundesamt für Strahlenschutz hat ergeben, dass der 
Schutz des Grundwassers vor Kontaminationen mit radioaktiven Stoffen auf 
Grund der Auslegung der Transport- und Lagerbehälter sowohl im bestim-
mungsgemäßen Betrieb als auch bei Störfällen gewährleistet ist. Eine Betrof-
fenheit der 2,5 km entfernten Brunnenfassung Wolfsteinerau und eine Beein-
trächtigung der öffentlichen Wasserversorgung sind somit auszuschließen. 
 
Die Festlegung und Berücksichtigung der in Abschnitt G.II.2.6 beschriebenen 
Maßnahmen zur Kompensation der vorhabensbedingten Eingriffe in Natur 
und Landschaft erfolgen in Zuständigkeit des Landratsamtes Landshut als 
zuständige Naturschutz- und Baugenehmigungsbehörde. 
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2.5.3 Bedürfnis 
 
Einwendung: 
 
Das nach § 6 Abs. 2 AtG erforderliche Bedürfnis für die Aufbewahrung von 
Kernbrennstoffen liege im Falle des Standort-Zwischenlagers Isar nicht vor. 
 
Zunächst seien Kernbrennstoffe nach § 5 AtG grundsätzlich staatlich zu ver-
wahren. 
 
An einem Bedürfnis für das beantragte Standort-Zwischenlager Isar fehle es 
ferner auf Grund dessen Überdimensionierung. Auf Grund des jährlichen An-
falls an radioaktiven Abfällen in den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2 und 
den genehmigten Restlaufzeiten bestünde ein viel geringerer Lagerungsbe-
darf. Die beantragte Lagerkapazität ermögliche hingegen einen Weiterbetrieb 
der beiden Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 über die im Atomkonsens ver-
einbarte Restlaufzeit hinaus. Es liege der Verdacht nahe, dass der geplante 
Atomausstieg unterlaufen werden solle. 
 
Auch die inzwischen reduzierte beantragte Lagerkapazität von 1 500 Mg sei 
überhöht und unzulässig. Die nach den vorgesehenen Laufzeiten im Atom-
konsens erforderliche Kapazität läge bei ca. 270 Mg, wenn die Nasslager voll 
genutzt würden. Ohne diese ergäbe sich eine Anforderung von ca. 850 Mg, 
bei kompletter Räumung der Nasslager ca. 1 150 Mg. 
 
Die Überdimensionierung berge in Anbetracht des fehlenden Endlagers au-
ßerdem die Gefahr, dass das Standort-Zwischenlager Isar irgendwann Abfäl-
le aus anderen Kernkraftwerken aufnehme und schließlich zu einem Endla-
ger werde. Die Dauer der Lagerung sei nicht absehbar. 
 
Bereits das Lagergebäude dürfe nur so dimensioniert werden, dass nicht 
mehr als die zur Lagerung von maximal 650 t Schwermetall erforderliche 
Zahl an Stellplätzen eingerichtet werden könnten. 
 
Ein Bedürfnis für das Standort-Zwischenlager Isar sei schließlich auch bei 
der gebotenen schnellstmöglichen Stilllegung der Reaktoren nicht gegeben. 
Ein Atomausstieg, der die Gesamtlaufzeit der einzelnen Kernkraftwerke auf 
20 Kalenderjahre beschränke, sei praktisch durchführbar. Da das Kernkraft-
werk Isar 1 dann unverzüglich und das Kernkraftwerk Isar 2 spätestens im 
Jahr 2008 stillgelegt werden würde, sei eine Erweiterung der vorhandenen 
Lagerkapazitäten nicht notwendig. 
 
Das Standort-Zwischenlager Isar sei weder zum Betrieb noch zur Entsorgung 
von Atomkraftwerken notwendig. 
 
Insofern sei insbesondere die Lagerkapazität in den zentralen Zwischenla-
gern Ahaus und Gorleben zu berücksichtigen. Diese hätten eine ausreichen-
de Lagerkapazität, um abgebrannte Kernbrennstoffe für die nächsten Jahr-
zehnte aufzunehmen. 
 
Auch die gesetzliche Verpflichtung des Bundes, ein Endlager zu errichten, 
mache die Zwischenlagerung in dem beabsichtigten Umfang nicht notwen-
dig. 
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Die Begrenzung der Nutzungsdauer des Standort-Zwischenlagers Isar sei an 
die Fortschritte bei der Endlagerung zu knüpfen. 
 
Das Vorhaben werde ausschließlich durch den Wunsch der Bundesregie-
rung, nukleare Risiken an den Standorten zu bündeln und anzuhäufen, her-
beigeführt. 
 
Behandlung: 
 
Die in § 6 Abs. 2 AtG genannte Genehmigungsvoraussetzung des Bedürfnis-
ses findet bei Genehmigungen nach § 6 Abs. 3 AtG keine Anwendung. 
 
Insofern ist das Atomgesetz nach Durchführung des Erörterungstermins 
durch das Gesetz zur geordneten Beendigung der Kernenergienutzung zur 
gewerblichen Erzeugung von Elektrizität vom 22.04.2002 geändert worden. 
Nach § 9a Abs. 2 Satz 3 AtG in der jetzt geltenden Fassung sind die Betrei-
ber von Kernkraftwerken verpflichtet, standortnahe Zwischenlager zu errich-
ten und die anfallenden bestrahlten Kernbrennstoffe bis zu ihrer Ablieferung 
an ein Endlager dort aufzubewahren. 
 
Aus diesem Grund findet die in § 6 Abs.  2 AtG genannte Genehmigungsvor-
aussetzung des Bedürfnisses bei Genehmigungen nach § 6 Abs. 3 AtG in 
der jetzt geltenden Fassung keine Anwendung. Für die standortnahen Zwi-
schenlager, die die Betreiber von Kernkraftwerken zur Erfüllung ihrer Pflich-
ten aus § 9a Abs. 2 Satz 3 AtG innerhalb des abgeschlossenen Geländes 
des Kernkraftwerks errichten, verweist § 6 Abs. 3 Satz 2 AtG lediglich auf die 
Nummern 1 bis 4 des Absatzes 2, nicht jedoch auf die Genehmigungsvor-
aussetzung des Bedürfnisses. Nach der Auffassung des Gesetzgebers ist für 
diese Zwischenlagerung vielmehr bereits kraft Gesetzes ein Bedürfnis vor-
handen. 
 
Die Möglichkeit einer Nutzung von Aufbewahrungskapazitäten in Ahaus und 
Gorleben waren bei der Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen danach 
nicht zu berücksichtigen. Gleiches gilt für die Frage, zu welchem Zeitpunkt 
und an welchem Standort künftig ein Endlager für bestrahlte Brennelemente 
errichtet wird. 
 
Eine zusätzliche Begrenzung der Nutzungsdauer bis zur Inbetriebnahme ei-
nes Endlagers ist nicht erforderlich. Eine entsprechende Pflicht zur Abliefe-
rung der bestrahlten Brennelemente ergibt sich unmittelbar aus § 9a Abs. 2 
AtG und § 78 StrlSchV. 
 
Eine Einlagerung von Brennelementen, die nicht aus den Kernkraftwerk  
Isar 1 und Isar 2 stammen, ist nicht beantragt worden und wird bereits aus 
diesem Grund auch nicht genehmigt. 
 
Die Prüfung von Alternativen - wie etwa die schnellstmögliche Abschaltung 
der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 - ist nicht Gegenstand des Genehmi-
gungsverfahrens nach § 6 AtG. Das Bundesamt für Strahlenschutz hat für 
eine Alternativenprüfung keine gesetzliche Grundlage, sondern prüft das Vor-
liegen der Genehmigungsvoraussetzungen allein für das beantragte Vorha-
ben. 
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2.5.4 Zuverlässigkeit und Fachkunde 
 
Einwendung: 
 
Es bestünden Bedenken gegen die Zuverlässigkeit und Fachkunde der 
Betreiber sowie der für die Leitung und Beaufsichtigung der Aufbewahrung 
verantwortlichen Personen. 
 
Entsprechende Mängel bewiesen die zahlreichen Störfälle, Versagensfälle 
und so weiter. Überhaupt sei die Zuverlässigkeit der Betreiber für die Bevöl-
kerung nicht ersichtlich. 
 
Schließlich seien vorsorglich Bedenken angebracht, bis die beantragte Lage-
rung von defekten Brennelementen für die von dem Vorhaben betroffene Öf-
fentlichkeit verständlich geklärt werde. 
 
Die aus der Atomwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland, beispielsweise 
in Philippsburg, bisher bekannt gewordenen Unregelmäßigkeiten demonst-
rierten, dass die Überprüfung der Zuverlässigkeit der Betreiber nur schwer 
möglich sei. Über Zwischenfälle seien Behörden und die Öffentlichkeit nicht 
oder nicht ausreichend informiert worden. Dadurch werde ein unkalkulierba-
res Risiko begründet. 
 
Behandlung: 
 
Der erforderliche Nachweis der Fachkunde wurde durch die Betreiber er-
bracht, gegen die Zuverlässigkeit der verantwortlichen Personen bestehen 
keine Bedenken. Hierzu wird auf die Ausführungen im Abschnitt G.IV.2.1 
verwiesen. 
 
Maßstäbe für die Prüfung der Zuverlässigkeit ergeben sich aus § 7 der Atom-
rechtlichen Zuverlässigkeitsüberprüfungs-Verordnung (AtZüV). 
 
Allein die Tatsache, dass es in den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2 in der 
Vergangenheit zu Stör- oder Versagensfällen kam, rechtfertigt nicht ohne 
weiteres den Schluss, dass die daran beteiligten Personen oder die Betreiber 
insgesamt unzuverlässig sind. Das ist erst dann der Fall, wenn solche Fälle 
grundlegende Mängel oder Schwächen bei den verantwortlichen Personen 
oder in der Organisation des Betriebs oder in der Aus- und Fortbildung des 
Betriebspersonals erkennen lassen, die ein erhöhtes Risiko bedeuten. Ent-
sprechendes gilt für sonstige etwa aufgetretene Unzulänglichkeiten oder 
Fehler im Rahmen des Anlagenbetriebs oder im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens. 
 
Die Prüfung der Personen, die im hier genehmigten Standort-Zwischenlager 
Isar für die Betreiber verantwortlich tätig sind, hat unter Berücksichtigung ak-
tueller Erkenntnisse der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde keine Zweifel an 
der Zuverlässigkeit ergeben. 
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2.5.5 Erforderliche Vorsorge gegen Schäden durch die Aufbewahrung 
der Kernbrennstoffe 
 

2.5.5.1 Grundrechte und Verfassungsprinzipien 
 

2.5.5.1.1 Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit 
 
Einwendung: 
 
Die Einwender seien in ihrem Grundrecht auf Leben und körperliche Unver-
sehrtheit gemäß Artikel 2 Abs. 2 GG verletzt worden. 
 
Das Strahlenpotenzial des Standort-Zwischenlagers Isar berge nicht akzep-
table Gefahren für Leben und Gesundheit. 
 
Die mit der Nutzung der Atomkraft verbundenen Risiken und Gefahren seien 
grundsätzlich nicht beherrschbar. Ein ausreichender Schutz sei generell nicht 
möglich. Die Genehmigung für die Zwischenlagerung verstoße daher gegen 
Art. 2 Abs. 2 GG. 
 
Das Standort-Zwischenlager Isar könne nur unter Beschränkung auf den An-
spruch auf Abwehr von unmittelbaren Gefahren genehmigt werden. Nach 
dem „Kalkar-Urteil“ des Bundesverfassungsgerichts sei Drittbetroffenen je-
doch ein Anspruch auf Risikovorsorge zuzubilligen. 
 
Leben und Gesundheit der Bevölkerung werde nicht der Stellenwert einge-
räumt, der diesen Interessen nach dem Grundgesetz zukommen müsse. 
 
Es entspreche nicht der im Grundgesetz verankerten Sorgfaltspflicht des 
Staates, wenn wie hier nicht die größt möglichen existierenden Sicherheits-
maßnahmen durch Lagerung in einem tiefliegenden Salzstock in Gorleben 
getroffen werden, sondern stattdessen der billigste und einfachste Weg, 
nämlich Lagerung in einer ebenerdigen Betonhalle, eingeschlagen werde. 
 
Durch das Standort-Zwischenlager Isar erhöhe sich das Risiko katastropha-
ler Unfälle und Störfälle. Diese Risikoerhöhung führe zu einer nicht akzeptab-
le Einschränkung des Schutzes von Leben und Gesundheit. 
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Behandlung: 
 
Die Einwender werden durch das Vorhaben nicht in ihrem Grundrecht auf 
Leben und körperliche Unversehrtheit gemäß Artikel 2 Abs. 2 GG beeinträch-
tigt. 
 
In Ausgestaltung der grundrechtlichen Schutzpflichten hat der Gesetzgeber 
in § 1 AtG bestimmt, dass es Zweck des Atomgesetzes ist, Leben, Gesund-
heit und Sachgüter vor den Gefahren der Kernenergie zu schützen. Dieses 
Erfordernis wird in § 6 Abs. 2 Nr. 2 AtG dahingehend konkretisiert, dass die 
nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge ge-
gen Schäden durch die Aufbewahrung der Kernbrennstoffe getroffen werden 
muss. Der Gesetzgeber ist damit seiner Verpflichtung, die grundrechtlichen 
Schutzgüter Leben und körperliche Unversehrtheit im Sinne des Artikel 2 
Abs. 2 GG vor den Eingriffen Dritter zu schützen und die gebotene Risiko-
vorsorge zu gewährleisten, in hinreichender Weise nachgekommen. Im vor-
liegenden Genehmigungsverfahren wurde durch das Bundesamt für Strah-
lenschutz geprüft und festgestellt, dass die nach dem Stand von Wissen-
schaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen Schäden durch die Aufbe-
wahrung der Kernbrennstoffe gewährleistet ist. 
 

2.5.5.1.2 Eigentumsrechte der Einwender 
 
Einwendung: 
 
Die Einwender seien in ihrem durch Artikel 14 Abs. 1 GG geschützten  
Eigentumsrecht verletzt worden. 
 
Der Wert von Grundstücken und Immobilien am Standort würde durch die 
Erhöhung des radioaktiven Inventars und einen möglichen größeren atoma-
ren Unfall erheblich gemindert. Ein Störfall könne zu einer Cäsium-
Kontamination und damit zu einer ganz wesentlichen Nutzungsbeschränkung 
oder sogar einer Verhinderung der Nutzung von Grundstücken führen. 
 
Behandlung: 
 
Auf Grund der Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzungen nach § 6 AtG 
verstößt die Aufbewahrungsgenehmigung nicht gegen Artikel 14 GG. 
 
Vermögenseinbußen, die sich aus einem möglichen Attraktivitätsverlust von 
Eigentum, Grundstücken, Häusern oder Wohnungen in der Nähe des geplan-
ten Standort-Zwischenlagers Isar ergeben, fallen nicht in den Schutzbereich 
des Artikel 14 Abs. 1 GG. Die Verfassung schützt das Eigentum grundsätz-
lich nur in seiner Substanz. Das Vermögen als solches beziehungsweise 
Gewinnchancen, Zukunftshoffnungen oder Erwartungen werden dagegen 
nicht geschützt. Hierunter fällt auch die etwaige Erwartung von Werteinbußen 
bei der Veräußerung von Eigentum in der Nähe des Standort-Zwischenlagers 
Isar. 
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2.5.5.1.3 Gleichbehandlungsgrundsatz 
 
Einwendung: 
 
Das Vorhaben verstoße gegen das Grundrecht auf Gleichbehandlung. 
 
Es widerspreche dem Grundsatz der Gleichbehandlung, dass in Süddeutsch-
land wesentlich geringere Anforderungen, wie zum Beispiel dünnere Beton-
stärken als bei den Standort-Zwischenlagern in Norddeutschland vorgesehen 
sind. 
 
Außerdem werde der Grundsatz der Lastenverteilung von nuklearer Strom-
erzeugungslast an den Reaktorstandorten und nuklearer Entsorgungslast in 
zentralen Zwischenlagern finanziellen und politischen Erwägungen geopfert. 
Es sei nicht einsehbar, dass die Region neben den Kernkraftwerken  
Isar 1 und Isar 2 auch noch durch das große Standort-Zwischenlager Isar 
und dadurch bedingte, zusätzliche sowie gefahrerhöhende Transporte be-
lastet werde. 
 
Behandlung: 
 
Die Erteilung einer Genehmigung für das Standort-Zwischenlager Isar zur 
Aufbewahrung bestrahlter Brennelemente verstößt nicht gegen den Gleich-
behandlungsgrundsatz. 
 
Die gerügten Unterschiede in den Wand- und Deckenstärken zwischen den 
Anträgen für norddeutsche und süddeutsche Standort-Zwischenlager beru-
hen nicht darauf, dass das Bundesamt für Strahlenschutz von unterschiedli-
chen Genehmigungsvoraussetzungen in norddeutschen und süddeutschen 
Standort-Zwischenlagern ausgeht. Die Unterschiede sind allein darin be-
gründet, dass die jeweiligen Antragsteller unterschiedliche Anträge gestellt 
haben. 
 
Die Genehmigungsvoraussetzungen sind jedoch in allen Verfahren gleich. 
So muss bei allen Verfahren sichergestellt sein, dass die Grenzwerte der 
Strahlenschutzverordnung nicht überschritten werden und das Risiko von 
Schäden durch Flugzeugabstürze, Terroranschläge und Sabotage so weit 
minimiert wird, wie dies nach dem Stand von Wissenschaft und Technik er-
forderlich ist 
 
Aus Artikel 3 GG folgt kein Recht, von der Nachbarschaft von kerntechni-
schen Anlagen verschont zu werden. Die Genehmigung von Standort-
Zwischenlagern stellt daher keine Ungleichbehandlung der davon Betroffe-
nen gegenüber anderen Bevölkerungsteilen dar. Ein Grundsatz, dass die 
Nutzung der Kernenergie und die Entsorgung radioaktiver Abfälle an unter-
schiedlichen Standorten erfolgen müsse, lässt sich dem Grundgesetz nicht 
entnehmen. Außerdem trägt die dezentrale Zwischenlagerung dem Prinzip 
Rechnung, dass die Lasten grundsätzlich dort getragen werden sollen, wo 
auch der Nutzen verbleibt. 
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2.5.5.1.4 Andere Grundrechte 
 
Einwendung: 
 
Durch das Vorhaben würden die in Artikel 1 GG verankerte Menschenwürde 
und das Recht auf Fürsorge durch die staatliche Gewalt verletzt. 
 
Behandlung: 
 
Artikel 1 Abs. 1 GG enthält eine Garantie der Menschenwürde. Hiergegen 
wird durch die Genehmigung standortnaher Zwischenlager nicht verstoßen. 
Den grundrechtlichen Schutzpflichten aus Art. 2 Abs. 2 GG wird durch die  
Überprüfung der Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 AtG 
genügt. 
 

2.5.5.1.5 Rechtsstaatsprinzip 
 
Einwendung: 
 
Das Bundesamt für Strahlenschutz als Genehmigungsbehörde sei im Hin-
blick auf das Ergebnis des Genehmigungsverfahrens nicht in der Lage, un-
abhängig nach Recht und Gesetz zu agieren. Es liege daher ein Verstoß ge-
gen das in Artikel 20 Abs. 3 GG normierte Rechtsstaatsprinzip vor. 
 
Bereits auf Grund der Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den 
Energieversorgungsunternehmen stehe das Ergebnis des Genehmigungs-
verfahrens von vornherein fest. Die Genehmigungen würden dementspre-
chend im Schnellverfahren durchgezogen. 
 
Behandlung: 
 
Gemäß Artikel 20 Abs. 3 GG ist die Verwaltung an Recht und Gesetz gebun-
den. Daraus folgt, dass ihr Handeln mit allen Rechtsnormen im Einklang ste-
hen muss. Diesen Anforderungen wird das Genehmigungsverfahren für das 
Standort-Zwischenlager Isar gerecht. 
 
Es ist zutreffend, dass in der Vereinbarung vom 14. Juli 2000 / 11. Juni 2001 
die Schaffung von dezentralen Zwischenlagerkapazitäten vorgesehen ist. In-
folgedessen haben die Betreiber der Kernkraftwerke entsprechende Anträge 
gestellt und ihr Interesse an einer zügigen Verfahrensdurchführung bekun-
det. Zwischenzeitlich ist die Pflicht der Betreiber von Kernkraftwerken zur Er-
richtung von standortnahen Zwischenlagern in § 9a Abs. 2 Satz 3 AtG gere-
gelt worden. Die Genehmigungsvoraussetzungen nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 
AtG haben sich jedoch nicht geändert. Das Bundesamt für Strahlenschutz 
hat die Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzungen geprüft. Das Interes-
se an einer zügigen Verfahrensabwicklung hat nicht zu einer Verkürzung des 
Prüfungsumfangs im Rahmen des Genehmigungsverfahrens geführt. 
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2.5.5.2 Lager 
 

2.5.5.2.1 Erhöhung des Risikos am Standort 
 
Einwendung: 
 
Durch das geplante Standort-Zwischenlager Isar als weitere kerntechnische 
Anlage komme es zu einer nicht zumutbaren und drastischen Erhöhung des 
Gefahrenpotenzials am Standort. Es erhöhten sich damit die Risiken eines 
katastrophalen Unfalls. 
 
Die Größe des Standort-Zwischenlagers Isar sei zu reduzieren und nach Ab-
schaltung der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 die Kapazität der vorhande-
nen Lagerbecken in den Reaktorgebäuden zu nutzen. 
 
Es sollte überprüft werden, welche nuklearen Risiken das Bundesumweltmi-
nisterium durch die standortnahe Zwischenlagerung vermeiden wolle. Wür-
den die Risiken bei den Transport- und Lagerbehältern liegen, so erhöhe sich 
das nukleare Risiko im gleichen Maße am Standort. 
 
Behandlung: 
 
Die Auslegung des Standort-Zwischenlagers Isar entspricht den Anforderun-
gen die gemäß § 6 AtG nach dem Grundsatz der bestmöglichen Gefahren-
abwehr und Risikovorsorge, die an die Aufbewahrung von Kernbrennstoffen 
zu stellen sind. 
 
Das alleinige Vorhandensein von radioaktivem Inventar in Form von bestrahl-
ten Brennelementen an einem Standort stellt nicht automatisch eine Gefähr-
dung für die Bevölkerung dar. Im Zuge des nach § 6 AtG durchgeführten Ge-
nehmigungsverfahrens für das Standort-Zwischenlager Isar ist durch umfas-
sende Prüfungen sichergestellt worden, dass Gefahren für die Bevölkerung 
ausgeschlossen und Risiken bestmöglich minimiert sind. Die radiologischen 
Auswirkungen des Vorhabens wurden unter Einbeziehung der radiologischen 
Vorbelastung des Standortes, das heißt auch unter Berücksichtigung der 
Vorbelastung durch die Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2, bewertet. Danach 
liegt die durch das Vorhaben für die Bevölkerung zu erwartende Strahlenex-
position deutlich unterhalb der Grenzwerte des § 46 StrlSchV. 
 
Die dezentrale standortnahe Zwischenlagerung erfüllt im vorliegenden Fall 
alle vom Gesetzgeber im § 6 AtG definierten Genehmigungsvoraussetzun-
gen. Ein geringeres Risiko der Zwischenlagerung am Standort im Vergleich 
zu einer zentralen Zwischenlagerung unter Berücksichtigung der hierfür er-
forderlichen Transporte ist keine Genehmigungsvoraussetzung. Ein entspre-
chender Risikovergleich ist daher im Genehmigungsverfahren nicht vorgese-
hen. Die Entscheidung, dass eine dezentrale Zwischenlagerung gegenüber 
einer zentralen Zwischenlagerung vorzuziehen ist, hat bereits der Gesetzge-
ber getroffen (vergleiche § 9a Abs. 2 Satz 3 AtG). 
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2.5.5.2.2 Sicherheitskonzept und Sicherheitseinrichtungen des Standort-
Zwischenlagers Isar 
 
Einwendung: 
 
Das Sicherheitskonzept und die Sicherheitseinrichtungen gewährleisten nicht 
die erforderliche Vorsorge gegen Schäden durch die Aufbewahrung von 
Kernbrennstoffen gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 AtG und seien damit nicht ge-
nehmigungsfähig. 
 
Die Lagerung von abgebrannten Brennelementen im beantragten Standort-
Zwischenlager Isar entspreche nicht dem Stand von Wissenschaft und Tech-
nik. Das in der Kerntechnik übliche Mehrbarrierenkonzept werde nicht ein-
gehalten. Einzige Barriere gegen die Freisetzung von radioaktiven Stoffen sei 
der jeweilige Transport- und Lagerbehälter. Das Lagergebäude sei nicht als 
zusätzliche Barriere ausgelegt. 
 
Durch die Feuerwehr der Gemeinde könne der erforderliche Brandschutz 
nicht gewährleistet werden. 
 
Der Transport von Behältern stelle nach einer mindestens 40-jährigen Lager-
zeit ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, so dass dann wohl auf Transporte 
verzichtet werden müsse. Das Standort-Zwischenlager Isar werde somit zu 
einem Endlager. Dafür sei das beantragte Lagergebäude jedoch ungeeignet. 
 
Die Infrastruktur werde vom Kernkraftwerk Isar 1 gestellt. So sei das Perso-
nal bei eventuell konkurrierenden Anforderungen für das Standort-
Zwischenlager Isar nicht verfügbar 
 
Die Überwachung der Dichtheit der Behälter werde nicht redundant ausge-
führt sondern nur durch ein einziges Messgerät überwacht. 
 
Das Standort-Zwischenlager Isar besitze keine Rückhalteeinrichtungen für 
luftgetragene Freisetzungen und Löschwasser. Da eine Freisetzung radioak-
tiver Stoffe nicht ausgeschlossen werden könne, seien daher Maßnahmen 
zur Filterung der Fortluft und Löschwasserrückhaltung vorzusehen. 
 
Behandlung: 
 
Die Konzeption und die Sicherheitseinrichtungen des Standort-
Zwischenlagers Isar wurden im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ge-
prüft und bewertet. 
 
Das Konzept und die für das Standort-Zwischenlager Isar vorgesehenen Si-
cherheitseinrichtungen stellen die nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik erforderliche Vorsorge gegen Schäden durch die Aufbewahrung von 
Kernbrennstoffen in den genehmigten Transport- und Lagerbehältern sicher. 
 
In das Standort-Zwischenlager Isar dürfen nur technisch dichte Behälter mit 
einem ständig dichtheitsüberwachten Doppeldeckeldichtsystem eingelagert 
werden, die die Anforderungen aus den „Technischen Annahmebedingun-
gen“ einhalten. Ein systematisches, gleichzeitiges Versagen beider Behälter-
barrieren, das heißt redundant ausgeführte Barrieren, ist für den beantragten 
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Lagerzeitraum auszuschließen, so dass zu jeder Zeit eine funktionsfähige, 
technisch dichte Deckelbarriere vorhanden ist, die den sicheren Einschluss 
des radioaktiven Inventars gewährleistet. Insofern ergeben sich nur die mi-
nimalen Emissionen durch molekulare Diffusion. Da diese Emissionen weit 
unterhalb der messtechnischen Nachweisgrenze liegen, ist ein System zur 
Raumluftüberwachung nicht erforderlich. Die bisherige Erfahrung mit Trans-
port- und Lagerbehältern in den zentralen Zwischenlagern in Ahaus, Gorle-
ben und Rubenow lässt keine Anzeichen erkennen, dass weitere Anforde-
rungen vorzusehen sind. 
 
Eine redundante Auslegung des sich selbst überwachenden Systems zur  
Überwachung der Behälterdichtheit ist nicht erforderlich. Das System zur 
Dichtheitsüberwachung ist eine Vorsorgemaßnahme für den hypothetischen 
Fall des Undichtwerdens einer einzelnen Deckeldichtung. Das System zur 
Überwachung der Behälterdichtheit ist selbstüberwachend aufgebaut, so 
dass erkannt wird, ob eine Funktionsstörung des Systems zur Überwachung 
der Behälterdichtheit vorliegt oder ob die Dichtwirkung einer Dichtbarriere re-
duziert ist. Bei Undichtwerden einer der beiden Dichtbarrieren gewährleistet 
die verbleibende Dichtbarriere weiterhin den sicheren Einschluss des radio-
aktiven Inventars. 
 
Die Transport- und Lagerbehälter werden vor ihrem Abtransport auf die Ein-
haltung der gefahrgutbeförderungsrechtlichen Anforderungen überprüft und 
in der Behälterwartungsstation des Standort-Zwischenlagers Isar für den Ab-
transport vorbereitet. Die Genehmigung nach § 6 AtG erstreckt sich nur auf 
die Zwischenlagerung, so dass das Standort-Zwischenlager Isar nicht zu ei-
nem Endlager werden kann. Das Brandschutzkonzept für das Standort-
Zwischenlager Isar entspricht neben den baurechtlichen Anforderungen auch 
den atomrechtlichen Anforderungen. Es umfasst Maßnahmen des vorbeu-
genden und des abwehrenden Brandschutzes. Im Lagergebäude ist auf 
Grund der geringen Brandlasten mit dem Auftreten eines Brandes nicht zu 
rechnen. Die Transport- und Lagerbehälter sind gegen Brände ausgelegt. 
 
Die Brandmeldung des Standort-Zwischenlagers Isar in der Sicherungszent-
rale des Standort-Zwischenlagers Isar angezeigt und registriert, von wo aus 
dann die Werksfeuerwehr und die kommunale Feuerwehr alarmiert werden. 
Im Brandfall wird der Wachführer des Objektsicherungsdienstes die Feuer-
wehr alarmieren und den Leiter des Zwischenlagers informieren. 
 
In den Bereichen des Standort-Zwischenlagers Isar, in denen entsprechende 
Brandlasten auftreten können, sind automatische Löscheinrichtungen vorge-
sehen. Bei Löscharbeiten im Lagergebäude wird das Löschwasser im Verla-
debereich zurückgehalten. 
 
Der Standortleiter ist für die Koordination der Dienstleistungen der Kernkraft-
werke Isar 1 und Isar 2 für das Standort-Zwischenlager Isar und die Sicher-
stellung des Informationsaustausches am Standort zuständig. Des Weiteren 
ist in der „Personellen Betriebsorganisation“ des Betriebshandbuches die Be-
reitstellung des erforderlichen Personals für den Betrieb des Standort-
Zwischenlagers Isar durch die E.ON Kernkraft GmbH geregelt. Die Prüfung 
hat ergeben, dass diese Regelungen für die organisatorische und technische 
Betriebsführung geeignet ist. 
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2.5.5.2.3 Zerfallswärmeabfuhr 
 
Einwendung: 
 
Die Wärmeabfuhr sei nicht in ausreichender Weise sichergestellt. 
 
Die Betonstrukturen des Lagergebäudes würden der dauernden Tempera-
turbelastung an der Bodenplatte von mindestens 120 °C und an den Wänden 
und der Decke von 80 °C und der dadurch bedingten Austrocknung nicht 
standhalten. Die Standsicherheit der Lagerhalle sei daher in Frage gestellt. 
 
Es lägen keine Erfahrungen darüber vor, wie sich die dauernde Temperatur-
belastung des Betons auf das Lagergebäude auswirkt. Nach vollständiger 
Befüllung des Standort-Zwischenlagers Isar, also nach mehr als 
20 Betriebsjahren, sei mindestens für weitere 20 Jahre das Bauwerk diesen 
extremen Anforderungen ausgesetzt. 
 
Die Wärmeabfuhr sei bei einer Verschüttung von Behältern durch Gebäude-
teile nicht nachweisbar gesichert. 
 
Behandlung: 
 
Das angewandte Prinzip der Wärmeabfuhr durch Naturkonvektion entspricht 
dem Stand von Wissenschaft und Technik und ist in mehreren Zwischenla-
gern erprobt. Es gewährleistet die Wärmeabfuhr im bestimmungsgemäßen 
Betrieb wie auch bei allen zu betrachtenden Störfällen. 
 
Das Konzept der trockenen Zwischenlagerung basiert auf einer passiven 
Zerfallswärmeabfuhr durch ständig wirkende Naturkonvektion, ergänzt durch 
Wärmeleitung und Wärmestrahlung. Derartige passive Systeme gewährleis-
ten zuverlässig die Zerfallswärmeabfuhr aus dem Lagergebäude, wie die Be-
triebserfahrung mit den Zwischenlagern in Ahaus, Gorleben und Rubenow 
gezeigt haben. 
 
Die Berechnungen zur Wärmeabfuhr basieren auf Rechenprogrammen, die 
dem Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen, und haben sowohl 
den bestimmungsgemäßen Betrieb als auch die zu betrachtenden Störfälle 
berücksichtigt. Es wurde nachgewiesen, dass die thermischen Belastungen 
durch die Behälter vom Gebäude sicher abgeführt werden. Die zulässigen 
Bauteiltemperaturen innerhalb des Lagergebäudes werden an allen Stellen 
und zu jedem Zeitpunkt des Betriebes unterschritten. Insofern ist eine vorzei-
tige Alterung der Gebäudestrukturen nicht zu unterstellen. Die Standsicher-
heit und Tragfähigkeit des Lagergebäudes wird durch die sich einstellenden 
Temperaturen nicht beeinträchtigt. 
 
Die Wärmeabfuhr einzelner Behälter kann im Störfall durch Gebäudetrümmer 
beeinträchtigt werden. Jedoch ist auch bei einer Bedeckung der Transport- 
und Lagerbehälter durch Gebäudetrümmer durch die sich ausbildenden Kon-
vektionsströme zwischen den Trümmerstücken eine ausreichende Wärmeab-
fuhr gewährleistet. Selbst bei einer vollständigen Isolation des Transport- und 
Lagerbehälters würde genügend Zeit verbleiben, um Konvektionsbedingun-
gen zur Wärmeabfuhr für die betroffenen Behälter wieder herzustellen. 
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2.5.5.2.4 Überwachungskonzept 
 
Einwendung: 
 
Das Überwachungskonzept des Standort-Zwischenlagers Isar sei unzurei-
chend. 
 
Es finde keine Aktivitätsüberwachung der Luft im Standort-Zwischenlager  
Isar und der Fortluft statt. Es werde allein die Dichtheit der Behälter durch 
Drucküberwachung kontrolliert. Der Einsatz von Messverfahren für geringe 
Aktivitätskonzentrationen in der Luft werde für das Standort-Zwischenlager  
Isar gefordert. 
 
Die Überwachung der Raumluft solle dem Nachweis dienen, dass es im 
Standort-Zwischenlager Isar keine Freisetzungen oberhalb der Nachweis-
grenze gebe. Eine Rückhalteeinrichtung sei aus baulichen Gründen nicht 
möglich. 
 
Behandlung: 
 
Das Überwachungskonzept des Standort-Zwischenlagers Isar basiert auf ei-
nem System zur Überwachung der Behälterdichtheit sowie einem Umge-
bungsüberwachungssystem. Das Konzept ist geeignet, die nach Stand von 
Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen Schäden durch die 
Aufbewahrung von Kernbrennstoffen zu gewährleisten. 
 
Die Überwachung der Behälter erfolgt durch das System zur Überwachung 
der Behälterdichtheit. Dies basiert auf einem im Behälterdeckel eingebauten 
Druckschalter. Der Druckschalter dient der Überwachung des Sperrraumes 
zwischen den beiden Behälterdeckeln, die mit langzeitbeständigen Metall-
dichtungen versehen sind. Ein systematisches Dichtheitsversagen beider 
Barrieren während der Lagerzeit wird ausgeschlossen. Bei einem hypothe-
tisch unterstellten Einzelversagen einer Dichtung sinkt der Druck im Sperr-
raum. Ein derartiger Abfall des Sperrraumdrucks wird durch die Veränderung 
des Schaltzustandes des Druckschalters signalisiert. 
 
Ein systematisches, gleichzeitiges Versagen beider Behälterbarrieren ist für 
den beantragten Lagerzeitraum auszuschließen, so dass zu jeder Zeit eine 
funktionsfähige, technisch dichte Deckelbarriere vorhanden ist, die den si-
cheren Einschluss des radioaktiven Inventars gewährleistet. Aus diesem 
Grund ist eine redundante Auslegung des sich selbst überwachenden Druck-
schalters nicht erforderlich. 
 
Durch molekulare Diffusion ergeben sich nur verschwindend geringe Emissi-
onen die weit unterhalb der messtechnischen Nachweisgrenze liegen. Aus 
diesem Grunde ist ein System zur Raumluftüberwachung und zur Rückhal-
tung von Emissionen durch das Lagergebäude nicht erforderlich. 
 
Das vorhandene Umgebungsüberwachungsprogramm wurde den Erforder-
nissen des Standort-Zwischenlagers Isar entsprechend angepasst und ent-
spricht den Anforderungen der REI. Es beinhaltet hauptsächlich die mess-
technische Überwachung der Gamma- und Neutronenstrahlung. 
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2.5.5.2.5 Standortsicherungsplan 
 
Einwendung: 
 
Der Standortsicherungsplan sehe am Standort Niederaichbach nur zwei in 
Betrieb befindliche Anlagen vor. 
 
Behandlung: 
 
Der Standortsicherungsplan ist ein Instrument der Raumordnung, mit dem 
geeignete Standorte für die Energieerzeugung sichergestellt, also entgegen-
stehende Planungen verhindert werden sollen. Er dient also von vornherein 
nicht der Beschränkung der Anzahl der an einem Standort zulässigen Anla-
gen. Nach Genehmigung der beiden Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 war die 
Berücksichtigung des Standortes Niederaichbach auch nicht mehr erforder-
lich, so dass der Standort bereits im Standortsicherungsplan von 1986 nicht 
mehr enthalten ist. 
 

2.5.5.3 Inventar und Behälter 
 

2.5.5.3.1 Beantragtes Behälterinventar und Behälter 
 
Einwendung: 
 
Die erforderliche Schadensvorsorge sei für das einzulagernde Inventar nicht 
getroffen. 
 
Die Zwischenlagerung des Aktivitätsinventars im geplanten Standort-
Zwischenlager Isar würde das Aktivitätspotenzial am Standort der Kernkraft-
werke Isar 1 und Isar 2 um ein Vielfaches überschreiten und damit das Ge-
fährdungspotenzial deutlich erhöhen. 
 
Die Lagerung defekter Brennelemente wäre zu unsicher und auch nicht zu-
gelassen. Mischoxid-Brennelemente hätten eine erheblich höhere Wärme-
entwicklung als Uran-Brennelemente und würden deshalb längere Abkling-
zeiten benötigen. Dadurch verlängere sich der Zwischenlagerzeitraum und 
die Gefahr am Standort Niederaichbach wäre erhöht. 
 
Behandlung: 
 
Im Zuge der Genehmigung nach § 6 AtG für das Standort-Zwischenlager Isar 
wurde die Einhaltung aller Anforderungen an den sicheren Einschluss des 
Inventars übergeprüft. 
 
Bei der Bewertung der erforderlichen Schadensvorsorge durch die Aufbe-
wahrung der Kernbrennstoffe nach § 6 AtG wurde berücksichtigt, dass sich 
am selben Standort bereits die Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 befinden. So 
wurden eventuelle Wechselwirkungen während des Normalbetriebes und bei 
Störfällen geprüft und es wurden gemäß Strahlenschutzverordnung die Ein-
haltung der Dosisgrenzwerte unter Berücksichtigung der radiologischen Vor-
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belastung durch andere kerntechnische Einrichtungen nachgewiesen. Diese 
Nachweise wurden auch für Mischoxid-Brennelemente geführt und geprüft. 
Die Einlagerung von Mischoxid-Brennelementen führt nicht zu einer Verlän-
gerung der Lagerzeit im Standort-Zwischenlager. 
 
Das beantragte Gesamtinventar für die Aufbewahrung im Standort-
Zwischenlager Isar umfasst alle in der Restlaufzeit der Reaktoren der Kern-
kraftwerke Isar 1 und Isar 2 anfallenden abgebrannten Brennelemente und 
ist somit größer als das Inventar in den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2. 
Die sichere Aufbewahrung dieser großen Gesamtaktivitätsmenge in Form 
abgebrannter Brennelemente wird durch die Behälter gewährleistet und wur-
de im Genehmigungsverfahren geprüft. 
 
Weiterhin hat die Prüfung ergeben, dass die Transport- und Lagerbehälter 
der Bauarten CASTOR®V/19 und CASTOR®V/52 geeignet sind, die in den 
Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2 anfallenden Brennelemente mit den gemäß 
„Technischen Annahmebedingungen“ festgelegten Spezifikationswerten si-
cher aufzubewahren. 
 
Die Aufbewahrung von Brennelementen mit defekten Brennstäben wird 
durch diese Genehmigung nicht gestattet. Dieser Antragsgegenstand und 
damit auch die Prüfung durch die Genehmigungsbehörde werden bis zur 
Konkretisierung des Antrages durch die Betreiber zurückgestellt. 
 

2.5.5.3.2 Barrierensystem 
 
Einwendung: 
 
Die erforderliche Schadensvorsorge sei nicht gegeben, da die Behälter die 
dichte Umschließung des radioaktiven Inventars nicht über die gesamte Auf-
bewahrungszeit gewährleisten könnten. 
 
Der Behälter besäße nicht das in der Atomtechnik aus Sicherheitsgründen 
übliche Mehrbarrierensystem und die Halle wäre nicht als Barriere ausgelegt. 
Die beiden Deckeldichtsysteme beruhten auf dem gleichen technischen Prin-
zip, die in der Kerntechnik geforderte Diversität wäre somit nicht beachtet. 
Darüber hinaus sei die Dichtigkeit des Behälters durch das Versagen von 
einzelnen Barrieren nicht gegeben. 
 
Behandlung: 
 
Die Prüfung durch das Bundesamt für Strahlenschutz hat ergeben, dass alle 
Anforderungen an den sicheren Einschluss des Inventars eingehalten wer-
den. 
 
Die verwendeten Transport- und Lagerbehälter der Bauarten CASTOR® V/19 
und CASTOR®V/52 stellen für das eingeschlossene Inventar eine hinrei-
chend dichte Barriere dar, die radioaktive Emissionen nicht zulässt bezie-
hungsweise auf ein verschwindend kleines Maß begrenzt (nur über moleku-
lare Diffusion). Die Rückhaltung des radioaktiven Inventars basiert vor allem 
auf den technischen Barrieren des Behälters bestehend aus einer 0,4 m 
starke Behälterwand und dem Doppeldeckeldichtsystem mit Federkern-
Metalldichtringen. Die Federkern-Metalldichtringe des Doppeldeckeldichtsys-
tems erfüllen die höchsten sicherheitstechnischen Anforderungen, so dass 
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eine Verwendung unterschiedlicher Dichtungstypen (Diversitätsprinzip) nicht 
erforderlich ist. Ein systematisches Versagen beider Dichtbarrieren wird für 
den genehmigten Zeitraum der Aufbewahrung im Standort-Zwischenlager 
ausgeschlossen. Bei einem unterstellten Einzelversagen einer Dichtbarriere 
würden aus dem Behälter keine radioaktiven Stoffe austreten, da dann die 
zweite Dichtbarriere die Dichtfunktion vollständig übernimmt. Ein direkter 
Vergleich mit dem Barrierensystem eines Kernkraftwerks ist nicht möglich, da 
die Materialbeanspruchungen durch Temperatur, Druck und Transienten zum 
Beispiel des Reaktordruckbehälters ganz anderer Natur sind als die der 
Transport- und Lagerbehälter der Bauarten CASTOR® V/19 und CASTOR® 

V/52. 
 
Ein Behälter darf im Standort-Zwischenlager Isar nur eingelagert werden, 
wenn das Dichtheitskriterium für jede Deckelbarriere (Standard-Helium-
Leckagerate: höchstens 10-8 Pa m³/s) erfüllt wurde. Langzeittests mit Feder-
kern-Metalldichtringen sowie die bisherigen Erfahrungen im Zwischenlager-
betrieb (zentrale Zwischenlager in Ahaus und Gorleben) lassen keine Anzei-
chen erkennen, dass die Dichtheit eines spezifikationsgerecht verschlosse-
nen Behälters im Lagerzeitraum nachlässt. 
 
Alle sicherheitstechnischen relevanten Funktionen werden von den Trans-
port- und Lagerbehältern übernommen. Das Lagergebäude hat auslegungs-
gemäß für die Freisetzung keine Barrierenfunktion. Es dient dem äußeren 
Schutz der Behälter und der Minimierung der Direktstrahlung. 
 

2.5.5.3.3 Nachweismethodik der Behältersicherheit 
 
Einwendung: 
 
Die erforderliche Schadensvorsorge sei nicht gegeben, da der Nachweis für 
die Stabilität und Sicherheit der Behälter nicht erbracht sei. 
 
Die Sicherheitsnachweise für die Behälter beruhten nicht auf Langzeittestver-
fahren und seien mittels Berechnungen und experimentellen Untersuchun-
gen an Modellen beziehungsweise Behälterkomponenten unter Bezug auf 
Versuche an anderen CASTOR®-Typen erstellt worden und seien daher un-
zureichend. Die Lastannahmen bezüglich Behälterabsturz und Brandtempe-
ratur seien zu gering. Die Versuche und Tests seien nicht am Originalbehäl-
ter der Bauart CASTOR® durchgeführt worden. Es würden praxis- und reali-
tätsnahe Tests mit beladenen Behältern fehlen. Die Nachweise und Tests 
würden nicht den IAEO-Anforderungen entsprechen. 
 
Die in Zukunft vorgesehenen Abbrandwerte von 75 GWd/Mg Schwermetall 
würden in den ersten Jahrzehnten fast das 10-fache der Zerfallswärme und 
das 100-fache der Neutronenquellstärke bedeuten. Für die daraus hervorge-
rufenen Materialbeanspruchungen könnten bisherige Materialprüfungen nicht 
herangezogen werden. 
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Behandlung: 
 
Im Rahmen des vorliegenden Genehmigungsverfahrens wurde für die Behäl-
ter der Nachweis der Erfüllung der sicherheitstechnischen Anforderungen 
sowohl für den bestimmungsgemäßen Betrieb als auch für anzunehmende 
Störfälle erbracht. 
 
Die Behältersicherheit wird sowohl im Rahmen des gefahrgutbeförderungs-
rechtlichen Zulassungsverfahrens als auch des atomrechtlichen Genehmi-
gungsverfahrens gemäß dem Stand von Wissenschaft und Technik geprüft. 
Die sicherheitstechnischen Anforderungen an einen Behälter leiten sich aus 
den Schutzzielen des Standort-Zwischenlagers Isar ab. 
 
Im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren wurde eine eigenständige Stör-
fallanalyse durchgeführt und die aus möglichen Störfällen resultierenden me-
chanischen und thermischen Belastungen für den Behälter analysiert. Die 
Anforderungen aus der gefahrgutbeförderungsrechtlichen Zulassung wurden 
mit denen für die Zwischenlagerung verglichen und bewertet. Zusätzlich wur-
den Wärmeabfuhr, Kritikalitätssicherheit und die Möglichkeit von Freisetzun-
gen unter den konkreten lagerspezifischen Randbedingungen sowohl für den 
bestimmungsgemäßen Betrieb als auch für mögliche Störfälle geprüft. Durch 
dieses Verfahren ist sichergestellt, dass die lagerspezifischen Anforderun-
gen, die teilweise von den gefahrgutbeförderungsrechtlichen Anforderungen 
abweichen, bei dieser Prüfung berücksichtigt wurden. 
 
Die für die Einlagerung vorgesehenen Transport- und Lagerbehälter sind im 
Genehmigungsverfahren nach § 6 AtG zur Zwischenlagerung zugelassen 
und haben zum Zeitpunkt der Einlagerung auch eine gefahrgutbeförderungs-
rechtliche Zulassung als Typ B(U)-Verpackung. Diese bezieht das durch das 
Bundesamt für Materialforschung und -prüfung für diese Bauart auszustel-
lende Prüfzeugnis mit ein, das erst nach umfangreichen, auf IAEO-
Empfehlungen basierenden Prüfungen erstellt wird. Gemäß diesen IAEO-
Empfehlungen sind die Nachweise nicht nur durch Tests an Behältern in Ori-
ginalgröße zum Nachweis der Sicherheit zulässig, sondern auch durch Prü-
fungen an Modellen oder durch Berechnungen zu erbringen. Auch eine 
Kombination dieser Methoden ist zulässig. 
 
Alle im Zuge der Sicherheitsnachweise erforderlichen Berechnungen erfol-
gen mit durch Verifizierung und Validierung qualifizierten Rechenprogram-
men. Alle Berechnungen in den Sicherheitsnachweisen der Betreiber wurden 
im Zuge des Genehmigungsverfahrens durch Vergleichsrechnungen mit Re-
chenprogrammen gemäß dem Stand von Wissenschaft und Technik über-
prüft und bestätigt. 
 
Das zulässige Inventar der zur Einlagerung kommenden Transport- und La-
gerbehälter ist in den „Technischen Annahmebedingungen“ festgelegt. Die 
Aufbewahrung von Brennelementen mit Abbrandwerten von bis zu 
75 GWd/Mg Schwermetall wird durch diese Genehmigung nicht gestattet. 
Dieser Antragsgegenstand und damit auch die Prüfung durch die Genehmi-
gungsbehörde werden bis zur Konkretisierung des Antrages durch die 
Betreiber zurückgestellt. 
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2.5.5.3.4 Qualitätssicherung bei der Fertigung und Beladung der Behälter 
 
Einwendung: 
 
Die Qualitätssicherung würde bei der Fertigung der Behälter nicht in ausrei-
chender Weise berücksichtigt. 
 
Durch Qualitätssicherungsmaßnahmen sei die Langzeitsicherheit für die 
CASTOR®-Behälter über einen Zeitraum von 40 Jahren nicht zu gewährleis-
ten. 
 
Behandlung: 
 
Es werden nur Behälter eingelagert, die qualitätsgesichert gefertigt und bela-
den wurden. 
 
Zur Qualitätssicherung bei der Fertigung der Transport- und Lagerbehälter 
wird auf die Abschnitte G.I.6.3 und G.IV.2.2.14.1 verwiesen. 
 
Die Durchführung der erforderlichen Qualitätssicherungsmaßnahmen und die 
Einhaltung aller mit der Stückliste festgelegter Qualitätsmerkmale wird von 
der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde überwacht. Durch die vorgesehenen 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung, insbesondere der fertigungsbegleiten-
den Kontrolle und der Prüfung vor Inbetriebnahme, können Fertigungsfehler 
zuverlässig identifiziert werden. 
 
Die Anforderungen an die Qualitätssicherung bei der Beladung der Behälter 
sind in den „Technischen Annahmebedingungen“, den „Ausführungsbestim-
mungen zu den Technischen Annahmebedingungen“, im „Ablaufplan für die 
Einlagerung von CASTOR® V/19-Behältern in das Brennelementbehälterla-
ger Isar KKI BELLA“ und im „Ablaufplan für die Einlagerung von CASTOR® 
V/52-Behältern in das Brennelementbehälterlager Isar KKI BELLA“ festge-
legt, insbesondere wird die Anwendung von bestimmten Prüfvorschriften, 
Montagevorschriften und Arbeitsanweisungen vorgeschrieben. Bei der Abfer-
tigung müssen demnach klar definierte Kriterien, zum Beispiel im Hinblick auf 
Restfeuchte, Standard-Helium-Leckagerate und Kontaminationsfreiheit, ein-
gehalten werden. Die Einhaltung dieser Anforderungen ist Voraussetzung für 
eine Einlagerung in das Standort-Zwischenlager und muss gegenüber der 
atomrechtlichen Aufsichtsbehörde nachgewiesen werden. 
 
Der Betrieb des Standort-Zwischenlagers Isar erfolgt qualitätsgesichert nach 
dem im Genehmigungsverfahren nach § 6 AtG geprüften Betriebshandbuch. 
Alle sicherheitsrelevanten Arbeits- und Prüfschritte werden durch die atom-
rechtliche Aufsichtsbehörde überwacht. 
 
Die Prüfung hat weiter ergeben, dass die Langzeitsicherheit unter anderem 
durch die Qualitätssicherung bei der Fertigung der Behälter, bei der Abferti-
gung und beim Betrieb des Standort-Zwischenlagers Isar gewährleistet wird. 
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2.5.5.3.5 Nachweis der Langzeitsicherheit der Behälter 
 
Einwendung: 
 
Die erforderliche Schadensvorsorge sei nicht gegeben, da die Behälter wäh-
rend der Lagerzeit ihre Schutzfunktion verlieren würden. 
 
Die Langzeitsicherheit der Behälter sei nicht gewährleistet. Es gäbe keine 
Materialien, die über Jahre hinweg der Belastung durch Strahlung, Wärme, 
Witterungseinflüsse sowie chemischen Verbindungen aus den abgebrannten 
Brennelementen standhalten könnten. Die Erfahrungen mit CASTOR®-
Behältern würden sich nur über kurze Zeiträume erstrecken, so dass nicht 
klar sei, in welchem Zustand sich die Behälter nach 40 Jahren befinden und 
ob dann noch die Dichtheit garantiert sei. Es könnte durch ständige mecha-
nische Belastungen zur Elastizitätsabnahme und Materialermüdung und so-
mit zum Dichtheitsverlust kommen. 
 
Behandlung: 
 
Es wurde in diesem Genehmigungsverfahren nachgewiesen, dass die si-
cherheitstechnischen Anforderungen an die Langzeitsicherheit der Behälter 
für den genehmigten Zeitraum erfüllt sind. 
 
Der Behälter und die für die sichere Umschließung sicherheitstechnisch be-
deutsamen Dichtungen bestehen ausschließlich aus Metallen und gewähr-
leisten die Langzeitsicherheit. Die Elastomerdichtung dient nur zur Durchfüh-
rung der Dichtheitsprüfung bei der Abfertigung der Behälter. Anschließend 
wird kein Kredit mehr von dieser Dichtung genommen, so dass für die  
Elastomerdichtung keine Langzeitbeständigkeit nachgewiesen werden muss. 
 
Ein möglicher Einfluss durch Korrosion, Wärme und durch Strahlung auf die 
Transport- und Lagerbehälter wurde im Genehmigungsverfahren geprüft. Die 
Außenflächen des Behälters sind mit einem Korrosionsschutzanstrich verse-
hen und so gegen äußere Einflüsse geschützt. Die Innenflächen des Behäl-
ters sind galvanisch vernickelt oder bestehen aus korrosionsbeständigen Ma-
terialien. Für die einzulagernden Behälter ist nachzuweisen, dass im Behälte-
rinnenraum, Sperrraum und in den Dichtungszwischenräumen eine maximal 
zulässige Restfeuchte, bei der Korrosionsprozesse ausgeschlossen werden, 
sicher unterschritten wird. Hinsichtlich einer möglichen Versprödung des Ma-
terials ist nur die Neutronenstrahlung von Bedeutung. Die Neutronenfluenz 
im Behälter bleibt über den gesamten Zeitraum der Zwischenlagerung um 
mehrere Zehnerpotenzen unter dem Wert von 1018 Neutronen pro cm², ab 
dem erst eine nachweisbare Versprödung der Metalle auftreten kann. Das 
Dichtungssystem mit Federkern-Metalldichtungen ist erprobt. Langzeittests 
und Erfahrungen aus dem Einsatz der Behälter bestätigen die Dichtheit über 
lange Zeiten, so dass eine Schädigung der Dichtungen auch durch mechani-
sche Belastungen und Materialermüdung für den gesamten Zeitraum der 
Zwischenlagerung ausgeschlossen werden kann. Auch die Abschirmfunktion 
der aus Polyethylen bestehenden Moderatorstäbe des Behälters bleibt wäh-
rend des Aufbewahrungszeitraumes im Standort-Zwischenlager Isar erhal-
ten. 
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2.5.5.3.6 Abschirmung 
 
Einwendung: 
 
Die Schadensvorsorge sei nicht gegeben, da der Behälter die auftretende 
Strahlung nur unzureichend abschirme. 
 
Die Neutronen- und Gammaabschirmung des Behälters wäre nicht ausrei-
chend und die Belastung müsste durch bauliche Maßnahmen minimiert wer-
den. 
 
Das Neutronen-Moderatorkonzept sei unzureichend untersucht und deshalb 
bisher viele Änderungen auch an bereits gefertigten Behältern vorgenommen 
werden mussten. 
 
Behandlung: 
 
Die Prüfung durch das Bundesamt für Strahlenschutz ergab, dass die Gam-
ma- und Neutronenstrahlung an der Behälteroberfläche sowohl an der Man-
tellfläche als auch am Deckel sicher abgeschirmt wird. Die Einhaltung der 
maximal zulässigen Dosisleistung wird durch eine Messprogramm nach der 
Beladung nachgewiesen. 
 
Die Abschirmungsauslegung der Behälter ist mit anerkannten Rechenpro-
grammen erfolgt, wobei unter Berücksichtigung der Behälterstruktur sowie 
der vorgesehenen Behälterinventare eine Optimierung der Strahlenabschir-
mung vorgenommen wurde. Die Auslegungsberechnungen wurden geprüft 
und unter Berücksichtigung aller in den „Technischen Annahmebedingungen“ 
vorgesehenen Inventare bestätigt. Bei den Prüfungen wurden alle konstrukti-
ven Details, die für die Abschirmwirkung von Bedeutung sind, berücksichtigt. 
Dies schließt auch mögliche Spaltbildungen in den Moderatorbohrungen, die 
dadurch entstehen können, dass die axialen Moderatorstäbe die Bohrungen 
nicht vollständig ausfüllen, ein. Die Abschirmwirkung bei der Aufbewahrung 
der Behälter wird dadurch nicht in relevanter Weise beeinträchtigt. Die resul-
tierende Erhöhung der Dosisleistung liegt lediglich innerhalb der messtechni-
schen Schwankungsbreite. 
 

2.5.5.3.7 Auftreten von Emissionen 
 
Einwendung: 
 
Die erforderliche Schadensvorsorge sei nicht gegeben, da unkontrollierte  
Emissionen vorkämen. 
 
Es könne bei Brandereignissen auf Grund der hohen Temperaturen zum 
Dichtungsversagen und somit zur massiven Freisetzung von Cäsium-137 
kommen. Erfahrungen zur Minimierung von möglichen Freisetzungen seien 
unzureichend. 
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Behandlung: 
 
Die Prüfung durch das Bundesamt für Strahlenschutz hat ergeben, dass das 
Auftreten unkontrollierter Emissionen ausgeschlossen werden kann. 
 
Das Konzept der trockenen Zwischenlagerung beruht auf dickwandigen, 
technisch dichten Behältern; das heißt der sichere Einschluss des radioakti-
ven Inventars wird allein durch den Behälter sichergestellt. Der Behälter ver-
fügt über ein redundantes Doppeldeckeldichtsystem, so dass eine Freiset-
zung von radioaktiven Stoffen nur bei einem gleichzeitigen Versagen beider 
Dichtbarrieren möglich wäre. Dies ist nach Prüfung aber auszuschließen, da 
schon das Versagen einer Dichtung ein sehr unwahrscheinliches Einzeler-
eignis darstellt. Außerdem sind gemäß den „Technischen Annahmebedin-
gungen“ zur Beladung nur Brennelemente zugelassen, die intakte Hüllrohre 
haben und eine zusätzliche Barriere darstellen. Die Prüfung ergab, dass ein 
systematisches Versagen der Hüllrohre unter den Bedingungen einer 40-
jährigen Zwischenlagerung auszuschließen ist. Allein für die Sicherheits-
nachweise, zum Beispiel zur Strahlenexposition in der Umgebung, wurde aus 
Konservativitätsgründen ein 100%iges Hüllrohrversagen unterstellt. Der 
technisch dichte Behälter mit den zwei Deckelbarrieren verhindert jedoch 
auch in diesem Fall eine Freisetzung in die Umgebung. 
 
Die theoretische Aktivitätsfreisetzung durch Molekulardiffusion wurde eben-
falls bei hypothetischem Totalversagen aller Hüllrohre betrachtet. Dieses 
Szenario führt zu einer minimalen Strahlenexposition in der Umgebung, die 
weit unter den Grenzwerten des § 47 StrlSchV liegt. 
 

2.5.5.3.8 Überwachung des Behälters 
 
Einwendung: 
 
Die Vorsorge gegen Schäden sei nicht gegeben, da keine geeignete Über-
wachung der Behälter auf Dichtheit stattfindet. 
 
Bei der Überwachung der Behälter werde auf eine Redundanz als wesentli-
ches Prinzip der Kerntechnik verzichtet und nur durch ein einziges Messgerät 
überwacht. Die Überwachung der Dichtheit könne nicht während der Repara-
turarbeiten erfolgen. Die Druckschalter seien nicht hinsichtlich der hohen 
Strahlung getestet, insbesondere nicht über einen Zeitraum von 40 Jahren. 
 
Behandlung: 
 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurde das System zur Überwa-
chung der Behälterdichtheit geprüft. 
 
Der Druckschalter dient der ständigen Überwachung des Sperrraumes zwi-
schen den beiden Behälterdeckeln, die mit langzeitbeständigen Metalldich-
tungen versehen sind. Im Fall des Versagens einer einzelnen Dichtung wird 
durch die Drucküberwachung des Sperrraumes zwischen Primärdeckel und 
Sekundärdeckel signalisiert, dass eine Dichtung nicht mehr spezifikationsge-
recht ist. Dies geschieht mittels eines eingebauten Druckschalters. Die 
Dichtheitsüberwachung erfolgt ständig. Das Signal wird bei Unterschreiten 
des Referenzdruckes im Sperrraum des Behälters zum Kontrollraum des 
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Standort-Zwischenlagers Isar geleitet und löst dort ein optisches und akusti-
sches Signal aus. 
 
Die Eignung des Druckschalters wurde nachgewiesen. Beim Einbau erfolgt 
eine Überprüfung und Kalibrierung jedes einzelnen Druckschalters. Der 
Druckschalter ist selbstüberwachend und gibt bei Funktionsverlust (Draht-
bruch, Membranschäden) eine Fehlermeldung ab, so dass dann umgehend 
eine Reparatur erfolgen kann. Eine unbemerkte Freisetzung von radioaktiven 
Stoffen aus den Behältern könnte erst dann erfolgen, wenn gleichzeitig die 
Primärdeckeldichtung, die Sekundärdeckeldichtung und der Druckschalter 
funktionslos sind. Diese Ereignishäufung ist nicht zu unterstellen. Weiterhin 
ist auf Grund der extrem geringen Wahrscheinlichkeit des Dichtheitsverlustes 
für jede der eingebauten Dichtungen ein gleichzeitiges Undichtwerden von 
zwei Dichtungen auszuschließen. Aus diesen Gründen wurde eine Dopplung 
des Druckschalters (Redundanz) nicht vorgesehen. 
 

2.5.5.3.9 Thermische Auslegung 
 
Einwendung: 
 
Die Vorkehrungen zur Wärmeabfuhr der Behälter seien unzureichend. 
 
Die Berechnungen zur Wärmeabfuhr seien nicht nachvollziehbar. Die ver-
wendeten Modelle und die Ermittlung der Gesamtwärmeleistung würden 
nicht beschrieben. 
 
Behandlung: 
 
Das angewandte Prinzip der Wärmeabfuhr durch Naturkonvektion entspricht 
dem Stand von Wissenschaft und Technik und ist in mehreren Zwischenla-
gern langjährig erprobt. Es gewährleistet die Wärmeabfuhr im bestimmungs-
gemäßen Betrieb wie auch bei allen zu betrachtenden Störfällen. 
 
Ausgehend von den im Behälter aufzubewahrenden Brennelementen wird 
unter Berücksichtigung von Abklingzeit, Abbrand, Behälterbauart und Lager-
bedingungen die entstehende Nachzerfallswärme und ihre Abführung aus 
dem Behälter berechnet. Dabei dürfen die kritischen Bauteiltemperaturen für 
den Moderator, die Dichtungen und die Hüllrohre der Brennstäbe nicht über-
schritten werden. Die maximal zulässige Wärmeleistung der Brennelemente 
ist in der Genehmigung festgeschrieben und muss bei der Beladung nach-
gewiesen werden. Da mit Fortdauer der Zwischenlagerung die Nachzerfalls-
wärmeleistung ständig abnimmt, ist keine Temperaturüberwachung erforder-
lich. 
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2.5.5.3.10 Reparaturkonzept 
 
Einwendung: 
 
Das vorgesehene Reparaturkonzept gewährleiste nicht, dass der sichere 
Einschluss des Inventars unmittelbar wieder hergestellt werden könne. 
 
Eine „Heiße Zelle“ für das Standort-Zwischenlager Isar sei nicht geplant. Re-
paraturen an undichten Transport- und Lagerbehältern könnten nicht durch-
geführt werden, da die Radioaktivität nicht zurückgehalten werden könne. 
Weiterhin könnten undichte Behälter wegen der extremen Strahlung nur 
schwer repariert werden und eine Handhabung sei mit den vorhandenen Mit-
teln nicht möglich. 
 
Behandlung: 
 
Die Prüfung durch das Bundesamt für Strahlenschutz hat ergeben, dass das 
Reparaturkonzept im Standort-Zwischenlager den gesetzlichen Bestimmun-
gen und den Anforderungen des Standes von Wissenschaft und Technik 
entspricht. 
 
Nach einer Meldung durch das System zur Überwachung der Behälterdicht-
heit wird entsprechend dem Reparaturkonzept der Behälter in den Behälter-
wartungsraum transportiert. Dort wird die Ursachenermittlung für den Alarm 
durchgeführt und dann werden die vorgesehenen Maßnahmen zur Reparatur 
eingeleitet. Das Versagen einer Dichtung des Doppeldeckeldichtsystems ist 
als äußerst unwahrscheinliches Ereignis zu betrachten. Damit ist die Ein-
trittswahrscheinlichkeit für das gleichzeitige Versagen der Dichtungen noch 
geringer. Im Falle eines hypothetisch unterstellten Einzelversagens einer 
einzelnen Dichtung des Doppeldeckeldichtsystems bleibt der Behälter dicht 
und es wird entsprechend dem Reparaturkonzept verfahren. 
 
Beim Versagen einer Dichtung des Sekundärdeckels wird diese im Behälter-
wartungsraum des Standort-Zwischenlagers Isar ausgetauscht. 
 
Im Fall des Versagens einer Dichtung des Primärdeckels kann durch Auf-
schweißen eines Fügedeckels in der Behälterwartungsstation des Standort-
Zwischenlagers Isar die Funktionsfähigkeit wiederhergestellt werden. Statt 
dessen kann der Behälter auf Grund der funktionstüchtigen zweiten Deckel-
barriere auch zum Reaktorgebäude des Kernkraftwerkes Isar 1 oder Isar 2 
transportiert werden, wo dann die Primärdeckeldichtung ausgetauscht wer-
den kann. Beide Reparaturkonzepte gewährleisten unabhängig voneinander, 
dass wieder ein Doppeldeckeldichtsystem vorhanden ist. Eine „Heiße Zelle“ 
ist für keine der beiden Reparaturmöglichkeiten im Standort-Zwischenlager  
Isar erforderlich. 
 
Das Aufschweißen des Fügedeckels wurde im Genehmigungsverfahren ge-
prüft und als qualifiziertes Verfahren durch den Gutachter bestätigt. Die für 
die Schweißung erforderliche Qualifikation des Schweißfachpersonals wird 
rechtzeitig vor Durchführung der Reparaturmaßnahme nachgewiesen. 
 
Bei Reparaturarbeiten im Behälterwartungsraum des Standort-
Zwischenlagers Isar ist immer eine intakte Behälterdichtung vorhanden, die 



 

 

Seite 168

den sicheren Einschluss des radioaktiven Inventars gewährleistet. Radioakti-
ve Ableitungen können somit nicht auftreten. 
 

2.5.5.3.11 Behälterauslegung im Hinblick auf Störfälle und Flugzeugabsturz 
 
Einwendung: 
 
Es sei keine Vorsorge dagegen getroffen, dass die Dichtheit und Abschirm-
wirkung der Behälter als Folge von Störfällen, schweren Ereignissen oder 
auslegungsüberschreitenden Ereignissen verloren gehe. 
 
Die Lastannahmen für den Absturz eines schweren Verkehrsflugzeuges mit 
anschließendem Brand, die für eine Auslegung gegen Störfälle benutzt wur-
den, seien nicht abdeckend und die zum Nachweis verwendeten Versuchs-
daten wären nicht konservativ. 
 
Die Wärmeabfuhr sei durch die Überdeckung mit Gebäudeschutt bei einem 
Unfall wesentlich eingeschränkt oder unterbunden, was zur unzulässigen 
Temperaturerhöhung und damit zum Verlust der Dichtheit des Behälters füh-
ren würde. 
 
Die Unfallsicherheit sei nicht nachgewiesen und es würde kein Notfallplan für 
Auslegungsstörfälle (zum Beispiel Moderatorverlust) vorhanden sein und die 
Brandtemperaturen wären zu niedrig angesetzt. 
 
Die Spannungsanalyse nach der Finite-Elemente-Methode entspreche nicht 
dem Stand von Wissenschaft und Technik. 
 
Die Auswirkungen eines Temperaturgefälles am Behälter seien bei einseiti-
ger Erhitzung des Behälters nicht berücksichtigt worden. 
 
Behandlung: 
 
Der sichere Einschluss des Inventars im Behälter ist bei allen anzunehmen-
den Störfällen und auslegungsüberschreitenden Ereignissen sichergestellt. 
 
Die sicherheitstechnische Eignung der Behälterbauart wurde im Rahmen 
dieses Genehmigungsverfahrens unter Berücksichtigung der Konstruktion, 
der Werkstoffauswahl und der Qualitätsüberwachung bei der Herstellung ge-
prüft und nachgewiesen. Die Nachweise der Behälterauslegung umfassen 
sowohl rechnerische als auch experimentelle Prüfungen zur Einhaltung der 
Schutzziele bei Störfällen und auslegungsüberschreitenden Ereignissen. In 
diesem Zusammenhang wurden unter anderem Brandeinwirkungen, der Ab-
sturz des Behälters vom Lagerhallenkran und die Nachwärmeabfuhr bei ei-
ner Trümmerbedeckung des Behälters geprüft. Beim unterstellten Absturz 
des Behälters vom Lagerhallenkran wurde berücksichtigt, dass die Hubhö-
henbegrenzung des Lagerhallenkrans bei einer Handhabung des Behälters 
im Bereich des Dämpferbetons 3 m und im übrigen Bereich des Lagers 
0,25 m beträgt. 
 
Die Finite-Element-Methode ist ein numerisches Verfahren zur Lösung von 
Differenzialgleichungen in komplexen Systemen und wird neben anderen 
Verfahren seit vielen Jahren erfolgreich zur Lösung solcher Probleme ange-
wandt, wodurch ausreichende Erfahrungen auf dem Gebiet vorliegen. Dabei 
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ist die Spannungsanalyse eines der klassischen Anwendungsgebiete. Die 
numerischen Berechnungsverfahren werden an so genannten Benchmarks, 
experimentellen Tests und speziellen Detailuntersuchungen validiert. Die an-
gewendeten Finite-Element-Methoden zum Nachweis der mechanischen 
Auslegung des Behälters entsprechen dem Stand von Wissenschaft und 
Technik. 
 
Außerdem wurden, entsprechend den Empfehlungen der RSK-Leitlinie, auch 
die mechanischen und thermischen Auswirkungen des Absturzes einer 
schnell fliegenden Militärmaschine in die Prüfung einbezogen. Ergebnis die-
ser Prüfungen der Behälterauslegung ist, dass die Behälterintegrität bei allen 
Störfällen einschließlich des auslegungsüberschreitenden Ereignisses „Flug-
zeugabsturz“ erhalten bleibt und dass auch bei auslegungsüberschreitenden 
Ereignissen die Störfall-Grenzwerte gemäß § 49 StrlSchV eingehalten wer-
den. Insofern sind unbeherrschbare Risiken ausgeschlossen. 
 

2.5.5.4 Störfälle und auslegungsüberschreitende Ereignisse 
 

2.5.5.4.1 Generelle Vorsorge gegen Störfälle 
 
Einwendung: 
 
Das Standort-Zwischenlager Isar sei nicht ausreichend gegen Störfälle aus-
gelegt. 
 
Im Standort-Zwischenlager Isar sei für Störfälle, die zu Freisetzungen radio-
aktiver Stoffe führen könnten, keine Vorsorge getroffen worden. Die Auswir-
kungen von Störfällen und die Störfallanalyse seien im Sicherheitsbericht un-
vollständig dargestellt. 
 
Im Unglücksfall müsste auch die Bevölkerung Österreichs bestmöglichst über 
eine mögliche Strahlengefährdung unterrichtet werden. Hierzu seien die in 
Deutschland vorhandenen Messstellen zur Überwachung der Umweltradio-
aktivität mit in das Strahlenfrühwarnsystem Österreichs zu integrieren. 
 
Behandlung: 
 
Die Konstruktion und Auslegung des Standort-Zwischenlagers Isar gegen 
Störfälle und darüber hinaus zu betrachtende Unfälle beziehungsweise aus-
legungsüberschreitende Ereignisse entspricht dem Vorsorgegebot zum 
Schutze der Bevölkerung. Die Störfallplanungswerte nach § 49 StrlSchV 
(§ 28 Abs. 3 StrlSchV alte Fassung) werden bei allen zu untersuchenden Er-
eignissen eingehalten. 
 
Bei allen zu unterstellenden Störfällen bleibt die Dichtheit der Behälter erhal-
ten, so dass eine Gefährdung der Bevölkerung durch Emissionen ausge-
schlossen werden kann. Auch bei allen darüber hinaus noch zu betrachten-
den Unfällen beziehungsweise auslegungsüberschreitenden Ereignissen 
bleibt der sichere Einschluss des radioaktiven Inventars gewährleistet, so 
dass auch bei diesen Ereignissen einschneidende Maßnahmen des Notfall-
schutzes nicht erforderlich werden. 
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Bei der Auslegung des Standort-Zwischenlagers Isar wurden in abdeckender 
Weise alle Ereignisse berücksichtigt, die den sicheren Einschluss des radio-
aktiven Inventars in den Transport- und Lagerbehältern gefährden könnten. 
Die Auswahl der zu unterstellenden Einwirkungen von innen und von außen 
erfolgte in Anlehnung an die Leitlinien zur Beurteilung der Auslegung von 
Kernkraftwerken mit Druckwasserreaktoren gegen Störfälle (Störfall-Leitlinie 
des BMI). Darüber hinaus wurden zwischenlager-spezifische Handhabungs-
störfälle unterstellt. Die entsprechenden von den Betreibern vorgelegten Si-
cherheitsnachweise wurden im Zuge des Genehmigungsverfahrens vom 
Bundesamt für Strahlenschutz geprüft und bestätigt. 
 
Das deutsche Mess- und Informationssystem zur Überwachung der Umwelt-
radioaktivität stellt sicher, dass Unfälle in kerntechnischen Anlagen mit Aus-
wirkungen auf Deutschland rechtzeitig erkannt werden und dass ein rascher 
Informationsfluss zwischen den verantwortlichen Stellen, eine exakte Lage-
beurteilung sowie die Information der Öffentlichkeit ermöglicht werden. 
Messdaten, die im Rahmen der Überwachung erhoben werden, werden in 
Notfallsituationen auf der Grundlage der EU-Vereinbarung zum beschleunig-
ten Informationsaustausch sowie nach dem Schnellinformationsabkommen 
mit der IAEO zeitgerecht an die Nachbarstaaten Deutschlands weitergege-
ben. Eine Einbindung der deutschen Messstellen in das Strahlenfrühwarn-
system Österreichs wäre für die Bevölkerung Österreichs daher nicht mit ei-
nem nennenswerten Informationsvorteil verbunden. 
 

2.5.5.4.2 Brandvorsorge 
 
Einwendung: 
 
Die Auslegung gegen Brand sei nicht ausreichend. 
 
Das Standort-Zwischenlager Isar und die geplante Lagerhalle seien gegen 
Einwirkungen von außen im Brandfall unzureichend gesichert. Brände  
oder Brandereignisse durch Einwirkungen von außen, die zu einer, Freiset-
zung radioaktiver Stoffe aus den CASTOR®-Behältern mit katastrophalen 
grenzüberschreitenden Auswirkungen führen würden, könnten nicht ausge-
schlossen werden. Das gelte auch für einen Fahrzeugbrand bei der Anliefe-
rung von CASTOR®-Behältern. Durch den starken Luftzug in der Lagerhalle 
könne nicht davon ausgegangen werden, dass die der Prüfung zu Grunde 
gelegten Brandtemperaturen von 600 °C für eine Stunde oder 800 °C über 
30 Minuten eingehalten würden. Brandszenarien und Brandparameter seien 
nicht vollständig berücksichtigt und untersucht worden. Insofern müsse von 
einer Branddauer von mehreren Stunden ausgegangen werden. Außerdem 
garantiere die Einhaltung der IAEO-Anforderungen nicht, dass jede mögliche 
Unfallbelastung abgedeckt sei. 
 
Die Behandlung der Brände außerhalb des Standort-Zwischenlagers Isar er-
folge nicht detailliert genug. Es werde nicht angegeben, welche Brandlasten 
sich in welcher Entfernung vom Standort-Zwischenlager Isar befinden. 
 
Es sei ein Brandschutzgutachten zu erstellen. 
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Behandlung: 
 
Das Brandschutzkonzept für das Standort-Zwischenlager Isar entspricht den 
sicherheitstechnischen Anforderungen. 
 
Die bautechnische Ausführung des Standort-Zwischenlagers Isar sieht weit-
gehend die Verwendung nicht brennbarer beziehungsweise schwer ent-
flammbarer Stoffe vor. Die Brandlasten in der Eingangshalle beschränken 
sich auf geringe Mengen an Schmierstoffen, Kabeln und Farbanstrichen der 
Hebezeuge sowie der Elektro- und Leittechnik. Bei Ein- und Auslagerungs-
vorgängen befindet sich zusätzlich im Empfangsbereich ein Schwerlasttrans-
porter mit größeren Mengen an Schmier- und Treibstoffen sowie mit entspre-
chender Bereifung. Zur Minimierung des Brandrisikos wird die Aufenthaltszeit 
des Transportfahrzeugs so kurz wie möglich gehalten. Auch bei einem nicht 
völlig auszuschließenden Brand eines Transportfahrzeuges wird durch ent-
sprechende Brandschutzmaßnahmen und -einrichtungen das rasche Erken-
nen und Bekämpfen des Brandes durch das vor Ort befindliche Personal bis 
zum Eintreffen der Feuerwehr in diesem Bereich sichergestellt, sodass ein 
Übergang zum Fahrzeugvollbrand verhindert wird. Mit dem Eintreffen der 
Feuerwehr und folgenden Löschmaßnahmen wird erreicht, dass die thermi-
schen Belastungen insgesamt geringer sind als die, die für die Typ B(U)-
Prüfungen zu Grunde gelegt werden. Demnach bleibt der sichere Einschluss 
des radioaktiven Inventars im Behälter gewährleistet. 
 
Zudem hat die gutachterliche Prüfung ergeben, dass die mögliche Brand-
dauer durch die begrenzten Brandlasten auf etwa 30 Minuten begrenzt ist. 
Mittlere Flammtemperaturen über 800 °C sind dabei nicht zu unterstellen. 
Somit wird die mögliche thermische Belastung eines Behälters bei einem 
Brand im Empfangsbereich abgedeckt durch die Brandtests, wie sie im Zuge 
der gefahrgutbeförderungsrechtlichen Zulassung der Behälter durchgeführt 
wurden. Demnach bleibt der sichere Einschluss des radioaktiven Inventars 
im Behälter bei allen zu unterstellenden Brandszenarien gewährleistet. 
 
Auf dem Anlagengelände des Standort-Zwischenlagers Isar ist kein zusam-
menhängender Baumbestand vorhanden, der von einem größeren Brand be-
troffen sein könnte. Dichtere Baumbestände gibt es nur außerhalb des Siche-
rungszaunes im Abstand von mehr als 100 m. Durch geeignete Löschmaß-
nahmen kann ein Übergreifen eines äußeren Brandes wirkungsvoll verhin-
dert werden. Ein Übergreifen eines Brandes eines benachbarten Gebäudes 
auf das Standort-Zwischenlager Isar ist wegen der geringen Brandlasten in 
der unmittelbaren Umgebung des Standort-Zwischenlagers Isar und der Ein-
greifmöglichkeiten der Feuerwehr nicht möglich. Auswirkungen auf das 
Standort-Zwischenlager Isar durch äußere Brände sind somit nicht gegeben 
(siehe G.IV.2.2.12.2). 
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2.5.5.4.3 Erdbebensicherheit 
 
Einwendung: 
 
Das Standort-Zwischenlager Isar sei nicht ausreichend gegen Erdbeben 
ausgelegt. 
 
Die geplante Lagerhalle sei nicht gegen Erdbebenlasten gesichert. Daher sei 
bei einem Erdbeben der Intensität VII oder VIII nach der MSK-Skala eine ka-
tastrophale Freisetzung radioaktiver Stoffe mit grenzüberschreitenden Aus-
wirkungen aus den CASTOR®-Behältern nicht auszuschließen. Weiterhin 
seien im Sicherheitsbericht zwar die dem Bemessungserdbeben zugrunde 
gelegte Intensität und die zugrunde gelegten Bodenbeschleunigungen dar-
gestellt worden, allerdings würden hierzu weder eine Begründung noch eine 
Quellenangabe genannt. Des Weiteren sei die Krananlage nur in Parkpositi-
on gegen das Bemessungserdbeben gesichert und nicht in der Arbeitspositi-
on. Die Annahme einer Querbeschleunigung von 1 m/s² sei selbst für eine 
Gegend mit geringer Erdbebenwahrscheinlichkeit zu gering. 
 
Behandlung: 
 
Die Anforderungen an den sicheren Einschluss des Inventars werden im Fall 
eines Erdbebens durch die Auslegung des Lagergebäudes und der Behälter 
gewährleistet. 
 
Der Standort liegt in einem Gebiet mit geringer Erdbebengefährdung. Die 
Beurteilungsgrundlagen für die Festlegung des Bemessungserdbebens ha-
ben sich durch die 1990 erfolgte Neufassung der KTA-Regel 2201.1 und 
durch neue wissenschaftliche Forschungsergebnisse gegenüber dem Kennt-
nisstand der siebziger Jahre, in denen zum Beispiel die Kernkraftwerke Isar 1 
und Isar 2 geplant und gebaut wurden, geändert. Für das Standort-
Zwischenlager Isar wurde das Bemessungserdbeben unter Berücksichtigung 
neuerer Erkenntnisse konservativ zu I = 6,5 nach der MSK Skala ermittelt 
und festgelegt. Die entsprechenden seismischen Lastannahmen wie zum 
Beispiel eine Horizontalbeschleunigung von 1 m/s² wurden der bautechni-
schen Auslegung des Lagergebäudes zugrunde gelegt. Das Lagergebäude 
ist so ausgelegt, dass die Standsicherheit beim Eintreten des Bemessungs-
erdbebens gewährleistet ist. Außerdem wurden die Auswirkungen möglicher 
erdbeben-induzierter Störfälle auf die Behälter analysiert. Die Behälter sind 
so ausgelegt, dass ihre sicherheitstechnischen Eigenschaften betreffend Ab-
schirmung, Dichtheit, Sicherstellung der Unterkritikalität und Wärmeabfuhr 
auch im Falle des Eintretens des Bemessungserdbebens erhalten bleiben. 
Die Erdbebensicherheit des Behälters ist durch Fallversuche und durch spe-
zielle Rütteltischversuche, die die Belastungen im Fall eines Erdbebens si-
mulieren, belegt. Insgesamt hat die Prüfung ergeben, dass alle erdbeben-
induzierten Störfallszenarien durch die Behälterauslegung abgedeckt wer-
den. 
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Der Lagerhallenkran ist gegen die seismischen Lasten des Bemessungserd-
bebens ausgelegt. Da die Eintrittswahrscheinlichkeit für das Bemessungs-
erdbeben als sehr gering (weniger als 10-5/a) einzustufen ist und die Aufent-
haltszeit der Krananlage über den Behältern in der Arbeitsposition ebenfalls 
sehr gering ist, ist eine Auslegung des Lagerhallenkrans in Parkposition (oh-
ne Last) ausreichend. 
 

2.5.5.4.4 Auslegung gegen Hochwasser 
 
Einwendung: 
 
Das Standort-Zwischenlager Isar sei nicht ausreichend gegen Naturkatastro-
phen wie Hochwasser und Deichbrüche ausgelegt. 
 
Die im Falle eines Hochwassers möglichen Störfallszenarien seien nicht aus-
reichend analysiert worden. Beim Störfall „Hochwasser“ werde nicht auf die 
Möglichkeit der Zerstörung von stromaufwärts gelegenen Staudämmen und 
den damit verbundenen Folgen eines Flutens des Standort-Zwischenlagers 
Isar eingegangen. Entsprechende Szenarien für den Überschwemmungsfall 
bei einem Jahrhundert- oder Jahrtausendhochwasser unter Berücksichtigung 
der Standsicherheit der Behälter und möglicher Kontaminationsgefährdung 
seien zu erstellen. In den nächsten Jahrzehnten sei mit globalen Klimaver-
änderungen zu rechnen, die im Laufe der vierzigjährigen Lagerzeit zu einer 
Veränderung der Häufigkeit und Höhe von Hochwässern führen würden. 
 
Eine vom Bayerischen Klimaforschungsverbund herausgegebener 
Abschlußbericht, „Klimaänderungen in Bayern und ihre Auswirkungen“, bes-
tätige, dass in Zukunft verstärkt mit katastrophalen Hochwasserereignissen 
zu rechnen sei. 
 
Behandlung: 
 
Das Standort-Zwischenlager Isar ist in ausreichender Weise gegen die Aus-
wirkungen eines Hochwassers gesichert. Die Hochwassersicherheit ent-
spricht den Anforderungen für Kernkraftwerke (KTA 2207). Danach ist der 
Standort durch seine Höhenlage (375,50 m ü. NN) gegen das Auftreten eines 
10 000-jährlichen Bemessungshochwassers gesichert. 
 
Im Falle des Auftretens von größeren Abflussmengen als beim 1 000-
jährlichen Hochwasser kann es im oberstromigen Bereich des Standortes zu 
einem Dammbruch kommen. In diesem Fall käme es zu einer großräumigen 
Verteilung der abfließenden Wassermengen, so dass eine Überflutung des 
Lagergebäudes auszuschließen ist. 
 
Die Aussagen der vom Bayerischen Klimaforschungsverband herausgege-
benen Studie „Klimaänderungen In Bayern und ihre Auswirkungen“ wurden 
im Rahmen der gutachterlichen Prüfungen berücksichtigt. Demnach reichen 
die Kenntnisse über zu erwartende Klimaänderungen und deren Zusammen-
hänge nicht aus, Änderungen der Wasserabflüsse so sicher zu prognostizie-
ren, dass sie Hinweise für Handlungsanweisungen geben könnten. In der 
Studie werden lediglich Entwicklungstendenzen aufgezeigt, die nicht quantifi-
zierbar sind und somit keine spezifischen Reaktionen rechtfertigen. 
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Unabhängig davon werden die Behälter durch umgebendes Wasser nicht 
beeinträchtigt, da sie wasserdicht und ihre Oberflächen korrosionsgeschützt 
sind. Die Standsicherheit der Behälter wäre auch im Falle einer Überflutung 
des Lagergebäudes gegeben. Auch eine Kontaminationsverschleppung wäre 
in einem solchen Fall nicht zu befürchten, da die Behälter vor ihrer Einlage-
rung in das Standort-Zwischenlager Isar auf Kontaminationsfreiheit überprüft 
werden. 
 

2.5.5.4.5 Wechselwirkungen mit den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2 
 
Einwendung: 
 
Die Sicherheit des Standort-Zwischenlagers Isar werde durch die Kernkraft-
werke Isar 1 und Isar 2 gefährdet und umgekehrt. Dadurch werde das Ge-
fährdungspotenzial für die Bevölkerung unzulässig erhöht. 
 
Unfälle mit radioaktiven Freisetzungen seien sowohl in den Kernkraftwerken 
Isar 1 und Isar 2 als auch im Standort-Zwischenlager Isar möglich. Solche 
Unfälle könnten erhebliche Kontaminationen der jeweils anderen Anlagen 
bewirken. 
 
Die Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 würden im Fall eines Unfalls im Stand-
ort-Zwischenlager Isar gefährdet, eine Aufrechterhaltung des Betriebes wäre 
in diesem Fall nicht gewährleistet. Weiterhin werde ein GAU im Kernkraft-
werk Isar 1 oder Isar 2 schwerwiegende Auswirkungen auf das Standort-
Zwischenlager Isar haben. Wechselwirkungen im bestimmungsgemäßen Be-
trieb seien ebenfalls unzureichend berücksichtigt. So könne die gemeinsame 
Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Personal zum auslösenden Fak-
tor für Störfälle werden. Des Weiteren nehme das Standort-Zwischenlager 
Isar in unzulässiger Weise Kredit von den Sicherheitseinrichtungen und den 
Dienstleistungen der Reaktorbetriebe. 
 
Behandlung: 
 
Die Prüfung durch das Bundesamt für Strahlenschutz hat ergeben, dass auf 
Grund der Sicherheitsvorkehrungen in beiden Anlagen keine die Sicherheit 
beeinträchtigenden Wechselwirkungen zwischen dem Standort-
Zwischenlager Isar und den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2 zu erwarten 
sind. 
 
Das Sicherheitskonzept des Standort-Zwischenlagers Isar basiert in erster 
Linie auf den Eigenschaften des Behälters. Dessen Auslegung gegen Störfäl-
le ist in Anlehnung an die Störfall-Leitlinien des BMI erfolgt. Bei darüber hin-
aus noch zu betrachtenden Unfällen beziehungsweise auslegungsüber-
schreitenden Ereignissen bleibt die Integrität der Behälter erhalten. Somit 
können Ereignisse im Standort-Zwischenlager Isar die Sicherheit der Kern-
kraftwerke Isar 1 und Isar 2 nicht beeinträchtigen. 
 
Die Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 sind gegen Störfälle entsprechend den 
RSK-Leitlinien und Störfall-Leitlinien ausgelegt. Alle Störfallszenarien, die 
von den Kernkraftwerken Isar 1 oder Isar 2 ausgehen könnten, sind durch 
entsprechende Schutzvorkehrungen beziehungsweise durch die Auslegun-
gen von Behälter und Lagergebäude abgedeckt und führen nicht zu einer 
Beeinträchtigung der Integrität der Behälter im Standort-Zwischenlager Isar. 
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Extrem unwahrscheinliche Unfallszenarien in den benachbarten Kernkraft-
werken Isar 1 und Isar 2 können die Sicherheit der Behälter nicht so beein-
trächtigen, dass deren Integrität gefährdet wäre. 
 
Das Standort-Zwischenlager Isar wird bezüglich der Benutzung sicherheits-
technisch relevanter Einrichtungen weitgehend unabhängig von den Kern-
kraftwerken Isar 1 und Isar 2 betrieben. Die Betreiber haben erklärt, die von 
den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2 für das Standort-Zwischenlager zur 
Verfügung gestellten Dienstleistungen über die Betriebszeit von 40 Jahren 
bereitzustellen (siehe G.IV.2.2.13). 
 

2.5.5.4.6 Eintrittswahrscheinlichkeit eines Flugzeugabsturzes 
 
Einwendung: 
 
Die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Flugzeugabsturzes sei nicht ausrei-
chend berücksichtigt worden. 
 
Das Standort-Zwischenlager Isar werde in einem durch Flugzeugabsturz ge-
fährdeten Gebiet gebaut. Die Umgebung der Kernkraftwerke Isar 1 und  
Isar 2 werde regelmäßig von zivilen und militärischen Flugzeugen trotz des 
bestehenden Überflugverbotes überflogen. Das Standort-Zwischenlager Isar 
befinde sich in der Einflugschneise des Münchener Flughafens. Daher könne 
auch nicht die mittlere Eintrittshäufigkeit eines Flugzeugabsturzes in 
Deutschland für die Abschätzung des Restrisikos herangezogen werden. 
Weiterhin lasse sich die Annahme heute nicht mehr aufrechterhalten, dass 
am Standort Isar die Absturzhäufigkeit von Verkehrsflugzeugen vernachläs-
sigbar sei. 
 
Die stark gestiegene und noch steigende Luftverkehrsdichte steigere die Ri-
siken für katastrophale Unfälle. Des Weiteren seien im Sicherheitsbericht 
keine Angaben zum zusätzlichen Flugverkehrsaufkommen durch die Fertig-
stellung von Terminal 2 des Münchener Flughafens gemacht worden. 
 
Behandlung: 
 
Die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Flugzeugabsturzes und die Einstufung 
des Flugzeugabsturzes als auslegungsüberschreitendes Ereignis wurden im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens unter Einbeziehung der Gegebenhei-
ten am Standort geprüft und bestätigt. 
 
Nach neueren im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit durchgeführten Untersuchungen schwankt die Ab-
sturzhäufigkeit von Militärflugzeugen in Deutschland zwischen 10-10 m-2a-1 
und 10-11 m-2a-1. Der Absturz eines Militärflugzeuges auf das Standort-
Zwischenlager Isar ist damit ein Ereignis, das auf Grund seiner geringen 
Wahrscheinlichkeit praktisch ausgeschlossen ist. Militärflugzeuge fliegen mit 
höherer Geschwindigkeit als zivile Flugzeuge und haben eine größere Ab-
sturzhäufigkeit. Als abdeckend für die Belastungen, die beim Absturz eines 
Flugzeuges auftreten können, wurde deshalb in Übereinstimmung mit den 
RSK-Leitlinien der Absturz eines schnellfliegenden Militärflugzeuges auf das 
Standort-Zwischenlager Isar betrachtet. Die Absturzhäufigkeit eines schnell-
fliegenden Militärflugzeuges auf das Standort-Zwischenlagers Isar liegt deut-
lich unter 10-6 pro Jahr. Ein Flugzeugabsturz wird für das Standort-
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Zwischenlager Isar deshalb als auslegungsüberschreitendes Ereignis einge-
stuft. Diese Einstufung wird auch unter Berücksichtigung der Entwicklungs-
tendenzen der Flugverkehrsverhältnisse in der Umgebung des Standortes 
nicht in Frage gestellt. Erst recht gilt die Einstufung wegen der noch geringe-
ren Absturzhäufigkeit für zivile Verkehrsflugzeuge. 
 
Eine postulierte Zunahme der Flugbewegungen ist nicht gleichbedeutend mit 
einer erhöhten Absturzhäufigkeit, da die technische Flugsicherheit ebenfalls 
in Betracht zu ziehen ist. Jüngere im Auftrag des Bundesministerium für 
Umwelt Naturschutz und Reaktorsicherheit durchgeführte Studien (Schriften-
reihe Reaktorsicherheit und Strahlenschutz, Bericht BMU-1998-498) weisen 
beispielsweise für die Absturzhäufigkeit schnellfliegender Militärmaschinen 
seit den Anfängen der statistischen Erfassung in den Jahren 1978/79 einen 
deutlichen Rückgang aus. 
 
Die Bestimmungen für den zivilen Luftverkehr enthalten keine konkreten An-
gaben bezüglich einzuhaltender Mindestflughöhen über Kernenergieanlagen, 
sondern führen aus, dass diese Anlagen in einem ausreichenden Abstand zu 
umfliegen beziehungsweise beim Überflug die Bestimmungen über die gene-
rellen Sicherheitsmindesthöhen (gemäß § 6 Luftverkehrsordnung) genau-
estens zu beachten sind. Für den Luftraum über dem Standort Niederaich-
bach besteht für den militärischen Flugbetrieb ein Überflugverbot in einem 
Umkreis von 1,5 km und unterhalb von 600 m über Grund. 
 

2.5.5.4.7 Vorsorge gegen Flugzeugabsturz 
 
Einwendung: 
 
Gegen einen Flugzeugabsturz seien keine ausreichenden Vorsorgemaß-
nahmen getroffen worden und mögliche Folgeereignisse seien nicht ausrei-
chend berücksichtigt worden. 
 
Die Untersuchungen zum Restrisikoereignis „Flugzeugabsturz“ seien nicht 
ausreichend und die unterstellten Randbedingungen nicht abdeckend. Die 
gebotene Schadensvorsorge sei durch die Konstruktion und Auslegung der 
Lagerhalle des Standort-Zwischenlagers Isar nicht gewährleistet, es fehle ei-
ne Analyse der statischen Festigkeit. Bei einem Flugzeugabsturz könne man 
die Dichtheit der Behälter auf Grund der thermischen und mechanischen Be-
lastungen nicht garantieren. Die Angaben im Sicherheitsbericht seien somit 
nicht einmal dafür ausreichend, die Beherrschung des Absturzes eines Mili-
tärflugzeuges (Phantom) nachzuweisen. Des Weiteren seien beim Absturz 
eines Verkehrsflugzeuges die Auswirkungen durch Trümmerflug und Kero-
sinbrand viel größer als beim Absturz eines Kampfflugzeuges. 
 
Bei einem Flugzeugabsturz könnten in der Folge Treibstoffbrände auftreten, 
die die im Rahmen der gefahrgutbeförderungsrechtlichen Zulassung geteste-
ten beziehungsweise unterstellten Brandlasten von 800 °C und einer Dauer 
von 30 min. deutlich überschreiten würden. In einem solchen Fall sei auch 
mit sehr lange andauernden Bränden und deutlich höheren Temperaturen 
von 1 000 °C zu rechnen. Die Temperatur eines Kerosinbrandes werde mit 
600 °C zu niedrig angenommen. 
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Die Gebäudestruktur des WTI-Konzeptes diene lediglich dem Wetterschutz 
und einer gewissen Abschirmung der ionisierenden Strahlung. Sie böte keine 
Standsicherheit bei einem Flugzeugabsturz. Dies würde einen nicht hin-
nehmbaren Sicherheitsabstrich gegenüber dem in Norddeutschland vorge-
sehenen STEAG-Konzept bedeuten. Wieso beide Varianten angeblich die 
gleiche bestmögliche Gefahrenabwehr und Restrisikovorsorge bieten könn-
ten, sei von den Betreibern weder nachvollziehbar dargelegt worden noch sei 
dies ohne Weiteres ersichtlich. 
 
Behandlung: 
 
Die Auswirkungen eines Flugzeugabsturzes waren Gegenstand vertiefter 
Prüfungen durch das Bundesamt für Strahlenschutz im Rahmen des Ge-
nehmigungsverfahrens. Das Szenario eines Flugzeugabsturzes ist bei Aus-
legung des Standort-Zwischenlagers Isar in angemessener Weise berück-
sichtigt worden. 
 
Das Lagergebäude des Standort-Zwischenlagers Isar wird nicht gegen einen 
Flugzeugabsturz ausgelegt. Die Schutzfunktion gegen Auswirkungen eines 
Flugzeugabsturzes übernimmt der Transport- und Lagerbehälter. 
 
Wie bereits in Abschnitt G.IV.2.2.12.3 dargelegt ist der Absturz einer schnell-
fliegenden Militärmaschine auf Grund seiner geringen Eintrittshäufigkeit als 
auslegungsüberschreitendes Ereignis anzusehen. Die Abstürze anderer 
schwerer Maschinen sind auf Grund ihrer nochmals deutlich geringeren Ab-
sturzhäufigkeit hier nicht zu betrachten. Eine Betrachtung ist im Rahmen der 
Untersuchungen zum erforderlichen Schutz gegen Störmaßnahmen oder 
sonstige Einwirkungen Dritter erfolgt (vergleiche Abschnitt G.IV.2.4). 
 
Die maßgebende mechanische Belastung beim Absturz einer schnellfliegen-
den Militärmaschine entsteht durch das Auftreffen der Triebwerkswelle auf 
das Deckelsystem des Behälters, die durch einen Beschussversuch simuliert 
wurde. Aus den Versuchsergebnissen wurde für die Transport- und Lagerbe-
hälter der Bauarten CASTOR® V/19 und CASTOR® V/52 ein Anstieg der 
Standard-Helium Leckagerate auf maximal 3,4 • 10-2 Pa m3/s ermittelt. 
 
Unabhängig vom Zerstörungsgrad des Lagergebäudes können herabstür-
zende Gebäudetrümmer das Deckelsystem einzelner Behälter mechanisch 
belasten. Maßgebend für diesen Fall ist der Absturz von Dachbindern ver-
bunden mit Teilen der Dachkonstruktion. Die hierbei auftretenden Belastun-
gen sind geringer als die mechanischen Belastungen beim Aufprall einer 
Triebwerkswelle. 
 
Die Wärmeabfuhr einzelner Behälter kann durch Gebäudetrümmer beein-
trächtigt werden. Jedoch ist auch bei einer Bedeckung der Transport- und 
Lagerbehälter durch Gebäudetrümmer durch die sich ausbildenden Konvek-
tionsströme zwischen den Trümmerstücken eine ausreichende Wärmeabfuhr 
gewährleistet. Selbst bei einer vollständigen Isolation des Transport- und La-
gerbehälters ergäbe sich lediglich ein Temperaturanstieg von 2,6 K/h. Auch 
unter diesen Umständen bliebe genügend Zeit, um Konvektionsbedingungen 
zur ausreichenden Wärmeabfuhr für die betroffenen Behälter wieder herzu-
stellen. 
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Die thermischen Belastungen auf Grund eines Kerosinbrandes sind auf jeden 
Fall so gering, dass sie durch die Auslegung des Behälters gegen einen 
Brand von 1 h bei 600 °C beziehungsweise 30 min. bei 800 °C abgedeckt 
sind. Höhere Temperaturen bis ca. 1 200 °C können nur bei Bränden mit ho-
hen Abbrandgeschwindigkeiten auftreten. Auf Grund des begrenzten Kero-
sineintrags in das Lagergebäude beträgt die Branddauer dann nur wenige 
Minuten. Somit ist auch in diesem Fall sichergestellt, dass die Dichtheit min-
destens einer Barriere des Doppeldeckeldichtsystems erhalten bleibt. 
 
Die Prüfung hat ergeben, dass im Falle des Absturzes einer schnell fliegen-
den Militärmaschine auf das Lagergebäude die sich durch die erhöhte  
Leckagerate eines Behälters ergebende Dosis und Organdosiswerte unter 
1 mSv liegen. Damit ist sichergestellt, dass keine einschneidenden Maß-
nahmen des Notfallschutzes erforderlich werden, auch wenn mehrere Behäl-
ter durch mechanische Einwirkungen von Flugzeugteilen oder schweren 
Trümmerstücken erhöhte Leckageraten aufweisen. Sogar die in § 49 
StrlSchV enthaltenen Grenzwerte werden bei einem solchen Ereignis weit 
unterschritten. 
 

2.5.5.4.8 Vorsorge gegen auslegungsüberschreitende Ereignisse 
 
Einwendung: 
 
Die gefahrenunabhängige Risikovorsorge sei nicht gegeben. 
 
Das Standort-Zwischenlager Isar unterliege einer permanenten Bedrohung 
aus dem All, da die Erde vor dem Absturz von Kleinasteroiden und vor Mete-
oriteneinschlägen nicht sicher sei. Kleinasteroiden und Meteoriten könnten 
eine ganze Region verwüsten. Daher müsse das Standort-Zwischenlager  
Isar unterirdisch angelegt werden. 
 
Behandlung: 
 
Im Rahmen der atomrechtlich gebotenen Schadensvorsorge wurden bei der 
Auslegung des Standort-Zwischenlagers Isar auch sehr unwahrscheinliche 
auslegungsüberschreitende Ereignisse berücksichtigt. Soweit die Behälterin-
tegrität durch zu betrachtende auslegungsüberschreitende Ereignisse beein-
trächtigt werden kann, unterschreiten die hieraus resultierenden Strahlenex-
positionen die Störfallplanungswerte gemäß § 49 StrlSchV. 
 
Eine belastbare Ableitung und Bewertung der Eintrittshäufigkeit des Ein-
schlags eines Asteroiden auf die Erde ist auf Grund der bisherigen Erfahrun-
gen und Erkenntnisse nicht möglich. Mögliche Eintrittshäufigkeiten für den 
Absturz eines Asteroiden auf das Standort-Zwischenlager Isar liegen im Be-
reich von 10-11 bis 10-15 pro Jahr. Damit ist ein solches Ereignis so unwahr-
scheinlich, dass es im Rahmen der Schadensvorsorge nicht berücksichtigt 
werden muss. 
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2.5.5.5 Strahlenschutz 
 

2.5.5.5.1 Schutz bei beruflicher Strahlenexposition gemäß § 55 StrlSchV 
 
Einwendung: 
 
Das Betreiben des Standort-Zwischenlagers Isar führe zu einer Erhöhung 
des radioaktiven Inventars und damit zu höheren Strahlenbelastungen durch 
die vom Standort-Zwischenlager Isar ausgehende Gamma- und Neutronen-
strahlung. 
 
Das Betriebspersonal des Standort-Zwischenlagers Isar werde auf Grund der 
erhöhten Strahlenexposition einer hohen Gesundheitsgefährdung ausge-
setzt. 
 
Die verschiedenen Behälter böten keinen ausreichenden Schutz vor der 
Gamma- und Neutronenstrahlung. Das müsse durch bauliche Maßnahmen 
vermindert werden. 
 
Es werde bezweifelt, ob bei voller Belegung des Standort-Zwischenlagers  
Isar die Strahlenschutzgrenzwerte eingehalten werden könnten. 
 
Behandlung: 
 
Die Prüfung durch das Bundesamt für Strahlenschutz hat ergeben, dass alle 
erforderlichen Vorkehrungen zum Schutz des beruflich strahlenexponierten 
Personals getroffen wurden. 
 
Die Grenzwerte für beruflich strahlenexponierte Personen sind in der Strah-
lenschutzverordnung festgelegt. In der Strahlenschutzverordnung mit Stand 
vom 20.07.2001 wird der Grenzwert der effektiven Dosis in Übereinstimmung 
mit der Richtlinie 96/29/EURATOM gegenüber der älteren Fassung der 
Strahlenschutzverordnung von 50 mSv/a (alte Fassung der Strahlenschutz-
verordnung) auf 20 mSv/a (neue Fassung der Strahlenschutzverordnung) 
abgesenkt. 
 
Die Betreiber haben die neuen Grenzwerte in ihren Planungen berücksich-
tigt. Die Einhaltung der von den Betreibern angegebenen Dosiserwartungs-
werte sind nach Prüfung durch das Bundesamt für Strahlenschutz plausibel. 
Entscheidend ist, dass für das Betriebspersonal die Grenzwerte des § 55 
StrlSchV unter Berücksichtigung des Minimierungsangebotes (§ 6 StrlSchV) 
über die gesamte Betriebsdauer eingehalten werden. Die Einhaltung der 
Grenzwerte des § 55 StrlSchV im Betrieb des Standort-Zwischenlager Isar 
wird durch die atomrechtliche Aufsichtsbehörde kontrolliert. 
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2.5.5.5.2 Vermeidung unnötiger Strahlenexpositionen gemäß § 6 StrlSchV 
 
Einwendung: 
 
Die Errichtung des Standort-Zwischenlagers Isar zusätzlich zu den am 
Standort vorhandenen Kernreaktoren Isar 1 und Isar 2 erhöhe das Strahlen-
risiko und verletze damit das Minimierungsgebot. 
 
Das Minimierungsgebot ließe sich mit anderen Lagerkonzepten einhalten, 
wenn zum Beispiel die vorhandenen aufnahmefähigen Zwischenlager in  
Ahaus oder Gorleben genutzt würden. 
 
Behandlung: 
 
Das Minimierungsgebot wird durch das genehmigte Konzept für das Stand-
ort-Zwischenlager Isar in angemessener Weise berücksichtigt. 
 
Das Minimierungsgebot gemäß § 6 StrlSchV ist im bestimmungsgemäßen 
Betrieb, bei Störfällen und auslegungsüberschreitenden Ereignissen einzu-
halten und fordert die Reduzierung von Strahlenexpositionen auch unterhalb 
der gesetzlich festgelegten Grenzwerte. Die Einhaltung des Minimierungsge-
botes wurde im Genehmigungsverfahren geprüft. 
 
Vor der Einlagerung muss jeder Behälter die in den „Technischen Annahme-
bedingungen“ festgelegten Anforderungen hinsichtlich Aktivitätsinventar und 
Oberflächendosisleistung erfüllen. Dem Minimierungsgebot wird insbesonde-
re durch die entsprechende Auslegung der Behälter und des Lagergebäudes 
Rechnung getragen. Durch diese Maßnahme wird der Grenzwert des § 46 
StrlSchV für die Strahlenexposition der Bevölkerung bereits weit unterschrit-
ten. Dem Minimierungsgebot nach § 6 StrlSchV ist im vorliegenden Fall  
ebenfalls Rechnung getragen, weil die Dosisgrenzwerte auf Grund der Aus-
legung der Anlage bereits so deutlich unterschritten werden, dass weitere 
Schutzvorkehrungen allenfalls noch eine geringe Reduzierung der Strahlen-
exposition unter unverhältnismäßig hohen Aufwendungen bewirken würden. 
 

2.5.5.5.3 Sicherheitstechnische Auslegung des Standort-Zwischenlagers 
Isar gemäß § 49 StrlSchV 
 
Einwendung: 
 
Es sei zweifelhaft, ob die Grenzwerte des § 49 StrlSchV bei allen zu unter-
stellenden Störfällen eingehalten würden. 
 
Bei einem Behälterstörfall mit Verlust der Moderatorstäbe könnte sich die 
Neutronenstrahlung erhöhen. 
 
Im Falle von Störfällen oder Unfällen in den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2 
könnte das Geschehen auf das Standort-Zwischenlager Isar übergreifen, 
wodurch die Kontamination von Personen, Sachgütern und der Umwelt po-
tenziert werden würde. Die ausgelegten Unterlagen enthielten keine Ab-
schätzungen bezüglich des Gefährdungspotenzials für diese Fälle. Die zu-
lässigen Grenzwerte würden bei den zu unterstellenden Störfällen und Unfäl-
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len in den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2 mit Auswirkung auf das Stand-
ort-Zwischenlager Isar überschritten. Außerdem seien die betrachteten Stör-
fälle und Unfälle nicht abdeckend. 
 
Behandlung: 
 
Die Grenzwerte des § 49 StrlSchV werden bei allen zu unterstellenden Stör-
fällen eingehalten. 
 
Das Bundesamt für Strahlenschutz hat im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens geprüft, dass die Genehmigungsvoraussetzungen für die Störfallbe-
trachtung, das heißt die Einhaltung des Störfallplanungswertes gemäß § 49 
StrlSchV, bei allen zu unterstellenden Störfällen in Anlehnung an die Störfall-
Leitlinien des BMI und bei weiteren Handhabungsstörfällen eingehalten wer-
den. Die Störfall-Leitlinie bezieht sich auf die im Rahmen der Auslegung der 
Anlage durchzuführenden Berechnungen und gilt nicht für Unfälle. 
 
Die im Rahmen der atomrechtlich gebotenen Schadensvorsorge zu unterstel-
lenden Störfälle beinhalten abdeckende Eintrittsszenarien, die im Rahmen 
der betrieblichen Vorgänge zwar unwahrscheinlich sind, aber nicht vollkom-
men ausgeschlossen werden können. Die Auslegung des Standort-
Zwischenlagers Isar sieht entsprechende Schutzvorkehrungen gegen diese 
Ereignisse vor. Die spezifikationsgerechte Dichtheit der Behälter und die Er-
füllung der Strahlenschutzanforderungen wurden für alle im Rahmen der 
Schadensvorsorge zu unterstellenden Ereignisse im Genehmigungsverfah-
ren geprüft und bestätigt. Die zu treffende Vorsorge in Bezug auf Störfälle ist 
damit gewährleistet. Außerdem hat die Prüfung ergeben, dass auch das aus-
legungsüberschreitende Ereignis Flugzeugabsturz durch die Auslegung des 
Behälters abgedeckt ist. 
 

2.5.5.5.4 Begrenzung der Strahlenexposition der Bevölkerung im bestim-
mungsgemäßen Betrieb gemäß § 46 StrlSchV 
 
Einwendung: 
 
Die Grenzwerte des § 46 StrlSchV (§ 44 Abs. 1 StrlSchV alte Fassung) wür-
den im bestimmungsgemäßen Betrieb nicht eingehalten. 
 
Durch die vom Behälterinventar ausgehende Gamma- und Neutronenstrah-
lung werde die Strahlenbelastung in der Umgebung erhöht. Dies sei bereits 
beim Transport der Brennelemente der Fall. In diesem Zusammenhang sei 
der Schutz durch die Transport- und Lagerbehälter und die Lagerhalle gegen 
ionisierende Strahlung nicht ausreichend. 
 
Eine langandauernde Kontamination der Umwelt sei zu befürchten. Die Be-
völkerung, auch im Nachbarland Österreich, werde einer unzulässigen Ge-
sundheitsbeeinträchtigung ausgesetzt. und die Krebsrate im Umfeld der 
Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 könnte sich weiter erhöhen, da die Grenz-
werte der Strahlenschutzverordnung überschritten würden. 
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Behandlung: 
 
Die vom Lagerinventar ausgehende Gamma- und Neutronenstrahlung erhöht 
die Strahlenbelastung am Standort; jedoch wurde die Einhaltung der Grenz-
werte für Einzelpersonen der Bevölkerung (§ 46 StrlSchV) als eine der we-
sentlichen Genehmigungsvoraussetzungen im Rahmen des Genehmigungs-
verfahrens bestätigt. 
 
Der Grenzwerte des § 44 Abs. 1 der alten Fassung der Strahlenschutzver-
ordnung wurde in § 46 der aktuellen Strahlenschutzverordnung vom 20. Juli 
2001 von 1,5 mSv/a auf 1,0 mSv/a abgesenkt. 
 
Die Betreiber haben diesen neuen Grenzwert ihren Planungen bereits zu 
Grunde gelegt. Einen wesentlichen Beitrag zur Strahlenabschirmung liefern 
die verwendeten Transport- und Lagerbehälter. Eine weitere Minimierung der 
Strahlenexposition der Bevölkerung erfolgt durch das Lagergebäude. Die 
Prüfung hat ergeben, dass die entsprechend § 46 Abs. 3 StrlSchV als Sum-
me aus Direktstrahlung und Ableitungen berechnete Strahlenexposition an 
der ungünstigsten Einwirkungsstelle des Anlagenzauns deutlich unter dem 
Grenzwert des § 46 StrlSchV liegt. 
 
In das Standort-Zwischenlager Isar dürfen nur technisch dichte Transport- 
und Lagerbehälter eingelagert werden. Freisetzungen radioaktiver Stoffe aus 
den Behältern treten daher nur durch molekulare Diffusion über das Doppel-
deckeldichtsystem auf und begrenzen sich auf ein verschwindend kleines 
Maß, das messtechnisch nicht erfassbar ist. Die theoretisch ermittelten 
Strahlenexposition an der ungünstigsten Einwirkungsstelle durch molekulare 
Diffusion liegt um Größenordnungen unter dem Grenzwert des § 46 StrlSchV 
für Einzelpersonen der Bevölkerung von 1 mSv/a. 
 
Eine radiologisch relevante Exposition auf Grund von Freisetzungen radioak-
tiver Stoffe ist daher nicht gegeben und eine gesundheitliche Beeinträchti-
gung durch das Standort-Zwischenlager Isar ist auch für das Nachbarland 
Österreich daher nicht zu erwarten. 
 

2.5.5.5.5 Bewertung des Strahlenrisikos 
 
Einwendung: 
 
Das Strahlenrisiko würde zu niedrig bewertet. Ebenso würden die gesund-
heitlichen Auswirkungen der „Niedrigstrahlung“ unterschätzt werden. 
 
Das Standort-Zwischenlager Isar erhöhe die Strahlung am Standort Niede-
raichbach und gefährde dadurch die Gesundheit der Bevölkerung. Die der 
Strahlenschutzverordnung und der Richtlinie 96/29/EURATOM zugrunde lie-
genden radiologischen Bewertungsfaktoren beziehungsweise Strahlungs-
Wichtungsfaktoren entsprächen nicht dem neusten wissenschaftlichen 
Kenntnisstand. Auch gäbe es für gasförmige radioaktive Stoffe keine Bemes-
sungsgrenze. Somit würde das Risiko, an einem strahlenbedingten Krebs zu 
erkranken, um ein Vielfaches unterschätzt. Ob die geltenden Strahlenschutz-
vorschriften ausreichenden Schutz vor radioaktiver Niedrigstrahlung bieten, 
sei wissenschaftlich umstritten und zu bezweifeln. Insbesondere sei die Wir-
kung der Neutronenstrahlung auf die Gesundheit wissenschaftlich umstritten. 
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Die Analyse der Michaelis-Studie (1997) und einer vom Bundesamt für Strah-
lenschutz vorgelegten und von Körblein reanalysierten Studie (1995) habe 
ergeben, dass in der Umgebung der deutschen Kernkraftwerke eine statis-
tisch auffällige Erhöhung der Krebsraten bei Kindern festzustellen sei, die mit 
zunehmender Entfernung vom Standort des jeweiligen Kernkraftwerkes ab-
nehmen würde. Diese Häufung von Auffälligkeiten könne kein Zufall sein. 
Weitere Untersuchungen, zum Beispiel in Form einer Fall-Kontrollstudie, for-
dern die Einwender von der Bundesregierung. 
 
Behandlung: 
 
Die gesetzliche Grundlage für die Bewertung des Strahlenrisikos ist die ab 
1. August 2001 gültige Strahlenschutzverordnung, die einer Bewertung des 
Strahlenrisikos nach neuestem Stand von Wissenschaft und Technik Rech-
nung trägt. 
 
Seit Jahren ist eine anhaltende, insbesondere wissenschaftliche Diskussion 
bezüglich der im Falle von Neutronen anzusetzenden Strahlungs-
Wichtungsfaktoren zu verzeichnen. Die internationale Strahlenschutzkom-
mission (ICRP) verfolgt und bewertet kontinuierlich den neuesten Stand der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse. Sobald sich eine abgesicherte wissen-
schaftliche Erkenntnis abzeichnet, wird diese in entsprechende Empfehlun-
gen umgesetzt. Weiterhin fließen diese Empfehlungen in national verbindli-
che Anforderungen ein, wie zum Beispiel die EU-Grundnormen zum Strah-
lenschutz, die dann wiederum in die deutsche Strahlenschutzgesetzgebung 
eingearbeitet werden. 
 
Grundsätzlich lässt sich ein gewisses Restrisiko in Form stochastischer 
Strahlenrisiken nicht gänzlich ausschließen. Auf der anderen Seite existiert  
aber kein wissenschaftlicher Nachweis, dass mit Dosiswerten, die deutlich 
unterhalb der Schwankungsbreite der natürlichen Strahlung liegen, eine Er-
höhung des Strahlenrisikos verbunden sein könnte. Nach den derzeitigen Er-
kenntnissen garantiert die Einhaltung der Dosisgrenzwerte des § 46 StrlSchV 
(§ 44 alte Fassung) unter Einbeziehung der radiologischen Vorbelastung am 
Standort und ausreichender Minimierung nach § 6 StrlSchV (§ 28 Abs. 1 alte 
Fassung) der vom Standort-Zwischenlager Isar ausgehenden Direktstrahlung 
einen ausreichenden Schutz der Bevölkerung. 
 
Die Ergebnisse in der Vergangenheit durchgeführter epidemiologischer Stu-
dien über Erkrankungs- und Sterberaten für Leukämien in der Umgebung 
von Kernkraftwerken waren auf Grund der uneinheitlichen Methodik und der 
unterschiedlichen Signifikanz zum Teil widersprüchlich. Die überwiegende 
Anzahl der Studien konnte keine signifikante Erhöhung der Leukämieraten 
nachweisen. 
 
Es existiert allerdings seit 1980 ein zentrales freiwilliges Krebsregister an der 
Universität in Mainz, das entsprechende Daten aus ganz Deutschland sam-
melt und bei Bedarf für epidemiologische Studien zur Verfügung stellt. Auch 
Städte und Gemeinden können auf die Daten zugreifen. Der Jahresbericht ist 
im Internet für die Allgemeinheit zugänglich. 
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Unabhängig von diesem Genehmigungsverfahren hat das Bundesamt für 
Strahlenschutz veranlasst, dass das Krebsgeschehen im Umfeld der Kern-
kraftwerke in Form einer Fallkontrollstudie weiter untersucht wird, um Vermu-
tungen abzuklären, dass deren Betrieb im Zusammenhang mit vermuteten 
lokalen Erhöhungen der Krebsrate, insbesondere bei Kindern, steht. Darüber 
hinaus wird auch die spezielle Beobachtung um die Kernkraftwerke in 
5 Jahres-Abständen fortgesetzt. 
 

2.5.5.5.6 Umgebungsüberwachung 
 
Einwendung: 
 
Die Umgebungsüberwachung des Standort-Zwischenlagers Isar sei unzurei-
chend. 
 
Die Abluft des Standort-Zwischenlagers Isar werde nicht überwacht. Somit 
könne nicht festgestellt werden, ob Radioaktivität aus undichten Behältern 
austrete oder nicht und ob radioaktive Kontaminationen in der Umwelt vom 
Standort-Zwischenlager Isar oder von den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2 
stammten. Zudem seien die Überwachungseinrichtungen für die Umgebung 
des Standort-Zwischenlagers Isar unzureichend und nicht redundant ausge-
legt. 
 
Behandlung: 
 
Entsprechend Anhang C, Teil C1 der „Richtlinie zur Emissions- und Immissi-
onsüberwachung kerntechnischer Anlagen“ (REI) betreffend Brennelement-
zwischenlager mit Luftkühlung - sogenannte Trockenlager - wurde zur Um-
gebungsüberwachung ein von den Betreibern durchzuführendes Programm 
vorgelegt, vom Bundesamt für Strahlenschutz geprüft und als ausreichend 
entsprechend den Vorgaben durch die REI angesehen. 
 
Eine Emissions-Fortluftüberwachung ist gemäß der oben genannten Richtli-
nie nicht erforderlich, wenn die Dichtheit der Behälter nachgewiesen ist und  
überwacht wird. Die kontinuierliche Dichtheitsüberwachung wird von den 
Betreibern sichergestellt, und es werden nur technisch dichte Behälter einge-
lagert, deren theoretische Emissionen durch Molekulardiffusion unterhalb der 
messtechnischen Nachweisgrenze liegen. Aus dem Grunde ist während des 
bestimmungsgemäßen Betrieb die Überwachung der Direktstrahlung ausrei-
chend. Bei einem Störfall werden entsprechend der REI neben den Messun-
gen der Dosis und Dosisleistung auch die Aktivitätskonzentrationen einzelner 
Radionuklide in der Luft durch Gammaspektrometrie ermittelt. 
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2.5.6 Erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadener-
satzverpflichtungen 
 
Einwendung: 
 
Die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadenersatzver-
pflichtungen sei nicht getroffen. 
 
Das Standort-Zwischenlager Isar sei ebenso unzureichend gegen einen Un-
fall haftpflichtversichert wie die Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2. Bei größe-
ren Freisetzungen von Radioaktivität würden die Einwender kaum oder nicht 
entschädigt werden. Ferner fehle eine klare Regelung hinsichtlich der mögli-
chen Ersatzpflichten für den Schadensfall. 
 
Behandlung: 
 
Die erforderliche Vorsorge für die Erfüllung der gesetzlichen Schadenser-
satzverpflichtungen nach § 6 Abs. 2 Nr. 3 AtG ist getroffen. Es wird hierzu 
auf die Ausführungen im Abschnitt G.IV.2.3 verwiesen.  
 
Die gesetzlichen Regelungen zur Deckungsvorsorge sind nach Durchführung 
des Erörterungstermins durch das Gesetz zur geordneten Beendigung der 
Kernenergienutzung zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität vom 
22.04.2002 geändert worden. Die Höchstgrenze der Deckungsvorsorge ist 
von 500 Millionen DM auf 2,5 Milliarden Euro erhöht worden (§ 13 Abs. 3 
AtG). Gleichzeitig ist geregelt worden, dass die Deckungsvorsorge für einen 
Reaktor die Deckungsvorsorge für eine Aufbewahrung in einem Standort-
Zwischenlager umfasst (§ 9 Abs.  3 AtDeckV). Diesen Vorschriften entspricht 
die für das Standort-Zwischenlager Isar getroffene Deckungsvorsorge. 
 
Die Verpflichtung zur Deckungsvorsorge beinhaltet lediglich eine Verpflich-
tung, Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen 
zu treffen. Eine Regelung der Schadensersatzverpflichtungen selbst ist nicht 
Gegenstand des Genehmigungsverfahrens. 
 
Gemäß § 31 AtG ist die Haftung für Schäden durch ionisierende Strahlung 
nach dem Pariser Atomhaftungs-Übereinkommen grundsätzlich unbegrenzt. 
Es ist dabei zu berücksichtigen, dass das Augenmerk des Gesetzgebers im 
wesentlichen dem Schutz vor Schadensereignissen gilt. Die Wahrscheinlich-
keit des Eintritts solcher Schäden darf sich allenfalls im Grenzbereich des 
menschlichen Erkenntnisvermögens bewegen, wenn den gesetzlichen Be-
stimmungen hinreichend Rechnung getragen wird. Gegenüber dem primären 
Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum der Bürger hat die Abdeckung 
von Schadensersatzansprüchen für den Fall von Schadensereignissen nach-
rangige Bedeutung. 
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2.5.7 Erforderlicher Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Ein-
wirkungen Dritter 
 

2.5.7.1 Kriegerische und terroristische Angriffe, Sabotage 
 
Einwendung: 
 
Der Schutz des Standort-Zwischenlagers Isar gegen gezielte Einwirkungen 
im Fall von kriegerischen Auseinandersetzungen, Sabotage oder terroristi-
schen Anschlägen sei nicht gegeben. 
 
Das Standort-Zwischenlager Isar sei nicht gegen terroristische Anschläge 
von außen unter anderem mit panzerbrechenden Waffen gesichert. Deshalb 
sei bei einem derartigen Angriff eine katastrophale Freisetzung von radioakti-
ven Stoffen nicht auszuschließen. Die möglichen Einwirkungen durch Sabo-
tage und terroristische Angriffe seien im Sicherheitsbericht nur sehr unvoll-
ständig behandelt. 
 
Die Wand- und Deckenstärke des Standort-Zwischenlagers Isar seien im 
Vergleich zu den in Norddeutschland geplanten Standort-Zwischenlagern mit 
ca. 55 cm erheblich geringer, dadurch sei der erforderliche Schutz gegen 
Sabotage und terroristische Angriffe nicht gegeben. 
 
Das Standort-Zwischenlager Isar sei vor militärischen und kriegerischen 
Auseinandersetzungen unzureichend geschützt. Insbesondere würde der er-
forderliche Schutz vor Angriffen mit Raketen fehlen. 
 
Seit den Terroranschläge auf das World Trade Center und das Pentagon am 
11.09.2001 müsse die Sicherheit und Ausführung von Atomanlagen weltweit 
komplett überdacht werden. Dabei könne der gezielte Flugzeugabsturz als 
realistisches Bedrohungsszenario nicht mehr ausgeschlossen werden. Dabei 
sei zu berücksichtigen, dass der Standort Niederaichbach direkt im Einflug-
bereich und in der Wartenschleife des Flughafens München II liegt. 
 
Behandlung: 
 
Zur Gewährleistung des erforderlichen Schutzes gegen Störmaßnahmen und 
sonstige Einwirkungen Dritter gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 4 AtG sind Vorkehrun-
gen zum Schutz gegen Sabotageakte zu treffen. Unter Einwirkung Dritter im 
Sinne dieser Vorschrift sind alle unbefugten Einwirkungen zu verstehen. 
 
Die Betreiber haben ein Sicherungskonzept vorgelegt, das den erforderlichen 
Schutz gegen Störmaßnahmen und sonstige Einwirkungen Dritter gewähr-
leistet. Dies beinhaltet jedoch nicht den Schutz der Anlage gegen kriegeri-
sche und militärische Auseinandersetzungen. Für diese Fälle wird der Schutz 
durch entsprechende staatliche Institutionen sichergestellt. 
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Das Sicherungskonzept berücksichtigt sowohl das mit der Aufbewahrung der 
Kernbrennstoffe gegebene Gefährdungspotenzial als auch unterschiedliche 
Szenarien der Einwirkungen Dritter. Zum Schutz vor Einwirkungen Dritter 
zählt auch, das Sicherungskonzept nicht öffentlich bekannt zu machen. 
 
Die Anlagensicherung nimmt von der Hallenstruktur in Bezug auf die Barrie-
renwirkung keinen Kredit. Deshalb spielt die Dicke des Daches und der 
Wände der Halle bei den Betrachtungen zur Anlagensicherung keine wesent-
liche Rolle. Die erforderliche Barriere wird durch den Transport- und Lager-
behälter gebildet. 
 
Im Hinblick auf den Schutz gegen terroristische Angriffe und einen bewusst 
herbeigeführten Flugzeugabsturz wird auf die Ausführungen im Abschnitt 
G.IV.2.4 verwiesen. 
 

2.5.7.2 Unerlaubter Zutritt zur Anlage 
 
Einwendung: 
 
Das geplante Standort-Zwischenlager Isar sei nicht ausreichend gegen Ein-
wirkungen von außen gesichert. 
 
Eine ausreichende Bewachung aller Anlagen sei nicht gewährleistet und da-
durch sei ein unerlaubter Zutritt zur Anlage möglich. 
 
Das Risiko der unerlaubten Weitergabe von spaltbarem Material sei bei der 
Behälterlagerung am höchsten einzuschätzen. 
 
Behandlung: 
 
Die Bewachung des Standort-Zwischenlagers Isar ist eine der organisato-
risch-administrativen Sicherungsmaßnahmen, die die Betreiber im Anlagen-
sicherungsbericht beschreiben. Diese Sicherungsmaßnahmen wurden im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens analog den baulichen und techni-
schen Sicherungsmaßnahmen geprüft. Die Prüfung ergab, dass die Betreiber 
mit den eingereichten Genehmigungsunterlagen eine ausreichende Bewa-
chung des Standort-Zwischenlagers Isar gewährleisten können. Das Siche-
rungskonzept wird nicht öffentlich ausgelegt. 
 
Die kerntechnischen Einrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland sind 
im Hinblick auf die Kernmaterial-Überwachung von Beginn an den Safegu-
ards-Maßnahmen der IAEO und EURATOM unterworfen. 
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2.5.8 Vorbringen, das nicht das Verfahren nach § 6 AtG betrifft 
 
Die gegen das Vorhaben gerichteten Einwendungsschreiben enthielten dar-
über hinaus noch folgende Vorbringen, das für die Prüfung der Genehmi-
gungsvoraussetzungen nach § 6 AtG keine Bedeutung hat und somit nicht zu 
berücksichtigen ist. 
 

2.5.8.1 Gegen die Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 und andere kerntech-
nische Anlagen vorgebrachte Einwendungen 
 

2.5.8.1.1 Friedliche und militärische Nutzung der Kernenergie 
 
Vorbringen: 
 
Die Nutzung der Kernenergie solle eingestellt werden. Dafür sprächen wis-
senschaftliche Einsichten sowie der Zeitgeist. Außerdem sei die Entsorgung 
radioaktiver Abfälle ungeklärt. 
 
Der Weiterbetrieb von Kernkraftwerken sei grundsätzlich nicht verantwortbar 
und nur unter Hinnahme von atomaren Risiken möglich. Man kenne die Ge-
fahren bei Unfällen in Kernkraftwerken. 
 
Jede neue Lagermöglichkeit erleichtere es den Betreibern, die menschen- 
und umweltschädigenden Anlagen weiter zu betreiben. Solange die Kern-
kraftwerke Isar 1 und Isar 2 in Betrieb sind, werde auch Atommüll anfallen. 
Daher fordere man den sofortigen Ausstieg aus der Nutzung der Kernener-
gie. 
 
Behandlung: 
 
Nach dem Atomgesetz ist die friedliche Nutzung der Kernenergie in der Bun-
desrepublik Deutschland zulässig. Bei dieser friedlichen Nutzung der Kern-
energie fallen bestrahlte Brennelemente an, deren Aufbewahrung Gegen-
stand dieses Verfahrens ist. 
 
Die kerntechnischen Anlagen in Deutschland werden auf einem hohen Si-
cherheitsniveau betrieben. Im Rahmen der staatlichen Aufsicht erfolgt eine 
ständige Überwachung dieser Anlagen. Somit ist sichergestellt, dass eine er-
forderliche Vorsorge gegen Schäden durch den Betrieb der Anlagen getrof-
fen ist. 
 
Mit dem novellierten Atomgesetz wird nicht mehr die Förderung der friedli-
chen Nutzung der Kernenergie bezweckt, sondern das Ziel verfolgt, die Nut-
zung der Kernenergie zur gewerblichen Erzeugung von Elektrizität geordnet 
zu beenden und bis zum Zeitpunkt der Beendigung den geordneten Betrieb 
sicherzustellen. Damit wird auch die Menge der noch anfallenden radioakti-
ven Abfälle begrenzt. Die Entsorgung wird auf die direkte Endlagerung be-
schränkt, da die Abgabe von bestrahlten Kernbrennstoffen aus dem Betrieb 
von Anlagen zur Spaltung von Kernbrennstoffen zur gewerblichen Erzeugung 
von Elektrizität an eine Wiederaufarbeitungsanlage vom 01.07.2005 an unzu-
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lässig ist. Die Betreiber sind verpflichtet, standortnahe Zwischenlager für 
abgebrannte Brennelemente einzurichten. 
 

2.5.8.1.2 Risiko der Kernkraftwerke 
 
Vorbringen: 
 
Der Betrieb von Kernkraftwerken sei nur möglich unter Hinnahme atomarer 
Risiken. Die mit der Nutzung der Kernkraft verbundenen Risiken seien je-
doch unbeherrschbar. 
 
Es sei eine Schutzbehauptung, dass Unfälle wie der von Tschernobyl nicht in 
deutschen Kernkraftwerken eintreten könnten. Eine Atomkatastrophe könne 
auf Grund von menschlichem und technischem Versagen jederzeit in jedem 
bayerischen Kernkraftwerk oder Lager für radioaktive Abfälle eintreten. Eine 
solche Katastrophe würde bundesweit zu Verseuchungen führen, welche die 
Zerstörung von Leben, der Gesundheit und der Lebensgrundlagen zur Folge 
hätten. Zumindest würde jedoch eine Beeinträchtigung der Gesundheit und 
des Wohlergehens eintreten. 
 
Man lehne daher jegliche Nutzung der Kernkraft ab. Die Gefahren seien nicht 
vorhersehbar und kontrollierbar. Der Weiterbetrieb von Kernkraftwerken und 
die damit ungebremste weitere Produktion von radioaktiven Abfallstoffen, de-
ren Gefährlichkeit infolge der beabsichtigten Leistungssteigerung der Kern-
kraftwerksblöcke sowie der Erhöhung des Abbrandes nochmals wachse, sei 
unverantwortlich. 
 
Behandlung: 
 
Der Weiterbetrieb von Kernkraftwerken ist weder abhängig von einer Ge-
nehmigung eines Standort-Zwischenlagers noch Gegenstand des vorliegen-
den Genehmigungsverfahrens nach § 6 AtG. Mit einer Genehmigung für das 
Standort-Zwischenlager Isar ist folglich auch keine Zustimmung zum Weiter-
betrieb von Kernkraftwerken verbunden. 
 

2.5.8.1.3 Betriebsgenehmigung der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 
 
Vorbringen: 
 
Da der Standortsicherungsplan am Standort nur zwei in Betrieb befindliche 
Anlagen vorsehe, werde die Stilllegung eines der Kernkraftwerke Isar 1 und 
Isar 2 nach der Inbetriebnahme des Standort-Zwischenlagers Isar gefordert. 
 
Behandlung: 
 
Für die Regelung des Betriebs der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 ist nicht 
das Bundesamt für Strahlenschutz, sondern das Bayerische Staatsministeri-
um für Landesentwicklung und Umweltfragen zuständig. Abgesehen davon 
steht der Standortsicherungsplan dem Betrieb von zwei Kernkraftwerken und 
einem Standort-Zwischenlager nicht entgegen (vergleiche hierzu Abschnitt 
G.IV.2.5.5.2.6). 
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2.5.8.2 Entsorgungskonzept 
 
Vorbringen: 
 
Es gebe kein in sich geschlossenes Entsorgungskonzept. 
 
Die „Entsorgung“ des anfallenden Atommülls sei völlig ungeklärt, da es kein 
Endlager des Bundes für hochradioaktive Abfälle gebe und eine Realisierung 
nicht absehbar sei. 
 
Behandlung: 
 
Das Standort-Zwischenlager Isar benötigt als Entsorgungseinrichtung selbst 
keinen Entsorgungsvorsorgenachweis. Zwischengelagerte radioaktive Abfäl-
le sind gemäß § 9a Abs. 2 AtG und §§ 76, 78 StrlSchV an Anlagen des Bun-
des zur Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver Abfälle abzuliefern. 
 
Im Hinblick auf die Endlagerung dieser radioaktiven Stoffe in tiefen geologi-
schen Formationen werden gegenwärtig Standortauswahl- und  
-bewertungskriterien für die Errichtung einer Anlage des Bundes nach dem 
internationalen Stand von Wissenschaft und Technik erarbeitet. Dazu hat das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit einen 
„Arbeitskreis Auswahlverfahren Endlagerstandorte“ eingerichtet, der im De-
zember 2002 seinen Abschlussbericht vorgelegt hat. Der in einem fortge-
schrittenen Erkundungsstadium befindliche Standort Gorleben wird in das 
Auswahl- und Bewertungsverfahren einbezogen. 
 
Die vorliegende Genehmigung begrenzt die Betriebsdauer des Standort-
Zwischenlagers Isar auf 40 Jahre. Die Bundesregierung geht davon aus, 
dass etwa 2030 ein Endlager für hochradioaktive Abfälle zur Verfügung steht. 
Bis dahin sollen alle Transporte auf das unabdingbar notwendige Maß redu-
ziert werden. Dies gilt für Transporte in die zentralen Zwischenlager Gorle-
ben und Ahaus genau so wie für die ab dem 01.07.2005 auf Grund der Ände-
rung des Atomgesetzes nicht mehr zulässigen Transporte zur Wiederaufar-
beitung nach La Hague (Frankreich) und Sellafield (Großbritannien). Die 
Zwischenlager an den Kernkraftwerksstandorten sind wichtige Bausteine zur 
Erreichung dieser Ziele. Weiterhin wird die Anzahl der Transporte dadurch 
minimiert, dass die abgebrannten Brennelemente vom Kernkraftwerksstand-
ort direkt zum Endlager ohne den Umweg über ein zentrales Zwischenlager 
transportiert werden sollen. 
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2.5.8.3 Transporte und Behälterzulassungen 
 
Vorbringen: 
 
Im Sicherheitsbericht dürften nur Behälter aufgeführt werden, die bereits eine 
Zulassung als Transportbehälter besitzen. Die Zulassung der Behälter sei 
der Öffentlichkeit nicht zugänglich. 
 
Behandlung: 
 
Die Transportgenehmigung wird erteilt, wenn die gefahrgutbeförderungs-
rechtlichen Anforderungen erfüllt werden. Grundlage ist die gefahrgutbeför-
derungsrechtliche Zulassung des Behälters. 
 
Im Standort-Zwischenlager Isar werden nur Behälter eingelagert, die über ei-
ne gefahrgutbeförderungsrechtliche Zulassung verfügen. Darüber hinaus ge-
hende Anforderungen für eine Transportgenehmigung nach § 4 AtG werden 
nicht geprüft. 
 
Die gefahrgutbeförderungsrechtliche Zulassung der Transport- und Lagerbe-
hälter der Bauart CASTOR® durch das Bundesamt für Strahlenschutz bezieht 
die durch die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ausgestellten 
Prüfzeugnisse mit ein, die auf umfangreichen Prüfungen nach IAEO-
Standards basieren. Die Prüfungen können sowohl aus experimentellen Ver-
suchen an Originalbehältern bestimmter ausgewählter Bauarten wie auch an 
Modellbehältern, aber auch aus Berechnungen oder einer Kombination die-
ser Prüfverfahren bestehen. 
 
Wo vergleichbare Anforderungen für den Behälter bestehen, wurden in dem 
für die Zwischenlagerung durchzuführenden Genehmigungsverfahren die im 
Gefahrgutbeförderungsrecht durchgeführten Prüfungen mit einbezogen. Dar-
über hinaus wurden lagerspezifische Gesichtspunkte zusätzlich und unab-
hängig davon geprüft. 
 
Nach Erteilung der gefahrgutbeförderungsrechtlichen Zulassung sind be-
stimmte wiederkehrende Prüfungen vorgeschrieben. Bei den Behältern, die 
auf Grund der Zwischenlagerung erst nach Jahren transportiert werden müs-
sen, muss durch vorher durchzuführende Prüfungen nachgewiesen werden, 
dass diese noch den Transportanforderungen genügen. 
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2.5.8.4 Schutz vor den Gefahren der Kernenergie und der Wirkung ioni-
sierender Strahlen 
 
Vorbringen: 
 
Ein ausreichender Schutz von Kernkraftwerken sei grundsätzlich nicht mög-
lich. Eine atomare Katastrophe in Kernkraftwerken könne auf Grund mensch-
lichen und technischen Versagens jederzeit eintreten. Die für die Bevölke-
rung in der Umgebung der kerntechnischen Anlagen erstellten Katastrophen-
schutzpläne würden belegen, dass man in Deutschland eine Atomkatastro-
phe für möglich halte. Diese Pläne verrieten die völlige Hilflosigkeit der Be-
hörden gegenüber dem Ernstfall. Es seien keine Maßnahmen vorstellbar, die 
den Schutz der Menschen vor gesundheitlicher Schädigung durch radioakti-
ve Strahlen und den Schutz großer Landstriche im dicht besiedelten Europa 
vor radioaktiver Verseuchung gewährleisten könnten. 
 
Die Verkippung, Verbrennung und Rezyklierung von radioaktivem Abfall wer-
de die radioaktive Verseuchung von Boden, Wasser und Luft erheblich an-
steigen lassen und damit zu einer ständig steigenden radioaktiven Belastung 
des menschlichen Körpers über die Atmung und die Nahrungsaufnahme füh-
ren. Da die radioaktiven Abfallstoffe nicht von der Biosphäre abgeschlossen 
werden könnten, werde Deutschland nahezu flächendeckend radioaktiv ver-
seucht werden. Der bundesweiten Zunahme der radioaktiven Strahlung kön-
ne sich niemand entziehen. Sie würde gesundheitliche Schädigungen hervor-
rufen. 
 
Behandlung: 
 
Der Gesetzgeber hat sich auf den Ausstieg aus der Kernenergienutzung zur 
Stromerzeugung festgelegt, diese jedoch für eine Übergangszeit weiterhin 
zugelassen. Allgemeine Einwendungen gegen die Nutzung der Kernenergie 
werden im Rahmen des Genehmigungsverfahren nach § 6 AtG nicht weiter 
untersucht. 
 

2.5.8.5 Weitere wirtschaftliche Entwicklung der Region 
 
Vorbringen: 
 
Die Errichtung des Standort-Zwischenlagers Isar werde die wirtschaftliche 
Entwicklung der Region um die Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 negativ be-
einflussen. 
 
Die Errichtung des Standort-Zwischenlagers Isar führe zur Abwanderung von 
Industrie- und Gewerbetreibenden, zur Gefährdung von Arbeitsplätzen und 
zur Erhöhung der damit verbundenen Arbeitslosigkeit, zur Abwanderung der 
Bevölkerung und zur wirtschaftlichen Verschlechterung der Region. 
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Behandlung: 
 
Das Vorbringen wurde im Hinblick auf den Umfang des Eigentumsschutzes 
und dessen Grenzen in Abschnitt G.IV.2.5.5.1.2 ausführlich behandelt. Der 
Einfluss des Vorhabens auf die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung der 
Region ist kein Maßstab für die Genehmigungsentscheidung nach § 6 AtG. 
 
Durch die Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzungen des § 6 AtG wird 
aber gewährleistet, dass die erforderliche Vorsorge gegen Schäden durch 
die Aufbewahrung der Kernbrennstoffe getroffen wurde. Der Schutz vor Ge-
sundheitsgefahren und die Minimierung der mit ionisierenden Strahlen ver-
bundenen Risiken trägt zugleich dazu bei, dass negative Effekte auf die wirt-
schaftliche Entwicklung und die Lebensqualität in der Region vermieden 
werden. 
 

3. Erstreckung der Aufbewahrungsgenehmigung auf den Umgang 
mit sonstigen radioaktiven Stoffen 
 
Nach Abschnitt A. Nr. 5 erstreckt sich diese Aufbewahrungsgenehmigung 
gemäß § 7 Abs. 2 StrlSchV auf den Umgang mit sonstigen radioaktiven Stof-
fen in Form von betrieblichen radioaktiven Abfällen, Prüfstrahlern und Innen-
kontaminationen in unbeladenen Behältern. 
 
Es handelt sich hierbei um die im Zusammenhang mit der Handhabung und 
Beförderung der Transport- und Lagerbehälter anfallenden gegebenenfalls 
kontaminierten Prüf- und Hilfsmittel, die flüssigen Abfälle aus der Betriebs-
abwassersammlung sowie gegebenenfalls mit radioaktiven Stoffen belaste-
tes Sperrraumgas, die als radioaktive Abfälle an ein Endlager des Bundes 
abzuliefern und bis zur Ablieferung zwischenzulagern sind. Die Genehmi-
gung erstreckt sich auf den Umgang mit diesen Abfällen im Standort-
Zwischenlager bis zur Übergabe an die Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2. In 
den Kernkraftwerken Isar 1 und Isar 2 werden die Abfälle nach dem dafür 
geltenden Betriebsregime als Dienstleistung der Kernkraftwerke Isar und  
Isar 2 für das Standort-Zwischenlager zwischengelagert. 
 
Der Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen schließt weiterhin das Abstel-
len von leeren, innen kontaminierten Behältern im Standort-Zwischenlager 
Isar ein. 
 
Die Erstreckung auf den Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen ist für 
ein Betriebsreglement mit ungeteilter Verantwortung zweckmäßig. 
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4. Änderung des Vorhabens nach der Auslegung von Antrag und 
Unterlagen 
 
Nach der Auslegung von Antrag und Unterlagen wurde der Antrag der E.ON 
Kernkraft GmbH mit Schreiben vom 26.10.2001 in der Weise geändert, dass 
die Schwermetallmasse von 1 800 Mg auf 1 500 Mg und die Gesamtaktivität 
von 2,0 • 1020 Bq auf 1,5 • 1020 Bq reduziert wurde. Ferner ist mit Schreiben 
vom 15.05.2003 die E.ON Bayern AG dem Antrag der E.ON Kernkraft GmbH 
beigetreten. 
 
Dadurch ergeben sich keine zusätzlichen oder anderen Auswirkungen für 
Dritte oder die Umwelt, die eine zusätzliche Bekanntmachung und Auslegung 
hätten erfordern können. 
 
Durch die Präzisierung der Antragsergänzung vom 02.03.2001 mit Schreiben 
vom 24.04.2003 und die weitere Präzisierung vom 16.05.2003 wurde der An-
tragsgegenstand insgesamt nicht berührt. Sie beziehen sich lediglich auf das 
zur Entscheidung in einem ersten Schritt beantragte Behälterinventar. 
 

5. Erkenntnis aus der Behördenbeteiligung 
 
Das Bayerische Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen 
hat mit Schreiben vom 17.06.2003 zum Entwurf des Genehmigungsbeschei-
des Stellung genommen. Das Bayerische Landesamt für Umweltschutz hat 
mit Schreiben vom 16.06.2003 zum Entwurf des Genehmigungsbescheides 
Stellung genommen. Die in den Stellungnahmen enthaltenen Hinweise und 
Anmerkungen wurden berücksichtigt. 
 
Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung hatte das Bundesamt für 
Strahlenschutz als federführende Genehmigungsbehörde mit Schreiben vom 
09.12.2002 dem Landratsamt Landshut und mit Schreiben vom 30.01.2003 
dem Wasserwirtschaftsamt Landshut einen Entwurf der zusammenfassen-
den Darstellung der vorhabensbedingten Umweltauswirkungen übermittelt. 
Deren mit Schreiben vom 21.01.2003 und 05.03.2003 eingegangene Stel-
lungnahmen aus fachbehördlicher Sicht wurden bei der zusammenfassenden 
Darstellung und Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen berücksichtigt. 
 
Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft der Republik Österreich hat sich in einer abschließenden Stellung-
nahme (Az.: 51 5610/22-V/1/03, Eingang am 08.08.2003) zum Vorhaben im 
Rahmen der grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung geäußert. 
Die darin enthaltenen Hinweise wurden berücksichtigt. 
 
Einwände, die der Erteilung dieser Aufbewahrungsgenehmigung entgegen 
stehen würden, sind von den beteiligten Behörden nicht erhoben worden. 
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6. Erkenntnis aus der Stellungnahme der Europäischen Kommissi-
on 
 
Mit der Mitteilung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Re-
aktorsicherheit vom 19.09.2002 wurde dem Bundesamt für Strahlenschutz 
die Stellungnahme der Europäischen Kommission SG (2002) D/231461 vom 
03.09.2002 übermittelt. 
 
Die Europäische Kommission hat in ihrer Stellungnahme vom 03.09.2002 
festgestellt, dass das Vorhaben die Änderung des bestehenden Planes für 
den Standort der Kernkraftwerke Isar 1 und Isar 2 betrifft, zu dem bereits ei-
ne Stellungnahme der Europäischen Kommission ergangen ist. Nach Konsul-
tation der Sachverständigen gemäß Artikel 37 des EURATOM-Vertrages 
kommt die Europäische Kommission zu dem Schluss, dass nicht davon aus-
zugehen ist, dass die Durchführung des Vorhabens bei normalem Betrieb 
oder bei einem Unfall eine unter gesundheitlichen Gesichtspunkten signifi-
kante radioaktive Kontamination des Wassers, Bodens oder Luftraumes ei-
nes anderen Mitgliedsstaates verursachen wird. 
 

7. Erläuterung zum Hinweis 
 
Unter Abschnitt C. wird der Hinweis gegeben, dass die nach § 6 AtG erteilte 
Genehmigung nicht die Entscheidungen anderer Behörden ersetzt, die für 
das beantragte Vorhaben auf Grund anderer öffentlich-rechtlicher Vorschrif-
ten erforderlich sind. Dies gilt insbesondere für die Genehmigung der Errich-
tung und Nutzung des Lagergebäudes zu Zwecken der Zwischenlagerung 
von Kernbrennstoffen auf Grund der Bayerischen Bauordnung und für die 
Freigabe von radioaktiven Stoffen gemäß § 29 StrlSchV. 
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H. Nicht beschiedene Teile 
 
Über folgende Punkte des Antrages wird zu einem späteren Zeitpunkt ent-
schieden: 
 
• die Aufbewahrung von Kernbrennstoffen in Transport- und Lagerbehäl-

tern 
- der Bauart mit innen liegendem Neutronenmoderator (andere als die 

genehmigten Bauarten CASTOR® V/19 und CASTOR® V/52), 
- der Bauart mit außen liegendem Neutronenmoderator (zum Beispiel 

TN 24), 
- der Bauart in Verbundbauweise (zum Beispiel NAC-GRM), 

 
• ein zulässiges Behälterinventar mit 

- einem Brennelementabbrand von maximal 75 GWd/Mg Schwerme-
tall, 

- einer maximalen mittleren Oberflächendosisleistung der Behälter 
von 0,45 mSv/h 

- einer maximalen Wärmeleistung von 50 kW je Behälter, 
- Brennelementen mit defekten Brennstäben, auch in gekapselter 

Form, 
- Brennelemente ohne Brennelementkästen, 

 
• eine zulässige Wärmeleistung von 352 kW für eine Behälterdoppelreihe 

von 8 Behältern 
 
• sowie über die Gesamtwärmeleistung von 6,4 MW. 
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I. Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Genehmigungsbescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, Ludwigstra-
ße 23, 80539 München, schriftlich erhoben werden. Die Klage wäre gegen 
die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, dieses vertreten durch den Prä-
sidenten des Bundesamts für Strahlenschutz, Willy-Brandt-Straße 5, in 
38226 Salzgitter, zu richten. Für die Erhebung der Klage und das weitere ge-
richtliche Verfahren besteht Vertretungszwang; danach muss sich jeder Be-
teiligte durch einen Rechtsanwalt oder Rechtslehrer an einer deutschen 
Hochschule im Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum 
Richteramt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Juristische Personen des 
öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder An-
gestellte mit Befähigung zum Richteramt sowie Diplomjuristen im höheren 
Dienst, Gebietskörperschaften auch durch Beamte oder Angestellte mit Be-
fähigung zum Richteramt der zuständigen Aufsichtsbehörde oder des jeweili-
gen kommunalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied zuge-
hören, vertreten lassen. 
 
 
 
 

Salzgitter, den 22. September 2003 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. ■■■ 
 
 
 
 
 



Die Anlage 1 besteht aus 17 Seiten 

Anlage 1 

Antragsschreiben und zugehörige Antragsunterlagen, 

die Bestandteil der Genehmigung sind 

 
 
Antragsschreiben 
 
1.  Kernkraftwerke Isar 

Antrag auf Genehmigung zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen gemäß § 6 AtG 
TS\ROE\BKE\E-9903a 
(Bayernwerk AG) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/1.1/00 
23.02.2000 
 

2.  Kernkraftwerk Isar 
Antrag auf Genehmigung zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen gemäß § 6 AtG 
■■■/■■■ 
(Bayernwerk Kernenergie GmbH) 
24.02.2000 
 

3.  Brennelement-Behälterlager an den Standorten der Kernkraftwerke Grafenrheinfeld, Isar 
und Gundremmingen 
EA-RÖ 
(E.ON Energie AG) 
09.10.2000 
 

4.  Verschmelzung der Bayernwerk Kernenergie GmbH auf die PreussenElektra Kernkraft 
GmbH und Umfirmierung der Gesellschaft zur E.ON Kernkraft GmbH 
■■■/■■■ 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
17.10.2000 
 

5.  Kernkraftwerke Isar - Brennelementbehälterlager (KKI BELLA) 
hier: Antragsergänzung 
■■■/■■■ 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/1.6/00 
02.03.2001 
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6.  Kernkraftwerk Isar - Brennelementebehälterlager (KKI BELLA) 
hier: Änderung des Antrags 
■■■/■■■ 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/1.7/00 
26.10.2001 
 

7.  Kernkraftwerk Isar - Brennelementebehälterlager (KKI BELLA) 
hier: Präzisierung der Antragsergänzung RGS-■■■/■■■ vom 02. März 2001 
■■■/■■■ 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/1.9/00 
24.04.2003 
 

8.  Brennelementbehälterlager Isar (KKI BELLA) 
Beitritt der E.ON Bayern AG zum Genehmigungsantrag  
■■■ 
(E.ON Bayern AG) 
15.05.2003 
 

9.  Kernkraftwerk Isar - Brennelementebehälterlager (KKI BELLA) 
hier: Antragspräzisierung 
■■■/■■■ 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/1.10/00 
16.05.2003 
 

 
Lager/Strahlenschutz/Standort 
 
10.  KKI BELLA 

Rahmenbericht zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen im Brennelementbehälterlager 
Isar 
WTI/85/02, Rev. 3 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.28/03 
August 2003 
 

11.  Aufstellungsplan 
Zeichnungs-Nr. N1727-209, Index b 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.44/01 
20.12.2002 
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12.  KKI BELLA 
Gesamtlageplan Brennelementbehälterlager 
70044, Rev. 02 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.53/00 
18.03.2003 
 

13.  KKI BELLA 
Lageplan Brennelementbehälterlager 
70001, Rev. f 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.54/00 
14.02.2003 
 

14.  KKI BELLA 
Bautechnische Auslegungsanforderungen Behälterlager 
WTI/21/99, Rev. 4 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.3/04 
Juli 2003 
 

15.  KKI BELLA 
Bauwerksbeschreibung 
WTI/32/99, Rev. 4 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.1/04 
Juli 2003 
 

16.  Behälterlager Übersicht +/- 0,00 m 
KKW-Nr. 70017, Rev. 00 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.56.1/00 
22.05.2003 
und 
Behälterlager Ansichten Ost, West 
WKI-A209, Index e 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.56.8/00 
01.08.2002 
und 
Behälterlager Ansichten Süd, Nord 
WKI-A108, Index e 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.56.7/00 
01.08.2002 
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17.  Behälterlager Übersicht + 3,20 m 
KKW-Nr. 70018, Rev. 00 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.56.2/00 
22.05.2003 
 

18.  Behälterlager Übersicht + 10,90 m 
KKW-Nr. 70019, Rev. 00 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.56.3/00 
22.05.2003 
 

19.  Behälterlager Dachaufsicht 
KKW-Nr. 70020, Rev. 00 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.56.4/00 
22.05.2003 
 

20.  Behälterlager Querschnitte 1-1, 2-2, 3-3, 6-6 
KKW-Nr. 70021, Rev. 00 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.56.5/00 
22.05.2003 
 

21.  Behälterlager Längsschnitte 4-4, 5-5 
KKW-Nr. 70022, Rev. 00 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.56.6/00 
22.05.2003 
 

22.  KKI BELLA 
Betriebsbeschreibung 
WTI/205/99, Rev. 1 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.55/00 
September 2002 
 

23.  Erläuterungsbericht 
Bautechnische Nachweise vor der Kalterprobung des Brennelementbehälterlagers Isar 
KK-TG/2003/OB/07, Rev. 1 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.52/01 
27.06.2003 
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24.  KKI BELLA 
Brandschutzkonzept 
WTI/33/99, Rev. 3 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.10/04 
April 2003 
 

25.  KKI BELLA 
Zusammenfassende Beschreibung der Wetterschutzgitter 
WTI/22/99, Rev. 3 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.26/03 
April 2003 
 

26.  Technischer Bericht 
Erdung und Blitzschutz 
B-14426.0951.02-G43, Version 1.0 
(Cegelec Anlagen- und Automatisierungstechnik GmbH & Co. KG) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.43/00 
30.10.2002 
 

27.  KKI BELLA 
Auslegung der Zuwegung des Brennelementbehälterlagers für den Behältertransport 
WTI/109/02, Rev. 0 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.48/00 
Januar 2003 
 

28.  KKI BELLA 
Beschreibung der Bodenfugen zwischen Bodenplatten und Streifenfundamenten 
WTI/32/03, Rev. 0 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.50/00 
März 2003 
 

29.  KKI BELLA 
Beschreibung des Behälterüberwachungssystems 
WTI/04/99, Rev. 2 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.5/02 
Januar 2003 
 



Seite 6 der Anlage 1 

30.  Spezifikation Krananlage 140 / 20 t x 16,65 m 
Krananlage SMF 01 (Lagerbereich 1) 
Krananlage SMF 02 (Lagerbereich 2) 
Rev. 2 
(Sudhop & Höhn) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.7/02 
02.09.2002 
 

31.  KKI BELLA 
Zusammenfassende Beschreibung der Strahlenschutzinstrumentierung 
WTI/26/99, Rev. 2 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.8/02 
Dezember 2002  
 

32.  KKI BELLA 
Zusammenfassende Beschreibung der elektrotechnischen Einrichtungen 
WTI/05/99, Rev. 1 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.9/01 
Dezember 2002 
 

33.  Randbedingungen zur Lagerbelegung im Brennelementbehälterlager Isar - KKI BELLA  
GNS B 148/2000, Rev. 1 
(GNS mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.14/01 
20.05.2003 
 

34.  Systembeschreibung Lüftungsanlage Naturzugbelüftung Lagerbereich KLL 05 
Rev. 2 
(Air et Chaleur) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.19.3/02 
12.06.2003 
 

35.  Systembeschreibung Kontrollbereichsabwasser KTL01 
Rev. 0 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.20/01 
21.11.2002 
 

36.  KKI BELLA 
Zusammenfassende Beschreibung der Behälterwartungsstation 
WTI/25/99, Rev. 1 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.23/01 
Dezember 2002 
  



Seite 7 der Anlage 1 

37.  KKI BELLA 
Zusammenfassende Beschreibung der Türen und Tore 
WTI/24/99, Rev. 1 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.25/01 
Januar 2003 
 

38.  KKI BELLA 
Klassifizierung von Systemen und Komponenten im Brennelementbehälterlager Isar 
WTI/119/01, Rev. 5 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.31/05 
September 2003 
 

39.  Technischer Bericht 
Energieversorgung 
B-14426.0951.02-G41, Version 1.2 
(Cegelec Anlagen- und Automatisierungstechnik GmbH & Co. KG) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.41/01 
23.06.2003 
 

40.  KKI BELLA 
Angaben zum Transportfahrzeug 
EKK/TTA/2003/006, Rev. 01 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.49/01 
28.04.2003 
 

41.  Technischer Bericht Kommunikationseinrichtungen (BMA, ELA, LAN, Telefon, PSE) 
(4) G33061-P2026-U003-X1, Rev. b 
(Siemens Gebäudetechnik Bayern GmbH & Co. oHG) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/3.4.6.2/02 
25.03.2003 
 

42.  Technischer Bericht KKI BELLA Umgebungsüberwachung 
U/2001/45, Rev. 4 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/6.4/04 
10.06.2003 
 

43.  Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen im Brennelement-Behälterlager Isar 
KK-TG/2003/OB/8, Rev. 1 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/6.9/01 
09.05.2003 
 



Seite 8 der Anlage 1 

 
Behälter 
 
44.  Spezifikation zum Druckschalter 

BA 80, Rev. 04 
(GNS mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.6.1/00 
01.09.1997 
 

45.  Technische Annahmebedingungen für die Einlagerung von Transport- und Lagerbehältern 
CASTOR® V/19 ab Seriennummer 06 im Brennelementbehälterlager Isar - KKI BELLA 
BEP 02-1031, Rev. 1 
(GNS mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.16.1/03 
21.05.2003 
 

46.  Technische Annahmebedingungen für die Einlagerung von Transport- und Lagerbehältern 
CASTOR® V/52 im Brennelementbehälterlager Isar - KKI BELLA 
BEP 02-1040, Rev. 1 
(GNS mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.16.2/03 
21.05.2003 
 

47.  Ausführungsbestimmungen zu den Technischen Annahmebedingungen für die Einlage-
rung von Transport- und Lagerbehältern CASTOR® V/19 ab Seriennummer 06 im Brenn-
elementbehälterlager Isar - KKI BELLA 
BEP 02-1032, Rev. 0 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.17.1/02 
17.01.2003 
 

48.  Ausführungsbestimmungen zu den Technischen Annahmebedingungen für die Einlage-
rung von Transport- und Lagerbehältern CASTOR® V/52 im Brennelementbehälterlager 
Isar - KKI BELLA 
BEP 02-1041, Rev. 2 
(GNS mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.17.2/04 
10.07.2003 
 

49.  Vorschriften für Abfertigung, Betrieb und Instandsetzung von Transport- und Lagerbehäl-
tern für das Brennelementbehälterlager - Kernkraftwerk Isar (KKI BELLA) 
Bericht EKK/TTA-2002-89, Rev. 02 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.1.1/02 
22.05.2003 
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50.  Beschreibung des Transport- und Lagerbehälters CASTOR® V/19 ab Seriennummer 06  
GNB B 094/2000, Rev. 0 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.2.1/00 
24.11.2000 
 

51.  Radioaktives Inventar des Transport- und Lagerbehälters CASTOR® V/19 ab Seriennum-
mer 06 
GNB B 096/2000, Rev. 1 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.2.2/00 
06.02.2002 
 

52.  Beladung des Transport- und Lagerbehälters CASTOR® V/19 ab Seriennummer 06 
GNB B 097/2000, Rev. 1 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.2.3/00 
06.02.2002 
 

53.  Beschreibung des Transport- und Lagerbehälters CASTOR® V/52 
GNB B 111/2000, Rev. 0 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.3.1/00 
15.12.2000 
 

54.  Radioaktives Inventar des Transport- und Lagerbehälters CASTOR® V/52 
GNB B 113/2000, Rev. 2 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.3.2/00 
06.02.2002 
 

55.  Beladung des Transport- und Lagerbehälters CASTOR® V/52 
GNB B 114/2000, Rev. 2 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.3.3/01 
12.11.2002 
 

56.  Stückliste - Transport- und Lagerbehälter/ Lagerkonfiguration CASTOR® V/19 
503.024.02-01/1, Rev. 07 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.2.14/01 
02.07.2002 
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57.  Stücklisten für den Transport- und Lagerbehälter CASTOR® V/52, Lagerkonfiguration und 
Transportkonfiguration 
503.037-01/1, Rev. 17 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.3.14/03 
03.07.2002 
 

58.  Ablaufplan für die Einlagerung von CASTOR® V/19-Behältern in das Brennelementbehäl-
terlager Isar KKI BELLA (Kalterprobung) 
BEP 01-0818, Rev. 2 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.3.1.1/02 
05.03.2003 
 

59.  Ablaufplan für die Einlagerung von CASTOR® V/19-Behältern in das Brennelementbehäl-
terlager Isar KKI BELLA 
BEP 01-0819, Rev. 2 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.3.1.2/02 
05.03.2003 
 

60.  Ablaufplan für die Einlagerung von CASTOR® V/52-Behältern in das Brennelementbehäl-
terlager Isar KKI BELLA (Kalterprobung) 
BEP 01-0820, Rev. 1 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.3.2.1/01 
25.03.2003 
 

61.  Ablaufplan für die Einlagerung von CASTOR® V/52-Behältern in das Brennelementbehäl-
terlager Isar KKI BELLA 
BEP 01-0821, Rev. 1 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.3.2.2/01 
25.03.2003 
 

62.  Fügedeckelschweißung (Kehlnaht) 
AV 10-2-MAG, Rev. 1 
(GNS mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.8.2/00   
13.03.2001 
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63.  Schweißplan  
SP 500.024-75-1-MAG"1",CASTOR® V/19 ab Seriennummer 06 
Rev. 01 
(GNS mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.8.3/00 
13.03.2001 
 

64.  Fertigungs- und Prüffolgeplan 
500.024-75-1-MAG, Index 01 
(GNS mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.8.4/00 
23.04.2001 
 

65.  Arbeitsprüfung Fügedeckelschweißung (Kehlnaht) 
AV 10-2-MAG-AP, Rev. 1 
(GNS mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.8.5/01 
13.03.2001 
 

66.  Schweißplan 
SP 500.15-75-01-MAG-AP, Rev. 1 
(GNS mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.8.6/00  
13.03.2001 
 

67.  Fertigungs- und Prüffolgeplan 
500.15-75-01-MAG-AP, Index 1 
(GNS mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.8.7/00 
23.04.2001 
 

68.  Schweißplan  
SP 500.024-75-2-MAG"1" CASTOR® V/52 
Rev. 01 
(GNS mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.8.8/00   
13.03.2001 
 

69.  Fertigungs- und Prüffolgeplan 
500.024-75-2-MAG, Rev. 01 
(GNS mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.8.9/00   
24.04.2001 
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70.  Setzen des Fügedeckels bei einem Transport- und Lagerbehälter der Bauart CASTOR® 
V/19 und V/52 in einem Standort-Zwischenlager an einem Standort der E.ON Kernkraft 
GmbH 
EKK/TTA/2002/144, Index 02 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/15.1/01 
13.05.2003 
 

 
Leere Behälter 
 
71.  Lagerung von leeren, innen kontaminierten Behältern in einem Zwischenlager 

GNS B 149/2000, Rev. 1 
(GNS mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.15.1/00 
Oktober 2001 
 

 
Betriebshandbuch 
 
72.  Betriebshandbuch Teil 0, Kapitel 1 

Inhaltsübersicht 
Rev. 02 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz: KKI BELLA/11.1.1.1/02 
20.05.2003 
 

73.  Betriebshandbuch Teil 0, Kapitel 2 
Einführung in das BHB für KKI BELLA 
Rev. 03 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/11.1.1.2/03 
23.06.2003 
 

74.  Betriebshandbuch Teil 1, Kapitel 1 
Personelle Betriebsorganisation 
Rev. 03 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz: KKI BELLA/11.1.2.1/03 
23.06.2003 
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75.  Betriebshandbuch Teil 1, Kapitel 2 
Ordnung zur Überwachung des Lagerbetriebes 
Rev. 02 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz: KKI BELLA/11.1.2.2/02 
20.05.2003 
 

76.  Betriebshandbuch Teil 1, Kapitel 3 
Instandhaltungsordnung 
Rev. 02 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz: KKI BELLA/11.1.2.3/02 
20.05.2003 
 

77.  Betriebshandbuch Teil 1, Kapitel 4 
Strahlenschutzordnung 
Rev. 03 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz: KKI BELLA/11.1.2.4/03 
23.06.2003 
 

78.  Betriebshandbuch Teil 1, Kapitel 5 
Wach- und Zugangsordnung 
Rev. 02 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz: KKI BELLA/11.1.2.5/02 
20.05.2003 
 

79.  Betriebshandbuch Teil 1, Kapitel 6 
Alarmordnung 
Rev. 02 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz: KKI BELLA/11.1.2.6/02 
20.05.2003 
 

80.  Betriebshandbuch Teil 1, Kapitel 7 
Brandschutzordnung 
Rev. 03 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz: KKI BELLA/11.1.2.7/03 
23.06.2003 
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81.  Betriebshandbuch Teil 1, Kapitel 8 
Erste-Hilfe-Ordnung 
Rev. 02 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz: KKI BELLA/11.1.2.8/02 
20.05.2003 
 

82.  Betriebshandbuch Teil 2, Kapitel 1 
Voraussetzungen und Bedingungen 
Rev. 02 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz: KKI BELLA/11.1.3.1/02 
20.05.2003 
 

83.  Betriebshandbuch Teil 2, Kapitel 2 
Betriebseinschränkungen bei Anlagenstörungen 
Rev. 01 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz: KKI BELLA/11.1.3.2/01 
14.03.2003 
 

84.  Betriebshandbuch Teil 2, Kapitel 3 
Einlagerung der Transport- und Lagerbehälter 
Rev. 03 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz: KKI BELLA/11.1.3.3/03 
23.06.2003 
 

85.  Betriebshandbuch Teil 2, Kapitel 4 
Lagerung der Transport- und Lagerbehälter 
Rev. 02 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz: KKI BELLA/11.1.3.4/02 
20.05.2003 
 

86.  Betriebshandbuch Teil 2, Kapitel 5 
Auslagerung der Transport- und Lagerbehälter 
Rev. 01 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz: KKI BELLA/11.1.3.5/01 
14.03.2003 
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87.  Betriebshandbuch Teil 2, Kapitel 6 
Anomaler Betrieb 
Rev. 02 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz: KKI BELLA/11.1.3.7/01 
20.05.2003 
 

88.  Betriebshandbuch Teil 2, Kapitel 7 
Sicherheitstechnisch wichtige Grenzwerte 
Rev. 02 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz: KKI BELLA/11.1.3.8/02 
23.06.2003 
 

89.  Betriebshandbuch Teil 2, Kapitel 8 
Betriebsabfallsammlung 
Rev. 01 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz: KKI BELLA/11.1.3.6/02 
20.05.2003 
 

90.  Betriebshandbuch Teil 2, Kapitel 9 
Meldekriterien 
Rev. 0 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/11.1.3.9/00 
14.03.2003 
 

91.  Betriebshandbuch Teil 3, Kapitel 1 
Störfälle 
Rev. 02 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz: KKI BELLA/11.1.4.1/02 
20.05.2003 
 

92.  Prüfhandbuch Betriebssysteme (PHB-BS) für das Brennelementbehälterlager Isar (KKI 
BELLA) 
Rev. 0 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz: KKI BELLA/11.4/00 
24.03.2003 
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Qualitätssicherung 
 
93.  Qualitätssicherungsprogramm für das KKI BELLA 

Rev. 6 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz: KKI BELLA/11.2/05 
24.06.2003 
 

94.  KKI BELLA 
Qualitätssichernde Maßnahmen bei der Errichtung der baulichen Anlage 
Rev. 03 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/11.5/03 
30.06.2003 
 

95.  Dokumentationshandbuch KKI BELLA 
Rev. 2 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/11.6/02 
19.06.2003  
 

96.  Spezifikation TLB 03 
Qualitätssicherung der Transport- und Lagerbehälter (TLB) für die Aufbewahrung von 
Kernbrennstoffen im Brennelementbehälterlager Isar (KKI BELLA) 
Rev. 2 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/11.7/01 
13.11.2002 
 

97.  Grundsatzerklärung, E.ON Kernkraft, Zentrale Verwaltung, Qualitätssicherungshandbuch 
Rev. 0 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/11.8/00 
05.12.2000 
 

 
Weitere Unterlagen 
 
98.  Brennelementbehälterlager Isar (KKI BELLA) 

Autarker Betrieb des Brennelementbehälterlagers 
■■■/■■■ 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
12.06.2002 
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99.  Standort-Zwischenlager 
Konzept zur Instandhaltung der Behälter 
Vorhalten der Reparatur-Einrichtungen im jeweiligen Kernkraftwerk 
EKK-PR-■■■/■■■ 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
13.06.2003 
 

100. Kernkraftwerk Isar - Brennelementbehälterlager (KKI BELLA) 
Reparaturkonzept 
TG-■■■/■■■ 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
05.08.2003 
 

101. KKI BELLA 
Beschreibung der stationären INERGEN-Löschanlage 
WTI/68/02, Rev. 1 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.13/00 
April 2003 
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Anlage 2 

Gutachten und Gutachtliche Stellungnahmen 

 
1.  Technischer Überwachungsverein Hannover/Sachsen-Anhalt e.V. 

Gutachten zum Standort-Zwischenlager Isar (ZL-KKI) 
August 2003 
 

2.  TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb GmbH und TÜV Energie- und Systemtechnik 
GmbH Baden-Württemberg 
Gutachten für die sicherheitstechnische Beurteilung der Behälterbauart CASTOR® V/19 
ab Seriennummer 06 (CASTOR® V/19 SN 06) bei der trockenen Zwischenlagerung 
August 2003 
 

3.  TÜV Süddeutschland Bau und Betrieb GmbH und TÜV Energie- und Systemtechnik 
GmbH Baden-Württemberg 
Gutachten für die sicherheitstechnische Beurteilung der Behälterbauart CASTOR® V/52 
bei der trockenen Zwischenlagerung 
August 2003 
 

4.  Technischer Überwachungsverein Hannover/Sachsen-Anhalt e.V. 
Gutachten zum Standort-Zwischenlager Isar (ZL-KKI) 
Lagerung von bestrahlten Uran- und MOX-Brennelementen in Behältern der Bauart CAS-
TOR® V/19 ab Seriennummer 06 
August 2003 
 

5.  Technischer Überwachungsverein Hannover/Sachsen-Anhalt e.V. 
Gutachten zum Standort-Zwischenlager Isar (ZL-KKI) 
Lagerung von bestrahlten Uran- und MOX-Brennelementen in Behältern der Bauart CAS-
TOR® V/52 
August 2003 
 

6.  Technischer Überwachungsverein Hannover/Sachsen-Anhalt e.V. 
Sicherheitstechnisches Gutachten über die Prüfung der Fachkundenachweise für die im 
Standortzwischenlager Isar vorgesehenen Personen 
Juli 2003 
 

7.  Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 
Gutachterliche Stellungnahme zu dem seismologischen Gutachten für den Standort des 
Zwischenlagers am Kernkraftwerk Isar in Bayern 
Tagebuch Nr. 12086/02 
Oktober 2002 
 



Seite 2 der Anlage 2 

8.  Öko-Institut e.V. 
Zusammenfassende Darstellung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
Bestell-Nr. 9476-0 
03.06.2003 
 

9.  Technischer Überwachungsverein Hannover/Sachsen-Anhalt e.V. 
Ergänzende Stellungnahme zum Gutachten zum Standort-Zwischenlager Isar (ZL-KKI) 
Lagerung von bestrahlten Uran-Brennelementen in Behältern der Bauart CASTOR® V/52 
Kritikalitätssicherheit bei der Einlagerung von BE mit asymmetrischer Uran-
Anfangsanreicherung im BE-Querschnitt 
11.09.2003 
 

10.  Technischer Überwachungsverein Hannover/Sachsen-Anhalt e.V. 
Standort-Zwischenlager Isar 
- Revidierte Antragsunterlagen 
10.09.2003 
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Anlage 3 

Sonstige entscheidungserhebliche Unterlagen 

 
 
Unterlagen und Schreiben von den Antragstellerinnen 
 
1.  Sicherheitsbericht Brennelementbehälterlager Isar (KKI BELLA) 

(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/1.2/00 
Stand: 02/2001 
 

2.  Kurzbeschreibung Brennelementbehälterlager Isar (KKI BELLA) 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/1.3/00 
Stand: 02/2001 
 

3.  KKI BELLA 
Entwässerung Regenwasser 
WTI/29/99, Rev. 1 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.18/01 
Mai 2002 
 

4.  Spezifikation Erdung und Blitzschutz 
B-14426.0951.02-S43, Version 1.0 
(Cegelec Anlagen- und Automatisierungstechnik GmbH & Co. KG) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.21/01 
17.12.2002 
 

5.  Seismische Lastannahmen für den Standort KKI Isar im Zusammenhang mit der Errich-
tung eines Zwischenlagers für abgebrannte Brennelemente BELLA 
Gutachterliche Stellungnahme 
(seismotec GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.34/00 
Dezember 2001 
 

6.  KKI BELLA 
Ermittlung der Brandlasten für das Lagergebäude 
WTI/100/01, Rev. 0 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.39/00  
Oktober 2001 
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7.  Setzungsberechnung KKI BELLA - Behälterlager Kernkraftwerk Isar 
Rev. 0 
(Zerna, Köpper & Partner) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.45/00 
09.07.2002 
 

8.  KKI BELLA 
Messprogramm für die Beobachtung von Setzungen während der Errichtung des Brenn-
elementbehälterlagers 
WTI/105/02, Rev. 0 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.45.1/00 
Dezember 2002 
 

9.  KKI BELLA 
Messprogramm für die Beobachtung von Setzungen nach der Errichtung des Brennele-
mentbehälterlagers 
WTI/104/02, Rev. 0 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.45.2/00 
Dezember 2002 
 

10.  Brennelementbehälterlager Isar 
Versickerung des am Dach des Brennelementbehälterlagers anfallenden Regenwassers 
Rev. 1 
(Planungsbüro Prof. Dr. Schaller) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/5.5/01 
Juni 2002 
 

11.  Handhabung von Transport- und Lagerbehältern im KKI BELLA 
TTA-■■■/2002/74, Rev. 0 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.12/00 
03.06.2002 
 

12.  Systembeschreibung Lüftungsanlagen für Zugangs- und Technikbereich KLL01/ 02/ 03/ 
06/ 07 /10 /20 
Rev. 01 
(Thyssen Krupp Hi Serv GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.19.1/01 
14.05.2003 
 



Seite 3 der Anlage 3 

13.  Untersuchung des Einflusses unterschiedlicher Anreicherungsverteilungen für SWR-BE 
aus KKI hinsichtlich der Kritikalitätssicherheit 
E 2003/0219.DOC, Rev. 0 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.3.18/00 
04.09.2003 
und 
CASTOR® V/52: Untersuchung des Einflusses unterschiedlicher Anfangsanreicherungen 
für SWR-BE aus KKI hinsichtlich der Kritikalitätssicherheit 
■■■/■■■/1015470/1660 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.3.19/00 
09.09.2003 
 

14.  Systembeschreibung Lüftungsanlagen für Wartungsstation BE-Behälter KLL 04 
Rev. 02 
(Air et Chaleur) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.19.2/02 
13.06.2003 
 

15.  KKI BELLA 
Zusammenfassende Beschreibung der Fahrzeuge 
WTI/02/99, Rev. 1 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.22/01 
Januar 2003 
 

16.  KKI BELLA 
Schnittstellenbeschreibung § 6 AtG / § 7 AtG 
RGS/2001/002, Rev. 02 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.29/02 
22.05.2003 
 

17.  KKI BELLA 
Untersuchung der langfristigen Nutzung des Brennelementbehälterlagers Isar 
WTI/103/02, Rev. 1 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.30/02 
Juni 2003 
 

18.  Probabilistische seismische Analyse für den Standort Ohu 
Rev. 0 
(Dr. W. Rosenhauer) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.35/00 
November 2001 
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19.  Allgemeine Angaben gemäß Artikel 37 Euratom-Vertrag 
■■■/■■■, Rev. 0 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.36/00 
19.12.2001 
 

20.  Temperaturdaten der Stationen Landshut, Kumhausen und Schweinfurt 
KBMS/01/1277 
(Deutscher Wetterdienst) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.37/00 
01.08.2001 
 

21.  KKI BELLA 
Erfüllung der Sicherheitstechnischen Leitlinien für die trockene Zwischenlagerung (RSK-
Empfehlung vom 05.04.2001) 
WTI/15/03, Rev. 0 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.40/00 
Februar 2003 
 

22.  Technischer Bericht 
Kabeltrassen und -wege 
B-14426.0951.02-G42, Version 1.0 
(Cegelec Anlagen- und Automatisierungstechnik GmbH & Co. KG) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.42/00 
25.10.2002 
 

23.  Durchstanznachweis für die Pufferkraft der Krananlagen KKI BELLA 
Rev. 0 
(Zerna, Köpper & Partner) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.46/01 
09.01.2003 
 

24.  Behälterabsturz KKI BELLA Behälterlager Kernkraftwerk Isar 
Rev. 0 
(Zerna, Köpper & Partner) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/2.47/00 
10.01.2003 
 

25.  Spezifikation E-Installation und Innenbeleuchtung 
B-14426.0951.02-S17, Version 1.0 
(Cegelec Anlagen- und Automatisierungstechnik GmbH & Co. KG) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/3.4.2.17/00 
17.12.2002 
 



Seite 5 der Anlage 3 

26.  Spezifikation Kommunikationseinrichtungen (BMA, ELA, LAN, Telefon) 
(4) G33061-P2026-U023-X1, Rev. 0 
(Siemens Gebäudetechnik Bayern GmbH & Co. oHG) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/3.4.2.2/00 
12.12.2002 
 

27.  Technischer Bericht E-Installation und Innenbeleuchtung 
B-14426.0951.02-G17, Version 1.0 
(Cegelec Anlagen- und Automatisierungstechnik GmbH & Co. KG) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/3.4.6.17/00 
25.10.2002 
 

28.  Umweltverträglichkeitsuntersuchung Brennelementbehälterlager Isar KKI BELLA 
Rev. 0 
(Planungsbüro Prof. Dr. Schaller) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/5.1/00 
Dezember 2000 
 

29.  Brennelementbehälterlager Isar KKI BELLA 
Landschaftspflegerischer Begleitplan 
Erläuterungsbericht 
Rev. 0 
(Planungsbüro Prof. Dr. Schaller) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/5.2/00 
Februar 2001 
 

30.  Ergänzende Angaben zu den Umweltauswirkungen des Brennelementbehälterlagers Isar 
KKI BELLA 
Rev. 0 
(Planungsbüro Prof. Dr. Schaller) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/5.4/00 
März 2002 
 

31.  KKI BELLA 
Berechnung der Temperaturverteilung im Nahbereich des Lagers KKI BELLA 
WTI/45/02, Rev. 0 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/5.6/00 
Juni 2002 
 

32.  KKI BELLA 
Strahlenexposition in der Umgebung des Zwischenlagers 
WTI/58/01, Rev. 1 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/6.1/02 
Januar 2003 
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33.  KKI BELLA 
Strahlenexposition des Betriebspersonals 
WTI/88/02, Rev. 0 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/6.2/00 
Oktober 2002 
 

34.  Strahlenexposition der Umgebung durch Aktivitätsfreisetzungen im bestimmungsgemä-
ßen Betrieb, nach Störfällen und nach Ereignissen im Restrisikobereich im KKI BELLA 
GNS B 171/2001, Rev. 1 
(GNS mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/6.3/01 
04.07.2003 
 

35.  KKI BELLA 
Radiologische Gesamtdarstellung am Standort 
WTI/65/01, Rev. 0 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/6.5/00 
September 2001 
 

36.  Erläuterungsbericht 
Sicherer Einschluss der radioaktiven Stoffe im Brennelementbehälterlager Isar 
KK-TG/2001/OB/02, Index 0 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/6.6/00 
07.12.2001 
 

37.  KKI BELLA 
Strahlenschutzkonzept  
WTI/96/02, Rev. 0 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/6.7/00 
Dezember 2002 
 

38.  Kernkraftwerk Isar - Brennelementbehälterlager (KKI BELLA) 
Abstand und Richtung der nächstgelegenen Wohnhäuser 
EKK-TG/2002/OB/09, Rev. 1 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/6.8/01 
11.09.2002 
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39.  KKI BELLA 
Strahlenexposition im Nahbereich der Außentore und Fluchttüren 
WTI/03/03, Rev. 0 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/6.10/00 
Januar 2003 
 

40.  KKI BELLA 
Strahlenexposition im Bereich der Behälterwartungsstation 
WTI/04/03, Rev. 0 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/6.11/00 
Januar 2003 
 

41.  KKI BELLA 
Auslegungsberechnung Wärmeabfuhr und Bauteiltemperaturen 
WTI/52/01, Rev. 1 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/7.1/01 
April 2003 
 

42.  KKI BELLA 
Randbedingungen für die thermischen Nachweise zur Einlagerung von Transport- und 
Lagerbehältern (TLB) 
WTI/42/02, Rev. 1 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/7.4/01 
April 2003 
 

43.  Strömungsverhalten der Luft im Lager 
GNS B 166/2001, Rev. 0 
(GNS mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/7.5/00 
24.08.2001 
 

44.  KKI BELLA 
Wärmeabfuhr von CASTOR® V/19- und CASTOR® V/52-Behältern im Verladebereich 
WTI/39/03, Rev. 0 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/7.6/00 
Mai 2003 
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45.  Meteorologische Daten KKI 1 und 2 
KB/MS 98/1760, Rev. 0 
(Deutscher Wetterdienst) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/7.7/00 
10.12.1998 
 

46.  KKI BELLA 
Wärmestrahlungsaustausch von Behältern in Lageranordnung 
WTI/09/03, Rev. 0 
(WTI mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/7.8/00 
April 2003 
 

47.  Anforderungen an Hüllrohre von Brennelementen bei der trockenen Zwischenlagerung 
GNS B 048/97, Rev. 1 
(GNS mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/8.1/00 
13.06.1997 
 

48.  Nachweise zum Ausschluss eines systematischen Hüllrohrversagens bestrahlter Brenn-
elemente in den Transport- und Lagerbehältern CASTOR® V/19 und CASTOR® V/52 wäh-
rend der Zwischenlagerung in KKG BELLA, KKI BELLA, ZL-KBR, ZL-KKU, ZL-KWG 
GNB B 113/2002, Rev. 1 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/8.2/02 
01.04.2003 
 

49.  Eine analytische Beziehung zur konservativen Berechnung des thermischen Kriechens 
von PCA-2 Hüllrohren unter innerem Überdruck 
BT42/95/302, Rev. 0 
(Siemens AG, KWU) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/8.3/00 
01.08.1995 
 

50.  Untersuchung der Kriechdehnfähigkeit von Hüllrohr-Proben aus einem Brennstab mit 
54 MWd/kgU Abbrand 
A1C-1301892-0, Rev. 0 
(Siemens AG) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/8.4/00 
17.01.1997 
 

51.  Störfallanalysen für das Brennelementbehälterlager Isar KKI BELLA 
GNS B 148/2001, Rev. 0 
(GNS mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/9.1/00 
07.12.2001 
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52.  KKI BELLA 
Mechanische Störfallbetrachtung für die Transport- und Lagerbehälter CASTOR® V/19 
und CASTOR® V/52 im Brennelementbehälterlager Isar 
WTI/84/01, Rev. 1 
(WTI GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/9.2/01 
Juli 2003 
 

53.  Wechselwirkungen zwischen dem Brennelement-Behälterlager KKI und den 
Kraftwerksanlagen KKI 
FANP NDS4/2001/1036, Rev. B 
(Framatome ANP) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/9.3/02 
08.04.2003 
 

54.  Absetzposition der Transportbehälter im Eingangsbereich 
Dämpferbeton zur Stoßkraftreduzierung, Nachweise: Teil A: Behälterverzögerung 
ZL5/10.1, Rev. 0 
(HOCHTIEF Construction AG) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/9.4/00 
28.02.2002 
 

55.  Einfluss des Flughafens München auf den Erwartungswert der Flugzeugabsturzhäufigkeit 
am Standort des Brennelementbehälterlagers Isar (KKI BELLA) 
EKK/TG/2001/OB/03, Rev. 0 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/9.5/00 
12.12.2001 
 

56.  Betriebshandbuch Teil 4, Kapitel 1 
Elektrotechnische Einrichtungen 
Rev. 0 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz: KKI BELLA/11.1.5.1/00 
31.01.2003 
 

57.  Betriebshandbuch Teil 4, Kapitel 2 
Leittechnische Einrichtungen 
Rev. 01 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz: KKI BELLA/11.1.5.2/01 
23.06.2003 
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58.  Betriebshandbuch Teil 4, Kapitel 3 
Handhabungseinrichtungen 
Rev. 0 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz: KKI BELLA/11.1.5.3/00 
31.01.2003 
 

59.  Betriebshandbuch Teil 4, Kapitel 4 
Lüftungstechnische Einrichtungen 
Rev. 0 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz: KKI BELLA/11.1.5.4/00 
31.01.2003 
 

60.  Betriebshandbuch Teil 4, Kapitel 5 
Medienver- und -entsorgung 
Rev. 01 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz: KKI BELLA/11.1.5.5/01 
20.05.2003 
 

61.  Betriebshandbuch Teil 4, Kapitel 6 
Strahlenschutzmessgeräte 
Rev. 0 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz: KKI BELLA/11.1.5.6/00 
31.01.2003 
 

62.  Betriebshandbuch Teil 4 
Anhang 
Rev. 01 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz: KKI BELLA/11.1.5.7/01 
20.05.2003 
 

63.  Beschreibung des Reparaturkonzeptes für die Transport- und Lagerbehälter der CAS-
TOR® V-Bauarten - Fügedeckel geschweißt 
GNB B 095/2000, Rev. 1 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.1.2/00 
Juni 2002 
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64.  Gutachterliche Stellungnahme zum Langzeit-Korrosionsverhalten der äußeren  
Metalldichtung des Behälters CASTOR® 
Gutachten GU400/31/98 
(Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.1.3/00  
02.12.1998 
 

65.  Auslegung der Abschirmung für den Transport- und Lagerbehälter CASTOR® V/19 ab 
Seriennummer 06 
GNB B 098/2000, Rev. 1 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.2.4/00 
28.11.2001 
 

66.  Dichte Umschließung und Innendruck des Transport- und Lagerbehälters CASTOR® V/19 
ab Seriennummer 06 
GNB B 099/2000, Rev. 01 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.2.5/00 
12.02.2002 
 

67.  Nachweis der Unterkritikalität für den Transport- und Lagerbehälter CASTOR® V/19 ab 
Seriennummer 06 
GNB B 100/2000, Rev. 1 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.2.6/00 
14.03.2002 
 

68.  Thermische Auslegung des Transport- und Lagerbehälters CASTOR® V/19 ab Serien-
nummer 06 
GNB B 101/2000, Rev. 2 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.2.7/01 
02.05.2002 
 

69.  Thermische Ausdehnung des Moderatormaterials CASTOR® V/19 ab Seriennummer 06  
GNB B 102/2000, Rev. 1 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.2.8/01 
26.04.2002 
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70.  Mechanische Auslegung des Transport- und Lagerbehälters CASTOR® V/19 ab Serien-
nummer 06 für den bestimmungsgemäßen Betrieb im Lager 
GNB B 103/2000, Rev. 1 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.2.9/01 
26.06.2002 
 

71.  Langzeitverhalten der Behälterkomponenten bei Lagerung des Transport- und Lagerbe-
hälters CASTOR® V/19 ab Seriennummer 06  
GNB B 104/2000, Rev. 2 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.2.10/02 
21.10.2002 
 

72.  Mechanische Störfallbetrachtungen für den Transport- und Lagerbehälter CASTOR® V/19 
ab Seriennummer 06 
GNB B 105/2000, Rev. 0 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.2.11/00 
13.12.2000 
 

73.  Thermische Störfallbetrachtung für den Transport- und Lagerbehälter CASTOR® V/19 ab 
Seriennummer 06  
GNB B 106/2000, Rev. 0 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.2.12/00 
07.12.2000 
 

74.  Mechanische Störfallbetrachtungen bei auslegungsüberschreitenden Störfällen für den 
Transport- und Lagerbehälter CASTOR® V/19 ab Seriennummer 06 
GNB B 107/2000, Rev. 0 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.2.13/00 
13.12.2000 
 

75.  Auslegung der Lastanschlagpunkte für den Transport- und Lagerbehälter CASTOR® V/19 
ab Seriennummer 06 gemäß KTA 3905 
GNB B 023/2001, Rev. 0 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.2.15/00 
Januar 2001 
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76.  Ergänzende mechanische Nachweise für das Typ B(U)F-Versandstück Transport- und 
Lagerbehälter CASTOR® V/19 ab Seriennummer 06 
Deckel und Deckelschrauben 
GNB B 031/2001, Rev. 2 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.2.16/00  
Juli 2002 
 

77.  Langzeitfunktion des Druckschalters zur Sperrraumüberwachung bei Lagerung des 
Transport- und Lagerbehälters CASTOR® V/19 ab Seriennummer 06 
GNB B 148/2002, Rev. 1 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.2.17/01 
Dezember 2002 
 

78.  Auslegung der Abschirmung des Transport- und Lagerbehälters CASTOR® V/52 
GNB B 115/2000, Rev. 0 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.3.4/00 
Februar 2001 
 

79.  Dichte Umschließung und Innendruck des Transport- und Lagerbehälters CASTOR® V/52 
GNB B 116/2000, Rev. 1 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.3.5/00 
19.04.2002 
 

80.  Nachweis der Unterkritikalität für den Transport- und Lagerbehälter CASTOR® V/52 
GNB B 117/2000, Rev. 1 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.3.6/00 
27.02.2002 
 

81.  Thermische Auslegung des Transport- und Lagerbehälters CASTOR® V/52 
GNB B 118/2000, Rev. 3 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.3.7/02 
23.05.2003 
 

82.  Thermische Ausdehnung des Moderatormaterials CASTOR® V/52  
GNB B 119/2000, Rev. 1 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.3.8/01 
16.04.2002 
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83.  Mechanische Auslegung des Transport- und Lagerbehälters CASTOR® V/52 für den be-
stimmungsgemäßen Betrieb im Lager 
GNB B 120/2000, Rev. 2 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.3.9/01 
17.10.2002 
 

84.  Langzeitverhalten der Behälterkomponenten bei Lagerung des Transport- und Lagerbe-
hälters CASTOR® V/52  
GNB B 121/2000, Rev. 1 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.3.10/01 
22.10.2002 
 

85.  Mechanische Störfallbetrachtungen für den Transport- und Lagerbehälter CASTOR® V/52 
GNB B 122/2000, Rev. 0 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.3.11/00 
13.12.2000 
 

86.  Thermische Störfallbetrachtung für den Transport- und Lagerbehälter CASTOR® V/52  
GNB B 123/2000, Rev. 0 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.3.12/00 
19.12.2000 
 

87.  Mechanische Störfallbetrachtungen bei auslegungsüberschreitenden Störfällen für den 
Transport- und Lagerbehälter CASTOR® V/52 
GNB B 124/2000, Rev. 0 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.3.13/00 
13.12.2000 
 

88.  Auslegung der Lastanschlagpunkte für den Transport- und Lagerbehälter CASTOR® V/52 
gemäß KTA 3905 
GNB B 055/2000, Rev. 1 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.3.15/00 
November 2000 
 

89.  Ergänzende mechanische Nachweise für das Typ B(U)F-Versandstück Transport- und 
Lagerbehälter CASTOR® V/52, Deckel und Deckelschrauben 
GNB B 152/2002, Rev. 0 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.3.16/00 
Oktober 2002 
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90.  Langzeitfunktion des Druckschalters zur Sperrraumüberwachung bei Lagerung des 
Transport- und Lagerbehälters CASTOR® V/52 
GNB B 154/2002, Rev. 1 
(GNB mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.2.3.17/01 
Dezember 2002 
 

91.  Gutachterliche Stellungnahme zum Langzeitverhalten von silberummantelten Metalldich-
tungen 
Gutachten GU400/13/99 
(Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.4/00  
20.05.1999 
 

92.  Übersetzung CEA-Bericht 
Stand der Langzeitdichtversuche am 19. Januar 2001 
GNS B 143/2001, Rev. 0 
(GNS mbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.5/00  
September 2001 
 

93.  Untersuchung der Korrosion von Dichtungskomponenten an CASTOR®-Brennelement-
Zwischenlagerbehältern bei Einwirkung von Cäsium 
Versuchsbericht 1.6-3/92 
(Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.6/00  
03.09.1992 
 

94.  Prüfungszeugnis 
Verfahrensprüfung für Fügedeckelschweißungen (Kehlnaht) an CASTOR®-Behältern mit 
dem Metallaktivgas-Verfahren im Impulslichtbogen (MAG-p) 
V.51-05/99 
(Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/12.8.1/00  
14.02.2000 
 

95.  Nachweis der Zuverlässigkeit und der erforderlichen Fachkunde gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 
AtG 
Rev. 01 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
DOKU-Kz.: KKI BELLA/14.1/01 
09.07.2003 
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Sonstige Unterlagen 
 
96.  Kernkraftwerk Isar - Brennelementbehälterlager (KKI BELLA) 

Handelsregisterauszug zur Verschmelzung der Bayernwerk Kernenergie GmbH auf die 
PreussenElektra Kernkraft GmbH und Umfirmierung der Gesellschaft zur E.ON Kernkraft 
GmbH 
Veränderungen in der Geschäftsführung der E.ON Kernkraft GmbH 
■■■/■■■ 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
19.05.2003 
 

97.  Kernkraftwerk Isar - Brennelementbehälterlager (KKI BELLA) 
Handelregisterauszug zur Zusammensetzung des Vorstandes der E.ON Bayern AG 
■■■/■■■ 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
27.06.2003 
 

98.  Kernkraftwerk Isar - Brennelementbehälterlager (KKI BELLA) 
hier: Zusammenarbeitsvertrag E.ON Kernkraft GmbH/E.ON Bayern AG 
■■■/■■■ 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
01.07.2003 
 

99.  Brennelement-Behälterlager Isar (KKI BELLA) 
Deckungsvorsorge 
EKK-PR-■■■/■■■ 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
14.05.2003 
einschließlich 
- Schreiben der E.ON Kernkraft GmbH vom 24.05.2002 an das Bayerische Staatsministe-
rium für Landesentwicklung und Umweltfragen 
- Bestätigung des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfra-
gen über den Vollzug des § 13 Atomgesetz (AtG) und der Atomrechtlichen Deckungsvor-
sorge-Verordnung (AtDeckV) für die Kernkraftwerke KKI 1, KKI 2, KRB II, KKG vom 
11.09.2002 
- Solidarvereinbarung zwischen Energie Baden-Württemberg AG, E.ON Energie AG, 
Hamburgische Electricitätswerke-AG und RWE AG von Juli/August 2001 einschließlich 
der Anlagen in der Fassung vom Januar 2003 
- Haftpflichtversicherungsschein Nr. 30/1152255/01 der Gerling-Konzern Allgemeine Ver-
sicherungs-AG vom 29.07.1976 
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 - Nachtrag Nr. 6 der Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-AG zur Haftpflichtversi-
cherung Nr. 30/1152255/01 vom 06.12.1977 
- revidierter 28. Nachtrag zum Versicherungsschein, Haftpflichtversicherung 
Nr. 70-005183127-3, für das Kernkraftwerk Isar der Gerling Allgemeine Versicherungs-AG
vom 13.05.2002 
- Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Nuklear-Haftpflichtversicherung von 
Kernanlagen (AHBKA) 
- Versicherungsbestätigung der Gerling Industrie Deutschland zur Nuklearen 
Haftpflichtversicherung Nr. 70-005183127-3 vom 08.05.2003 
 

100. Brennelementbehälterlager Isar (KKI BELLA) 
Deckungsvorsorge 
TG/■■■ 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
06.06.2002 
einschließlich 
- Bescheid zur Neufestsetzung der Deckungsvorsorge für das Kernkraftwerk Isar 1 (KKI 1) 
des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen vom 
29.04.2002 
 

101. Kernkraftwerk Isar - Brennelementbehälterlager (KKI BELLA) 
■■■/■■■ 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
12.05.2003 
 

102. Kernkraftwerk Isar - Brennelementbehälterlager (KKI BELLA) 
hier: Verfahrensablauf 
■■■/■■■ 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
03.07.2003 
 

103. Baugrunderkundung - geotechnische Beurteilung 
BG 0040531 
(Landesgewerbeanstalt Bayern) 
01.03.2001 
 

104. Ermittlung des dynamischen Schubmoduls im Boden 
BGT 0230320 
(Landesgewerbeanstalt Bayern) 
03.06.2002 
 

105. Kernkraftwerke Isar (KKI 1 und KKI 2); Genehmigungsverfahren nach § 6 AtG zum 
Standort-Zwischenlager Isar; Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen 
95c-8801.5-2003/9-35 
(Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen) 
28.05.2003 
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106. Atomrechtliches Genehmigungsverfahren nach § 6 AtG für das Standort-Zwischenlager 
Isar KKI BELLA) 
Rechtliches Gehör 
KK-PR-■■■ 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
08.09.2003 
 

107. Artikel 37 Euratom-Verfahren zur Errichtung von Zwischenlager - Kernkraftwerk Isar (KKI) 
- 
Stellungnahme der Europäischen Kommission vom 03.09.2002 
RS II 5-45050-1/3 
(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit) 
19.09.2002 
 

108. Genehmigungsverfahren nach § 6 AtG zum Standort-Zwischenlager Isar; Fachkunde-
nachweis für den Strahlenschutzbeauftragten 
95c-8801.5-2003/9-25 
(Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen) 
14.04.2003 
 

109. Kernkraftwerk Isar - Brennelementbehälterlager (KKI BELLA) 
hier: Nachweis über Teilnahme an brandschutzrelevanten Schulungen 
■■■/■■■ 
(E.ON Kernkraft GmbH) 
28.07.2003 
 

110. Genehmigungsverfahren nach § 6 AtG zum Standort-Zwischenlager Isar; 
hier: Zuverlässigkeit der Antragstellerinnen und der für die Leitung und Beaufsichtigung 
der Aufbewahrung verantwortlichen Personen 
95d-8801.5-2003/9-59 
(Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen) 
21.08.2003 
 

 
Behördenbeteiligung 
 
111. Standort-Zwischenlager in Bayern; 

Durchführung der Behördenbeteiligung 
97-8801.5-2000/11-Dok 148 
(Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen) 
16.07.2001 
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112. Standort-Zwischenlager Isar 
Durchführung der Behördenbeteiligung 
ID2-2203.045-4 
(Bayerisches Staatsministerium des Innern) 
28.05.2001 
 

113. Standort-Zwischenlager Isar; 
Durchführung der Behördenbeteiligung 
800-8241-110 
(Regierung von Niederbayern) 
26.06.2001 
 

114. Standort-Zwischenlager Isar 
Beteiligung des Marktes Essenbach als Träger öffentlicher Belange 
D3\D61; 201/01GS01 - he 
(Rechtsanwälte Roithmaier, Döring & Kollegen) 
04.07.2001 
 

115. Standort-Zwischenlager Isar 
Beteiligung der Gemeinde Niederaichbach als Träger öffentlicher Belange 
D12\D875; 201/01GS01 - he 
(Rechtsanwälte Roithmaier, Döring & Kollegen) 
04.07.2001 
 

116. Standortzwischenlager Isar 
hier: Unterlagen der Stadt Landshut zur Umweltverträglichkeitsstudie und zum Land-
schaftspflegerischen Begleitplan 
GS 04 SO 87-01 
(Stadt Landshut) 
20.11.2001 
 

117. Radiologische Gesamtdarstellung an den Standort-Zwischenlagern KKI und KKG (BEL-
LA) 
97c-8801.5-2000/11-162 
(Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen) 
07.11.2001 
 

118. Genehmigungsverfahren nach § 6 AtG zum Standortzwischenlager Isar; Umgebungs-
überwachungsprogramm 
96c-8808.02-2002/14-2 
(Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen) 
06.08.2002 
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119. Genehmigungsverfahren nach § 6 AtG zu den Standort-Zwischenlagern Grafenrheinfeld 
und Isar; Schnittstellen § 6/§ 7 AtG, Wechselwirkungen; Störfallanalysen 
97c-8801.5-2000/11-263 
(Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen) 
09.08.2002 
 

120. Vollzug der Baugesetze; Standort-Zwischenlager zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen 
Gemeinde Niederaichbach 
42-324-2001-ANFR 
(Landratsamt Landshut) 
08.08.2002 
 

121. Vollzug der Baugesetze; Standort-Zwischenlager zur Aufbewahrung von Kernbrennstoffen 
Gemeinde Niederaichbach 
42-324-2001-ANFR 
(Landratsamt Landshut) 
21.01.2003 
 

122. Vollzug der Wasser- und Atomgesetze; Durchführung der UVP zum Standort-
Zwischenlager Isar 
Zusammenfassende Darstellung und Empfehlung zur Bewertung 
1-4544.2/LA 156-101 
(Wasserwirtschaftsamt Landshut) 
05.03.2003 
 

123. Genehmigungsverfahren nach § 6 AtG zum Standort-Zwischenlager Isar 
hier: Entwurf des Genehmigungsbescheides 
97c-8801.5-2003/9-39 
(Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen) 
17.06.2003 
 

124. Genehmigungsverfahren nach § 6 AtG zum Standort-Zwischenlager Isar 
hier: Entwurf des Genehmigungsbescheides vom 28.05.2003 für das Standort-
Zwischenlager Isar 
4.7-03-8801.5-3517 
(Bayerisches Landesamt für Umweltschutz) 
16.06.2003 
 

 




